
* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 

628 Ausente Ausente 0,46 0,45
Não 

realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLIVIO ABREU DE ANDRADE 22 Ausente Ausente 0,77 0,31
Não 

realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADEODATO MARTINI 222 Ausente Ausente 1,34 0,38
Não 

realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VSP 01 CASA 122 Ausente Ausente 1,37 0,37
Não 

realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROMILDO MENEGATI 730 Ausente Ausente 0,95 0,34
Não 

realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERGIPE 262 Ausente Ausente 0,93 0,5
Não 

realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RENATO BEGNINI JARDIM 

AMERICA Ausente Ausente 0,58 0,78 0,6 Sim 7,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 21/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
AVENIDA CASTELO BRANCO 10 BEIRA 

RIO Ausente Ausente Não realizada 0,18
Não 

realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 07/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AVENIDA CASTELO BRANCO Ausente Ausente Não realizada 0,29 0,6 Sim 7,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO IVO CAMPOS Ausente Ausente 1,2 0,65 0,6 Sim 7,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELDWINO EDVALDO GUELLEN Ausente Ausente 0,55 2,27 0,7 Sim 7,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO WERNER NEULS SANTA 

LUZIA Ausente Ausente 0,78 0,39
Não 

realizada Sim 7,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO ROQUE Ausente Ausente 1,29 0,43
Não 

realizada Sim 7,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CLAUDINA BISSACO BEIRA RIO Ausente Ausente 1026 0,61 0,5 Sim 7,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,17 3 0,8 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,96 0,53
Não 

realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VALMOR FRAGA Ausente Ausente 1,06 0,64
Não 

realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROGRESSO Ausente Ausente 0,91 0,71
Não 

realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER JO?O PEDRO TESTONI Ausente Ausente 0,73 1,61 1 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIM STEDILE Ausente Ausente 1,03 1,41 0,9 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE NIQUELATTI Ausente Ausente 0,75 1,03
Não 

realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,93 1,38
Não 

realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EGON RUDOLF Ausente Ausente 1,14 0,52 1 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENAL MACANEIRO Presente Ausente 0,74 1,08 0,9 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,07 1,16
Não 

realizada Sim 6,5

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR RODRIGUES DA NOVA Ausente Ausente 1,51 1,44 1,1 Sim 7,9

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA JO?O MACAGNAN Ausente Ausente 0,72 1,46
Não 

realizada Sim 7

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KURT QUELMALLZ Ausente Ausente 0,92 3,2
Não 

realizada Sim 7,2

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O XXIII Ausente Ausente 0,96 1,45
Não 

realizada Sim 7,2

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA INDEPENDENCIA Ausente Ausente 1,18 1,07
Não 

realizada Sim 7,3

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA MARCILIO DIAS Ausente Ausente 1,19 1,77
Não 

realizada Sim 7,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml
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0,20 < Cl < 5,0 
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2914/2011)

T < 5,0         
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 0,7 < F < 1,0 
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GABS/DIVS/SE
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AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA LIBERDADE Ausente Ausente 0,88 1,21 1,2 Sim 6,9

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,66 1,83 1,2 Sim 7

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI SILVANO Ausente Ausente 0,7 1,56
Não 

realizada Sim 7,2

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DON DANIEL HOSTIM Ausente Ausente 1,01 1,29 1,1 Sim 7,5

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA ATILIO GEMELLI Ausente Ausente 1,66 2,9 1,3 Sim 6,9

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONCORDIA 191 Ausente Ausente 1,07 1,21
Não 

realizada Sim 7,1

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O LOUREIRO CONY Ausente Ausente 0,73 6,14
Não 

realizada Sim 7,1

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 283 Ausente Ausente 1,04 0,48 0,8 Sim 7,2

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRICIUMA 85 Ausente Ausente 0,75 7,6
Não 

realizada Sim 7,1

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BENEDITO P DO NASCIMENTO 

277 Ausente Ausente 1,04 1,77 0,8 Sim 7

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO G SIMON 179 Ausente Ausente 0,77 3,41
Não 

realizada Sim 7

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOIAS 27 Ausente Ausente 0,87 1,1 0,9 Sim 7,1

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AQUILES SOLDATELI Ausente Ausente 0,9 3,01 0,8 Sim 7

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JOINVILLE Ausente Ausente 0,8 2,1
Não 

realizada Sim 7,2

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JOINVILLE 311 Ausente Ausente Não realizada 4,72
Não 

realizada Sim 7,2

AGUAS MORNAS SAI TASSIANE 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LOEFFELSCHEIDT Presente Presente 28,4
Não 

realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AO LADO ESCOLA Presente Ausente 0,5 2,06 1 Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,22 1,57 1,2 Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAI ELIANE GOEDERT 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VARGEM GRANDE Presente Ausente 0,22
Não 

realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAI ANGELA ZIMMERMANN 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA FAZENDA DO SACRAMENTO Presente Presente 0,75
Não 

realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAI SALETE LOFFI 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA FAZENDA DO SACRAMENTO II Presente Presente 2,83
Não 

realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAI AUDAIR LEHMKUHL 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CENTRO Presente Presente 21,6
Não 

realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FAZENDA Presente Ausente 0,3 0,3 1,1 Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAI FERNANDA BAUER 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA FAZENDA DO SACRAMENTO II Presente Presente 1,49
Não 

realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AO LADO CRECHE Ausente Ausente 0,8 0,22 0,5 Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,02 0,28 0,5 Sim Não realizada

ALTO BELA VISTA SAA ALTO BELA VISTA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA Ausente Ausente 0,96 1,28 2,2 Não Não realizada

ALTO BELA VISTA SAA ALTO BELA VISTA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,6 2,7 2,3 Não Não realizada

ALTO BELA VISTA SAA ALTO BELA VISTA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,27 1,35 2,2 Não Não realizada

ALTO BELA VISTA SAA ALTO BELA VISTA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,31 1,12 2,3 Não Não realizada

ALTO BELA VISTA SAA ALTO BELA VISTA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,42 1,01 2,3 Não Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 
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ALTO BELA VISTA SAA ALTO BELA VISTA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,47 1,28
Não 

realizada Não Não realizada

ALTO BELA VISTA SAA ALTO BELA VISTA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,44 1,3
Não 

realizada Não Não realizada

ALTO BELA VISTA SAA ALTO BELA VISTA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,47 0,79
Não 

realizada Não Não realizada

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MINAS GERAIS Ausente Ausente 0,49 0,3 1,6 Sim 5,9

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BUENOS AIRES Ausente Ausente 0,49 0,4
Não 

realizada Sim 5,9

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MATO GROSSO Ausente Ausente 0,5 0,5
Não 

realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIRADENTES Ausente Ausente 0,48 0,5
Não 

realizada Sim 5,9

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUILHERME WILDNER Ausente Ausente 0,5 0,4 1,8 Sim 5,8

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLIMPIO DAL MAGRO Ausente Ausente 0,5 0,5 1,1 Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ANCHIETA Ausente Ausente 0,5 0,4 0,9 Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XAVANTES Ausente Ausente 0,5 0,4
Não 

realizada Sim 6,2

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO S?O PAULO ALTO Ausente Ausente 0,5 0,4
Não 

realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS PICOLI Ausente Ausente 0,49 0,4
Não 

realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA Ausente Ausente 0,5 0,3 1,5 Sim 6,1

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VEREADOR GERALDO GARLET Ausente Ausente Não realizada
Não 

realizada
Não 

realizada Sim Não realizada

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLIMPIO DAL MAGRO Ausente Ausente Não realizada
Não 

realizada
Não 

realizada Sim Não realizada

ANGELINA SAI CASA BRUNO BUTTCHEVETZ 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA RIO FORTUNA JACU Presente Ausente 0,33
Não 

realizada Não Não realizada

ANGELINA SAI CASA ELIZERIO 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL RIO NOVO Ausente Ausente 3,43
Não 

realizada Não Não realizada

ANGELINA SAC
COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA SAO 

FRANCISCO 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL BARRAGEM Presente Ausente Não realizada 0,24
Não 

realizada Não Não realizada

ANGELINA SAI CASA MARILEI DA SILVA 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL BARRAGEM Presente Ausente 1,93
Não 

realizada Não Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL LINO KOERICH CENTRO Ausente Ausente 1,5 0,39 0,3 Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL LINO KOERICH CENTRO Ausente Ausente 1,5 0,31 0,3 Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL DUARTE Ausente Ausente 1 0,22 0,3 Sim Não realizada

ANGELINA SAI CASA ROSEMILDA BITTCHEVETZ 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA RIO FORTUNA JACU Presente Ausente 1,09
Não 

realizada Não Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO Ausente Ausente 85 0,31 0,8 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO Ausente Ausente 82 0,28
Não 

realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHO Ausente Ausente 81 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO Ausente Ausente 83 0,26 0,8 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO Ausente Ausente 81 0,41 0,8 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUILHERME ALTAIR ESPINDOLA Ausente Ausente 80 0,27 0,6 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTUR SCHONARDIE Ausente Ausente 82 0,48 0,8 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml
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(Portaria MS 
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ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHO Ausente Ausente 81 0,24
Não 

realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHO Ausente Ausente 81 0,26
Não 

realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EVALDO ROGERIO GODOI Ausente Ausente 84 0,27
Não 

realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC - 390 Ausente Ausente 83 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAI FABIO SILVEIRA 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA NITON OLEGARIO SCHMITZ Ausente Ausente 0,22
Não 

realizada Não Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA DE FATIMA Ausente Ausente 1,58 0,29 0,7 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NILTON OLEGARIO SCHMITZ Ausente Ausente 1,58 0,27 0,8 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAI MARIA APOLONIA RICHARTZ 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA PEDRO GUESSER NETO Presente Ausente 0,23
Não 

realizada Não Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO GERONIMO GUESSER Ausente Ausente 1,78 0,26
Não 

realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO JOSE ZIMMERMANN Ausente Ausente 1,81 0,22
Não 

realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LOURENCO VALDEMIRO RIOS Ausente Ausente 1,8 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO PEDRO SCHERER Ausente Ausente 1,45 0,14 0,9 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 06 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,86 0,28 0,8 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MILITAO JOSE COELHO Presente Ausente 1,85 0,26
Não 

realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA JOAO FREDERICO 

MARTENDAL Ausente Ausente 1,73 0,23 0,8 Sim Não realizada

ARABUTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NOVA GERMANIA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O GOSSENHEIMER Ausente Ausente 1,54 1,06 0,2 Sim 7,8

ARABUTA SAC ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA 08/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA DO SABER Ausente Ausente 0,78 0,94 0,7 Sim 7,4

ARABUTA SAC ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA 08/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA HAUPT STRASSE Ausente Ausente 0,47 1,33
Não 

realizada Sim 7

ARABUTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NOVA GERMANIA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICTOR BASEI Ausente Ausente 1,62 0,93
Não 

realizada Sim 6,6

ARABUTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NOVA GERMANIA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA LAURO MULLER Ausente Ausente 1,24 0,92
Não 

realizada Sim 6,5

ARABUTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NOVA GERMANIA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O GOSSENHEIMER Ausente Ausente 1,54 1,02 0,2 Sim 7,5

ARABUTA SAC ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA 08/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL DISTRITO NOVA ESTRELA Ausente Ausente 0,42 1,04 0,6 Sim 7,6

ARABUTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NOVA GERMANIA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA IMIGRANTES Ausente Ausente 1,32 1,02 0,3 Sim 7

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO BELMIRO NUNES 312 Ausente Ausente 0,29 1,94
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIO DE CASTILHOS Ausente Ausente 0,59 1,32
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD CARLOS CARDOSO 262 Ausente Ausente 0,57 1,85
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA STOCLER DE SOUZA N 344 Ausente Ausente 2,18 0,76
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MANOEL BORGES N 469 

LOTEAMENTO MAMONAS Ausente Ausente 0,47 1,58
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAETANO LUMMERTZ Ausente Ausente 0,95 1,29 0,7 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO MARTINS SILVEIRA 

S/N LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES Ausente Ausente 0,3 1,37
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALBINO PEREIRA DE SOUZA 

1290 Ausente Ausente 0,35 0,77 0,6 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRACY LUCHINA 755 Ausente Ausente 2,2 10,75
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CEL JO?O FERNANDES Ausente Ausente 2,2 0,88 0,7 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS PALMEIRAS 431 Ausente Ausente 1,02 1,49 0,7 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VER MANOEL NORBERTO COSTA Ausente Ausente 0,64 1,29 0,7 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL ROCHA LADO N 93 Ausente Ausente 1,08 0,6
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PASSO FUNDO Ausente Ausente 1,64 0,68
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS LARANJEIRAS Ausente Ausente 0,55 1,56 0,6 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VANTEIRO MICHELE 35 Ausente Ausente 1,23 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ARA 227 Ausente Ausente 1,58 0,52
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTRELA DO NORTE S/N Ausente Ausente 0,89 1,56 0,7 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA STOCLER DE SOUZA 257 Ausente Ausente 1,23 1,24
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELINO BOPP N 75 Ausente Ausente 1,68 0,65
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS BROMELIAS Ausente Ausente 1,42 0,49
Não 

realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ENGENHEIRO BOPP 74 Ausente Ausente 1,71 0,5
Não 

realizada Sim Não realizada

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GALDINO NESI Ausente Ausente 0,65 1,74 0,9 Sim 7,8

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA FRANCISCO NAVA Ausente Ausente 0,48 0,78 0,9 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,68 1,96 1,1 Sim 7,8

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA VIDEIRA Ausente Ausente 0,51 1,07 1 Sim 7,8

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA JACOB CASALETI Ausente Ausente 0,58 2,23
Não 

realizada Sim 7,8

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE AUGUSTINHO Ausente Ausente 0,572 1,64 0,9 Sim 7,8

ARROIO TRINTA SAI ORLANDO BALDO 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SAGRADA FAMILIA Presente Presente 4,07
Não 

realizada Não 6,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA ORLANDO ZARDO Ausente Ausente 0,76 1,35
Não 

realizada Sim 7,8

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA EMILIO ROZZA Ausente Ausente 2,24 0,33 0,9 Sim 6,7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DE LOURDES Ausente Ausente 1,19 0,51 0,9 Sim 7,4

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUCIO DE MARCHI Ausente Ausente 1,25 0,46 0,8 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL ILSE GRANDE Ausente Ausente 1,51 0,94
Não 

realizada Sim 6,7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INDAIAL Presente Ausente 1,52 0,22 0,8 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA BARBARA Ausente Ausente 1,53 0,21
Não 

realizada Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE QUESTOR DE BARROS Presente Ausente 0,91 1,35
Não 

realizada Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIMBO Ausente Ausente 1,67 0,14
Não 

realizada Sim 6,7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILA NOVA Ausente Ausente 1,6 0,21
Não 

realizada Sim 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIRAO SAO PAULO Ausente Ausente 1,37 0,39
Não 

realizada Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENJAMIN CONSTANT Ausente Ausente 1,97 0,14 0,9 Sim 6,7

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: 3 DE MAIO N?45 Ausente Ausente 0,72 0,38 0,9 Sim 8,2

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ERNESTO BECK N?718 Ausente Ausente 0,76 0,4 0,9 Sim 8,6

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JOSE PAGLIOLI N?144 Ausente Ausente 0,82 0,27 0,8 Sim 7,6

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: FILEMONN ZIMMERMANN 

N?S/N Ausente Ausente 0,77 0,23 0,9 Sim 8,4

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
RUA:ELIEZIER VIEIRA PAMPLONA 

N?S/N Ausente Ausente 0,81 0,53 1 Sim 8,6

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: XV DE NOVEMBRO N?629 Ausente Ausente 0,95 0,26
Não 

realizada Sim 8,2

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA:TEOBALDO ARNOLD N? S/N Ausente Ausente 0,85 0,14
Não 

realizada Sim 7,9

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: S?O JOSE N?211 Ausente Ausente 0,82 0,27
Não 

realizada Sim 7,9

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAI
SAI70 ALEXANDRINA SABINO DE JESUS 

BAR SANTAO 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BAR DO SANT?O Ausente Ausente 1,03
Não 

realizada Não 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALEX ALMIR DA SILVA 99 Ausente Ausente 0,78 0,44 0,1 Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAV HUGO CAMPOS Ausente Ausente 0,97 0,56 0,1 Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUANABARA Ausente Ausente 0,9 0,43 0,1 Sim 7,7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTAVIO ABETO COSTA Ausente Ausente 0,21 0,46
Não 

realizada Sim 7,5

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOFRE A DA CONCEIC?O 75 Ausente Ausente 1,17 4,38 0,1 Sim 7,7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALERIANO Ausente Ausente 1,19 0,54
Não 

realizada Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDADE ST CATARINA 4014 Ausente Ausente 1,26 4,39
Não 

realizada Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FARROUPILHA Ausente Ausente 1,26 0,44
Não 

realizada Sim 7,5

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MONDARDO 632 Ausente Ausente 1 0,46 0,1 Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIA REGIA 293 Ausente Ausente 0,7 0,48
Não 

realizada Sim 7,5

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANTENOR MULLER 148 Ausente Ausente 0,75 0,56
Não 

realizada Sim 7,6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1926 1260 Ausente Ausente 0,8 1,45
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DO ESTADO 620 Ausente Ausente 0,4 0,4
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARGINAL LESTE 3350 Ausente Ausente 1,2 1,36
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA 347 Ausente Ausente 0 0,45 0,8 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 981 360 Ausente Ausente 0,6 0,4
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LINDOLF BELL 230 Ausente Ausente 0,2 0,41
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ATLANTICA S/N Presente Ausente 1 0,47
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1401 319 Ausente Ausente 0,8 0,3
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MIGUEL MATTE 267 Presente Ausente 1,4 0,26 0,7 Sim 6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MACUCO 302 Ausente Ausente 0 0,33 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA UGANDA 609 Ausente Ausente 0,8 0,96 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BRASIL 194 Ausente Ausente 0,4 0,68
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA URUGUAI 456 Ausente Ausente 0,2 0,85
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SUICA 622 Ausente Ausente 1,4 2,85
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOM RICARDO 450 Ausente Ausente 0,7 0,41
Não 

realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TAILANDIA 1090 Presente Ausente 1,2 0,4 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARARANGUA 159 Ausente Ausente 0,7 0,67
Não 

realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALAMEDA DELFIM PEIXOTO FILHO Ausente Ausente 0,3 0,31
Não 

realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELINA Ausente Ausente 0,7 1
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA APIUNA 669 Ausente Ausente 0,9 0,53
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PASCOAL M CABRAL LEME 121 Ausente Ausente 0,7 1,06 0,8 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOM JAIME 470 Ausente Ausente 0,7 0,36
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EUCLIDES DA ROSA Ausente Ausente 0,6 0,47
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTTO STEIN 310 Ausente Ausente 0,3 0,32
Não 

realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BOA VISTA S/N Ausente Ausente 0,6 0,65
Não 

realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NAGIB CORREA 111 Ausente Ausente 1 0,39 0,7 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA 4000/NORMANDO TEDESCO 

133 Ausente Ausente 0,5 2,05
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDGAR LINHARES 131 Ausente Ausente 0,7 0,41
Não 

realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUVENCIO DA SILVA 360 Ausente Ausente 0,5 0,35 0,7 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 3144, Nº 93 Ausente Ausente 0,8 0,53 0,7 Sim 6

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS IMIGRANTES Ausente Ausente 2,02 0,63 0,9 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIAUI Ausente Ausente 0,46 0,61
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GUANABARA Ausente Ausente 0,35 0,9 0,8 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LAGES Ausente Ausente 0,42 0,73 0,9 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LAGOA DA TERNEIRA Ausente Ausente 2,82 0,5
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 2 Ausente Ausente 1,28 0,92
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SERGIPE Ausente Ausente 2,43 0,68
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 4 Ausente Ausente 1,52 0,69
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,32 0,51
Não 

realizada Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD JOSE TISKOSKI Presente Ausente 0,31 0,74
Não 

realizada Sim 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA I Presente Ausente 0,57 1,23 0,8 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 3 Ausente Ausente 2,07 0,51 0,7 Sim 6,5

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA:JO?O HOLZ- N?683 - ITACOLOMI Presente Ausente 0,24 1,01 0,7 Sim 7,91

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:ANTONIO TOLENTINO DOS 

SANTOS- N?37- CENTRO Ausente Ausente 0,27 0,28
Não 

realizada Sim 8,15

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:IVONE MARIA PIRES- N?246 - 

CENTRO Ausente Ausente 0,3 1,22 0,7 Sim 8,15

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:JO?O DE DEUS CARVALHO- 

N?123 - SANTO ANTONIO Ausente Ausente 1,05 0,39
Não 

realizada Sim 8,18

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:PORTO UNI?O- N?493- 

ITACOLOMI Ausente Ausente 0,23 0,52
Não 

realizada Sim 8,16

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ILHOTA- FRENTE AO N?38 - 

ITACOLOMI Ausente Ausente 0,2 0,37
Não 

realizada Sim 8,11

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:NOSSA SENHORA DO ROSARIO- 

N?559 - NS DA PAZ Ausente Ausente 0,36 0,84
Não 

realizada Sim 8,11

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:ADEMAR PEDRO RIBEIRO- N?80 

- NS DA PAZ Ausente Ausente 1,73 0,3
Não 

realizada Sim 8,18

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:CARVALHO - S/N? - N S DA 

CONCEIC?O Ausente Ausente 1,78 0,29
Não 

realizada Sim 8,13

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:ALFREDO LEONARDO AO LADO 

N?352 - N S DA CONCEIC?O Ausente Ausente 1,54 0,19 0,6 Sim 8,05

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV SAMBAQUI - N?318 - SANTO 

ANTONIO Ausente Ausente 0,11 0,46
Não 

realizada Sim 8,16

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PAULO AMANDIO DE BORBA - 

FRENTE AO N?53 - SANTO ANTONIO Presente Ausente 0,18 1,01
Não 

realizada Sim 8,19

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MANOEL FERREIRA - N?354 - NS DA 

PAZ Ausente Ausente 0,99 0,63
Não 

realizada Sim 8,18

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VICTOR ZIMMERMANN - N?19 - 

ITACOLOMI Ausente Ausente 0,13 0,51
Não 

realizada Sim 8,03

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
JO?O HOLZ - LADO AO N?26 - 

ITACOLOMI Ausente Ausente 0,11 0,47 0,8 Sim 8,07

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV EMANOEL PINTO - N?1335- 

CENTRO Ausente Ausente 0,13 3,28
Não 

realizada Sim 8,13

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SANTA CATARINA- FRENTE N?15 - 

ITACOLOMI Presente Ausente 0,21 1,24
Não 

realizada Sim 8,17

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV EMANOEL PINTO - N?1967 - 

CENTRO Ausente Ausente 0,14 2,33
Não 

realizada Sim 8,16

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA SC 414 - N?1694 - NS DA 

PAZ Ausente Ausente 0,25 0,66 0,8 Sim 8,21

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VEREADOR ALTAIR DE SOUZA- AO 

LADO DO N?1325 - NS DA Ausente Ausente 1,27 0,57
Não 

realizada Sim 8,15

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: CARVALHO - S/N? - NS DA 

CONCEICAO Ausente Ausente 1,09 1,11
Não 

realizada Sim 7,96

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ABILIO MANOEL DE BORBA- 

N?900 - MORRETES Ausente Ausente 0,83 2,48
Não 

realizada Sim 8,05

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: JOSE DA COSTA FLORES - N? 43 

- CENTRO - N? Ausente Ausente 0,37 0,7
Não 

realizada Sim 8,1

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ALFREDO LEONARDO- AO LADO 

N?352 - NS DA CONCEIC?O Presente Ausente 1,17 0,98 0,8 Sim 7,96

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:JO?O DE DEUS CARVALHO -

N?123 - NS DA PAZ Ausente Ausente 0,66 0,78 0,8 Sim 8,13

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: JO?O HOLZ - N?683- 

ITACOLOMI Presente Ausente 0,09 0,68
Não 

realizada Sim 8,04

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ILHOTA - EM FRENTE AO N?38 - 

ITACOLOMI Ausente Ausente 0,11 2,65 0,8 Sim 8,08

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:EULALIO DA TRINDADE - N?76 - 

CENTRO Ausente Ausente 0,38 0,78
Não 

realizada Sim 8,11

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: JO?O DE DEUS CARVALHO -

N?968- SANTO ANTONIO Ausente Ausente 0,49 1,09
Não 

realizada Sim 8,13



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ADEMAR PEDRO RIBEIRO - 

N?80 - NS DA PAZ Ausente Ausente 0,99 0,85
Não 

realizada Sim 8,1

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ACESSO SUL Ausente Ausente 1,61 0,9
Não 

realizada Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,28 0,85 0,6 Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO PAGANI Ausente Ausente 0,96 1,2
Não 

realizada Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA BARRA VELHA Ausente Ausente 0,57 1,76
Não 

realizada Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE DE LAGOS INACIO Ausente Ausente 1,35 1,29
Não 

realizada Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA COPA CABANA Ausente Ausente 1 3,55 0,7 Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA URUBICI Ausente Ausente 0,99 0,9 0,6 Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA BARRA VELHA Ausente Ausente 0,89 0,91
Não 

realizada Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ICR353 Ausente Ausente 1,76 1,12
Não 

realizada Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ATLANTIDA Ausente Ausente 0,95 0,83
Não 

realizada Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DA JANEIRO Ausente Ausente 0,83 1,38 0,7 Sim 7,21

BALNEARIO RINCAO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIS MARIA JULIA Ausente Ausente 1,1 0,91 0,6 Sim 7,21

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA JATAI 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA JATAI Ausente Ausente 1,06 0,6
Não 

realizada Não 10

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA 13 DE MAIO 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TREZE DE MAIO Ausente Ausente 0,2 0,4
Não 

realizada Não 9,7

BARRA BONITA SAC
ASSOCIACAO COLETIVA SAO JUDAS 

TADEU 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA S?O JUDAS Ausente Ausente 0,15 1
Não 

realizada Não 8,54

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA 3 IRMAOS 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TRES IRMAOS Ausente Ausente 1,17 1,7
Não 

realizada Não 8,91

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA CRUZ E SOUZA 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CRUZ E SOUZA Ausente Ausente 0,08 5,3
Não 

realizada Não 7,06

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA CACADOR BAIXO 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CACADOR BAIXO Ausente Ausente 0,08 0,6 0,6 Não 9,69

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA ALTO CACADOR 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO CACADOR Presente Ausente 0,74 1,6
Não 

realizada Não 9,05

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA POLACA 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA POLACA Presente Presente Não realizada 0,5 0,5 Não 7,3

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA POMBA BRANCA 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA POMBA BRANCA Presente Presente Não realizada 0,5 0,4 Não 7,28

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA BEIRA RIO 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BEIRA RIO Presente Ausente 0,05 0,3 0,9 Não 8,77

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA ARVOREDO 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARVOREDO Ausente Ausente 0,17 0,3
Não 

realizada Não 9,76

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA ALTO SAO JOSE 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO S?O JOSE Ausente Ausente 0,06 0,4
Não 

realizada Não 9,21

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA ARAPONGAS 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARAPONGAS Presente Ausente 0,03 0,3
Não 

realizada Não 9,8

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA PROGRESSO 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PROGRESSO Presente Presente 0,01 0,4
Não 

realizada Não 9,54

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA AGUAS ARACA 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA AGUAS DO ARACA Ausente Ausente 0,06 0,3
Não 

realizada Não 9,6

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA TATETO 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TATETO Ausente Ausente 0,52 2,2
Não 

realizada Não 6,75

BARRA BONITA SAA BARRA BONITA UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TRAVESSA ITAMARATI Ausente Ausente 1,06 0,5 1 Não 8,76

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NAZARENO TEIXEIRA DA COSTA 

296 Ausente Ausente 1,44 0,68
Não 

realizada Sim 7,1



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA DO PORTO S/N Ausente Ausente 1,84 5
Não 

realizada Sim 6,8

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BERNARDO AGUIAR 231 Presente Ausente 1,19 0,59 0,7 Sim 7,4

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DOS ACORIANOS S/N Ausente Ausente 1,49 0,6
Não 

realizada Sim 7,3

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EPIFANIO MANOEL IGNACIO 340 Ausente Ausente 1,99 0,93
Não 

realizada Sim 7,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EULALIA MORAIS MICHEREFF 

100 Presente Ausente 1,17 0,62 0,7 Sim 6,8

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PARANA 2660 Ausente Ausente 1,52 0,49 0,7 Sim 7,3

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LOURENCO BORBA S/N Ausente Ausente 1,49 0,63
Não 

realizada Sim 7,2

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RITA DE CASSIA COELHO RAMOS 

160 Presente Ausente 1,37 0,56 0,4 Sim 6,8

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV THIAGO AGUIAR 199, SALA 1 Ausente Ausente 1,37 0,47
Não 

realizada Sim 6,9

BARRA VELHA SAI CASA DAS CORTINAS 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV GOVERNADOR CELSO RAMOS 83 Presente Ausente 0,43
Não 

realizada Não 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA 719 Ausente Ausente 1,38 0,52
Não 

realizada Sim 6,6

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO JOSE LUIS 22 Ausente Ausente 1,92 0,44
Não 

realizada Sim 6,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS CRAVOS 70 Ausente Ausente 1,34 0,48 0,5 Sim 6,8

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MANOEL BASILIO 107 Ausente Ausente 1,57 0,53 0,5 Sim 6,8

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PAULO OSSOWSKI Ausente Ausente 1,65 0,52 1,1 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTO KUCLER Ausente Ausente 1,6 0,77 1,2 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTANISLAU SCHUMAN Ausente Ausente 1,5 0,65
Não 

realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OVANDE DOS SANTOS PACHECO Ausente Ausente 1,55 0,54
Não 

realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PAULO OSSOWSKI Ausente Ausente 1,65 0,6 1,1 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTO KUCLER Ausente Ausente 1,6 0,85 1,1 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTO KUCHLER Ausente Ausente 1,57 0,64 1,2 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OVANDE DOS SANTOS PACHECO Ausente Ausente 1,53 0,6
Não 

realizada Sim Não realizada

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OVANDE DOS SANTOS PACHECO Ausente Ausente 1,5 0,7
Não 

realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTANISLAU SCHUMAN Ausente Ausente 1,5 0,64
Não 

realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTANISLAU SCHUMAN Ausente Ausente 1,47 0,82
Não 

realizada Sim 6,5

BELMONTE SAA DESCANSO UNIDADE 1 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTARTICA Ausente Ausente 1,63 0,4 0,6 Sim 7,1

BELMONTE SAA DESCANSO UNIDADE 1 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ENGENHEIRO FRANCISCO 

PASSOS 133 Ausente Ausente 1,89 0,4 0,7 Sim 6,9

BELMONTE SAA DESCANSO UNIDADE 1 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRESIDENTE VENCESLAU BRAS N 

21 Ausente Ausente 1,58 0,5 0,7 Sim 7

BELMONTE SAA DESCANSO UNIDADE 1 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS Ausente Ausente 2,2 0,4 0,7 Sim 7

BELMONTE SAA DESCANSO UNIDADE 1 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ENGENHEIRO FRANCISCO 

PASSOS Ausente Ausente 0,7 0,4 0,7 Sim 7,1

BELMONTE SAA DESCANSO UNIDADE 1 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUMBERTO DE CAMPOS Ausente Ausente 1,72 0,5
Não 

realizada Sim 7,1



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BELMONTE SAA DESCANSO UNIDADE 1 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JESUS DE BAITACA N 145 Ausente Ausente 2,2 0,5
Não 

realizada Sim 7,2

BELMONTE SAA DESCANSO UNIDADE 1 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE REUS Ausente Ausente 1,33 0,9
Não 

realizada Sim 6,9

BENEDITO NOVO SAI SAI SANTA MARIA 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA PICADAO Ausente Ausente 0,2 0 Não Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PAULO WESPHALSECRETARIA DE 

OBRAS Ausente Ausente 2,26 0,34 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA ALTO BENEDITO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIB CARVAO 18 ELEMER SCHMIDTH Ausente Ausente 2,62 1,52 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA SANTA MARIA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIS GIRARDI UBS SANTA MARIA Ausente Ausente 1,09 0,2 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CRUZ E SOUZA LUIZ CARLOS RUTZ Ausente Ausente 1,71 0,4 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CELSO RAMOS PRAÇA DAS 

BANDEIRAS Ausente Ausente 2,21 0,7 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CELSO RAMOS MARLENE PEGGAU Ausente Ausente 2,18 0,86 0,9 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAI SAI BARRA SAO JOAO 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL SAO JOAO Presente Presente 2,88 0 Não Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA ROSA YORQ MENESTRINA Ausente Ausente 2,13 0,37 1 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA ALTO BENEDITO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LEOPOLDO KOPROSKI SICCOB ALTO 

BENEDITO Ausente Ausente 2,69 2,93 0,8 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA SANTA MARIA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIS GIRARDI CEESAM SANTA MARIA Ausente Ausente 0,96 0,7 1 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA SALTO DONNER 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MINISTRO LUIS GALOTTI UBS BARRA 

SAO JOAO Presente Ausente 3,34 3,91 0,8 Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LIBORIO FRANCISCO GOEDERT 

S/N Ausente Ausente Não realizada 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VERONICA JUNKES PRIM S/N Ausente Ausente Não realizada 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PATRICIO A TEIXEIRA N 317 Ausente Ausente Não realizada 1,01
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA HOMERO DE MIRANDA GOMES 

N 844 Presente Ausente Não realizada 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VANIR CORREIA N 27 Ausente Ausente Não realizada 0,81
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ISMAR PEDRO BENS S/N Ausente Ausente Não realizada 0,7 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MATIMINIANO JO?O 

RODRIGUES Ausente Ausente Não realizada 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ACACIO REITZ S/N Ausente Ausente Não realizada 1,48
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO LUIZ DUARTE N 1340 Ausente Ausente Não realizada 0,39
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDILAR ANGELO VALLER Ausente Ausente Não realizada 0,61 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALEXANDRE SERGIO GODINHO N 

210 Ausente Ausente Não realizada 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALEXANDRE SERGIO GODINHO N 

210 Ausente Ausente Não realizada 0,29 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOSE S/N Ausente Ausente Não realizada 0,4 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE MAIO S/N Ausente Ausente Não realizada 0,43
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAQUIM M JO?O CARDOSO S/N Ausente Ausente Não realizada 0,39
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ESTADUAL SC 407 S/N Ausente Ausente Não realizada 0,47 0,6 Sim Não realizada

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA QUINTINO BOCAIUVA S/N Ausente Ausente Não realizada 0,53 0,6 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BIGUACU SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRISTINA SIMAS MIRANDA S/N Presente Ausente Não realizada 0,59
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO FRANCISCO N 101 Ausente Ausente Não realizada 0,23
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 

N Ausente Ausente Não realizada 0,16
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA FEDERAL BR 101 KM 185 Ausente Ausente Não realizada 0,17 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA MOISES Ausente Ausente Não realizada 0,22
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NOVA TRENTO Ausente Ausente Não realizada 0,18
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE BASILICIO DA ROCHA N 

11839 Ausente Ausente Não realizada 0,18
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ETA Ausente Ausente Não realizada 0,17 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERAL LOTEAMENTO CAROLINA Ausente Ausente Não realizada 0,2 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO PAULO GARCIA Ausente Ausente Não realizada 0,23
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O BENEDITO DA LUZ Ausente Ausente Não realizada 0,22
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O BENEDITO DA LUZ N 159 Ausente Ausente Não realizada 0,15
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMINIO SILVY N 440 Ausente Ausente Não realizada 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE AUGUSTO ANDERSON N 

315 Ausente Ausente Não realizada 0,25
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL ETA Não realizada
Não 

realizada Não realizada 0,16
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL ETA Não realizada
Não 

realizada Não realizada 0,15
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL ETA Não realizada
Não 

realizada Não realizada 0,28
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL ETA Não realizada
Não 

realizada Não realizada 0,15
Não 

realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRODOVIA FEDERAL BR 10 KM 189 Ausente Ausente Não realizada 0,18 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANZ MUELLER 1950 Ausente Ausente 0,88 0,24 0,9 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CARLOS SPLITER 55 Ausente Ausente 1,04 0,46
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JORDAO 2269 Ausente Ausente 1,15 0,35 0,8 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOSE REUTER 2412 Ausente Ausente 0,92 0,33
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R GUSTAVO MAIER 1374 Ausente Ausente 1,34 3,13
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FLORIANO PEIXOTO 300 Ausente Ausente 1,12 0,33 0,8 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ENG PAUL WERNER 1141 Ausente Ausente 1,01 0,48
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HELMUTH BIRR 97 Ausente Ausente 0,86 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ENG ODEBRECH 961 Ausente Ausente 1,05 0,5
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ITAJAI 545 Ausente Ausente 1,15 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANTONIO TREIS 140 Ausente Ausente 1,06 0,4 0,8 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R OTTO STUTZER 43 Ausente Ausente 0,95 1,56 0,9 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R AQUIDABA 77 Ausente Ausente 0,89 0,29
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOHANN HADLICH 263 Ausente Ausente 1,09 0,19
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PASTOR OSVALDO HESSE 1164 Ausente Ausente 1,01 0,48
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PETROPOLIS 247 Ausente Ausente 0,95 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOAO PESSOA 2029 Ausente Ausente 1,02 0,16
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRITZ MULLER 416 Ausente Ausente 0,86 1,54 0,9 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R BERNARDO REITER 2615 Ausente Ausente 0,95 0,32
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PROGRESSO 141 Ausente Ausente 1,14 0,4
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAC CASA SANTA ANA 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL R GREWSMUEHL 315 Ausente Ausente 0,51 0,58
Não 

realizada Não Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R AMAZONAS 301 Ausente Ausente 1,03 0,89
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CHIPRE 207 Ausente Ausente 1,07 0,49
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANTONIO ZENDRON 1325 Ausente Ausente 1,53 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAC HOTEL QUALITY 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL R HERMANN HUSCHER 670 Ausente Ausente 1,18 0,16
Não 

realizada Não Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HERMANN TRIBESS 1717 Ausente Ausente 0,91 1,07
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PEROLA DO VALE 377 Ausente Ausente 1,19 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRIEDRICH BIEGING 150 Ausente Ausente 0,85 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R MAX HAUFE 442 Ausente Ausente 1,18 1,6 1 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R GODOFREDO RANGEL 100 Ausente Ausente 1,2 0,46
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PHILIPP BAULER 1391 Ausente Ausente 1,18 0,55 1 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R URUGUAI 266 Ausente Ausente 1,01 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R BRACO DO SUL 309 Ausente Ausente 1,26 1 1 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PROF HERMANN LANGE 3688 Ausente Ausente 0,74 0,27 1 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R AUGUSTO REINHOLD 350 Ausente Ausente 0,97 0,34 1 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANZ VOLLES 2060 Ausente Ausente 0,83 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DR PEDRO ZIMMERMANN 9270 Ausente Ausente 1,03 0,51
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANCISCO VAHLDIECK 3388 Ausente Ausente 0,99 0,9
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANCISCO VAHLDIECK 777 Ausente Ausente 0,96 0,77
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HENRIQUE CONRAD 851 Ausente Ausente 1,06 0,87
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HEINRICH HEMMER 2876 Presente Ausente 0,97 0,19
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ENG UDO DEEKE 1650 Ausente Ausente 1,13 0,5
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANCISCO CORREIA 44 Ausente Ausente 0,87 0,35
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R OSCAR JOAO RAUSCH 100 Ausente Ausente 0,9 0,27 1 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R MAX LINK 332 Ausente Ausente 0,83 0,93
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CUBA 40 Ausente Ausente 0,89 0,95 0,9 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R THEODORO PASOLD 126 Ausente Ausente 0,99 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAC SAC CREMER SA 21/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL R IGUACU 363 Ausente Ausente 0,3 0,59
Não 

realizada Não Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R REPUBLICA ARGENTINA 2591 Ausente Ausente 0,73 0,52
Não 

realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAC
POCO PROFUNDO BECKER ALIMENTOS 

HIGIENIZADOS 21/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL R RICARDO GEORG 2150 Ausente Ausente 0,74 0,28
Não 

realizada Não Não realizada

BOCAINA DO SUL SAI UNIDADE SAUDE ALTO CANOAS 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CAMPINAS Presente Presente 0,53
Não 

realizada Não Não realizada

BOCAINA DO SUL SAC ESCOLA ANA VALQUIRIA DE SOUZA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA PIURRAS Presente Presente 0,34
Não 

realizada Não Não realizada

BOCAINA DO SUL SAC
UNIDADE SAUDE DORALINA 

SETEMBRINA DE LIZ 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA PIURRAS Presente Presente 0,72
Não 

realizada Não Não realizada

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EVALDO ASSINK Ausente Ausente Não realizada 0,5 0,7 Sim Não realizada

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO ASSINK Ausente Ausente Não realizada 0,49 0,7 Sim Não realizada

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ZECA ATANAZIO Ausente Ausente 1,38 1,14 0,9 Sim 7,04

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO ASSINK Ausente Ausente 1,38 0,45 0,8 Sim 7,04

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EVALDO ASSINK Ausente Ausente 1,38 0,34 0,7 Sim 7,04

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL BORGES MACHADO Ausente Ausente 1,33 0,46 0,5 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANT?O DE PAULA VELHO Ausente Ausente 1,19 0,45 0,5 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA HENRIQUE CORDOVA Ausente Ausente 1,25 0,45
Não 

realizada Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELIA AMARAL E SOUZA Ausente Ausente 1,23 0,49
Não 

realizada Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 390 - CTG Ausente Ausente 1,27 0,42 0,8 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARGEMIRO VIEIRA Ausente Ausente 1,41 0,44 0,7 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA Ausente Ausente 1,38 0,36 0,7 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 390 - HORTO Ausente Ausente 1,17 0,44
Não 

realizada Sim 6,7

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL NARCISO Ausente Ausente 1,3 0,17
Não 

realizada Sim 6,1

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO WINKLER Ausente Ausente 1,3 0,2 0,8 Sim 6

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMERCIO Ausente Ausente 1,31 0,26
Não 

realizada Sim 6

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAIR WITES NARCISO Ausente Ausente 1,31 0,32 0,8 Sim 6

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA 155 Ausente Ausente 1,33 0,37 0,8 Sim 6,3

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO WINKLER Ausente Ausente 1,3 0,3 0,8 Sim 6

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROGERIO PESSOA Ausente Ausente 1,3 0,39
Não 

realizada Sim 6,3

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL
AVENIDA NOSSA SENHORA DE 

FATIMA Ausente Ausente 1 0,3 1,1 Sim 8,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 0,4 0,6 Sim 7,8

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 0,4 0,9 Sim 7,8

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 0,3 0,6 Sim 8,2

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 0,4 0,7 Sim 7,8

BOM JESUS DO OESTE SAC
ASSOCIACAO DA AGUA LINHA RAINHA 

DA SERRA 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA RAINHA DA SERRA Presente Ausente 0,4
Não 

realizada Não 7,4

BOM JESUS DO OESTE SAC
ASSOCIAÇÃO DA ÁGUA LINHA LAGEADO 

DAS FLORES 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA LAGEADO DAS FLORES Presente Ausente 0,4
Não 

realizada Não 7,8

BOM JESUS DO OESTE SAC
ASSOCIACAO DA AGUA DA LINHA 

VALERIO 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA VALERIO Presente Ausente 0,4
Não 

realizada Não 7,8

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BELA VISTA Ausente Ausente 0,92 0,39 0,6 Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ENTRADA Ausente Ausente 1,2 0,3 0,9 Sim Não realizada

BOM RETIRO SAI NASCENTE LILIAN MARTINS 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL GABIROBA Presente Presente 3,3
Não 

realizada Não Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENTIL V BORGES Ausente Ausente 0,79 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARTINHO CASCAES Ausente Ausente 0,75 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MAJOR GENEROSO 350 Ausente Ausente 0,96 0,6 0,7 Sim Não realizada

BOM RETIRO SAI POCO DA CHACRINHA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL VILA NEI Presente Ausente 4,82
Não 

realizada Não Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BELA VISTA Ausente Ausente 0,94 0,4
Não 

realizada Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MAJOR GENEROSO Presente Ausente 0,89 0,26
Não 

realizada Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MAJOR GENEROSO Ausente Ausente 0,84 0,37 0,7 Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR FAUSTINO Ausente Ausente 0,98 0,39 0,6 Sim Não realizada

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PAULO VI Ausente Ausente 0,39 0,3
Não 

realizada Sim 7,08

BOTUVERA SAI RIBEIRAO PORTO FRANCO 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA 9 DE JUNHO Presente Ausente 1,54
Não 

realizada Não 6,57

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA GERMANO BARNI Ausente Ausente 0,52 0,41 0,7 Sim 7,03

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE KENNEDY Ausente Ausente 0,38 0,52 0,7 Sim 7,21

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ONORIO COMANDOLLI Ausente Ausente 0,46 0,37 0,7 Sim 7,08

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 9 DE JUNHO Ausente Ausente 0,37 0,43
Não 

realizada Sim 6,87

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANDRE VILSON COLZANI Ausente Ausente 0,41 0,45
Não 

realizada Sim 7,04

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO MORELLI Ausente Ausente 0,3 0,34
Não 

realizada Sim 7,1

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUMBERTO MAZZOLLI Ausente Ausente 0,51 0,34 0,7 Sim 6,95

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLY FRANCISCO MAESTRI Ausente Ausente 0,54 0,43 0,7 Sim 6,95

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GABIROBA Ausente Ausente 0,38 0,52
Não 

realizada Sim 6,84

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO MATEUS Ausente Ausente 0,93 0,48
Não 

realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAI BICA CASA DA PEDRA 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ALTO TRAVESSAO Ausente Ausente 0,51
Não 

realizada Não Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BRACO DO NORTE SAI BICA URUGUAIA 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA URUGUAIA Presente Ausente 0,33
Não 

realizada Não Não realizada

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ABISSINIA Ausente Ausente 0,91 0,32
Não 

realizada Sim 7,2

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Presente Ausente 0,67 0,44
Não 

realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NOSSA SRA DE FATIMA Ausente Ausente Não realizada 0,5 0,9 Sim 6,84

BRACO DO NORTE SAI ESCOLA SAO JOSE 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SAO JOSE Ausente Ausente 0,36
Não 

realizada Não Não realizada

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA AUGUSTA Ausente Ausente 0,96 0,48 0,9 Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO FRANCISCO Ausente Ausente 0,89 0,29 0,9 Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORESTA Ausente Ausente 0,1 0,68
Não 

realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO FRANCISCO Ausente Ausente 0,83 0,31 0,9 Sim 7,2

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO FRANCISCO Presente Presente 0,83 0,32 0,9 Sim 7,2

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO BONITO Presente Ausente 0,7 0,54
Não 

realizada Sim 7,2

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA AUGUSTA Ausente Ausente 0,68 0,45
Não 

realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,12 1,32
Não 

realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,14 1,12
Não 

realizada Sim 7,2

BRACO DO TROMBUDO SAA ETA BRACO NOVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ERICA H JOENCK 184 CENTRO Ausente Ausente 0,53 0,99 0,6 Não 8

BRACO DO TROMBUDO SAA ETA BRACO NOVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R D CAXIAS 1960 CENTRO Ausente Ausente 0,84 0,57 0,6 Não 8

BRACO DO TROMBUDO SAA ETA BRACO NOVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R BENHART WETZEL 57 CENTRO Ausente Ausente 0,48 0,52
Não 

realizada Não 8

BRACO DO TROMBUDO SAA ETA BRACO NOVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODV SC-281 - KM2814 - DIVISA Ausente Ausente 0,62 0,78 0,7 Não 8,2

BRUNOPOLIS SAA CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARMINDO LEOBERT Ausente Ausente 0,4 1,19 0,6 Sim 7,7

BRUNOPOLIS SAA AREA INDUSTRIAL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 470 KM 279 Presente Ausente 0,75 0,88
Não 

realizada Sim 8,2

BRUNOPOLIS SAA CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDOLINO ROSSDHETE Ausente Ausente 0,42 0,54 0,6 Sim 7,6

BRUNOPOLIS SAA AREA INDUSTRIAL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SELMO HEKE Ausente Ausente 0,68 0,75 1 Sim 8

BRUNOPOLIS SAA BAIRRO MAROMBAS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SA? SEBASTI?O Ausente Ausente 0,48 0,67
Não 

realizada Sim 7,2

BRUNOPOLIS SAA VILA WEBER 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 470 KM 272 Ausente Ausente 0,82 1,12 1 Sim 8,9

BRUNOPOLIS SAA BAIRRO MAROMBAS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MAROMBAS Ausente Ausente 0,54 0,87 0,9 Sim 7,1

BRUNOPOLIS SAA GALEGOS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRINCIPAL Ausente Ausente 1,11 0,54
Não 

realizada Sim 8,9

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
TCHE MOTOS - RUA GERSON 
VENTURELLI 30 ? GUARANI Ausente Ausente 0,91 0,33 0,8 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
COMERCIO FRENTE TEXMAIS - RUA 
ERNESTO BIANCHINI 879 - RIO BR Ausente Ausente 1,18 0,26

Não 
realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SC MALHAS - RUA DO CEDRO 960 - 

DOM JOAQUIM Ausente Ausente 1,15 0,49 0,9 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MERCADO MAPRI RUA VALTER 

BARTELD 05 ? ZANT?O Ausente Ausente 1,24 0,91
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
UBS DOM JOAQUIM - RUA LUIZ 
MORELLI S/N? - DOM JOAQUIM Ausente Ausente 1,24 0,65

Não 
realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA S?O LEOPOLDO 

252 - S?O PEDRO Ausente Ausente 0,46 0,22
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESCOLA DOUTOR CARLOS MORITZ - 

RUA ZT 08 ? ZANT?O Ausente Ausente 1,68 0,78 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIA - RUA ORIDES 

SCHWARTZ S/N? FRENTE 302 ? Ausente Ausente 1,04 0,24
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PERFORMANCE MOVEIS - RUA 
MANOEL J DA CUNHA 15 - RIO Ausente Ausente 1,06 0,25

Não 
realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
UBS S?O JO?O - RUA FRANCISCO T DE 

SOUZA S/N? - S?O JO?O Ausente Ausente 1,43 0,51 1 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LOJA BICICLETA - RUA SANTA CRUZ 

533 ? AGUAS CLARAS Ausente Ausente 1,2 0,14
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
UBS AGUAS CLARAS - RUA ADELINA 

DEBATIM ? AGUAS CLARAS Ausente Ausente 0,94 0,46
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BAUMGARTNER EMBAL- RUA MARIA 

ANDRE DE FREITAS 335 - RIO BR Ausente Ausente 1,25 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MERCADO MACEDO - RUA JOSE 

JACINTO CARDEAL 895 ? CEDRINHO Ausente Ausente 1,64 1
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
UBS PONTA RUSSA RUA PONTA 

RUSSA - PONTA RUSSA Ausente Ausente 0 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIA RUA JO?O BATISTA 

COELHO ? SANTA LUZIA Ausente Ausente Não realizada 0,22 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
GARAGEM RUA GERMANO KLANN 

182 ? AGUAS CLARAS Ausente Ausente 0,32 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL RUA PROF ANA ERNA 

RAU 59 S?O PEDRO Ausente Ausente 0,47 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VIGILANCIA SANITARIA - RUA CARLOS 

GRACHER 120 ? CENTRO Ausente Ausente 0,42 0,3 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA CLEMENTINA 

SGROTT 50 - S?O PEDRO Ausente Ausente 0,42 0,86 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA BARRIGA VERDE 

300 - CERAMICA REIS/ STEFFEN Ausente Ausente 0,33 0,35
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA GUSTAVO IMHOF 

277 - S?O PEDRO Ausente Ausente 0,45 0,17
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA GUILHERME 

STEFFEN 780 ? STEFFEN Ausente Ausente 0,53 0,29
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA S?O PEDRO 1122 

- S?O PEDRO Ausente Ausente 0,41 0,19
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BAR DA PAULA - RUA BERTOLDO 

TODT ? BATEAS Ausente Ausente 0,43 0,51
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA ALBERTO 

MULLER 3240 ? LIMEIRA Ausente Ausente 0,48 0,27 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ACOUGUE - RUA SANTOS DUMONT 

1380 - SANTA TEREZINHA Ausente Ausente 0,45 0,39
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA AXEL KRIEGER 5 - 

S?O PEDRO Ausente Ausente 0,49 0,35
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIAL - RUA ITAJAI 1175 ? 

LIMOEIRO Ausente Ausente 0,47 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
UBS PLANALTO - RUA OITO DE 

DEZEMBRO 60 ? PLANALTO Ausente Ausente 0,68 0,43
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
EMPRESA CARROCERIA - RUA VOLTA 

GRANDE 671 ? VOLTA GRANDE Ausente Ausente 0,55 0,48 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
UNIVERSIDADE ROTULA - RUA 

DORVAL LUZ - SANTA TEREZINHA Ausente Ausente 0,42 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAI LAR DE IDOSOS LIONS 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA GUILHERME MELLO Ausente Ausente 0,22
Não 

realizada Não Não realizada

BRUSQUE SAI LAR DE IDOSOS LIONS 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA GUILHERME MELLO Ausente Ausente 0,18
Não 

realizada Não Não realizada

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTACILIO CORDEIRO TRINDADE Ausente Ausente 1,24 1,02
Não 

realizada Sim 7

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO VIVAN 675 Ausente Ausente 1,2 1,4
Não 

realizada Sim 6,8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO MACHADO SN Ausente Ausente 1,45 0,93 0,7 Sim 6,7

CACADOR SAA UTS TAQUARA VERDE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAQUIM LEMOS CORREIA N 

187 Ausente Ausente 0,39 1,19
Não 

realizada Sim 7,8

CACADOR SAA UTS TAQUARA VERDE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ZENAIDE ANTONIA DALPIZZOL 

S/N Ausente Ausente 1,25 0,81 0,7 Sim 7,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ SOUZA CARNEIRO Ausente Ausente 1,18 0,99 1 Sim 6,9

CACADOR SAC ASSOCIAÇÃO JARDIM DILETA 09/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA DAS VITORIAS REGIAS Ausente Ausente 1,05 0,83 0,7 Não 6,7

CACADOR SAA UTS FIGUEROA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE CEZARIO GUZZI Ausente Ausente 1,28 0,71 0,8 Sim 7

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TUPINIQUIM Ausente Ausente 0,79 0,79
Não 

realizada Sim 6,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO LUDERINGHAUSEN Ausente Ausente 1,31 0,65
Não 

realizada Sim 6,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CURITIBA 1850 Ausente Ausente 0,4 1,1
Não 

realizada Sim 6,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIA GIOPPO BRASIL N? 490 Ausente Ausente 1,42 0,72
Não 

realizada Sim 6,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ODELIR GODINHO Ausente Ausente 0,54 0,64
Não 

realizada Sim 6,9

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA LUZIA N? 207 Ausente Ausente 1,41 0,7
Não 

realizada Sim 6,9

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSEFINA CONTI N? 53 Ausente Ausente 1,72 0,67
Não 

realizada Sim 6,7

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR TREVISANI Ausente Ausente 1,72 0,68 0,7 Sim 6,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL FRANCIO Ausente Ausente 2,06 0,87
Não 

realizada Sim 6,7

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CECILIA Ausente Ausente 2,51 0,88
Não 

realizada Sim 6,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCOS CORDEIRO Ausente Ausente 1,89 1,31
Não 

realizada Sim 6,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOMINGOS SORGATTO Ausente Ausente 1,55 0,62 0,6 Sim 6,7

CAIBI SAC LINHA GLORIA PONTO 04 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA GLORIA ( FAMILIA 

FURLANETO) Presente Ausente 0,37
Não 

realizada Não Não realizada

CAIBI SAC PROJETO DE PROTECAO DE FOMTES 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BEIRA RIO ( FAMILIA CERRUTI ) Presente Presente 0,45
Não 

realizada Não Não realizada

CAIBI SAC LINHA BEIRA PONTO 06 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BEIRA RIO ( RESIDENCIA ) Presente Ausente 0,12
Não 

realizada Não Não realizada

CAIBI SAC LINHA SO JOSE PONTO 05 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SÃO JOSE RESIDENCIA) Presente Ausente 0,1
Não 

realizada Não Não realizada

CAIBI SAC PROJETO DE PROTECAO DE FOMTES 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA: EUCLIDES DA CUNHA Nº636 

(FAMILIA FERRONATO) Presente Ausente 0,41
Não 

realizada Não Não realizada

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: AFONSO CONTE Nº543 CASA 01 

( LOTEAMENTO VIDA NOVA) Ausente Ausente 0,3 0,12 0,8 Sim Não realizada

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: AFONSO CONTE Nº559 CASA2 Ausente Ausente 0,3 0,8 0,8 Sim Não realizada

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA:DAS PALMEIRAS Nº536 ( 

RESIDENCIA) Presente Ausente 0,3 1,22 0,9 Sim Não realizada

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SÃO DOMINGOS Nº 572 Ausente Ausente 0,2 0,36 0,9 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MATILDE WHOERING Ausente Ausente 0,2 0,85 0,6 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL FORTUNATO Ausente Ausente 0,4 0,68 0,6 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MATILDE WHOERING Ausente Ausente 0,4 0,78
Não 

realizada Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL FOTUNATO Ausente Ausente 0,3 1,57 0,6 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CALMON SAA SAA CALMON 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MATILDE WHORING Não realizada
Não 

realizada 0,4 0,59
Não 

realizada Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL FORTUNATO Ausente Ausente 0,2 0,59 0,6 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EUGENIO STACHEIRA Ausente Ausente 0,3 0,65 0,7 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL FORTUNATO Ausente Ausente 0,3 0,9
Não 

realizada Sim Não realizada

CAMBORIU SAI POCO DO ZAIA 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MONTE DOURADO Ausente Ausente 0,41
Não 

realizada Não 7,7

CAMBORIU SAI PORTAL DAS PEDRAS 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DOS MACACOS Presente Ausente 1,09
Não 

realizada Não 6,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE F BERNARDES Ausente Ausente 0 0,5
Não 

realizada Sim 7,6

CAMBORIU SAI IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DO BRACO Presente Ausente 0,52
Não 

realizada Não 6,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BELO HORIZONTE Ausente Ausente 0,07 0,6 0,7 Sim 8

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O PAULO Ausente Ausente 1,21 0,48
Não 

realizada Sim 8,3

CAMBORIU SAI CAPELA IMACULADA CONCEICAO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DOS MACACOS Presente Ausente 2,54
Não 

realizada Não 6,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JOSE F BERNARDES Ausente Ausente 1,2 1,08 0,7 Sim 8

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CAP ERNESTO NUNES Ausente Ausente 1,19 0,69 0,7 Sim 7,9

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAVO RICHARD Ausente Ausente 0,95 0,57 0,7 Sim 8,2

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,97 0,4
Não 

realizada Sim 8

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CINGAPURA Ausente Ausente 1,2 0,47
Não 

realizada Sim 8,1

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE F BERNARDES Ausente Ausente 1,18 1,23 0,8 Sim 8,1

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O MORAIS Ausente Ausente 1,1 0,7 0,7 Sim 8,3

CAMBORIU SAI ESCOLINHA DE CAMPO RIO DO MEIO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DO RIO DO MEIO Presente Ausente 0,55
Não 

realizada Não 6,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PORTO ALEGRE Ausente Ausente 0,86 0,44 0,8 Sim 7,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JESUINO ANASTACIO PEREIRA Ausente Ausente 0 0,33
Não 

realizada Sim 7,4

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE F BERNARDES Ausente Ausente 0 0,41
Não 

realizada Sim 6

CAMBORIU SAI
CENTRO DE RECUPERACAO LUZ DA VIDA 

RIO DO MEIO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA PASTOR RENATO FIDELIS Ausente Ausente 0,8
Não 

realizada Não 6,5

CAMBORIU SAI UBS MACACOS 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DOS MACACOS Presente Presente 1,53
Não 

realizada Não 6,5

CAMPO ALEGRE SAA BATEIAS DE BAIXO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 110 Ausente Ausente 1,3 0,46 0,2 Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA LAGEADO INDUSTRIAL 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 110 Ausente Ausente 1,5 0,39 0,7 Não Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA ETA JOSE AMORIM 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,5 0,86
Não 

realizada Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA BATEIAS DE BAIXO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIA PAZDA Ausente Ausente 1,5 0,5
Não 

realizada Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA LAGEADO COMUNIDADE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 110 Ausente Ausente 1 0,47
Não 

realizada Não Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA ETA JOSE AMORIM 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA CEL BUENO FRANCO Ausente Ausente 1,7 0,67 0,6 Sim Não realizada

CAMPO BELO DO SUL SAA SAA CAMPO BELO DO SUL 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA Ausente Ausente 2 0,55
Não 

realizada Sim 7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CAMPO ERE SAI AIRTO COREIA DE MELLO 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SÃO ROQUE Ausente Ausente 0,6
Não 

realizada Não Não realizada

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA JK (RESTAURANTE 

TEMPERO BOM) Ausente Ausente 1,09 1,26 0,8 Sim 6,5

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PADRE ALFEDRO TRINXEIRO Ausente Ausente 1,09 0,84 0,9 Sim 7,3

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENITO ZANDONA N?1228 Ausente Ausente 0,76 0,56
Não 

realizada Sim 7,5

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JO?O BATISTA 987 Ausente Ausente 0,96 1,04
Não 

realizada Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CRUZ N?405 Ausente Ausente 1,36 0,67
Não 

realizada Sim 7,1

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS PISANI N? 669 Ausente Ausente 1,04 0,81 0,8 Sim 7,4

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JK Ausente Ausente 0,9 1,2 0,8 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUAVIRGILIO ANTUNES DE SOZA Presente Ausente 0,88 1,07
Não 

realizada Sim 7,4

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENITO ZANDONA N?1380 Ausente Ausente 0,93 0,64 0,9 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE IBICUI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,91 0,84
Não 

realizada Sim 6,6

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE IBICUI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,98 1,24
Não 

realizada Sim 6,5

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE ENCRUZILHADA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,98 0,54
Não 

realizada Sim 7,8

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE BARRA DO LEÃO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,09 0,64
Não 

realizada Sim 9,1

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE BARRA DO LEÃO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,89 0,97
Não 

realizada Sim 9,1

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAU235 Ausente Ausente 0,8 1,2 0,8 Sim 7,4

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO VICENTE DE SOUZA Ausente Ausente Não realizada 1,75
Não 

realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ABILIO COELHO Ausente Ausente Não realizada 0,96
Não 

realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREFEITO SILVESTRE NUNES Ausente Ausente Não realizada 2,26
Não 

realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BUSNARDO Ausente Ausente Não realizada 2,87 0,4 Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTERO JOSE DIAS Ausente Ausente Não realizada 2,65 0,4 Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO ARAG?O Ausente Ausente Não realizada 1,85
Não 

realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR SANTANA Ausente Ausente Não realizada 2,18
Não 

realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BUSNARDO Ausente Ausente Não realizada 0,97
Não 

realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO SOUZA FILHO Ausente Ausente Não realizada 0,99
Não 

realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EGIDIO PIVA Ausente Ausente Não realizada 3 0,4 Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SILVESTRE NUNES Presente Ausente Não realizada 2,83 0,4 Sim Não realizada

CANELINHA SAA
SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA 

DE CANELINHA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD DEPUTADO VICENTE GOMES 

3180 Ausente Ausente Não realizada 2,19 0,5 Sim Não realizada

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO SCHULTZ 1200 Ausente Ausente 0,77 1,7 1,3 Sim 7,68

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BERNARDO OLSEN 180 Ausente Ausente 0,85 1,28
Não 

realizada Sim 7,41

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO BADING 403 Ausente Ausente 1,01 0,85
Não 

realizada Sim 7,61



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO BADING 587 Ausente Ausente 0,8 1,08
Não 

realizada Sim 7,58

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FELIPE SCHMIDT 849 Ausente Ausente 1,12 1,52
Não 

realizada Sim 7,59

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV EXPEDICIONARIOS 1100 Ausente Ausente 1,38 1,92 1,2 Sim 7,73

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI MENANDRO KAMPS 741 Ausente Ausente 1,24 15,3 1,1 Sim 7,74

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAETANO COSTA 439 Ausente Ausente 0,82 2,17
Não 

realizada Sim 7,86

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRMA MARIA FELICITAS 700 Ausente Ausente 1,12 1,63 1,2 Sim 7,38

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERNESTO HACHMANN 1427 Ausente Ausente 1,36 1,36 0,9 Sim 7,25

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARMELO ZOCOLI 2155 Ausente Ausente 1,18 1 0,9 Sim 7,18

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SILVIO ZENERE 87 Ausente Ausente 1,1 1,37 1 Sim 7,17

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELMO BIAVATI 213 Ausente Ausente 1,21 1,02 1 Sim 7,16

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANSELMO TOALDO 334 Ausente Ausente 1,07 1,39 1 Sim 7,19

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 16 DE MAIO - 554 Ausente Ausente 0,9 1,36
Não 

realizada Sim 7,25

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA ODETE PARIZOTTO 215 Ausente Ausente 1,22 1,35
Não 

realizada Sim 7,25

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO HELT 707 Ausente Ausente 1,36 1,45
Não 

realizada Sim 7,23

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AGENOR TRANCOSO327 Ausente Ausente 1,3 2,77
Não 

realizada Sim 7,22

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JR SPADINI ESQ MARILDA 

BERTAIOLI Ausente Ausente 1,17 0,84
Não 

realizada Sim 7,2

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEONILDO BORTOLI Ausente Ausente 0,99 1,27
Não 

realizada Sim 7,21

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROGERIO TOALDO528 Ausente Ausente 0,95 1,48
Não 

realizada Sim 7,23

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIA BARISON Ausente Ausente 1,19 1,42
Não 

realizada Sim 7,25

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO TONINI77 Ausente Ausente 1,28 1,39
Não 

realizada Sim 7,23

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE BOTIN Ausente Ausente 1,48 1,01
Não 

realizada Sim 8,2

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIO DA COSTA Ausente Ausente 1,9 1,11 0,7 Sim 7,5

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE ABRIL Ausente Ausente 1,45 1,3 0,7 Sim 7,4

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA CORONEL RUPP Ausente Ausente 1,27 1
Não 

realizada Sim 7,4

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA LIBERDADE Ausente Ausente 2,57 0,88 0,8 Sim 7,1

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE COLA Ausente Ausente 2,06 1,23
Não 

realizada Sim 7,7

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA CORONEL RUPP Ausente Ausente 1,34 1,03 0,6 Sim 7,3

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA PATRIA Ausente Ausente 1,91 2,03
Não 

realizada Sim 7,4

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALMIRANTE TAMANDARA Ausente Ausente 1,67 2,18
Não 

realizada Sim 7,2

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE ABRIL Ausente Ausente 1,73 1,23 0,7 Sim 7,2

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DEUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 1,6 1,11
Não 

realizada Sim 6,9



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CAXAMBU DO SUL SAI GILSON BENTZ 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA GAVIAO SN - RESIDENCIA 

GILSON BENTZ Presente Presente 3,79
Não 

realizada Não Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAI BARBARA BEGNINI 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA GAVIAO SN - RESIDENCIA 

BARABARA BEGNINI Presente Presente 1,23
Não 

realizada Não Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAC COMUNIDADE LINHA DOM JOSE 03/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL
LINHA DOM JOSE SN - ESCOLA ADELE 

FACCIN ZANUZZO Presente Ausente 0,56
Não 

realizada Não Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
R SILVINO BURTET SN - 
RESERVATORIO CASAN Ausente Ausente Não realizada 0,28

Não 
realizada Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAI IVONETE SEGATO 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA DOM JOSE SN - RESIDENCIA 

IVONETE SEGATO Presente Presente 0,42
Não 

realizada Não Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA ETA LINHA SAO FELIX 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LINHA S?O FELIX SN - MERCADO 

ALFA LINHA S?O FELIX Ausente Ausente Não realizada 0,69 1,2 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN 

- SECRETARIA MUNICIPAL DA Ausente Ausente Não realizada 0,23 1,1 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R HEITOR JOSE PIZOLATI 151 - 

CENTRO DE CONVIVENCIA DOS Ausente Ausente Não realizada 0,34 1 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R MANOEL FIDENCIO DO AMARAL SN 

- CEI CRIANCA FELIZ Ausente Ausente Não realizada 0,25 1,1 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DEMETRIO ALVES DA SILVA 27 - 

ESCOLA CANDIDO RAMOS Ausente Ausente Não realizada 0,25 1 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAI POCO PITO 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO 

CARAVAGIO Presente Ausente 9,35
Não 

realizada Não Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO GRASSI Ausente Ausente Não realizada 1,15 0,9 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 16/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA EDUARDO BARETA Ausente Ausente Não realizada 1,29 0,9 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO FABRIS Ausente Ausente Não realizada 1,37
Não 

realizada Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DON DANIEL HOSTIN Ausente Ausente Não realizada 1,53
Não 

realizada Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DON DANIEL HOSTIN Ausente Ausente Não realizada 1,21
Não 

realizada Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MAZZUCO Ausente Ausente Não realizada 1,34 0,9 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MARTINELLI Ausente Ausente Não realizada 1,38
Não 

realizada Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR DE MATIA Ausente Ausente Não realizada 1,44
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLAVIO A SANDER N 282-D Ausente Ausente 0,95 0,51 0,9 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA S?O JO?O BATISTA N 140-D S?O 

PEDRO Ausente Ausente 1,24 1,22 1 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DEODORO DA FONSECA N 1310-

D MARIA GORETTI Ausente Ausente 0,95 1,55 1 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMBARA N 14-D BOA VISTA Ausente Ausente 1,13 0,92 1,1 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 

S/N BOM PASTOR Ausente Ausente 1,25 1,08
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARA N 2170-E S?O PEDRO Ausente Ausente 1,21 2,12
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUAPORE N 2800-D PARAISO Ausente Ausente 1,41 0,78 0,9 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 

N 1839-E PINHEIRINHO Ausente Ausente 1,35 0,9
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IRLANDA N 310-E PRESIDENTE 

MEDICI Ausente Ausente 0,99 0,89 1 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BORGES DE MEDEIROS N 1341-E 

PRESIDENTE MEDICITE MEDICI Ausente Ausente 1,09 1,55
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JO?O A TURATTI N 742-E 

PRESIDENTE MEDICE Ausente Ausente 1,57 0,78
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOHN KENNEDY N? 267-E PASSO 

DOS FORTES Ausente Ausente 1,11 0,95 1 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIA FAVARETTO N 232-D 

TREVO Ausente Ausente 1,01 2,61 0,9 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BOM JESUS DA SERRA N 465-E 

ELDORADO Ausente Ausente 0,86 2,52 0,9 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOHN KENNEDY N? 1153-E 

PASSO DOS FORTES Ausente Ausente 1,17 4,18
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMO NISSOLA SN VILA REAL Ausente Ausente 1,42 1,23 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EMILIO PALUDO N? 32-D VILA 

REAL Ausente Ausente 1,35 1,64
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JO?O F SCHINEIDER N 234-D 

BELVEDERE Ausente Ausente 0,95 0,37
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GUARULHOS N? 636-E PASSO 

DOS FORTES Ausente Ausente 0,99 1,28 1,1 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILA NOVA SN VILA RICA Ausente Ausente 0,99 1,08 0,9 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIO ROMANINI N 460-E 

BELVEDERE Ausente Ausente 0,89 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROMA N 1151-E LIDER Ausente Ausente 1,2 9,37
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MOACIR MORO N 253-D EFAPI Ausente Ausente 0,95 1,12 1 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE E PEDROSO SN EFAPI Ausente Ausente 1,17 8,15
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRUDENTE DE MORAIS N 825-D 

S?O CRISTOV?O Ausente Ausente 1,31 0,69
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ERNESTO BATISTA N 1983-E 

ENGENHO BRAUN Ausente Ausente 1,11 2,56 0,9 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS GOMES N 1070-E S?O 

CRISTOV?O Ausente Ausente 1,33 0,82
Não 

realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ARTUR COSTA E SILVA N 218-E 

S?O CRISTOV?O Ausente Ausente 1,25 0,82 0,6 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIRATUBA N 9999-D ALVORADA Ausente Ausente 1,3 0,52 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA S?O LOURENCO DO OESTE N 

558-E CRISTO REI Ausente Ausente 1,21 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANTONIO ZANETTE N 647 Ausente Ausente 0,03 0,67 0,6 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA ZELCI BURIGO Ausente Ausente 0,73 0,57 0,6 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DANIEL ZANETTE Ausente Ausente 0,02 0,79 0,6 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAIME ELIAS Ausente Ausente 0,03 0,6
Não 

realizada Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GUY MARCOS NUNES DE SOUZA 

N 27 Ausente Ausente 0 0,45
Não 

realizada Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HILARIO GUOLLO Ausente Ausente 0,09 0,58
Não 

realizada Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOINVILLE Ausente Ausente 0,36 0,52
Não 

realizada Sim 7,2

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV VALDEMAR KLEINUBING Ausente Ausente 0,14 0,41
Não 

realizada Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ANES GUALBERTO Ausente Ausente 0,35 4,46 0,6 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC-108 Ausente Ausente 0,24 0,64
Não 

realizada Sim 7,2

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD MAXIMILIANO GAIDZINSKI Ausente Ausente 0 0,37 0,6 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROVINCIA DE TREVISO Ausente Ausente 0,23 0,72
Não 

realizada Sim 7,4

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO1280 Ausente Ausente 1,41 1,09 0,7 Sim 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MOMRES 2910 Ausente Ausente 1,61 0,97 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ DELFINO 1 Ausente Ausente 1,19 0,84
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TANCREDO NEVES 3940 Presente Ausente 1,05 0,87 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O SUZIN MARINI 270 Ausente Ausente 1,05 1,01
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IMPERIAL 26 Ausente Ausente 1,09 0,57 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO 1626 Ausente Ausente 1,21 0,8 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DORVINO MORES 263 Ausente Ausente 0,81 1,06 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TANCREDO NEVES 3273 Ausente Ausente 1,61 0,74
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O ZANARDI 256 Ausente Ausente 1,42 1,12
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AIMORES 255 Ausente Ausente 1,24 1,2
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PREFEITO JOSE DE CASTRO 48 Ausente Ausente 1,16 0,78
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TANCREDO NEVES 431 Ausente Ausente 1,27 0,98
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIO DALFOVO 262 Ausente Ausente 1,43 1,34
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANSUETO FAVERO 150 Ausente Ausente 1,47 1,21 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUARANIS 397 Ausente Ausente 1,62 1,53
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO RUBINI 141 Presente Ausente 1,89 1,15
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLOVIS CESAR DE OLIVEIRA 439 Ausente Ausente 1,42 0,79
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES 

70 Ausente Ausente 1,6 1,32
Não 

realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO VITORINO MAFESSONI 

295 Ausente Ausente 1,4 1,32
Não 

realizada Sim 6,5

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERMINO TOZZO CENTRO Ausente Ausente 0,44 2,4
Não 

realizada Não 7,9

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O MARTINI Ausente Ausente 0,41 0,45 0,3 Não 8,1

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUGERO BONIFACIO Ausente Ausente 0,24 0,65 0,3 Não 8,1

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA RANZAN Ausente Ausente 0,46 1,93 0,7 Não 8,2

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEI COLPANI N 298 Ausente Ausente 8,2 0,46 0,3 Não 8,2

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CELSO TOZZO N 23 CENTRO Ausente Ausente 0,29 0,45 0,3 Não 7,9

CORDILHEIRA ALTA SAI FONTE SILVIA 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PILAO DE PEDRA Ausente Ausente 0,53
Não 

realizada Não 7,6

CORDILHEIRA ALTA SAC
ASSOCIAÇÃO ÁGUA PURA FERNANDO 

MACHADO 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,15 0,65
Não 

realizada Não 8,2

CORONEL FREITAS SAA CORONEL FREITAS UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Ausente Ausente 1,2 0,15 0,8 Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAA CORONEL FREITAS UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MINAS GERAIS Ausente Ausente 0,6 0,2
Não 

realizada Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAC
POCO ARTESIANO BAIRRO LINHA 

CRISTOVAO I 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA S?O CRISTOV?O Ausente Ausente 0,2
Não 

realizada Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAC POCO ARTESIANO DE LINHA MARTELLI III 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA IPIRANGA Presente Ausente 0,2
Não 

realizada Não Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CORONEL FREITAS SAA CORONEL FREITAS UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO Ausente Ausente 0,7 0,2 0,8 Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAC POCO ARTESIANO DE LINHA SALTINHO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SALTINHO Presente Ausente 0,8
Não 

realizada Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAC POCO ARTESIANO DE LINHA SALTINHO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SALTINHO Ausente Ausente 0,9
Não 

realizada Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAA CORONEL FREITAS UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MUSSIS PIEDRO Ausente Ausente 1,6 0,15 0,9 Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAA CORONEL FREITAS UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ISIDORO PIAIA Ausente Ausente 1,4 0,15 0,8 Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAC POCO ARTESIANO DE LINHA SALTINHO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SALTINHO Presente Presente 0,4
Não 

realizada Não Não realizada

CORONEL FREITAS SAA CORONEL FREITAS UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO Presente Ausente 0,8 0,2 0,8 Não Não realizada

CORONEL MARTINS SAA CORONEL MARTINS UNIDADE I 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLORIANOPOLIS Ausente Ausente 1,36 1,41 0,9 Sim Não realizada

CORONEL MARTINS SAA CORONEL MARTINS UNIDADE I 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAUDADES Ausente Ausente 0,94 0,21 0,8 Sim Não realizada

CORONEL MARTINS SAA CORONEL MARTINS UNIDADE I 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAUDADES Ausente Ausente 0,64 1,03 0,9 Sim Não realizada

CORONEL MARTINS SAA CORONEL MARTINS UNIDADE I 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARARANGUA Ausente Ausente 0,45 0,48
Não 

realizada Sim Não realizada

CORONEL MARTINS SAA CORONEL MARTINS UNIDADE I 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRISTAL Ausente Ausente 1,09 1,32
Não 

realizada Sim Não realizada

CORONEL MARTINS SAA CORONEL MARTINS UNIDADE I 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA Ausente Ausente 1,38 0,49 0,9 Sim Não realizada

CORONEL MARTINS SAA CORONEL MARTINS UNIDADE I 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PORTO ALEGRE Ausente Ausente 1,32 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1° DE MAIO Ausente Ausente 3,8 0,94 0,8 Sim 7,4

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTTO HILLBRECHT 300 Ausente Ausente 2,8 0,87 0,9 Sim 7,1

CORUPA SAC RF REFLORESTADORA 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA DO SERT?O - SERT?OZINHO Ausente Ausente 1,6 0,84
Não 

realizada Não 7,8

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLY GERMANO GESSNER 1436 Ausente Ausente 2,6 0,64
Não 

realizada Sim 7,2

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANO BOM 2034 Ausente Ausente 4,8 0,71 0,8 Sim 7,2

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE VICENTE SCHMITZ 45 Ausente Ausente 3 0,56
Não 

realizada Sim 7,4

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUGUSTO BORCHARDT 336 Ausente Ausente 3,1 0,87
Não 

realizada Sim 6,7

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO MEES 1014 Ausente Ausente 2,6 0,73
Não 

realizada Sim 7,1

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROBERTO SEIDEL Ausente Ausente 1,9 0,91
Não 

realizada Sim 7

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRA DE AMOLAR 440 Ausente Ausente 2,7 0,76
Não 

realizada Sim 7,3

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO MAHNKE 322 Ausente Ausente 3,4 0,81 0,9 Sim 7,4

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS 401 Ausente Ausente 2,8 0,88 0,8 Sim 7,2

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA BR 280 255 Ausente Ausente 1,6 0,66
Não 

realizada Sim 6,8

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOMENICO SONEGO Ausente Ausente 1,07 0,56
Não 

realizada Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALMIRANTE SALDANHA DA 

GAMA 148 Ausente Ausente 1,18 8,18
Não 

realizada Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SILVINO MAGANELI 517 Ausente Ausente 1,18 0,51
Não 

realizada Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MADRE TEREZA MICHEL 446 Ausente Ausente 0,84 1,99
Não 

realizada Sim 7,1



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERGIO EVALDT 32 Ausente Ausente 1,3 1,03
Não 

realizada Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA LUIZ LAZZARIN 750 Ausente Ausente 1,08 1,01
Não 

realizada Sim 6,8

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFRA Ausente Ausente 1,17 1 0,7 Sim 6,6

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADAIDE BOTELHO Ausente Ausente 1,15 0,84
Não 

realizada Sim 6,9

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO FRANCISCO DO SUL 345 Ausente Ausente 1,21 0,51 0,7 Sim 6,6

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA 523 CASA DE ESQUINA NO 

MORRO Ausente Ausente 1,14 0,84
Não 

realizada Sim 6,6

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO HULSE 2120 Ausente Ausente 1,19 0,99
Não 

realizada Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO ZANATTA 30 Ausente Ausente 1,33 1,06 0,7 Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALDIR VAZ FRANCO Ausente Ausente 1,1 0,48 0,6 Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSVALDO GOMES 319 Ausente Ausente 1,14 0,99 0,7 Sim 6,7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA UNIVERSITARIA Ausente Ausente 1,11 2,31 0,7 Sim 6,8

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IMIGRANTE BENEDET Presente Ausente 1,16 2,38
Não 

realizada Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ MANOEL RODRIGUES 260 Presente Ausente 1,13 0,57 0,7 Sim 6,9

CRICIUMA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ARTUR BERNARDES (AGRO SÃO 

LUIZ) Ausente Ausente 0,56 0,9
Não 

realizada Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,7 0,47
Não 

realizada Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO HULSE 2120 Ausente Ausente 1,61 0,72
Não 

realizada Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO TOMAZI 32 Ausente Ausente 1,35 0,38
Não 

realizada Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS IPES Ausente Ausente 1,15 0,78
Não 

realizada Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAUL BORTOLINI 102 Ausente Ausente 1,65 0,69
Não 

realizada Sim 6,8

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LIBERO JOAO DA SILVA Ausente Ausente 1,25 0,89 0,8 Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ESPIGAO DA PEDRA Ausente Ausente 1,33 0,93 0,8 Sim 7,5

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO L PAVEI Ausente Ausente 1,23 0,63 0,8 Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANSUETO LUIZ ROSSO Ausente Ausente 1,62 1,3 0,8 Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1503 N 258 Ausente Ausente 1,65 0,39 0,8 Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD LUIZ ROSSO 7825 Ausente Ausente 1,4 0,72 0,8 Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRUNO NICROSINI Ausente Ausente 0,97 0,81
Não 

realizada Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE PIAZA Ausente Ausente 0,9 0,68 0,7 Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELINA D GIASSI 664 Ausente Ausente 1,12 0,77
Não 

realizada Sim 7,4

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ANTONIO DAROS Ausente Ausente 1,22 1,18
Não 

realizada Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO ESTEVAO 33 Ausente Ausente 0,88 0,81
Não 

realizada Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ALEXANDRE BELOLI Ausente Ausente 1,41 0,97
Não 

realizada Sim 7,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DO CANAL Ausente Ausente 1,3 0,33 0,8 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENJAMIN CONSTANT 782 Ausente Ausente 1,28 0,33 0,9 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAC CASA LAR LINHA GLORIA DO MEIO 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA GLORIA DO MEIO Presente Ausente 0,2
Não 

realizada Não Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA 754 Ausente Ausente 1,67 0,43
Não 

realizada Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EUA ESPIRITO SANTO 1053 Ausente Ausente 1,56 0,23 0,9 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO 1127 Ausente Ausente 1,49 0,27 0,9 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA CINZA 227 Ausente Ausente 1,4 0,26 0,8 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA MARROM LADO DIREITO 212 Ausente Ausente 1,45 0,21
Não 

realizada Sim Não realizada

CUNHA PORA SAI PATRICIA MORAES 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA DO ARROIO 1065 Presente Presente 6,57
Não 

realizada Não Não realizada

CUNHA PORA SAI SELMAR WELTER 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA SETE DE SETEMBRO Presente Presente 0,5
Não 

realizada Não Não realizada

CUNHA PORA SAC PISCINA CAMPESTRE CLUBE 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA GLORIA Presente Ausente 0,35
Não 

realizada Não Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAIDA PARA SAUDADES Ausente Ausente 1,17 1,4 0,9 Sim Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLORESTAL Ausente Ausente 1,16 0,25 0,9 Sim Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE KERBES Ausente Ausente 1,25 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUCIRDES HERMANN Ausente Ausente 1,34 0,27 0,9 Sim Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 04 DE JULHO Ausente Ausente 0,95 0,54 0,9 Sim Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 04 DE JULHO 800 Ausente Ausente 1,16 2,08 0,9 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AURACÉLIA DE ANDRADE LEMOS Ausente Ausente 1,48 0,87 0,9 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS GOETTEN Ausente Ausente 1,03 0,24 0,9 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAI CAPELA SAO PEDRO 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Presente Ausente 3,87
Não 

realizada Não Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANÓPOLIS Ausente Ausente 1,49 1,3
Não 

realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. LIONS Ausente Ausente 1,47 1,2
Não 

realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALZERINO ROSA Ausente Ausente 1,39 2,06
Não 

realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA JOSEFINA AMORIM Ausente Ausente 1,48 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENAL BRAULIO BACELAR Ausente Ausente 1,46 0,7
Não 

realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS GOMES Ausente Ausente 1,49 0,45 0,9 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA Ausente Ausente 1,36 1,95 0,9 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER. LEONIDAS DE MORAES Ausente Ausente 1,26 0,51
Não 

realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MATHEUS CONCEIÇÃO Ausente Ausente 1,38 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER. PEDRO RONCHI Ausente Ausente 1,53 0,56 0,9 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAPITÃO POTIGUARA Ausente Ausente 1,63 0,63
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIZ DACOL Ausente Ausente 1,79 0,77
Não 

realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAXIMINO DE MORAES Ausente Ausente 1,7 0,72
Não 

realizada Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA DOUTOR PEDRINHO 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRASILIA 403 Ausente Ausente 0,37 3,59 0,6 Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA SALTO DONNER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ DONNER 69 Ausente Ausente 1,12 4,41 0,9 Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA DOUTOR PEDRINHO 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRASILIA 02 Ausente Ausente 1,25 4,25 0,6 Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA SALTO DONNER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA GLORIA 320 Ausente Ausente 0,86 2,74 1 Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA DOUTOR PEDRINHO 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA 508 Ausente Ausente 1,21 3,81
Não 

realizada Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA SALTO DONNER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NAVEGANTES 613 Ausente Ausente 1,41 2,85
Não 

realizada Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA SALTO DONNER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA APARECIDA 313 Ausente Ausente 0,4 3,99
Não 

realizada Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA DOUTOR PEDRINHO 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRASILIA 276 Ausente Ausente 0,08 2,8 0,8 Sim Não realizada

ENTRE RIOS SAI VALMIR GRANDO 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA GUARANI Presente Presente 18,7
Não 

realizada Não 7,5

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TOLDINHO Ausente Ausente 1,31 1,65 0,7 Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TOLDINHO N 176 Ausente Ausente 1,3 1,55 0,7 Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 19 DE JULHO Ausente Ausente 1,32 0,26 0,7 Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PERGENTINO ALBERICI N 35 Ausente Ausente 1,32 6,17
Não 

realizada Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 22/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA MANDURI Ausente Ausente 1,3 1,66 0,8 Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CHAPECOZINHO N 243 Ausente Ausente 1,32 1,55
Não 

realizada Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 19 DE JULHO Ausente Ausente 1,32 0,91 0,7 Não 7,8

ERMO SAA TURVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JEAN CARLOS T FONTANA Ausente Ausente 0,83 0,37 0,7 Sim 7,2

ERMO SAI SAI SANTANA 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL-SANTANA Presente Presente 6,32
Não 

realizada Não 7,8

ERMO SAA TURVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR NAGEL Ausente Ausente 0,76 0,4 0,7 Sim 7

ERMO SAA TURVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O CANELLA Ausente Ausente 0,3 0,56 0,7 Sim 7

ERMO SAI SAI SANTANA 22/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA GERAL-SANTANA Presente Presente 1,02
Não 

realizada Não 6,2

ERMO SAA TURVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 10 Ausente Ausente 0,7 0,4 0,7 Sim 7,2

ERMO SAI SAI SANTANA 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL-SANTANA Presente Presente 2,45
Não 

realizada Não 6

ERMO SAA TURVO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL-MORRO DO SOARES Ausente Ausente 0,2 0,42 0,7 Sim 7

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAPELA MORTUARIA Ausente Ausente 1 1,34
Não 

realizada Sim 5,22

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ETE Ausente Ausente 0,76 0,39
Não 

realizada Sim 6

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HOSPITAL Ausente Ausente 0,95 0,57 0,8 Sim 5,18

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BOMBEIROS Ausente Ausente 0,98 0,55 0,8 Sim 5

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA Ausente Ausente 1,32 0,26 0,8 Sim 6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

FAXINAL DOS GUEDES SAI LUIZ TONET 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CASA TONET Presente Ausente 0,26
Não 

realizada Não 4,85

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NASF Ausente Ausente 0,93 0,78
Não 

realizada Sim 5,5

FLOR DO SERTAO SAC
ASSOCIACAO DO POCO ARTESIANO 

COMUNITARIA PEDRA BRANCA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PEDRA BRANCA Ausente Ausente 0,89 0,9
Não 

realizada Não 8

FLOR DO SERTAO SAC
ASSOCIACAO DO POCO ARTESIANO DE 

LINHA FUZIL 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA FUZIL Ausente Ausente 0,31 0,4
Não 

realizada Não 8

FLOR DO SERTAO SAA APAFLOR 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV FLOR DO SERT?O Ausente Ausente 1,57 0,8 1,1 Sim 6,5

FLOR DO SERTAO SAC ASSOCIACAO COMUNITARIA BEIRA RIO 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA COSTA DO SARGENTO Presente Presente Não realizada 7,2 0,2 Não 8

FLOR DO SERTAO SAC POCO ARTESIANO BARRA DO TARAIRAS 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BARRA DO TARAIRAS Ausente Ausente 1,53 0,5 1,3 Não 8

FLOR DO SERTAO SAC ASSOCIACAO FLOR SERTANENSE 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA FLOR DA SERRA Presente Ausente Não realizada 0,6 0,8 Não 8

FLOR DO SERTAO SAC ASSOCIACAO DOIS DE FEVEREIRO 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SARANDI Ausente Ausente 2,21 0,5
Não 

realizada Não 8

FLOR DO SERTAO SAC ASSOCIACAO COMUNITARIA BEIRA RIO 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA COSTA DO SARGENTO Presente Ausente 0,1 1,1 0,2 Não 8

FLOR DO SERTAO SAA APAFLOR 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TEREZINHA CERVIERI Ausente Ausente 0,11 0,6 0,8 Sim 6,5

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA VEREADOR ONILDO LEMOS 

533 Ausente Ausente 0,8 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1205 Ausente Ausente 0 0,54 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SERVID?O JO?O PATRICIO S/N Ausente Ausente 0,8 0,57 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R LEONEL PEREIRA 604 Ausente Ausente 0,8 0,61 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA RIO VERMELHO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD JO?O GUALBERTO SOARES S/N Ausente Ausente 0 0,33 0 Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAC COSTÃO DO SANTINHO 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA VEREADOR ONILDO LEMOS 

2505 Ausente Ausente 0,6 0,29 0 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA RIO VERMELHO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R CANDIDO PEREIRA DOS ANJOS 

3030 Ausente Ausente 0 0,2
Não 

realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAURILIO LOPES DA SILVA 58 Ausente Ausente 0,8 1,76
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD FRANCISCO FAUSTINO MARTINS 

S/N Ausente Ausente 0,8 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R RUI BARBOSA 800 Ausente Ausente 0,8 0,47
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ALCIDES BONATELLI Ausente Ausente 1 0,98
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 401 121 Ausente Ausente 0,1 0,55 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R APICULTURA 139 Presente Presente 0 5,61
Não 

realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 406 3532 Ausente Ausente 0,6 0,6 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA COSTA DA LAGOA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COSTA DA LAGOA Ausente Ausente 0,1 1,37
Não 

realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R SILVIO LOPES DE ARAUJO S/N Ausente Ausente 0 0,33 0,4 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R RUI BARBOSA 152 Ausente Ausente 0,6 0,58
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 405 682 Ausente Ausente 0,2 0,17
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R PROFESSORA MARIA FLORA 

PAUSEWANG S/N Ausente Ausente 0,8 3,01
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PEQUENO PRINCIPE 1890 Ausente Ausente 0,1 0,43
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD MANOEL LEONCIO DE SOUZA 

BRITO 999 Ausente Ausente 0,8 1,18
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JO?O JANUARIO DA SILVA S/N Ausente Ausente 0,6 0,94
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JURERE TRADICIONAL 242 Ausente Ausente 0,8 1,69
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA 3547 Ausente Ausente 0,4 4,36 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA CRISTOV?O MACHADO DE 

CAMPOS S/N Ausente Ausente 1 1,13 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PALMEIRAS 566 Ausente Ausente 0,6 1,08
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SAE HABITASUL 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DOS BUZIOS 1162 Ausente Ausente 0,4 0,65 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV PROF HENRIQUE DA SILVA 

FONTES 6100 Ausente Ausente 0,6 0,48
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R MAJOR COSTA 221 Ausente Ausente 0,2 0,29
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MADRE BENVENUTA 1197 Ausente Ausente 1 0,49
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R MENINO DEUS 376 Ausente Ausente 1 0,66 0,8 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MAURO RAMOS 499 Ausente Ausente 1,5 0,34 0,8 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV HERCILIO LUZ 1302 Ausente Ausente 1 0,45
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAC COLEGIO CATARINENSE 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R ESTEVES JUNIOR 711 Ausente Ausente 0,1 0,38 0,9 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PROF OTHON GAMA D?ECA S/N Ausente Ausente 1 0,55
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA AMSOL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PEDRA DE LISTRAS 515 Ausente Ausente 0,8 1,39
Não 

realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL LUIZ DUARTE 500 Ausente Ausente 0 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JO?O GONZAGA DA COSTA 710 Presente Ausente 0,3 0,89
Não 

realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD JO?O PAULO 1268 Ausente Ausente 1 0,73 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RELAINE CRISTINA 140 Ausente Ausente 0,1 1,86
Não 

realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA APROCRUZ 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CAMINHO DA CRUZ 343 Ausente Ausente 0,1 0,91
Não 

realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VIRGILIO VARZEA 187 Ausente Ausente 0,8 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ADMAR GONZAGA 655 Ausente Ausente 0,8 0,4 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
DISTRIBUIDORA DE AGUA NASCENTE DA 

ILHA LTDA 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 406 6073 Ausente Ausente 0,4 1,44 0,3 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 406 6074 Ausente Ausente 0,8 0,49
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA ACORES 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA JO?O BELARMINO DA SILVA 

1832 Ausente Ausente 0,3 0,45 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R VEREADOR OSVALDO 

BITTENCOURT S/N Ausente Ausente 0,6 0,6 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAC AVAI 01/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
AV DEPUTADO DIOMICIO FREITAS 

1000 Ausente Ausente 0,3 3,92
Não 

realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA JO?O BELARMINO DA SILVA 

2550 Ausente Ausente 0 0,44 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAC BASE AEREA 01/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R SANTOS DUMONT 1180 Ausente Ausente 0,1 1,89
Não 

realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 01/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ACESSO FLORIPA AIRPORT 6200 Ausente Ausente 0,4 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV GOVERNADOR IRINEU 

BORNHAUSEN 3440 Ausente Ausente 0,1 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO CELLA - CAPELA S?O 

CRISTOV?O Ausente Ausente 0,73 0,71 0,8 Sim 7,2

FORMOSA DO SUL SAC
POCO ARTESIANO CIDADE DE FORMOSA 

DO SUL 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA LUIZ CELLA Presente Ausente 0,4
Não 

realizada Não 7,3

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARAVILHA Ausente Ausente 0,95 0,43 1 Sim 7,2

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CURITIBA Ausente Ausente 0,92 0,35 1 Sim 7,1

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO CELLA Ausente Ausente 0,83 0,25 0,8 Sim 7,2

FORMOSA DO SUL SAC
POCO ARTESIANO LINHA CANELA 

PROPRIEDADE JORGE COMUNELLO 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CANELA Presente Ausente 2,77
Não 

realizada Não 7,3

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 157 Ausente Ausente 0,99 0,44
Não 

realizada Sim 7,1

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO CELLA Ausente Ausente 1,05 0,22 0,8 Sim 7,2

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: LUDOVICO ZEFERINO SILVEIRA 

71 Ausente Ausente 1 0,61 0,7 Sim 6,9

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: LUDOVICO ZEFERINO SILVEIRA 

257 Presente Ausente 0,9 1,22 0,7 Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: LUDOVICO ZEFERINO SILVEIRA 

163 Ausente Ausente 1,1 0,6 0,7 Sim 7,1

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: LUDOVICO ZEFERINO SILVEIRA 

865 Ausente Ausente 0,9 0,76 0,7 Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ITALIA 68 Ausente Ausente 1 0,93
Não 

realizada Sim 7,1

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ITALIA 120 Presente Ausente 0,9 1,33
Não 

realizada Sim 7,1

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: LUDOVICO ZEFERINO SILVEIRA 

879 Ausente Ausente 0,8 0,66 0,6 Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ROSA ROCHA BENTO 582 Ausente Ausente 0,9 0,89
Não 

realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALBERTO TAUFEMBACK 253 Ausente Ausente 0,9 0,71
Não 

realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALBERTO TAUFEMBACK 131 Ausente Ausente 1 1,48
Não 

realizada Sim 7,2

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALBERTO TAUFEMBACK 346 Ausente Ausente 0,8 0,74
Não 

realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALBERTO TAUFEMBACK 359 Ausente Ausente 0,8 1,1
Não 

realizada Sim 6,9

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALBERTO TAUFEMBACK 483 Ausente Ausente 0,8 0,85
Não 

realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ROSA ROCHA BENTO 472 Ausente Ausente 1 0,7
Não 

realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAI SAI DO BAIRRO SANGA DO CAFE 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ROD: MUNICIPAL ABELI SAVI SN Presente Ausente 1,44
Não 

realizada Não 5,1

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI BARNABE Ausente Ausente 0,79 1,42 0,7 Sim 6,7

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,85 2
Não 

realizada Sim 6,6

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO 1015 Ausente Ausente 0,37 1,29 0,7 Sim 6,7

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITAL BRASIL Ausente Ausente 0,72 1,69 0,7 Sim 6,9

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,92 1,89 0,7 Sim 6,9

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE ABRIL Ausente Ausente 0,47 1,88
Não 

realizada Sim 6,7

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI BARNABE Ausente Ausente 0,78 10,7 0,7 Sim 6,8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

GARUVA SAA SESA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DEODORO DE CARVALHO 1279 Ausente Ausente 0,52 0,87
Não 

realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA CELSO RAMOS 5259 Ausente Ausente 0,23 0,86 1,3 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE JOSE NOVACK 1790 Ausente Ausente 0,25 0,72 1,3 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE ROMAO FILHO SN JARDIM 

MARGARIDA Ausente Ausente 0,51 0,82
Não 

realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA TIRADENTES 149 JARDIM 

GARUVA Ausente Ausente 0,52 0,9
Não 

realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PARANA 218 Ausente Ausente 0,23 0,83
Não 

realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 07/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA SAO FRANCISCO SN Ausente Ausente 0,54 0,98
Não 

realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA OTTO ROEDER SN VILA 

VERDE Ausente Ausente 0,8 0,74 2,1 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV NOVEMBRO SN Ausente Ausente 0,52 0,73
Não 

realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO LADISLAU DE ARAUJO 802 Ausente Ausente 1,02 0,7 2,3 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA SAO JOAO ABAIXO 1376 Ausente Ausente 0,52 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL FLORIANO SN Ausente Ausente 0,7 2,09
Não 

realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA RIO DA ONCA 565 Ausente Ausente 0,63 0,76 2 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAPA JOAO XXIII 60 Ausente Ausente 0,64 4,56
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV OLGA WEHMUTT 113 Presente Ausente 0,85 0,69
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO PEDRO 25 Ausente Ausente 1,36 0,55
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS PALMEIRAS 95 Ausente Ausente 0,91 0,95
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO ZENDRON 275 Ausente Ausente 1,36 0,85
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BONIFACIO HAENCHEN 1177 Ausente Ausente 1,42 1,71
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL POCO GRANDE 5435 Ausente Ausente 0,9 0,26 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BONIFACIO HAENDCHEN 4390 Ausente Ausente Não realizada 0,66 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA II 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADRIANO KORMANN 700 Ausente Ausente 0,76 0,88 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELENA AUGUSTA GAETNER Ausente Ausente 0,94 0,84 1 Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA II 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MOSER 126 Ausente Ausente 0,83 0,89
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HONORATO MUELLER Presente Ausente 1,2 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VIDAL FLAVIO DIAS 183 Ausente Ausente 1,23 0,8
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL GASPAR GRANDE 

601 Ausente Ausente Não realizada 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PREF LEOPOLDO SCHRAMM 

2494 Ausente Ausente 1,33 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI SOLANO 3040 Ausente Ausente 1,36 0,51 1 Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA Ausente Ausente 1,26 0,67 1 Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO FANTONI Ausente Ausente 1,17 0,71
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LINO VICENTE ALBERICI Ausente Ausente 1,32 0,33
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMADIO BEDUSCHI Ausente Ausente 1,15 0,91
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BARAO DO RIO BRANCO 1300 Ausente Ausente 1,55 1,57
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR POFFO Ausente Ausente 1,43 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,62 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

GASPAR SAA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERNESTO CENSI Ausente Ausente 0,83 0,58
Não 

realizada Sim Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA PEDRA LISA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BELA VISTA KM 13 Presente Presente 0,21 0,91
Não 

realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA FAZENDA DA ARMAÇÃO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERINO BELMIRO DOS SANTOS Presente Presente 0,27 0,88 0 Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA PEDRA LISA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GANCHOS Ausente Ausente 2,6 1,8
Não 

realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA JORDÃO I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O MANOEL DA COSTA Ausente Ausente 0,78 0,52
Não 

realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA FAZENDA DA ARMAÇÃO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA LUIZA DOS SANTOS Ausente Ausente 1,26 0,95
Não 

realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA JORDÃO I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 410- KM0 Ausente Ausente 0,68 0,52
Não 

realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA ETA DE PALMAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS Ausente Ausente 1,66 0,93 0 Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA COSTEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ATILIO DE CARVALHO Presente Presente 0,17 1,93 0 Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA CAIEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NICOLAU MOURA DE CARVALHO Ausente Ausente 0,21 0,8 0 Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA AREIAS DE BAIXO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PAPENBORG Presente Presente 0,27 0,9
Não 

realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA PEDRA LISA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HIPOLITO DE AZEVEDO Ausente Ausente 1,08 1,42
Não 

realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA JORDÃO I 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO HENRIQUE DA SILVA Presente Ausente 0,31 0,57 0 Não Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RODOVIA SC 370 TIRADENTES Ausente Ausente 0,73 0,65
Não 

realizada Sim Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL
RUA ENGENHEIRO ANNES 

GUALBERTO -CENTRO Ausente Ausente 48 0,78 0,9 Sim Não realizada

GRAVATAL SAC INDAIAL 28/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA GERAL INDAIAL Presente Presente 1,58
Não 

realizada Não Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ILHOTA Ausente Ausente 0,66 0,8 0,9 Sim Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ENGENHEIRO ANNES 

GUALBERTO CENTRO Ausente Ausente 0,55 1,18
Não 

realizada Sim Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ENGENHEIRO ANNES 

GUALBERTO - CENTRO Ausente Ausente 0,6 0,43
Não 

realizada Sim Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ENGENHEIRO ANNES 

GUALBERTO Ausente Ausente 0,65 0,75 0,9 Sim Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 370 POUSO ALTO Ausente Ausente 0,5 1,28 0,8 Sim Não realizada

GRAVATAL SAC INDAIAL 28/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA GERAL INDAIAL Presente Presente 0,6
Não 

realizada Não Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL LOMBA Presente Ausente 0,59 1,2
Não 

realizada Sim Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL LOMBA Presente Ausente 0,7 1
Não 

realizada Sim Não realizada

GRAVATAL SAA GRAVATAL SANEAMENTO 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL LOMBA Presente Presente 0,69 3,84 0,2 Sim Não realizada

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUABIRUBA SUL Ausente Ausente 0,76 4,16 1 Sim 7,3



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO S?O PEDRO Ausente Ausente 0,74 8,48
Não 

realizada Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Presente Ausente Não realizada 0,35
Não 

realizada Sim Não realizada

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,7 2,39 1 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AYMORE Ausente Ausente 0,43 1,42 1 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IMIGRANTES Ausente Ausente 0,45 8,84
Não 

realizada Sim 7,2

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO S?O PEDRO Ausente Ausente 1,32 2,43 0,9 Sim 7,2

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LAGEADO BAIXO Ausente Ausente 1,29 0,17
Não 

realizada Sim 6,9

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO S?O PEDRO Ausente Ausente 1,22 1,83
Não 

realizada Sim 7,2

GUABIRUBA SAA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS 
DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LAGEADO BAIXO Ausente Ausente 0,29 5,98 1,3 Sim 6,8

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,21 2,93
Não 

realizada Sim 8

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,12 2,31
Não 

realizada Sim 7,4

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AYMORE Ausente Ausente 0,61 2,99
Não 

realizada Sim 7,2

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POMERANIA Ausente Ausente 0,27 5,67
Não 

realizada Sim 7,5

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUABIRUBA SUL Ausente Ausente 1,68 3,64
Não 

realizada Sim 7

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA REINALDO RITTER Ausente Ausente Não realizada 0,4 0,7 Sim 9,55

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRUNO FRANCISCO HOFFMANN Ausente Ausente Não realizada 0,4 0,8 Sim 9,61

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1? DE MAIO N? 1268 Ausente Ausente Não realizada 0,5 0,8 Sim 9,74

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O CRISTOV?O Ausente Ausente Não realizada 0,3 0,5 Sim 9,45

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE OUTUBRO Ausente Ausente Não realizada 0,5 0,7 Sim 9,34

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALCIDES MONTAGNE Ausente Ausente Não realizada 0,6
Não 

realizada Sim 9,8

GUARACIABA SAC SAC LINHA LISO ALTO 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA LIZO ALTO Presente Ausente 0,6
Não 

realizada Não 9,36

GUARACIABA SAC SAC LINHA SANTO ANTONIO I 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTO ANTONIO Presente Ausente 0,4
Não 

realizada Não Não realizada

GUARACIABA SAC SAC LINHA SANTO ANTONIO II 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTO ANTONIO Presente Ausente 0,7
Não 

realizada Não Não realizada

GUARACIABA SAC SAC LINHA APARECIDA 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA APARECIDA Presente Ausente 0,6
Não 

realizada Não 8,9

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADEMAR DE BARROS Ausente Ausente Não realizada 0,6
Não 

realizada Sim 8,52

GUARACIABA SAC SAC LINHA LISO BAIXO 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA LISO BAIXO Presente Ausente 0,5
Não 

realizada Não 9,26

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA 28 DE AGOSTO, S/N - NOVA 

ESPERANCA Ausente Ausente 1,33 0,62 1 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IZIDIO CARLOS PEIXER, 595 - 

ILHA DA FIGUEIRA Ausente Ausente 1,3 0,56 0,9 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 07/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
RUA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 - 

RECANTO FELIZ Ausente Ausente 1,55 0,61
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ BALISTIERI, 131 - 

IMIGRANTES Ausente Ausente 1,4 0,46
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARCIONILO DOS SANTOS, S/N 

- CORTICEIRA Ausente Ausente 1,22 1,47 0,9 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VALDOMIRO ROSA, S/N - 

GUAMIRANGA Ausente Ausente 0,9 1,14
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANGELO ZANLUCA, S/N - CAIXA 

D'AGUA Ausente Ausente 1,46 0,98
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS ORQUIDEAS, S/N - AVAI Ausente Ausente 1,35 0,64
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R 28 DE AGOSTO S/N - NOVA 

ESPERANCA Presente Ausente 0,65 0,92 1,1 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ BALISTIERI 131 - 

IMIGRANTES Ausente Ausente 1,06 1,6 1,2 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 29/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
RUA CLAUDIO TOMAZELLI 55 - 

RECANTO FELIZ Ausente Ausente 1,19 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IZIDIO CARLOS PEIXER 595 - 

ILHA DA FIGUEIRA Ausente Ausente 1,3 1,04
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ISIDORO DECKER S/N - BANANAL 

DO SUL Ausente Ausente 1,55 0,8
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS ORQUIDEAS S/N - AVAI Ausente Ausente 1,45 0,81
Não 

realizada Sim Não realizada

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE KENNEDY Presente Ausente 0,83 0,7
Não 

realizada Sim 5,93

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OCTAVIO DIEHL Ausente Ausente 0,66 0,8
Não 

realizada Sim 5,96

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMELIO MENEGAZZO Ausente Ausente 0,22 7,2
Não 

realizada Sim 5,96

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OCTAVIO DIEHL Ausente Ausente 0,61 0,9
Não 

realizada Sim 5,9

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OCTAVIO DIEHL Ausente Ausente 0,68 0,9
Não 

realizada Sim 5,95

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAIDA BELLA VISTA Ausente Ausente 0,71 3
Não 

realizada Sim 6,01

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FELIPE HENZ S/N Ausente Ausente 0,57 1,4 1 Sim 5,92

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA BR 163 KM 46 Ausente Ausente 0,12 0,7 1 Sim 5,96

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA Ausente Ausente 0,22 1,8 0,9 Sim 6,03

GUATAMBU SAI BRF GRANJA DESATIVADA 24/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ROD 484 Presente Presente 0,16
Não 

realizada Não Não realizada

GUATAMBU SAI BOTECO DA BARRAGEM 24/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA BARRAGEM Presente Presente 0,3
Não 

realizada Não Não realizada

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE II 24/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA DAS PALMAS Presente Ausente 1,62 0,24 0,7 Sim 8

GUATAMBU SAI SAI RUAN EVERTON LIRA 24/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ROD 484 Presente Presente 0,36
Não 

realizada Não Não realizada

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE II 24/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA DAS CAMELIAS Ausente Ausente 1,6 0,55 0,7 Sim 8,1

IBICARE SAA SAA IBICARE 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FELIPE MULLER Ausente Ausente 1,73 1,2
Não 

realizada Sim 9,64

IBICARE SAA SAA IBICARE 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PRESIDENTE NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,06 2,22
Não 

realizada Sim 9,65

IBICARE SAA SAA IBICARE 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,27 3,36 0,5 Sim 9,59

IBICARE SAA SAA IBICARE 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOSE Ausente Ausente 1,64 1,7
Não 

realizada Sim 9,62

IBICARE SAA SAA IBICARE 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVPRESIDENTE NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,36 1,62 0,5 Sim 9,59

IBICARE SAA SAA IBICARE 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV HERCILIO LUZ Ausente Ausente 1,21 1,89 0,5 Sim 9,47

IBICARE SAA SAA IBICARE 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,33 1,54 0,5 Sim 9,49

IBICARE SAA SAA IBICARE 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV HERCILIO LUZ Ausente Ausente 1,95 5,5 0,5 Sim 9,38



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,72 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA QUIRINO CRISTOVAO DA SILVA Ausente Ausente 0,68 0,18
Não 

realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO AURICH Ausente Ausente 0,77 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALWIN DUWE Ausente Ausente 0,83 0,22
Não 

realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO DUWE Ausente Ausente 0,48 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MISSLER Ausente Ausente 0,59 0,54 0,9 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,06 0,28 0,9 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIO LUNELLI Ausente Ausente 0,71 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 3 DE MAIO Ausente Ausente 0,38 0,37
Não 

realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,66 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA BR 470 KM 116 Ausente Ausente 0,72 0,2 0,9 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA RIO DO SUL 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,86 1,69 1 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL RIO RAFAEL Ausente Ausente 0,54 0,53 0,9 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO ZAISER Ausente Ausente 0,6 0,23
Não 

realizada Sim Não realizada

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ICR 357 00 Ausente Ausente 0,95 0,99 1 Sim 7,54

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIOMICIO FREITAS 345 Ausente Ausente 1,1 0,57
Não 

realizada Sim 7,63

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA DILCIO ISMAEL DA SILVA 

148 Ausente Ausente 1,17 1,74
Não 

realizada Sim 7,14

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO 461 Presente Presente 1,54 1,1 0,8 Sim 7,34

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROFESSORA COTINHA 00 Ausente Ausente 0,77 1,11
Não 

realizada Sim 7,58

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ANGELO VALVASSORI 1788 Ausente Ausente 1,43 1,18
Não 

realizada Sim 7,63

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD PAULINO BURIGO 00 Ausente Ausente 0,93 0,82
Não 

realizada Sim 7,52

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ANGELO ZILLI 00 Ausente Ausente 0,81 0,6
Não 

realizada Sim 7,54

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA DILCIO ISMAEL DA SILVA 

148 Ausente Ausente 0,58 5,36
Não 

realizada Sim 7,39

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 445 KM 04 Ausente Ausente 1,47 0,73
Não 

realizada Sim 7,49

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CECILIA CECHINEL 00 Ausente Ausente 0,81 0,63 0,9 Sim 7,47

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD JOAO DOMINGOS GISLON 00 Ausente Ausente 0,28 1,58 0,9 Sim 7,78

ICARA SAA CRICIUMA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ICR 350 00 Ausente Ausente 0,83 1,3 1 Sim 7,63

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PROFESSORA COTINHA 

BARREIRO SN Ausente Ausente 0,78 1,07
Não 

realizada Sim 6,83

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ICR 350 00 Ausente Ausente 0,76 0,92 0,7 Sim 6,68

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA DOMINGOS JOAO GISLON 

00 Ausente Ausente 0,25 1,03
Não 

realizada Sim 6,81

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIOMICIO FREITAS 345 Ausente Ausente 1,28 2,33
Não 

realizada Sim 6,91



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO GUGLIELMI PAVEI 00 Ausente Ausente 1,11 0,85 0,7 Sim 6,85

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CECILIA CECHINEL 00 Ausente Ausente 0,81 1,12 0,8 Sim 6,88

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ANGELO ZILLI 200 Presente Ausente 0,97 1,19
Não 

realizada Sim 6,8

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA PAULINO BURIGO 00 Ausente Ausente 1,32 1,11
Não 

realizada Sim 7,04

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ICR 353 00 Ausente Ausente 0,79 0,95
Não 

realizada Sim 6,57

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 445 SN Ausente Ausente 1,61 0,74
Não 

realizada Sim 6,88

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO461 Ausente Ausente 1,65 0,98 0,7 Sim 7,37

ICARA SAA CRICIUMA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA ANTONIO VALVASSORI 

1788 Ausente Ausente 1,34 0,8 0,7 Sim 6,95

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE 

AMOLAR 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANA CARDOSO DA SILVA Ausente Ausente 2,34 2,63 0,9 Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARCOS NOGUEIRA DA CUNHA 16 Ausente Ausente 1,5 1,38 0,9 Sim Não realizada

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE 

AMOLAR 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE GERALDINO BITTENCOURT 6613 Ausente Ausente 0,34 0,36 0,9 Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANGELO TRES 257 Ausente Ausente 1,59 2,29
Não 

realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE 

AMOLAR 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE GERALDINO BITTENCOURT 2794 Ausente Ausente 1,09 0,16
Não 

realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE 

AMOLAR 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO KELLER 10 Ausente Ausente 1 0,21
Não 

realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIZ BRASSANINI 54 Ausente Ausente 1,41 1,02
Não 

realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEOBERTO LEAL Ausente Ausente 1,46 0,84
Não 

realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE 

AMOLAR 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOT VITORIA QD: H LT:22 Ausente Ausente 1,03 1,36
Não 

realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME JO?O BROCKWELD 1545 Ausente Ausente 0,23 1,25
Não 

realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,36 1,3 0,9 Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL FELIZARDO DE SOUZA 10 Ausente Ausente 1,38 0,93 0,9 Sim Não realizada

ILHOTA SAC CAIXA COLETIVA BAU BAIXO 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL BAU BAIXO Presente Ausente 0,45 0,1 Não Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA GUAIUBA S/N Ausente Ausente 0,4 2,77 0,6 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SOLON ALVES Ausente Ausente 0,4 0,84 0,7 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOSE Ausente Ausente 0,8 0,56
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TEREZA CRISTINA S/N Ausente Ausente 0,8 1,52
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUARARAPES S/N Ausente Ausente 0,6 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALZEMIRO AVELINO S/N Ausente Ausente 0,6 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO PAULO PIRES S/N Ausente Ausente 0,6 3,19
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA ROCA GRANDE Ausente Ausente 0,4 0,56 0,7 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO CUSTODIO S/N Presente Ausente 0,6 0,34 0,9 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA BOA VISTA Ausente Ausente 0,6 0,72 0,7 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO S?O TOMAZ Ausente Ausente 0,8 1,91
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O PAULO S/N Ausente Ausente 0,6 0,76
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV RENATO RAMOS DA SILVA Ausente Ausente 0,6 0,77
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTANA S/N Ausente Ausente 0,8 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO FELICIO S/N Ausente Ausente 0,8 1,19
Não 

realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA FLORESTA S/N Ausente Ausente 0,6 0,87
Não 

realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DE JANEIRO 1000 - ESTADOS Ausente Ausente 0,92 0,22
Não 

realizada Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR BLUMENAU 05 - CENTRO Ausente Ausente 0,8 1,36
Não 

realizada Sim 6,2

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PERU 135 - NAÇÕES Ausente Ausente 1,37 0,28
Não 

realizada Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO 434 - CARIJOS Ausente Ausente 1,55 0,28 1,4 Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO FRANCISCO 250 CENTRO Ausente Ausente 1,52 0,49 1,3 Sim 6,3

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV BRASIL 1447 RIO MORTO Ausente Ausente 1,96 1,03 1,4 Sim 6,5

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ARNOLD ALFARTH S/N? - 

ENCANO Ausente Ausente 1,03 0,19
Não 

realizada Sim 6,3

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS NACÕES 390 - NAÇÕES Ausente Ausente 1,22 0,24
Não 

realizada Sim 6,3

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR BLUMENAU 832 - SOL Ausente Ausente 1,6 0,39 1,4 Sim 6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARINGA 63 - ENCANO DO 

NORTE Ausente Ausente 1,02 0,59
Não 

realizada Sim 6,5

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BERTOLINA MAY KECHELE S/N? - 

MULDE Presente Ausente 0,55 7,22
Não 

realizada Sim 5,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BAGE 68 - ENCANO DO NORTE Ausente Ausente 1,33 0,39
Não 

realizada Sim 6,2

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EXP HERCILIO GONCALVES S/N - 

NAÇÕES Ausente Ausente 1,64 0,29
Não 

realizada Sim 6,2

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA UBERABA S/N? - MULDE Ausente Ausente 0,67 1,22 0,9 Sim 6,2

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUIZ DE FORA 212 - BENEDITO Ausente Ausente 0,72 0,28
Não 

realizada Sim 6,6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 470 KM 73 3200 Ausente Ausente 1,53 0,67
Não 

realizada Sim 6,2

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MAL DEODORO DA FONSECA 

9112 - WARNOW Ausente Ausente 0,75 0,78
Não 

realizada Sim 6,3

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTANA 555 - JOÃO PAULO II Ausente Ausente 1,22 0,51
Não 

realizada Sim 6,5

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARNOLDO EBERT 55 - WARNOW Ausente Ausente 0,72 1,09
Não 

realizada Sim 6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOBERTO LEAL 155 - TAPAJÓS Ausente Ausente 1,21 1,16 1,3 Sim 6,4

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LA PAZ 92 - TAPAJÓS Ausente Ausente 1,33 0,34
Não 

realizada Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MAL DEODORO DA FONSECA 

3370- RIBEIRÃO DAS PEDRAS Ausente Ausente 0,83 0,35
Não 

realizada Sim 6,6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO 3330 - 

ESTRADA DAS AREIAS Ausente Ausente 0,87 0,46 1,2 Sim 6,6

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JOAO RECH Ausente Ausente 1,87 1,2 0,9 Sim 8,4

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL JOAO RECH Ausente Ausente 0,85 1,08 1 Sim 8,8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL SAO LUIZ Ausente Ausente 1,46 1,69 0,9 Sim 8,7

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL AV PEDRO PENSO Ausente Ausente 1,25 1,14 0,9 Sim 8,7

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL AV PEDRO PENSO Presente Ausente 1,52 1,1
Não 

realizada Sim 8,5

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ADEMAR MENDES Presente Ausente 0,3 1,1
Não 

realizada Sim 6,7

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LUIZ NORA Ausente Ausente 0,3 1,33
Não 

realizada Sim 9,9

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL JOAO RECH Ausente Ausente 0,49 0,88 0,9 Sim 8,4

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE AGOSTO Ausente Ausente 1 0,95
Não 

realizada Sim 6,3

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
GOVERNADOR COLOMBO 

MACAHADO SALLLES Ausente Ausente 0,5 0,65 0,7 Sim 6,2

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EDMUNDO WOLFARDT Ausente Ausente 1 0,71 0,8 Sim 6,3

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE AGOSTO Ausente Ausente 1 0,94
Não 

realizada Sim 6,5

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
GOVERNADOR COLOMBO 

MACAHADO SALLLES Ausente Ausente 0,8 0,93 0,5 Sim 6,5

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EDMUNDO WOLFARDT Ausente Ausente 0,93 1,37 0,7 Sim 6,5

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 1 0,64
Não 

realizada Sim 6

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EDMUNDO WOLFARDT Ausente Ausente 0,81 0,62 0,6 Sim 6,5

IPUACU SAC LINHA SAMBURA 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SAMBURA Ausente Ausente 0,59 0,82
Não 

realizada Não 6,93

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA LORENZONI Ausente Ausente 0,78 0,2 0,9 Sim 6,52

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA TOLDO VELHO Ausente Ausente 0,39 1,4 0,8 Sim 6,45

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TOLDO VELHO Ausente Ausente 0,54 2,1
Não 

realizada Sim 6,19

IPUACU SAI CASAS 05 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SALETE Presente Ausente 4,69
Não 

realizada Não Não realizada

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LAMMER Ausente Ausente 1,76 0,15 0,8 Sim 6,3

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TOLDO VELHO Presente Ausente 0,29 0,7
Não 

realizada Sim 6,29

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TOLDO VELHO Ausente Ausente 1,02 2,4 0,5 Sim 6,12

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PICETTI Ausente Ausente 0,84 0,2
Não 

realizada Sim 6,16

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MACHADO Ausente Ausente 1,24 0,15 0,9 Sim 6,33

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LAMMER Ausente Ausente 1,44 0,19
Não 

realizada Sim 6,66

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO GONCALVES Ausente Ausente 1,52 1,38
Não 

realizada Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE SPRICIGO Ausente Ausente 1,48 0,72
Não 

realizada Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BAIRRO COSTA DO ENGANO Ausente Ausente 1,94 1,41
Não 

realizada Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE II 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BAIRRO BOM JESUS Ausente Ausente 2,93 0,84 0,9 Sim 7,4

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITALIA Ausente Ausente 1,35 1 0,8 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O PEDRO HASS Ausente Ausente 1,37 1,71 0,7 Sim 6,7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BAIRRO POENTE DO SOL Ausente Ausente 1,33 0,96
Não 

realizada Sim 6,8

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV RIO BRANCO Ausente Ausente 1,72 1,08 0,8 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA ELIAS BONISSONI Ausente Ausente 1,53 1,06
Não 

realizada Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ASSIS BRASIL Presente Ausente 1,64 0,86 0,8 Sim 6,7

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BRASIL Ausente Ausente 1,78 2,5
Não 

realizada Sim 6,5

IRACEMINHA SAC
ASSOCIACAO DE PEQUENOS 

AGRICULTORES PLANALTO DE NOVA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA NOVA IBARAMA Ausente Ausente 0,14 0,3 0,1 Sim 7,9

IRACEMINHA SAC
ASSOCIACAO DE MORADORES DA LINHA 

BIGUA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BIGUA Ausente Ausente 0,41 0,4
Não 

realizada Sim 7,8

IRACEMINHA SAC ALTO BIGUA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ALTO BIGUA Ausente Ausente 1,23 0,8
Não 

realizada Sim 8

IRACEMINHA SAC
ASSOCIACAO DE AGRICULTORES 3 

IRMAOS 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA 3 IRM?OS Ausente Ausente 0,78 0,6 0,3 Sim 8

IRACEMINHA SAC
ASSOCIACAO DE MORADORES DO 
DISTRITO SAO JOSE DO LARANJAL 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MACHADO DE ASSIS Ausente Ausente 0,65 0,6 0,3 Sim 8

IRACEMINHA SAA IRACEMINHA UNIDADE 1 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DONA PAULINA 780 Ausente Ausente 1,41 0,6 0,7 Sim 7,8

IRACEMINHA SAC
ASSOCIACAO DE 

DESENVOLVIMENTOCOMUNITARIO DE 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SANTA FE Ausente Ausente 0,08 1,5
Não 

realizada Sim 6,8

IRACEMINHA SAC
ASSOCIACAO DE POCO ARTESIANO DE 

LINHA LAMBARI 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA LAMBARI Ausente Ausente 0,5 0,3 0,1 Sim 7,9

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ERNANE GUERREIRO 142 Ausente Ausente 0,82 0,69
Não 

realizada Sim 6,6

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA: GOVERNADOR IVO 

SILVEIRA 1789 Ausente Ausente 0,62 0,73
Não 

realizada Sim 6,7

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: BOM JARDIM151 Ausente Ausente 1 0,85
Não 

realizada Sim 6,9

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA: GOVERNADOR IVO 

SILVEIRA 479 Ausente Ausente 0,83 0,63
Não 

realizada Sim 6,6

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA: MONGE JO?O MARIA 1140 Ausente Ausente 0,57 0,64 0,8 Sim 7,2

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA: GOVERNADOR IVO 

SILVEIRA 1360 Ausente Ausente 0,82 1,24 0,8 Sim 6,6

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA: CAIXA DAGUA 70 Ausente Ausente 1,19 0,9 0,8 Sim 6,6

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA:PREF ELIO DE GREGORI Ausente Ausente 0,71 0,78 0,7 Sim 7

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROSALINO RODRIGUES 268 Ausente Ausente 0,87 0,67
Não 

realizada Sim 6,7

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ELIRIO DE GREGORI Ausente Ausente 0,92 1,02 0,8 Sim 6,5

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA: VALDECIR ZAMPIERI Ausente Ausente 1,09 0,5
Não 

realizada Sim 6,7

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: MENINO DEUS 650 Ausente Ausente 0,51 0,67
Não 

realizada Sim 6,9

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE DE AGUA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO BRANCO Ausente Ausente 1,07 0,21
Não 

realizada Não 7,7

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE DE AGUA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BEUX SOBRINHO Ausente Ausente 0,7 0,13 0,3 Não 7,1

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO R CONTROLE DE AGUA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTINA DIDONE GRANDO Ausente Ausente 0,94 0,5 0,2 Não 7,1

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO R CONTROLE DE AGUA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIRADENTES Presente Ausente 0,91 0,6
Não 

realizada Não 6,9

IRATI SAA POCO SETE 01 SISTEMA IIIIII 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,03 0,23 0,2 Não 7

IRATI SAA POCO SETE 2 SISTEMA IIIII 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,58 0,13 0,2 Não 7,3



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

IRATI SAA POCO SETE 2 SISTEMA IIIII 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Presente Ausente 0,61 2,6
Não 

realizada Não 7

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE DE AGUA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAIMUNDO MEURER Ausente Ausente 0,86 0,59 0,4 Não 7,3

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BAIRRO APARECIDA Ausente Ausente 0,29 1,54
Não 

realizada Sim 6,1

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA Ausente Ausente 0,43 0,92
Não 

realizada Sim 6,2

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 22 DE JULHO Ausente Ausente 0,36 1,7
Não 

realizada Sim 6,6

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA BAHIA Ausente Ausente 0,39 1,1 0,9 Sim 6,3

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA Ausente Ausente 0,42 1,17 0,9 Sim 6,3

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JARDIM BRAND Ausente Ausente 0,4 1,24
Não 

realizada Sim 6,6

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 22 DE JULHO Ausente Ausente 0,34 1,37 0,9 Sim 6,5

IRINEOPOLIS SAI
GRUPO DE CASAS DE VILA NOVA DO 

TIMBÓ 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILA NOVA Ausente Ausente 0,89
Não 

realizada Não 5,1

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA Ausente Ausente 0,33 3,72
Não 

realizada Sim 5,1

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,22 1,32
Não 

realizada Sim 6,2

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA BAHIA Ausente Ausente 0,34 2,39 0,8 Sim 6,5

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BAHIA Ausente Ausente 0,33 2,72 0,8 Sim 6,5

ITAIOPOLIS SAA SAA MOEMA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 477 Ausente Ausente 0,49 1,04 0,6 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERAFIM FURTADO DE MELLO Ausente Ausente 1,27 0,71
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALOYS TYSKA Ausente Ausente 1,04 0,66 1,1 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA MOEMA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 477 Ausente Ausente 1,46 0,6
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS 308 Ausente Ausente 1,37 0,94
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LOCALIDADE DE SÃO LOURENCO Ausente Ausente 1,36 0,45 1,4 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente 1,27 0,52
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ENGILBERTO LINZMEYER Presente Ausente 1,17 0,87 1,1 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA RIO DA ESTIVA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 116 Ausente Ausente 0,32 0,8
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente 1,17 0,69 1,1 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANITARUTHES ANDREJEWSKI Ausente Ausente 0,73 0,7
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALOYS TYSKA Ausente Ausente 1,19 0,84 1,1 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO FERNANDES LUIZ Ausente Ausente 1,07 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,09 0,6
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO DAUDT LOURES Ausente Ausente 1,19 0,8
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NONO EMILIO DALCOQUIO 720 Ausente Ausente 0,8 1,26
Não 

realizada Sim 7,7

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENCIA 289 Ausente Ausente 1,75 1,71
Não 

realizada Sim 6,7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ATILIO DALSOQUIO 50 Ausente Ausente 1,46 1,33
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRUNO VICENTE DA LUZ SN Ausente Ausente 1,4 0,55
Não 

realizada Sim 7,7

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SEBASTIAO ROMEU SOARES 635 Ausente Ausente 1,91 1,99
Não 

realizada Sim 6,9

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARCOS ANTONIO MULLER 67 Ausente Ausente 0,97 0,91
Não 

realizada Sim 7,4

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INSPETOR FRANCISCO VECHANI SN Ausente Ausente 0,29 0,82
Não 

realizada Sim 7,5

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOMINGOS RAMPELOTTI 898 Ausente Ausente 0,54 0,7 0,9 Sim 7,2

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME KLEINE 159 Presente Ausente 0,92 2,7
Não 

realizada Sim 6,5

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MINERAL SN Ausente Ausente 0,92 2,11 0,5 Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ORLANDINA AMALIA PIRES 300 Ausente Ausente 1,94 1,61 0,8 Sim 6,9

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANSUETO FELISARDO VIEIRA 557 Ausente Ausente 0,32 0,62 0,7 Sim 6,5

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ITAIPAVA 2223 Ausente Ausente 1,05 1,47
Não 

realizada Sim 6,6

ITAJAI SAA ASSOCIACAO KM 12 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERMANO LUIS VIEIRA 2051 Ausente Ausente 1,07 3,18
Não 

realizada Não 6,6

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SELSO DUARTE MOREIRA 1442 Ausente Ausente 1,82 1,64 0,8 Sim 6,8

ITAJAI SAA SEMASA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GIUZEPINA COGO CAZINI 401 Ausente Ausente 1,72 1,3 0,8 Sim 6,8

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VERGILIO CADORE 7400 Ausente Ausente 0,36 0,29
Não 

realizada Sim 6,8

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE LANA SN Ausente Ausente 0,06 0,61
Não 

realizada Sim 7,2

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE MARCELINO RODRIGUES 4309 Presente Presente 0,2 1,03
Não 

realizada Sim 6,7

ITAJAI SAA SEMASA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERMANO LUIS VIEIRA 5625 Ausente Ausente 0,71 1,31
Não 

realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTEFANO JOSE VANOLLI 1463 Ausente Ausente 0,52 0,67
Não 

realizada Sim 7,6

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SOLDADO ABELARDO M SOBRINHO 

107 Ausente Ausente 0,91 0,69
Não 

realizada Sim 6,9

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AGILIO CUNHA 475 Ausente Ausente 1,08 1,27 0,8 Sim 7,8

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEODEGARIO PEDRO SILVA 300 Ausente Ausente 0,89 0,91
Não 

realizada Sim 7,9

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MINISTRO LUIZ GALLOTTI 1625 Ausente Ausente 1,09 1,44
Não 

realizada Sim 7,5

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO THOMAZ PINTO 1547 Ausente Ausente 0,83 0,6 0,9 Sim 6,7

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE QUIRINO 585 Ausente Ausente 0,69 1,27 0,8 Sim 6,9

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NILO BITTENCOURT 1360 Ausente Ausente 0,8 1,72
Não 

realizada Sim 7,4

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALVARO BERALDI 181 Ausente Ausente 0,88 1,34
Não 

realizada Sim 6,7

ITAJAI SAA SEMASA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE SIQUEIRA 550 Ausente Ausente 0,93 0,59 0,7 Sim 6,8

ITAJAI SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS ELY CASTRO 195 Ausente Ausente 1,19 1,25 0,8 Sim 7,2

ITAJAI SAC ACQUA ROCHA 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA JOAO FERNANDES VIEIRA JUNIOR 790 Ausente Ausente 0,25
Não 

realizada Não Não realizada

ITAJAI SAC FONTE CRISTAL 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA OSVALDO REIS 2470 Ausente Ausente 0,52
Não 

realizada Não Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ITAJAI SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE PEREIRA LIBERATO 2648 Ausente Ausente 0,76 0,63 0,8 Sim 7,3

ITAJAI SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OSVALDO REIS 3536 Ausente Ausente 1,02 0,63 0,8 Sim 7,1

ITAJAI SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANO PEIXOTO 594 Ausente Ausente 0,41 0,47
Não 

realizada Sim 7,1

ITAJAI SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO JOSE JOAO 233 Ausente Ausente 1,18 0,8
Não 

realizada Sim 7,1

ITAJAI SAC AGUA ARIRIBA 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SUECIA 1340 Ausente Ausente Não realizada 0,54
Não 

realizada Não Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALBERTO WERNER 190 Ausente Ausente 0,77 0,6
Não 

realizada Sim 7,4

ITAJAI SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUMERCINDO ROCHA 184 Ausente Ausente 0,96 0,63
Não 

realizada Sim 7,1

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARCOS ANTONIO MULLER 67 Presente Ausente 2,16 0,51
Não 

realizada Sim 7,4

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ORLANDINA AMALIA PIRES 300 Ausente Ausente 1,48 0,72
Não 

realizada Sim 7,1

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRUNO VICENTE DA LUZ 5626 Ausente Ausente 0,69 0,5
Não 

realizada Sim 8

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GIUZEPINA COGO CASINI 401 Ausente Ausente 1,56 0,46 0,8 Sim 7

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SEBASTIAO ROMEU SOARES 635 Ausente Ausente 1,44 0,53
Não 

realizada Sim 6,9

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ATILIO DALSOQUIO 50 Ausente Ausente 1,38 0,48
Não 

realizada Sim 7,3

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NONO EMILIO DALCOQUIO 720 Ausente Ausente 1,35 0,44
Não 

realizada Sim 7,2

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENCIA 289 Ausente Ausente 1,56 0,55
Não 

realizada Sim 7

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SELSO DUARTE MOREIRA 1442 Ausente Ausente 1,19 0,5 0,7 Sim 7

ITAJAI SAA SEMASA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INSPETOR FRANCISCO VECHANI SN Ausente Ausente 0,35 0,38 0,7 Sim 7,3

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 810A Ausente Ausente 0,91 0,33 1,1 Sim 7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 1208 1255 Ausente Ausente 0,9 0,23
Não 

realizada Sim 6,9

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 902 SN Ausente Ausente 0,42 0,39
Não 

realizada Sim 7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 714 555 Ausente Ausente 1,14 0,25
Não 

realizada Sim 6,8

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 422 Ausente Ausente 0,57 0,52
Não 

realizada Sim 7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 462 B 710 Ausente Ausente 0,76 1,05 0,7 Sim 7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 119A 130 Ausente Ausente 0,47 0,27 0,8 Sim 6,9

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 109 O SN Ausente Ausente 0,4 0,45
Não 

realizada Sim 7,1

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 700 Ausente Ausente 0,65 0,3 0,9 Sim 6,9

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1200 516 Ausente Ausente 0,77 0,26
Não 

realizada Sim 7,2

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 600 555 (RUA 613, LATERAL) Ausente Ausente 0,28 0,31 1 Sim 7,1

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 252 Ausente Ausente 0,81 0,86
Não 

realizada Sim 6,9

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV NEREU RAMOS 3550 Ausente Ausente 0,79 0,85
Não 

realizada Sim 7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 722 551 Ausente Ausente 1,16 0,16
Não 

realizada Sim 6,8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ITAPEMA SAI PROPRIEDADE SEU GILTON 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA SECUNDARIA B 276 Ausente Ausente 0,39
Não 

realizada Não Não realizada

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 422 1929 Ausente Ausente 1,32 0,78
Não 

realizada Sim 6,9

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 323 79 Ausente Ausente 0,58 1,26 0,7 Sim 7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 207 Ausente Ausente 0,8 0,7 0,7 Sim 6,9

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CELSO RAMOS Ausente Ausente 1,2 0,99
Não 

realizada Sim 7,4

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 400 N? 304 Ausente Ausente 1,5 0,97
Não 

realizada Sim 7,4

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COZINHA PILOTO Ausente Ausente 1,6 0,66 1,1 Sim 7,4

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PSF BARRA DO SAI Ausente Ausente 1,2 1,42 1,1 Sim 7,2

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 540 N? 218 Ausente Ausente 1,2 0,95 1 Sim 7,4

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PSF SAMAMBAIAL Ausente Ausente 1,5 0,66
Não 

realizada Sim 7,6

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MERCADO SUPER MAR Ausente Ausente 1,5 1,21
Não 

realizada Sim 7,4

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA PROF SONIA Ausente Ausente 1,5 2,57 0,8 Sim Não realizada

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FELIPE SCHIMIDT 338 Ausente Ausente 1,5 2,66 0,8 Sim 7,2

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PA 24 H Ausente Ausente 1,2 2,29
Não 

realizada Sim 7,2

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1100 N? 222 Ausente Ausente 1,5 3,36
Não 

realizada Sim 7,6

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BRASIL Ausente Ausente 1,2 2,64
Não 

realizada Sim 7,4

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA PORTUGUESA Ausente Ausente 1,5 3,42
Não 

realizada Sim 7,2

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1600 Ausente Ausente 1,4 5,11
Não 

realizada Sim 7,6

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 350 - CERRO NEGRO - IGREJA Ausente Ausente 0,9 0,23
Não 

realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANA BEPLER CLASEN Ausente Ausente 0,8 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRISTOV?O COLOMBO Ausente Ausente 0,9 0,52
Não 

realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE JUSCELINO Ausente Ausente 1 0,65
Não 

realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AVENIDA PARAGUAI Presente Ausente 1 0,87
Não 

realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENEROSOPOLIS Presente Ausente 1 0,6 1 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO MUNIZ Ausente Ausente 0,8 0,59
Não 

realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO STEFFENS Ausente Ausente 1 0,47
Não 

realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADÃO SENS Ausente Ausente 1 0,5
Não 

realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI GASPAR Ausente Ausente 1 0,67 0,9 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUGO HAVEROTH Ausente Ausente 0,8 1,46 0,8 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA BELA VISTA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 110 Ausente Ausente 1,7 0,49 1 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA URUGUAI Ausente Ausente 1 0,69
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO CARLOS THIESEN Ausente Ausente 1 0,76 0,9 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,9 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada

JABORA SAC CTG 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SC355 Presente Ausente 1,65
Não 

realizada Não 6,9

JABORA SAA SAA JABORA 21/11/2022
PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA 

SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA) SC355 Ausente Ausente 0,77 0,7 Sim 7,1

JABORA SAA SAA JABORA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC355 Ausente Ausente 0 1,19
Não 

realizada Sim 7,1

JABORA SAA SAA JABORA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARCENDE POYER Ausente Ausente 0,06 0,98 0,6 Sim 6,9

JABORA SAC CTG 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SC355 Presente Ausente 1,57
Não 

realizada Não 7,2

JABORA SAA SAA JABORA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARCENDE POYER Ausente Ausente 0,1 0,65 0,7 Sim 7,1

JABORA SAA SAA JABORA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ALBERTO BORDIN Ausente Ausente 0,09 1,42 0,7 Sim 7

JABORA SAA SAA JABORA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO Ausente Ausente 0,09 1,01 0,6 Sim 6,9

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR NEREU RAMOS Ausente Ausente 3,2 0,5
Não 

realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA POOL JORGE ZACCA Ausente Ausente 2,9 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE HERVAL FONTANELA Ausente Ausente 2,5 0,48 0,7 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR NEREU RAMOS Ausente Ausente 3,1 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAI DOMICILIO GAVEA 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,48
Não 

realizada Não Não realizada

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRM?OS TREVISOL Ausente Ausente 3 1,31 0,7 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE HERVAL FONTANELA Ausente Ausente 2,7 0,46 0,7 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE HERVAL FONTANELA Ausente Ausente 2,5 0,49 0,7 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRM?OS TREVISOL Ausente Ausente 3 1,24 0,8 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAA
SERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRM?OS TREVISOL Ausente Ausente 3,2 0,87
Não 

realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAI DOMICILIO GAVEA 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL Presente Ausente 1,63
Não 

realizada Não Não realizada

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE JOAQUIM FERREIRA Ausente Ausente 0,13 0,64
Não 

realizada Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSVALDO DOROTEL DE SOUZA Ausente Ausente 0,14 0,65 0,8 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL DUBIS GARCIA Ausente Ausente 0,04 0,89 0,6 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO JO?O DE SOUZA Ausente Ausente 0 0,67
Não 

realizada Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 100 Presente Ausente 0 0,94
Não 

realizada Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CORAC?O VALENTE Ausente Ausente 0 0,8 0,7 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERCILIO ESTACIO DA LUZ Ausente Ausente 0,06 0,55 0,8 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE JOAQUIM FERREIRA Ausente Ausente 0,09 0,99
Não 

realizada Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL DUBS GARCIA Ausente Ausente 0,17 0,78 0,6 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILMAR CABRAL DA SILVA Ausente Ausente 0,06 0,59
Não 

realizada Sim 7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CELSO SHMITZ Ausente Ausente 0,14 0,64
Não 

realizada Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PROXIMO RUA NESTOR HORACIO 

LUIZ Ausente Ausente 0,02 0,51
Não 

realizada Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O MENDONCA SOBRINHO Ausente Ausente 0,25 0,57
Não 

realizada Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO JO?O DE SOUZA Ausente Ausente 0,08 0,93
Não 

realizada Sim 7

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVE PRESIDENTE KENNEDY Ausente Ausente 0,59 0,29 0,8 Sim 9

JARDINOPOLIS SAI LEANDRO MIGLIAVACA 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO JARDINOPOLIS Presente Presente 2,48
Não 

realizada Não 7,2

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTO ANTONIO Ausente Ausente 0,47 0,32 0,8 Sim 8,5

JARDINOPOLIS SAI JURACI SILVA 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRINHAS Presente Ausente 0,09
Não 

realizada Não 8,7

JARDINOPOLIS SAC
ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE 

BARRINHAS ARI DAL BELO 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRINHAS Presente Ausente 0,68
Não 

realizada Não 8,2

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 16/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA RIO AZUL Ausente Ausente 0,69 0,48 0,8 Sim 7,3

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 01/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA FREI ELVICO Não realizada
Não 

realizada 0,52
Não 

realizada
Não 

realizada Sim 8,8

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 01/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA RIO AZUL Não realizada
Não 

realizada 0,74
Não 

realizada
Não 

realizada Sim 7,3

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,54 0,87 1 Sim 8

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA PEDRINI Ausente Ausente 0,48 0,76
Não 

realizada Sim 7,7

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,39 0,68
Não 

realizada Sim 7,8

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA PEDRINI Ausente Ausente 0,68 1,32
Não 

realizada Sim 7,7

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA SIMONE Ausente Ausente 0,52 1,11 0,9 Sim 7,6

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAPELA Ausente Ausente 0,32 0,94 0,9 Sim 7,6

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOT ARMINDO DE MEDEIROS Ausente Ausente 0,26 0,75
Não 

realizada Sim 7,7

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,24 0,64
Não 

realizada Sim 7,6

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CONTESTADO Ausente Ausente 0,46 0,74 0,9 Sim 7,7

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JARDIM CIDADE ALTA Ausente Ausente 0,51 0,92 0,9 Sim 7,7

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MENINO DEUS Ausente Ausente 0,48 0,95
Não 

realizada Sim 7,8

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,51 0,82
Não 

realizada Sim 7,8

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,56 0,94
Não 

realizada Sim 7,7

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O PAULO II Ausente Ausente 0,63 0,84
Não 

realizada Sim 7,6

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CONVENIOS Ausente Ausente 1,87 0,84
Não 

realizada Sim 7,4

JOACABA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CRECHE IRMA SCHEILA Ausente Ausente 0,59 0,87
Não 

realizada Sim 7,8

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV KURT MEINERT SN - 

PARANAGUAMIRIM Ausente Ausente 2,06 0,62
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DR CARLOS HEINZ FUNKE - 

PIRABEIRABA SN Ausente Ausente 2,06 1,52 1 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA QUINZE DE OUTUBRO 4648 - 

RIO BONITO Ausente Ausente 2,09 1,03 1 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

JOINVILLE SAA JOINVILLE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EMILIO HARDT 720 - RIO 

BONITO Ausente Ausente 2,19 0,74 1,1 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLAVO BILAC - PIRABEIRABA Ausente Ausente 1,99 0,82
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR JOAO COLIN 2700 - AMERICA Ausente Ausente 2,01 0,91
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PASTOR GEORG BURGER 141 Ausente Ausente 2,03 0,69
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ELIZABETH RECH SN - 

PARANAGUAMIRIM Ausente Ausente 2,09 0,62 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 418 - PIRABEIRABA Ausente Ausente 1,92 0,67
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA DO OESTE 5319 - 

PIRABEIRABA Ausente Ausente 2 0,76
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAC
LANCHONETE E RESTAURANTE RIO DA 

PRATA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA SC 418 5317 Ausente Ausente 1,48
Não 

realizada Não Não realizada

JOINVILLE SAC SAC MAX MOPPI 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA SC 418 5743 Ausente Ausente 1,74 1,23
Não 

realizada Não Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO LUIZ DE MIRANDA 

COUTINHO SN - PARANAGUAMIRIM Ausente Ausente 2,1 0,61 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA INACIO BASTOS 1084 - 

BUCAREIN Ausente Ausente 1,99 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO 70 - CENTRO Ausente Ausente 2,07 0,95
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV BEIRA MAR SN - MORRO DO 

AMARAL Ausente Ausente 1,95 0,65 0,7 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO LEITE SN - 

PARANAGUAMIRIM Ausente Ausente 2,11 0,91
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INACIO BASTOS 555 - BUCAREIN Ausente Ausente 2,09 0,52
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MONSENHOR GERCINO 6674 - 

PARANAGUAMIRIMIN Ausente Ausente 2,05 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DR PLACIDO OLIMPIO DE 

OLIVEIRA 565 - BUCAREIN Ausente Ausente 2,02 0,58
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RODRIGO LUIS GONCALVES Ausente Ausente 1,86 3,63
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS TULIPAS Ausente Ausente 1,69 0,65
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS PITANGAS Ausente Ausente 1,47 0,75
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO WERSDOERFER 357 Ausente Ausente 2,01 0,71
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLGA TRUSZ SBOINSKI Ausente Ausente 2,01 0,65
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS BANCARIOS Ausente Ausente 1,71 0,76 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS AIMORES SN Ausente Ausente 1,91 0,59 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIOVANA MARIA RODRIGUES 88 Ausente Ausente 0,82 0,6 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JUPTER 1753 Ausente Ausente 1,97 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CUBA 85 Ausente Ausente 2,07 0,77
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PROFESSOR EUNALDO VERDI 

323 Ausente Ausente 1,97 0,78
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIA REGINA KLOCK RUSSI 

963 Ausente Ausente 1,59 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLY SCHOSSLAND SN Ausente Ausente 1,67 0,76
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LAURO SCHROEDER 777 Presente Ausente 1,65 0,77
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFALDA LAURINDO SN Ausente Ausente 1,67 0,86 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTOS DUMONT 9000 Ausente Ausente 1,67 0,73 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DOROTHOVIO DO NASCIMENTO 

4725 Ausente Ausente 1,35 0,84 1 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE GONCALVES 803 Ausente Ausente 1,65 0,61 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLY SCHOSSLAND 1242 Ausente Ausente 1,98 2,02 1,2 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PICA-PAU 993 Ausente Ausente 1,81 0,71 1,2 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALVINO BOLT Ausente Ausente 1,87 0,77 1,1 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JANUARIO 1499 Ausente Ausente 1,78 2,56
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFALDA LAURINDO Ausente Ausente 0,93 0,87 0,7 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFALDA LAURINDO Ausente Ausente 1,33 1,34 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IPIRANGA Presente Ausente 1,72 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARARANGUA SN Ausente Ausente 1,39 1,63 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLY SCHOSLAND Ausente Ausente 1,89 0,55 1,2 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR JO?O COLIN Ausente Ausente 1,17 0,93 0,7 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEITE RIBEIRO SN Ausente Ausente 1,12 1,09
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLAVO BILAC 505 Ausente Ausente 1,27 3,43 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA REGINA KLOCK MUSSI Ausente Ausente 1,93 0,71 1,1 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS 360 Ausente Ausente 1,37 4,98
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AV GETULIO VARGAS 939 Ausente Ausente 1,27 6,61
Não 

realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS SN Ausente Ausente 1,42 6,88
Não 

realizada Sim Não realizada

JOSE BOITEUX SAC SAC VOLTA GRANDE 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL VOLTA GRANDE Presente Ausente 0,5 3,54
Não 

realizada Não 8

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 26 DE ABRIL Ausente Ausente 1,59 3,22
Não 

realizada Sim 6,9

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 20 DE JULHO 103 Ausente Ausente 1,44 3,7 0,9 Sim 6,7

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO 157 Ausente Ausente 1,42 3,71 1 Sim 6,7

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 13 DE MAIO S/N Ausente Ausente 1,79 3,47 1 Sim 6,7

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE MAIO 2757 Ausente Ausente 1,22 7,71 1,1 Sim Não realizada

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 15 DE AGOSTO 64 Ausente Ausente 1,32 3,48 1 Sim 6,9

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 26 DE JULHO Ausente Ausente 1,49 3,56
Não 

realizada Sim 6,8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SILVIO SANTOS TRIQUES Ausente Ausente 0,27 2,41 2 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALZEMIRO PRANDO Presente Ausente 0,8 1,77 1,3 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SIMAO PRONER Ausente Ausente 1,85 4,37 1,4 Sim 8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORDAO MARCON Ausente Ausente 1,36 2,58
Não 

realizada Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 31 DE MARCO Ausente Ausente 1,82 2,07 1,5 Sim 8

LACERDOPOLIS SAC POCO PRACA MUNICIPAL 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,53
Não 

realizada Não 7,7

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FIORINDA MARCON Ausente Ausente 1,11 2,69 2 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 31 DE MARCO Ausente Ausente 0,93 2,94
Não 

realizada Sim 8

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA MARECHAL DEODORO799 Ausente Ausente 0 0,46
Não 

realizada Sim 5

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA MARECHAL DEODORO 799 Ausente Ausente 0 0,48
Não 

realizada Sim 5

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HONORATO RAMOS 65 Ausente Ausente 1,55 0,9
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GRACA ARANHA 465 Ausente Ausente 1,7 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 1,63 0,43
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO 799 Ausente Ausente 1 0,37 0,6 Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELEODORO DE CAMPOS 114 Ausente Ausente 1,07 0,49
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MARIA RIBAS PINTO 21 Ausente Ausente 1,28 0,55
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CIRILO VIEIRA RAMOS 162 Ausente Ausente 1,1 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV 1 DE MAIO 1700 B POPULAR Ausente Ausente 1,65 0,34 0,7 Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LAZORETE CATARINA CORDOVA 

WALDRIGUES 88 Ausente Ausente 1,59 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO GUABIJU Ausente Ausente 0,77 0,28
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BRASIL Ausente Ausente 0,87 0,29 0,6 Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV LUIS DE CAM?ES Ausente Ausente 1,26 0,33 0,6 Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRMA LAURINDA 124 Ausente Ausente 1,3 0,67
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOAQUIM Ausente Ausente 1,6 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CASTELO BRANCO 170 Ausente Ausente 1,31 0,6 0,7 Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CALDAS JUNIOR 916 Ausente Ausente 1,43 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARANH?O Ausente Ausente 0,83 0,36
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CIRILO VIEIRA RAMOS 2128 Ausente Ausente 1,59 0,32
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERCILIO LUZ 35 Ausente Ausente 1,3 0,28 0,5 Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INDALECIO DOMINGOS ARRUDA Ausente Ausente 1,2 0,51
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUCIO ROEBRTO AMARAL 248 Ausente Ausente 1,17 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JERUSALEM 467 Ausente Ausente 1,68 0,25
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JURACI FRANZOCI Q7 L25 Ausente Ausente 1,4 0,25
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI NICODEMOS Ausente Ausente 1,07 0,28
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PRESIDENTE VARGAS 1494 Ausente Ausente 1,41 0,29 0,6 Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BELIZARIO RAMOS 3735 Ausente Ausente 1,64 0,35
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BERNARDO GONCALVES KUSTER Ausente Ausente 1,38 0,3 0,5 Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO EXTERKOTTER 86 Ausente Ausente 1,07 0,35
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPOS SALLES 1588 Ausente Ausente 1,47 0,26
Não 

realizada Sim Não realizada

LAGES SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE LAGES SC 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALLAN KARDEC 900 Ausente Ausente 1,75
Não 

realizada 0,5 Sim Não realizada

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MOACIR ARI LUNARDI Ausente Ausente 0,85 0,43 0,8 Sim Não realizada

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 21/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA JOSE DAL MAGRO 210 Ausente Ausente 0,54 0,92 0,4 Sim Não realizada

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 21/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA VITORIO Ausente Ausente 0,72 0,93 0,5 Sim Não realizada

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 21/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA AMAZONAS Ausente Ausente 0,95 0,19 0,8 Sim Não realizada

LAJEADO GRANDE SAI EDER MARINA 21/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA MAROCCO Presente Ausente 0,2
Não 

realizada Não Não realizada

LAJEADO GRANDE SAI JUSSARA VIDI 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MAROCCO Presente Presente 4,6
Não 

realizada Não Não realizada

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIGGI CHIROLLI 212 Ausente Ausente 0,46 0,8
Não 

realizada Sim 7,1

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AIRTON SENNA DA SILVA 105 Ausente Ausente 0,94 1,23
Não 

realizada Sim 7,5

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,94 0,63 0,9 Sim 7,6

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PREFEITO ARMELINDO ROSA 

126 Ausente Ausente 0,81 0,88
Não 

realizada Sim 7,5

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIO FERRARI 336 Ausente Ausente 0,86 1,43 1 Sim 7,1

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FAUSTINO KISNER 160 Ausente Ausente 0,4 0,69
Não 

realizada Sim 7,2

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 229 Ausente Ausente 3,5 58,7 0,9 Sim 7,2

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PREFEITO JOSE TAMBOSI 282 Ausente Ausente 0,24 1,38 0,8 Sim 7,9

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA COLOMBO MACHADO 

SALLES 1362 Ausente Ausente 0,01 0,35 0,5 Sim 7,8

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARLINDO FRENA 330 Ausente Ausente 0,31 1,25
Não 

realizada Sim 7,6

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELIRIO LOSI 324 Ausente Ausente 0,11 0,51
Não 

realizada Sim 7,6

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ABEL ROSSI Ausente Ausente 1,48 0,43
Não 

realizada Sim 6,5

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 390 Ausente Ausente 1,67 0,48 0,6 Sim 6,5

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALVIN CEOLIN Ausente Ausente 1,96 0,57 0,6 Sim 6,5

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 390 Ausente Ausente 1,26 0,55
Não 

realizada Sim 6,5

LAURO MULLER SAC ITANEMA 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JO?O SILVEIRA Ausente Ausente Não realizada 20,3
Não 

realizada Não 6,6

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERALDO MARCOS Ausente Ausente 1,84 0,5
Não 

realizada Sim 6,8

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA HENRIQUE LAGE Ausente Ausente 1,72 0,43 0,6 Sim 6,7

LAURO MULLER SAC NOVO HORIZONTE 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ROD SC 390 Ausente Ausente Não realizada 4,43
Não 

realizada Não 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOELSON LAURINDO Ausente Ausente 1,78 0,55 0,6 Sim 6,6

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 446 Ausente Ausente 1,36 0,58 0,6 Sim 6,7

LAURO MULLER SAC GUATA 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ROD SC 390 Ausente Ausente Não realizada 9,75
Não 

realizada Não 6,8

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PE HERCILIO CAPPELLER Ausente Ausente 1,85 0,51
Não 

realizada Sim 6,7

LAURO MULLER SAC ITANEMA 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL Presente Presente Não realizada 9,38
Não 

realizada Não 6,5

LEOBERTO LEAL SAA ETA LEOBERTO LEAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ADOLFO SCHEDT Ausente Ausente 0,36 2,06
Não 

realizada Sim Não realizada

LEOBERTO LEAL SAA ETA LEOBERTO LEAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA Ausente Ausente Não realizada 1
Não 

realizada Sim Não realizada

LEOBERTO LEAL SAC NE RIBEIRAO DOS OVOS 29/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA GERAL RIBEIR?O DOS OVOS Presente Presente 8,74 0 Não Não realizada

LEOBERTO LEAL SAC NÚCLEO ESCOLAR RIO PARADA 29/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA GERAL RIO PARADA Ausente Ausente 15,5 0 Não Não realizada

LEOBERTO LEAL SAC VARGEN DOS BUGRES 29/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL
ESTRADA GERAL VARGEM DOS 

BUGRES Ausente Ausente 5,7 0,2 Não Não realizada

LEOBERTO LEAL SAI GRUPO DE CASAS 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL ALTO VARGEDO Presente Ausente 26,5
Não 

realizada Não Não realizada

LEOBERTO LEAL SAA ETA LEOBERTO LEAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ADOLFO SCHEDT Ausente Ausente 1,18 0,67
Não 

realizada Sim Não realizada

LEOBERTO LEAL SAA ETA LEOBERTO LEAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,18 0,58 0,4 Sim Não realizada

LEOBERTO LEAL SAA ETA LEOBERTO LEAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO LENHMUNK Ausente Ausente 0,16 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

LEOBERTO LEAL SAC NUCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS 29/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA GERAL RIO DAS PEDRAS Presente Ausente 3,46 0,3 Não Não realizada

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA VICTORIO DALMORA Ausente Ausente 1,93 0,93
Não 

realizada Sim 7,4

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAPITAO ZORZI Ausente Ausente 1,41 0,98 0,7 Sim 7,5

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA ALBINO CAVALHIER Presente Ausente Não realizada 1,37 0,9 Sim 6,9

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BARAO DO RIO BRANCO Ausente Ausente 1,6 0,98 0,9 Sim 6,8

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMEIRO DE MAIO Ausente Ausente 1,09 1,1
Não 

realizada Sim 6,9

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 08/11/2022
PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA 

SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA) BAIRRO S?O CRISTOV?O Ausente Ausente 0,8 0,8 Sim 7,5

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 07 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,63 1,06 0,7 Sim 7,4

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 07 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,19 1,05
Não 

realizada Sim 7,2

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DO PEIXE Presente Ausente 0,18 0,35 0,2 Sim 6,6

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIBEIR?O DO PADRE Ausente Ausente 0,33 0,26 0,8 Sim 6,9

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 0,71 0,48 0,6 Sim 6,5

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DO PEIXE Presente Ausente 0,52 0,37
Não 

realizada Sim 7

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRACO ELZA Ausente Ausente 0,75 0,62
Não 

realizada Sim 6,7

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VILA DO SALTO Ausente Ausente 2,03 0,48 0,7 Sim 6,4

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 0,73 0,34
Não 

realizada Sim 6,4

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,86 0,54
Não 

realizada Sim 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,5 0,34
Não 

realizada Sim 6,4

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,52 0,41
Não 

realizada Sim 6,4

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,47 0,4 0,7 Sim 6,3

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRACO SERAFIM Ausente Ausente 0,89 0,31
Não 

realizada Sim 6,8

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO ZENI Nº 36 Ausente Ausente 0,85 0,9 1 Sim 7,6

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 150 Nº2166 Ausente Ausente 0,84 1,06
Não 

realizada Sim 7,7

LUZERNA SAA SAA LINHA LIMEIRA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LINHA LIMEIRA SNº RESIDÊNCIA DE 

CLAUDIA RETZ Ausente Ausente 0,69 1,2 1,1 Sim 9,16

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Nº 28 Ausente Ausente 0,4 0,81
Não 

realizada Sim 7,7

LUZERNA SAA SAA VILA KENNEDY 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LINHA VILA KENNEDY SNº 

RESIDÊNCIA DE VALDIR Ausente Ausente 0,84 0,9 1 Sim 7,7

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TRES DE MAIO Nº 150 Ausente Ausente 0,61 0,93 0,9 Sim 7,7

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA LIMEIRA Nº 723 Ausente Ausente 0,63 1,14
Não 

realizada Sim 7,7

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUGUSTINHO ZAMBONI Nº 51 Ausente Ausente 0,87 0,77
Não 

realizada Sim 7,5

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GABRIEL ARENHART Nº 50 Ausente Ausente 0,7 0,93
Não 

realizada Sim 7,5

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOIS IRMÃOS Nº 189 Ausente Ausente 0,94 1,11 1 Sim 7,5

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL 

DOESTE E LUZERNA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 12 DE OUTUBRO Nº 139 Ausente Ausente 0,73 0,61
Não 

realizada Sim 7,5

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO ZETTEL Ausente Ausente 1,05 0,93
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO NUNES 1151 Ausente Ausente 1,1 0,87
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANSCISCO LISBOA Ausente Ausente 0,92 0,73 0,8 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,05 0,85 0,8 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SALVADOR CORREA Ausente Ausente 1,1 0,85
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PION ANTONIO CARLOS DE 
OLIVEIRA PONTO41 (GRUPO DE Ausente Ausente 0,96 0,76 0,9 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE BOITEUX Ausente Ausente 0,98 1,13
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS VIOLETAS 53 Ausente Ausente 1,02 0,89
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PTOLOMEU ASSIS BRASIL Ausente Ausente 0,9 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV CEL JOSE SEVERIANO MAIA Ausente Ausente 1,7 1,89 1,1 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE MAIO Ausente Ausente 1,17 0,64 0,8 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TEN ARY RAUEN Ausente Ausente 1,1 0,6
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DAS TORRES Ausente Ausente 1,2 0,65
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BR 280 KM 170 Ausente Ausente 1,14 0,7
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAMIRO RUTHES Ausente Ausente 1,09 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO CELESTINO DE OLIVEIRA Ausente Ausente 1,05 0,73
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV CEL JOSE SEVERIANO MAIA Ausente Ausente 1,3 3,97 0,8 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADILSOM M XAVIER Ausente Ausente 1,08 0,64
Não 

realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANASTACIO KONOPKA Ausente Ausente 1,27 0,78 0,9 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO CELESTINO DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,99 0,64
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERMINO ALBANAS 486 Ausente Ausente 0,1 34 0,6 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PIO XII Ausente Ausente 0,3 26,6 0,6 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NABOR JASPER97 Ausente Ausente Não realizada 33,8
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL TRES BARRAS70 Ausente Ausente Não realizada 22,3
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIMSILVEIRA259 Ausente Ausente 0,2 58,7 0,7 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIM SILVEIRA196 Ausente Ausente 0,6 23,6 0,6 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIM SILVEIRA99 Ausente Ausente 0,6 20,4 0,7 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE DE SOUZA233 Ausente Ausente Não realizada 5
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO MARON Ausente Ausente 1,04 0,91
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ DAVET Ausente Ausente 0,91 0,73
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO SANTOS VEIGA Ausente Ausente 1,04 0,8 1,1 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTANISLAU WOICHICOSKI Ausente Ausente 0,94 1,3
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VEREADOR CARLOS KARVAT Ausente Ausente 0,99 1,37
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA HERCILIA GADOTTI Ausente Ausente 0,93 0,96 1,2 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AFONSO SOBCZACK Ausente Ausente 0,76 1,02 1,1 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ARGEMIRO PIRES Ausente Ausente 0,97 0,79
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ DAVET Ausente Ausente 0,88 1,13 1,2 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTANISLAU WOICHICOSKI Ausente Ausente 0,93 1,1
Não 

realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 21/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
RUA JOAQUIM GONCALVES DOS 

SANTOS Ausente Ausente 1,09 1,01 1,1 Sim Não realizada

MARAVILHA SAC SAC LINHA ARACA 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARACA INTERIOR Ausente Ausente 0,24 0,4
Não 

realizada Não 7,8

MARAVILHA SAI SAI'S LINHA ARAÇÁ 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARACA INTERIOR Presente Presente 2
Não 

realizada Não 8,2

MARAVILHA SAC SAC LINHA GUARAIPO 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA GUARAIPO INTERIOR Ausente Ausente 0,12 0,5
Não 

realizada Não 7,4

MARAVILHA SAC SAC LINHA AGUA PARADA 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA AGUA PARADA INTERIOR Ausente Ausente 0,3 0,9
Não 

realizada Não 7,4

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 

N430 Ausente Ausente 1,2 0,5 0,7 Sim 7,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA SANTA CATARINA N515 Ausente Ausente 2 0,6 0,7 Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INDEPENDENCIA Ausente Ausente 1,8 0,6 0,6 Sim 6,8

MARAVILHA SAC SAC LINHA SANGA NATAL 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANGA NATAL INTERIOR Presente Ausente 0,13 0,7
Não 

realizada Não 8,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PAULINO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA N460POSTO DE SAUDE Ausente Ausente 1,8 0,9 0,6 Sim 7,4

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ALEXANDRE KASPER Ausente Ausente 1,5 1 0,6 Sim 7,4

MARAVILHA SAC SAC LINHA 51 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA 51 INTERIOR Ausente Ausente 0,21 0,7
Não 

realizada Não 7,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO PISATTO Presente Ausente 1,5 0,5
Não 

realizada Sim 7,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BALDUINO GEHN N97 Ausente Ausente 1,9 0,9
Não 

realizada Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERAFIM BERTASO N130 Ausente Ausente 1,8 0,5
Não 

realizada Sim 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SUL BRASIL N 861 Presente Ausente 1,5 2
Não 

realizada Sim 7

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA SC 108 Ausente Ausente 1,55 0,61 0,8 Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 25 DE JULHO Ausente Ausente 1,32 0,61 0,8 Sim 7,1

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,26 0,85
Não 

realizada Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,28 0,5 0,8 Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELGA GUESSER Ausente Ausente 1,18 0,58
Não 

realizada Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA INTEGRAC?O Ausente Ausente 1,22 0,53
Não 

realizada Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,9 0,66
Não 

realizada Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,02 1,23
Não 

realizada Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 25 DE JULHO Ausente Ausente 1,33 2,32 1,2 Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,42 3,3
Não 

realizada Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,34 1,73
Não 

realizada Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 28/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA SC 108 Ausente Ausente 1,66 2,21 1,4 Sim 7,1

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,33 2,92
Não 

realizada Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HARROLD LAFFIN Presente Ausente 1,27 1,4
Não 

realizada Sim 6,8

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SILVIO ZANETE Ausente Ausente 1,2 1,73 0,5 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBERTO BURIGO Ausente Ausente 1,1 2,32
Não 

realizada Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SILVIO ZANETE Ausente Ausente 1,2 2,28 0,5 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMAVERA Ausente Ausente 1 2,88 0,4 Sim Não realizada

MELEIRO SAI
NOVO PARAISO SANGA DA AREIA 

MORRO DO BODOQUE 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA MORRO DO BODOQUE Presente Presente 1,24
Não 

realizada Não 7

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 8 Ausente Ausente 1,1 2,04
Não 

realizada Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARQUE DO ARROZ Ausente Ausente 1,1 4,54 0,4 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO TREVISSOL Ausente Ausente 1,1 9,23
Não 

realizada Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GOV CELSO RAMOS Ausente Ausente 1,1 20,96
Não 

realizada Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,1 21,1
Não 

realizada Sim 6,9



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MELEIRO SAA SAMAE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAUL PIAZZA Ausente Ausente Não realizada 3,04 0,4 Sim 7

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WENCESLAU IATZACK Ausente Ausente 0,9 2,68 0,5 Sim 6,9

MIRIM DOCE SAI ADELAR PEREIRA 04942743958 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA MARIA FRANCISCA ROCHA Presente Ausente 2,27
Não 

realizada Não 7

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO CORDEIRO 48 Ausente Ausente 0,8 2,77 0,6 Sim 6,8

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LIDIA ANTUNES BERNARDES Ausente Ausente 1 2,76 0,6 Sim 7,1

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRUNO HEIDRICH Ausente Ausente 0,9 2,8 0,6 Sim 6,9

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERALDO CARDOSO Ausente Ausente 0,9 2,84 0,6 Sim 6,8

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCIANO ROSA Ausente Ausente 0,9 3,26
Não 

realizada Sim 6,8

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA REINOLDO MACHADO DA SILVA Ausente Ausente Não realizada 2,78
Não 

realizada Sim Não realizada

MODELO SAC LINHA NARZETTI 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA NARZETTI Presente Presente 2,3 0,1 Não 6,5

MODELO SAC CEDRO 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CEDRO Presente Ausente 1,1 0,2 Não 7,2

MODELO SAC LINHA PEDRA FURADA 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PEDRA FURADA Presente Presente 1,2 0,3 Não 7,2

MODELO SAC AGUA DO PADRE 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA DA QUERENCIA Presente Ausente 1 0,2 Não 6,7

MODELO SAC LINHA RAGAZZON 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA RAGAZZON Presente Presente 1,6 0,1 Não 6,5

MODELO SAC LINHA DAS PALMEIRAS 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA DAS PALMEIRAS Presente Presente 1,2
Não 

realizada Não 6,5

MODELO SAC LINHA SANTA ROSA 1 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTA ROSA Presente Ausente 1,1
Não 

realizada Não 7,9

MODELO SAC MENEGHETTI 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MENEGUETTI Presente Presente 1,4
Não 

realizada Não 8

MONDAI SAC
ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA 

DO RIO ANTAS 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TATU Ausente Ausente 1,6
Não 

realizada Não 7,6

MONDAI SAC
ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA 

LAJU 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILALAJU Ausente Ausente 0,4
Não 

realizada Não 9,3

MONDAI SAC ASSOC BENEF AB AGUA L TIGRE 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TIGRE Presente Ausente 0,5
Não 

realizada Não 8,3

MONDAI SAC
ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA 

DO RIO ANTAS 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CASCALHO Ausente Ausente 1,5 0,2 Não 7,6

MONDAI SAC ASSOC BENEF AB AGUA L TIGRE 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TIGRE Ausente Ausente 0,3 0,4 Não 8,8

MONDAI SAC ASSOC AGUA LONGA VIDA 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SABIA Presente Ausente 0,3 0,2 Não 8,3

MONDAI SAC ASSOC AGUA LONGA VIDA 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SABIA Presente Ausente 0,4
Não 

realizada Não 8,1

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO PORTO Ausente Ausente 1,15 0,4
Não 

realizada Sim 6,9

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV LAJU Ausente Ausente 1,17 0,4
Não 

realizada Sim 7,01

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO PORTO Ausente Ausente 1,16 0,5 0,6 Sim 6,9

MONDAI SAC
ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA 

LAJU 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILALAJU Presente Ausente 0,5
Não 

realizada Não 9,4

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 22/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PASTOR KARL R Ausente Ausente 0,94 0,5
Não 

realizada Sim 6,9

MONTE CARLO SAA ETA 03 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMÉRCIO Nº 85 Ausente Ausente 0,76 1,47 1,5 Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 02 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCOS ROBERTO DE CRISTO Ausente Ausente 0,37 1,83 1,3 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MONTE CARLO SAA ETA 02 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VALDIR DA SILVA OLIVEIRA Nº 

200 Ausente Ausente 0,71 1,29 1,5 Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 01 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAQUIM CORREA DE MELO Nº 

758 Ausente Ausente 1,54 1,42 1,5 Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 02 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SENHORINHA APARECIDA DA 

SILVA Nº 381 Ausente Ausente 0,38 1,26 1,3 Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 02 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MODESTO VARGAS Nº50 Ausente Ausente 0,62 1,33
Não 

realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 03 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES Nº 

247 Não realizada Ausente 1,11 3,3
Não 

realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 04 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRINCIPAL Presente Ausente 0,1 4,01
Não 

realizada Não Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 03 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 452 Nº 284 Ausente Ausente 0,56 2,54
Não 

realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 03 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES 

S/N Ausente Ausente 1,48 1,54
Não 

realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 03 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILMA GOMES Nº 1551 Ausente Ausente 1,49 1,89
Não 

realizada Sim Não realizada

MONTE CASTELO SAA SAA RESIDENCIA FUCK 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO DE SAÚDE RESIDENCIA FUCK Ausente Ausente 0,54 2,17 2 Sim 8

MONTE CASTELO SAA SAA RESIDENCIA FUCK 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CORREIO - RUA BEIJA FLOR Ausente Ausente 0,54 1,81 1,5 Sim 8,2

MONTE CASTELO SAA SAA RESIDENCIA FUCK 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NOVA ESPERANÃ - RESIDENCIA 

FRIDA LISBOA Não realizada Ausente 0,68 1,97 1,7 Sim 7,8

MONTE CASTELO SAA SAA RESIDENCIA FUCK 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NOVA ESPERANÇA - IGREJA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS. Ausente Ausente 1,32 1,88 1,5 Sim 7,7

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESCOLA PEDRO G RIBEIRO - RODEIO 

GRANDE MC Presente Ausente 1,52 0,58
Não 

realizada Sim 7,8

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALFREDO LOPES DE OLIVEIRA - 

CREAS Ausente Ausente 1,55 0,5
Não 

realizada Sim 7,6

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA XV DE NOVEMBRO - 

PANIFICADORA COISA NOSSA Ausente Ausente 1,29 0,81
Não 

realizada Sim 8

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SÃO JOSÉ - EMPRESA 2 BR 

BRASIL Ausente Ausente 0,78 0,47
Não 

realizada Sim 8

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CORONEL OTAVIO XAVIER 
RAUEN - MERCADO CASTELO Ausente Ausente 1,49 0,54

Não 
realizada Sim 7,9

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TRES DE MAIO - APAE Ausente Ausente 1,37 0,83
Não 

realizada Sim 8

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATRINA -LAV. SEVERINO Ausente Ausente 0,89 0,65
Não 

realizada Sim 7,9

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD MUN TRANQUILO SARTOR Ausente Ausente 1,38 2,41
Não 

realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ MARAGNO N 260 Ausente Ausente 1,49 1,15
Não 

realizada Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUILIO MARAGNO N 310 Ausente Ausente 1,56 0,68
Não 

realizada Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 20 DE MAIO Ausente Ausente 1,64 2,36
Não 

realizada Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ CASAGRANDE Ausente Ausente 1,09 0,82 1 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL LINHA TORRENS Ausente Ausente 1,92 6,08
Não 

realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO GONCALVES DE 

SOUZA Ausente Ausente 1,24 0,89 1 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 17/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,75 0,68 0,8 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,75 0,7 0,8 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL G SERAFIM Ausente Ausente 1,18 2
Não 

realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO CORNER N 133 Ausente Ausente 1,32 0,79 1 Sim 7,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 443 Ausente Ausente 1,32 0,88
Não 

realizada Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VANTEIRO MARGOTI N 08 Ausente Ausente 0,67 0,81
Não 

realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EUGENIO PAGNAN 21 Ausente Ausente 0,56 0,62
Não 

realizada Sim 7,4

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA 002 Ausente Ausente Não realizada 1,82
Não 

realizada Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAOA DANIEL Ausente Ausente 1,5 1,76 0,6 Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE TOMAZI Ausente Ausente 1 1,76
Não 

realizada Sim 7,2

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENOVEVA DAL TOE Ausente Ausente 1,5 1,81 0,6 Sim 7,6

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CRUZ Ausente Ausente 1 1,84 0,6 Sim 7,4

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTAVIO SCARPATI Ausente Ausente 1 1,87 0,6 Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA Ausente Ausente 1,5 1,75
Não 

realizada Sim 7,4

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRMAOS BIFF Ausente Ausente 1 1,92 0,6 Sim 7,2

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA PAULINO DE LIMA Ausente Ausente Não realizada 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA ANTONIO S CARDOSO Ausente Ausente Não realizada 0,65
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA PORTUARIA VICENTE 

HONORATO COELHO Ausente Ausente Não realizada 0,37
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA FELIX MALBURG Ausente Ausente Não realizada 0,64 0,8 Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL
AVENIDA VEREADOR NEREU 

LIBERATO NUNES 150 Ausente Ausente Não realizada 1,11
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA OSMAR GAYA 1297 Ausente Ausente Não realizada 0,56
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA OSMAR GAYA 1297 Ausente Ausente Não realizada 0,78
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA FRANCISCO DE PAULA SEARA Ausente Ausente Não realizada 0,54 0,8 Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PREFEITO MANOEL EVALDO 

MULLER Ausente Ausente Não realizada 0,43 0,8 Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA PORTUARIA VICENTE 

HONORATO COELHO Ausente Ausente Não realizada 0,34 0,8 Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA PORTUARIA VICENTE 

HONORATO COELHO Ausente Ausente Não realizada 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA PORTUARIA VICENTE 

HONORATO COELHO Ausente Ausente Não realizada 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL
AVENIDA PREFEITO JOSE JUVENAL 

MAFRA Ausente Ausente Não realizada 0,63 0,8 Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA ARNALDO PASSOS Ausente Ausente Não realizada 0,53
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA MIGUEL PIVATTO Ausente Ausente Não realizada 0,46
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NATIVIDADE COSTA Ausente Ausente Não realizada 0,57 0,8 Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA OSMAR GAYA 1297 Ausente Ausente Não realizada 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAC PORTO ESCALVADOS POCO 04 E 05 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MARIA FERREIRA DE MARQUES Ausente Ausente Não realizada 1,13
Não 

realizada Não Não realizada

NAVEGANTES SAC ESCALVADOS POCO 1 E 3 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA LOURECI SOARES DA SILVA Presente Ausente Não realizada 0,63
Não 

realizada Não Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA HERCILIO WEBER Ausente Ausente Não realizada 0,81
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA OSMAR GAYA 104 Presente Ausente Não realizada 1,15
Não 

realizada Sim Não realizada

NAVEGANTES SAA SEMASA 23/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA JO?O EMILIO 100 Ausente Ausente Não realizada 0,52 0,8 Sim Não realizada

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 0,72 0,55 0,8 Sim 7

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTOS DUMOND Ausente Ausente 0,77 0,49 0,8 Sim 6,8

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENY BORILE Ausente Ausente 1,89 13,4
Não 

realizada Sim 6,1

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CORONEL BERTASO Ausente Ausente 0,7 1,17 0,9 Sim 7,3

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE CASTELO Ausente Ausente 0,85 0,45 0,9 Sim 6,9

NOVA ERECHIM SAC
SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA DE 

GUABIROBA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SUSPIRO Presente Presente 0,5 0,3 Não 7,3

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O PEDRO Ausente Ausente 1,23 0,65
Não 

realizada Sim 6,8

NOVA ERECHIM SAC
SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA DE 

SUSPIRO 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SUSPIRO Presente Ausente 0,6
Não 

realizada Não 7,1

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFERES Ausente Ausente 1,02 0,78 1,1 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NELSON VENERI Presente Ausente 1,07 0,72 1,1 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO DELLANTONIA Ausente Ausente 1,28 0,71
Não 

realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS ORQUIDEAS Ausente Ausente 0,58 0,93
Não 

realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS BATTISTI DELLANTONIA Ausente Ausente 0,69 1,22
Não 

realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIO RUBERTI Presente Ausente 0,99 0,66
Não 

realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO VENERI Ausente Ausente 1,03 0,95 1 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CECILIA FLORIANE VENERI Ausente Ausente 0,75 0,68 0,9 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALENTIM MOTTA Ausente Ausente 0,78 1,13 0,9 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO CADORIN Ausente Ausente 1,35 0,45
Não 

realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO DELLANTONIA Ausente Ausente 1,16 0,68
Não 

realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DA VASCA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA APRIGIO BOTAMELI Ausente Ausente 0,97 0,75
Não 

realizada Sim Não realizada

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLIVERIO NUERNBER CASA 190 Ausente Ausente 0,91 0,89
Não 

realizada Sim 7,39

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO GAVA CASA 154 Ausente Ausente 0,94 0,77
Não 

realizada Sim 7,51

NOVA VENEZA SAC VILA MARIA 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA ANDRE STAINER CASA ALDO 

FONTANA Ausente Ausente 0,51 1,81
Não 

realizada Sim 7,88

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CONS PEDRO BORT MERCADO 

MINATTO Ausente Ausente 1,07 0,88
Não 

realizada Sim 7,61

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TEODORO HENRIKSON CASA 17 Ausente Ausente 1,03 1,23 0,6 Sim 7,72

NOVA VENEZA SAC SAO BONIFACIO 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JOSE LINO JUNKS CASA DP LECO Ausente Ausente 3,2 3,4
Não 

realizada Sim 7,7

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANT DESTRO CREAS Ausente Ausente 0,98 0,84 0,7 Sim 7,46

NOVA VENEZA SAC SAO FRANCISCO 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA SILVESTRE SPILLERE CASA 

SERGIO PIAZZA Ausente Ausente 0,6 3,2 0,1 Sim 7,92

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CALIXTO SCOOT MDF DQUALITY Ausente Ausente 1,3 1,06
Não 

realizada Sim 7,85



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD JOSE SPILLERE ESCAPAMENTO 

PEREIRA Ausente Ausente 0,9 1,19 0,6 Sim 8,52

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO PESSI SEC DE SAUDE Ausente Ausente 1,2 0,84 0,7 Sim 7,35

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JOSE RONCHI MAD SCOTT Ausente Ausente 1,09 1,18
Não 

realizada Sim 7,63

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IRINEU BORNHAUSEN BAR DO 

MOA Ausente Ausente 0,77 0,91
Não 

realizada Sim 7,24

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FREI DOMINGOS CONS ODONT 

SPILLERE Ausente Ausente 0,84 1,26
Não 

realizada Sim 7,59

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O POGLIA N? 39 Ausente Ausente 0,55 0,6 1 Sim 7,9

NOVO HORIZONTE SAI NEVIO LORENZET 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA AMAZONAS Presente Presente 0,94
Não 

realizada Não 7,5

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE FABRO N? 01 Ausente Ausente 0,45 1,84 0,9 Sim 7,8

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 157 Ausente Ausente 0,55 6,25
Não 

realizada Sim 7,9

NOVO HORIZONTE SAI MOACIR CARDOSO 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA LAZARIN Ausente Ausente 1,25
Não 

realizada Não 7,5

NOVO HORIZONTE SAI NEVIO LORENZET 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA S?O MARCOS Presente Presente 1,89
Não 

realizada Não 7,6

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE FABRO N? 01 Ausente Ausente 0,5 0,84 0,9 Sim 7,8

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 157 Ausente Ausente 0,5 6,51
Não 

realizada Sim 7,6

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTILIA MAZZUCCO Ausente Ausente 0,72 1,06
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITOR MEIRELES Ausente Ausente 0,72 0,46 0,8 Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPOS ELISEOS Ausente Ausente 0,75 0,82 0,6 Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDGAR CUNHA Ausente Ausente 0,72 0,61
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO CASCAES Ausente Ausente 0,74 0,61 0,9 Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GIACOMO PILON Ausente Ausente 0,7 0,59
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O FRANCISCO Ausente Ausente 0,75 0,56
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA Ausente Ausente 0,75 0,59 0,9 Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 108 Presente Ausente 0,72 0,63 0,8 Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO CARDOZO Ausente Ausente 0,7 0,68
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE SALVADOR Ausente Ausente 0,7 0,49
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PCA LOMBA Ausente Ausente 0,75 0,44
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CRECHE BARRO VERMELHO Ausente Ausente 0,75 0,57
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DIEGO LANCHES Presente Ausente 0,75 0,7
Não 

realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PACO MUNICIPAL Ausente Ausente 0,74 0,58
Não 

realizada Sim 6,94

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SALÃO DE BELEZA MÁRCIA - RUA 

SETE DE ABRIL Ausente Ausente 1,99 1,04 1 Sim Não realizada

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIO DE CASTILHOS, 214 Ausente Ausente 1,6 0,85
Não 

realizada Sim 7,6

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PECINATTO MÓVEIS - RUA FELIPE 

SCHMIDT Ausente Ausente 1,86 0,76
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESCOLA FELISBERTO VILARINO 

DUTRA - RUA PRESIDENTE COSTA & Ausente Ausente 1,34 0,74 1 Sim 7,7

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE - RUA 

GOVERNADOR JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,29 0,87 1 Sim Não realizada

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BIBLIOTECA PÚBLICA - RUA 

GOVERNADOR JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,42 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE KENNEDY, 804 Ausente Ausente 1,01 0,58 0,9 Sim Não realizada

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FORMOSA, 390 Ausente Ausente 1,32 0,77 0,9 Sim 7,7

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VIP CAR AUTO CENTER - RUA SETE DE 

ABRIL Ausente Ausente 2,01 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - 

RODOVIA SC 150 Ausente Ausente 1,49 0,9
Não 

realizada Sim Não realizada

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO MARIA CONRADO Ausente Ausente 1,42 0,25
Não 

realizada Sim 7

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO MARIA CONRADO Ausente Ausente 1,04 0,31 0,9 Sim 6,7

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NATAL BINDA Ausente Ausente 0,73 0,24 0,8 Sim 6,5

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO MARIA CONRADO Ausente Ausente 0,97 0,25 0,9 Sim 7

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESPIRITO SANTO Ausente Ausente 1,07 0,25 0,7 Sim 6,5

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA PRINCIPAL PINHEIRO 

MARCADO Ausente Ausente 1 0,24 0,8 Sim 6,9

OURO VERDE SAI CASAS 03 03/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ANTA GORDINHA Presente Presente 0,34
Não 

realizada Não 6

OURO VERDE SAI CASAS 01 03/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA PINHEIRO MARCADO Presente Ausente 0,31
Não 

realizada Não 7,5

PAINEL SAA SAA PAINEL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO PESSOA Ausente Ausente 0,52 0,24 0,4 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRUDENTE DANIEL Ausente Ausente 0,4 0,2 0,5 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CAETANO V DA COSTA Ausente Ausente 0,42 0,21 0,4 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE ANTONIO TRIVELLIN Ausente Ausente 0,42 0,18
Não 

realizada Sim Não realizada

PAINEL SAC CASA DE PEDRA 22/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA GERAL CASA DE PEDRA Ausente Ausente
Não 

realizada
Não 

realizada Não Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CAETANO V DA COSTA Ausente Ausente 0,42 0,3 0,5 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 22/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PLACIDES BARBOSA Ausente Ausente 0,44 0,29 0,5 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 114 Ausente Ausente 0,26 0,22
Não 

realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS PACHECO Ausente Ausente Não realizada 0,57 0,7 Sim Não realizada

PALHOCA SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AURELIA MARIA MAIA Ausente Ausente Não realizada 0,75
Não 

realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI HENRIQUE COIMBRA 154 Ausente Ausente Não realizada 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL DO RIO GRANDE 

1583 Ausente Ausente Não realizada 0,6 0,8 Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PRAIA DE FORA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL DEMETRIO Presente Presente Não realizada 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS BARRA DO ARIRIU Ausente Ausente Não realizada 0,67
Não 

realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PRAIA DE FORA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ARCANJO CANDIDO DA SILVA 

3121 Presente Presente Não realizada 0,47
Não 

realizada Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 22/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SC 114 Ausente Ausente Não realizada 0,31 0,9 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RICARDO BEFART Ausente Ausente Não realizada 0,28 0,9 Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO LUIZ Ausente Ausente Não realizada 0,42 1 Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALEXANDRE MURARA Ausente Ausente Não realizada 0,33 0,9 Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 114 Ausente Ausente Não realizada 0,25
Não 

realizada Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 114 Ausente Ausente Não realizada 0,33
Não 

realizada Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROBERTO HEMP Ausente Ausente Não realizada 0,49 0,9 Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALEXANDRE MURARA Ausente Ausente Não realizada 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SIMEAO ALVES DE ALMEIDA 431 Ausente Ausente 0,7 2,93
Não 

realizada Sim 6,7

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO HEUKO 901 Presente Ausente 0,55 2,99
Não 

realizada Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. SC. 477 S/N, COHAB 01 Presente Ausente 0,84 1,72 0,1 Sim 6,7

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFRA 1432 Ausente Ausente 1,04 1,92
Não 

realizada Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO FREDERICO S/N? Ausente Ausente 0,96 1,89
Não 

realizada Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BR 116 KM 47 Presente Ausente 1,85 2,23 0,1 Sim 6,7

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO, 365 Ausente Ausente 1,39 2,51
Não 

realizada Sim 6,6

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROXIMO A AREA INDUSTRIAL Ausente Ausente 1,56 0,5 0,7 Sim 7,4

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 21/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROXIMO AO RIO DAS FLORES Ausente Ausente 1,78 0,8 0,7 Sim 7,1

PARAISO SAI EDSON WINGERT 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CASTELO BRANCO Presente Presente 1,4
Não 

realizada Não 7,9

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA STANGA Presente Ausente 1,39 0,6 0,8 Sim 7,3

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALCIDES OSCAR SCHMIDT Ausente Ausente 1,52 0,4 0,8 Sim 7

PARAISO SAC ENTRE RIOS 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ENTRE RIOS Presente Ausente 0,5
Não 

realizada Não 7,5

PARAISO SAC
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO 

DISTRITO DE GRAPIA 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV PEPERI Presente Presente 0,27 0,3
Não 

realizada Não 7,9

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDEGAR OTTO RECKZIEGEL Ausente Ausente 1,18 0,6
Não 

realizada Sim 7,2

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA EGIDIO M RODRIGUES Ausente Ausente 2 0,45
Não 

realizada Sim 6,8

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO LINGUADO 29 NOVO PASSO Ausente Ausente Não realizada 0,62
Não 

realizada Sim Não realizada

PASSO DE TORRES SAI EDERALDO SOUZA BUENO 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA DA CORVINA NOVO PASSO Ausente Ausente 0,62
Não 

realizada Não 7,8

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAMPITUBA Ausente Ausente Não realizada 0,59
Não 

realizada Sim Não realizada

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MARTINS Ausente Ausente 1 0,52
Não 

realizada Sim 6,8

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAMPITUBA 08 Ausente Ausente 1 0,42
Não 

realizada Sim 6,8

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAMPITUBA 08 Ausente Ausente 1 0,56 0,2 Sim 6,8

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MACARIO ELIAS DELFINO Ausente Ausente 0,5 0,47 0,3 Sim 6,8

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO JOSE SCHEFFER Ausente Ausente 1 0,42 0,2 Sim 6,8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO JOSE SCHEFFER Ausente Ausente 1 0,49 0,4 Sim 6,8

PASSO DE TORRES SAA PASSO DE TORRES 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO INACIO DOS SANTOS Ausente Ausente 0,5 0,52 0,4 Sim 6,8

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 385 Ausente Ausente 1,01 0,45 0,8 Sim 6,8

PASSOS MAIA SAI LINHA INDUMEL 28/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL SEDE VETERANO Presente Presente 3,63
Não 

realizada Não 7

PASSOS MAIA SAI LINHA PONTE BAIXA 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,74
Não 

realizada Não 6,9

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUGUSTA ZANCHET Ausente Ausente 0,86 0,7 0,8 Sim 6,7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO BRESCIANI Ausente Ausente 0,92 0,44 0,8 Sim 7

PASSOS MAIA SAI LINHA PONTE BAIXA 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SERRARIA TOZZO Presente Ausente 0,45
Não 

realizada Não 6,6

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ANTONOIO CANCELLI Ausente Ausente 0,86 0,6 0,8 Sim 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA O Ausente Ausente 0,99 0,84 0,8 Sim 7

PAULO LOPES SAA SAA CACHOEIRA MORRO AGUDO 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOSE PEREIRA DA SILVA Presente Ausente 1,12 0,36
Não 

realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA CACHOEIRA MORRO AGUDO 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANA RAUPP DE SA Ausente Ausente 1,08 0,21
Não 

realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA CACHOEIRA MORRO AGUDO 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANA RAUPP DE SA Ausente Ausente 0,89 0,39 0,7 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CONSTANCIA PEREIRA DEMETRIO Ausente Ausente 0,86 0,31 0,8 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R MANOEL BERNARDINO Ausente Ausente 1,01 0,23
Não 

realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RA GERAL GAMBOINHA Ausente Ausente 0,96 0,24 0,8 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA SOROCABA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R AMADEU ANTONIO MOIZES Ausente Ausente 0,85 0,43
Não 

realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA CACHOEIRA MORRO AGUDO 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FLORIANOPOLIS Ausente Ausente 1,2 0,34 0,8 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R TOBIAS RAUPP DE SA Ausente Ausente 0,52 0,79
Não 

realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA SOROCABA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PEDRO MEDEIROS Presente Ausente 0,98 4,8 0,5 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA SOROCABA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R AMADEU ANTONIO MOIZES Ausente Ausente 0,78 0,29
Não 

realizada Sim Não realizada

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO SAO JOAO 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - CASA PEDRO Presente Ausente 0,59
Não 

realizada Não Não realizada

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO SAO JOAO 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - CASA RONALDO Presente Ausente 0,42
Não 

realizada Não Não realizada

PEDRAS GRANDES SAC COMUNIDADE DE AZAMBUJA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL- COMUNIDADE Ausente Ausente 0,04 0,6 0,4 Não Não realizada

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO ROCHA Ausente Ausente 1,32 1,09 0,5 Sim Não realizada

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ARCANJO GABRIEL Ausente Ausente 0,8 1,64 0,6 Sim Não realizada

PEDRAS GRANDES SAC
COMUNIDADE PEDRINHAS CUIDADA 

PELA SAMAE 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL COMUNIDADE Presente Presente 0,2 41,6 0,2 Não Não realizada

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO CENTRO 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA PEDRO ROCHA - CASA DEIA Presente Ausente 2,08
Não 

realizada Não Não realizada

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL Não realizada
Não 

realizada 1,13 12,3 0,4 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: PORTO ALEGRE N?120 Ausente Ausente 0,24 0,24 0,8 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: PORTO ALEGRE N?126 Ausente Ausente 0,22 0,25 0,8 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: FLORIANOPOLIS N?152 Ausente Ausente 0,25 0,26 0,8 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: MARIA ESPINDOLA FRANCEZ N? 

211 Ausente Ausente 0,28 0,33 0,8 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: FELICIO JO?O ADRIANO S/N? Ausente Ausente 0,25 0,38 0,8 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: MARIA ESPINDOLA FRANCEZ N? 

211 Ausente Ausente 0,28 0,28
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JO?O ACIR CIPRIANO N? 70 Ausente Ausente 0,27 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: PASTOR AMAURI GERALDO 

S/N? Ausente Ausente 0,28 0,28
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: CENIRA BARBOSA VIANA N?45 Ausente Ausente 0,28 2,38
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JO?O ACIR CIPRIANO N? 140 Ausente Ausente 0,27 0,24
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: FELIPE JO?O ANACLETO N? 

1203 Ausente Ausente 0,29 0,27
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: FELIPE JO?O ANACLETO N? 

1520 Ausente Ausente 0,29 0,33
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JUVENAL DEOLINDO N? 189 Ausente Ausente 0,28 0,29
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JO?O ACIR CIPRIANO N? 142 Ausente Ausente 0,27 0,25
Não 

realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 25/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: SEBASTI?O JOSE SANTANA N? 

255 Ausente Ausente 0,28 0,4
Não 

realizada Sim Não realizada

PERITIBA SAA PERITIBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILIBALDO LERNER Ausente Ausente 1,42 1 0,9 Sim Não realizada

PERITIBA SAC
ASSOCIACAO DE MORADORES DE LINHA 

MARIA GORETTI 30/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MARIA GORETTI Presente Ausente 1,16
Não 

realizada Não Não realizada

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL PONTA DAS 

LARANJEIRAS Ausente Ausente 0,4 0,64
Não 

realizada Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA TUBARAO SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ESTIVA Ausente Ausente 0,25 2,99 0,9 Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA SAA PESCARIA BRAVA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL CARURU Ausente Ausente 0,26 0,91 0,7 Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL LARANJEIRAS E.E.B 

NERI MENDONÇA Ausente Ausente 0,2 0,74
Não 

realizada Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA SAA PESCARIA BRAVA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 437 Ausente Ausente 0,22 0,66 0,8 Sim 6,9

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA LATERAL BR101 Ausente Ausente 1,87 0,6
Não 

realizada Sim 6,9

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL KM 37 Ausente Ausente 0,25 2,08
Não 

realizada Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA TUBARAO SANEAMENTO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL SERT?O DA ESTIVA 

E.E.B TOMÁSIA MENDONÇA DE Ausente Ausente 0,2 4,63 0,9 Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL PONTA DAS 

LARANJEIRAS Ausente Ausente 0,35 0,67 0,5 Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 437 SANTIAGO Ausente Ausente 0,2 0,22
Não 

realizada Sim 7

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE ALECIO DE ABREU Ausente Ausente 1,02 0,68 0,8 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NELSON ROSA BRASIL 43 Ausente Ausente 1,09 1,8 1 Sim 7,5

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TANCREDO NEVES 509 Ausente Ausente 0,91 1,89 0,7 Sim 7,6

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 110 KM 296 - N 908 Ausente Ausente 0,72 1,64
Não 

realizada Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELENA PROBST SCHUSSLER 86 Ausente Ausente 0,87 0,61
Não 

realizada Sim 7,5

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI GABRIEL 15 Ausente Ausente 0,9 0,62 1,2 Sim 7,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PETROLANDIA SAA ETA ITUPORANGA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WEBER - RIO ANTINHAS Ausente Ausente 1,04 2,15 0,7 Sim 7,6

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 16 DE AGOSTO 258 Ausente Ausente 1,82 0,41
Não 

realizada Sim 7,4

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO SCHIESTL 85 Ausente Ausente 1,18 0,41
Não 

realizada Sim 7,3

PETROLANDIA SAC BICA 01 21/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FELIX ZIMMERMANN Presente Ausente 0,22
Não 

realizada Não 7,6

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VEREADOR CESARIO DE 

ALMEIDA NETO 83 Ausente Ausente 1,47 0,45
Não 

realizada Sim 7,3

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BELEM 1226 Ausente Ausente 1,25 0,3 0,9 Sim 7,37

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: RECIFE 2360 Ausente Ausente 1,35 0,4 0,8 Sim 7,37

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CUIABA 1723 Presente Ausente 0,89 0,6 0,9 Sim 7,25

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: PORTO ALEGRE 2678 Ausente Ausente 1,07 0,2 0,9 Sim 7,54

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NITEROI 4471 Ausente Ausente 0,97 0,45 0,9 Sim 7,24

PINHALZINHO SAC EDIFICIO DUBAI 21/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL AV BELO HORIZONTE 901 Presente Ausente 0,36
Não 

realizada Não 7,33

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: AVELINO FIORINI 2156 Ausente Ausente 1,09 0,55
Não 

realizada Sim 7,44

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 28/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA PRIMAVERA INTERIOR Ausente Ausente 0,22 0,92 1 Sim 6,8

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO DENARDI Ausente Ausente 0,32 1,4 1 Sim 7,3

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE TRUDO PLESSERS Ausente Ausente 0,58 0,78
Não 

realizada Sim 7,5

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA OCLIDES BENEDITO 

SCORTEGAGNA Ausente Ausente 0,76 0,84 1 Sim 6,8

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01 28/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ROA ANTONIO CARLOS KONDER REIS Ausente Ausente 0,57 2,6 1 Sim 6,9

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ARTHUR COSTA E SILVA 157 Ausente Ausente 0,55 0,58
Não 

realizada Sim 6,9

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PULINO NORA 77 Ausente Ausente 0,57 0,83
Não 

realizada Sim 7

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ARTHUR COSTA E SILVA 245 Ausente Ausente 0,57 1,15 0,9 Sim 7

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA Presente Ausente 0,98 1,52
Não 

realizada Sim 7

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVN DEZOITO DE FEVEREIRO Ausente Ausente 1,02 1,19
Não 

realizada Sim 7,2

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA DOM DANIEL HOSTIN Ausente Ausente 1,84 0,6 0,7 Sim 7,25

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOSE Ausente Ausente 1,05 1,45
Não 

realizada Sim 7

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOSE Presente Ausente 1,03 0,87
Não 

realizada Sim 7,25

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOBERTO LEAL Ausente Ausente 1,04 1,53
Não 

realizada Sim 7,19

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BOA ESPERANCA Ausente Ausente 1 0,91
Não 

realizada Sim 7,24

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA Ausente Ausente 1 0,78
Não 

realizada Sim 7,16

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVN DEZOITO DE FEVEREIRO Ausente Ausente 1 0,9 0,7 Sim 7,25

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAU Ausente Ausente 1,14 0,88 0,8 Sim 7,25

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOAQUIM Ausente Ausente 1,17 1,11 0,8 Sim 7,25



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONCORDIA Ausente Ausente 1,2 1,05 0,8 Sim 7,25

PLANALTO ALEGRE SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE PLANALTO ALEGRE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Presente Presente Não realizada 5,7
Não 

realizada Sim 7,1

PLANALTO ALEGRE SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE PLANALTO ALEGRE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMERCIO Presente Presente Não realizada 5,14
Não 

realizada Sim 7

PLANALTO ALEGRE SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE PLANALTO ALEGRE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASIL Presente Presente Não realizada 1,45 0,6 Sim 7,1

PLANALTO ALEGRE SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE PLANALTO ALEGRE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NOVE DE JULHO Presente Presente Não realizada 3,95 0,1 Sim 7,2

PLANALTO ALEGRE SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE PLANALTO ALEGRE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Presente Presente Não realizada 4,66 0,1 Sim 7,5

PLANALTO ALEGRE SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE PLANALTO ALEGRE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMAVERA Presente Presente Não realizada 4,64 0,1 Sim 7,1

PLANALTO ALEGRE SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE PLANALTO ALEGRE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Presente Presente Não realizada 7,21
Não 

realizada Sim 7

PLANALTO ALEGRE SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE PLANALTO ALEGRE 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Presente Presente Não realizada 8,33
Não 

realizada Sim 7,9

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR WUNDERWALD 1707 Ausente Ausente 0,52 0,26 1 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TESTO ALTO 4055 Ausente Ausente 0,78 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMANN WEEGE 2990 Ausente Ausente 0,72 0,31
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUDOLFO UTECH 115 Ausente Ausente 0,33 0,17
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PROGRESSO 1400 Ausente Ausente 0,88 0,26 0,3 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICO BLANK 199 Ausente Ausente 0,15 0,24
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICO WEEGE 3145 Ausente Ausente 0,84 0,16
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA HEINRICH PASSOLD S/N? Ausente Ausente 0,99 0,38 0,8 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL GUENTHER 585 Ausente Ausente 0,87 0,35
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAV KOCH 66 Ausente Ausente 0,74 0,22
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO 11285 Ausente Ausente 0,77 0,23
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO 1976 Ausente Ausente 0,79 0,19
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA FREDERICH SCHEIWE S/N Ausente Ausente 0,64 0,22 0,9 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIR?O SOUTO 1366 Ausente Ausente 0,52 0,3 0,8 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALERIO VALIN 250 Ausente Ausente 0,66 1,62
Não 

realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALE DO SELKE GRANDE 2200 Ausente Ausente 0,63 0,13
Não 

realizada Sim Não realizada

PONTE ALTA SAC FONTE ALTERNATIVA AREAL 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BR 116 KM 201 Presente Ausente 0,43
Não 

realizada Não 6,5

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO 176 Ausente Ausente 0,68 0,3 0,5 Sim 7,5

PONTE ALTA SAC FONTE ALTERNATIVA AREAL 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BR 116 KM 201 Presente Presente 0,3
Não 

realizada Não 6,5

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA 428 Ausente Ausente 0,66 0,36 0,6 Sim 7,5

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 116 KM 209 Ausente Ausente 0,73 0,46 0,6 Sim 7,4

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 116 KM 206 Ausente Ausente 0,97 0,3 0,5 Sim 7,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JEREMIAS ALVES DA ROCHA 130 Ausente Ausente 0,7 0,4
Não 

realizada Sim 7,5

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BANDEIRANTES Ausente Ausente 0,46 0,39 0,6 Sim 7,3

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA NERY CARLOS LUTZ Ausente Ausente 1,12 0,79
Não 

realizada Sim 6,4

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA PEDRO ANTONIO CASAGRANDE Ausente Ausente 1,13 1,29 0,7 Sim 6,5

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAQUIM FRANCISCO DE LIMA Ausente Ausente 1,07 1,21 0,7 Sim 6,6

PONTE SERRADA SAC SERVALLE PALLETS 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARALELA 282 Ausente Ausente 0,43
Não 

realizada Não 6,1

PONTE SERRADA SAA PONTE SERRADA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRES DE MAIO Ausente Ausente 0,8 0,54
Não 

realizada Sim 6,7

PONTE SERRADA SAA PONTE SERRADA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVXV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,6 0,26 0,8 Sim 7,1

PONTE SERRADA SAA PONTE SERRADA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUVINO BRANCO 58 Ausente Ausente Não realizada 1,77 0,9 Sim 7,1

PONTE SERRADA SAI SITIO DO GILBERTO 07/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA CARATUVA Presente Ausente 0,22
Não 

realizada Não 6,1

PONTE SERRADA SAA PONTE SERRADA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARALELA 282 Ausente Ausente 0,75 0,27 1 Sim 7

PONTE SERRADA SAA PONTE SERRADA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,85 0,66
Não 

realizada Sim 6,6

PONTE SERRADA SAA PONTE SERRADA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RITA DURATI CADORE Ausente Ausente 0,6 0,35
Não 

realizada Sim 6,6

PONTE SERRADA SAA PONTE SERRADA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO BRAZ DE ARAUJO Ausente Ausente 0,5 0,56 0,8 Sim 6,9

PONTE SERRADA SAI SITIO DO JAIR BAZANELLA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALEGRE Presente Presente 0,81
Não 

realizada Não 6,2

PONTE SERRADA SAI CLAUDIOMAR GUINZELI 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA GUAPOREZINHO Presente Ausente 0,23
Não 

realizada Não 7,1

PONTE SERRADA SAA PONTE SERRADA UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO S?O JOSE Ausente Ausente 0,6 0,66 0,9 Sim 6,8

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALVORADA Ausente Ausente 0,35 0,93 0,8 Sim 6,59

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PE DA SERRA Ausente Ausente 0,7 0,97 1 Sim 6,5

PRAIA GRANDE SAI SAI LOCALIDADE DE CACHOEIRA 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL CACHOEIRA Ausente Ausente 11
Não 

realizada Não 7,27

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL CACHOEIRA Ausente Ausente 0,17 0,65
Não 

realizada Sim 6,89

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,43 0,53
Não 

realizada Sim 6,67

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,51 0,48
Não 

realizada Sim 6,66

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC Ausente Ausente 0,56 0,9
Não 

realizada Sim 6,87

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BAIRRO LE?O Ausente Ausente 0,6 0,53 1 Sim 7,21

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 1? DE MAIO Ausente Ausente 0,48 0,59 0,8 Sim 7,21

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA Ausente Ausente 0,39 0,57
Não 

realizada Sim 6,74

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA Ausente Ausente 0,38 0,88 1 Sim 6,7

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOTEAMENTO FRIGO Ausente Ausente 1,41 0,77 1 Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA SAO LUIZ Ausente Ausente 1,48 0,88 1,1 Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOIS IRM?OS Ausente Ausente 1,28 0,74 1,1 Não Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 17 DE FEVREIRO Ausente Ausente 1,38 0,72 1 Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,45 0,88
Não 

realizada Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO SAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA Ausente Ausente 1,35 0,73 1,1 Não Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA EDELBRANDO JOAO Ausente Ausente 2,01 0,46 1,5 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAUGOTT MULLHER 1437 Ausente Ausente 1,48 0,36 1 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ENGENHEIRO EHREMBERG 185 Ausente Ausente 1,49 0,33
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CURT HERING Ausente Ausente Não realizada 0,67
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1O DE MAIO S/N Ausente Ausente 1,6 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA LUIS RIGO 287 Ausente Ausente 1,34 0,4
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUDOLFO PETT Ausente Ausente Não realizada 0,29 0,9 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RICARDO STEIN 520 Ausente Ausente 1,14 0,33
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 340 NUMERO 781 Ausente Ausente 1,95 2,98
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUDOLFO ODORIZZI 417 Ausente Ausente 1,09 0,77
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MIRADOR 1000 Ausente Ausente 1,32 0,39
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE ADALBERTO ORTHMANN 

197 Ausente Ausente 1,67 0,43 0,9 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR GETULIO VARGAS S/N Ausente Ausente 1,34 0,48 1 Sim Não realizada

PRESIDENTE NEREU SAA ETA PRESIDENTE NEREU 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JACO KALBUSH Ausente Ausente 1,05 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE NEREU SAA ETA PRESIDENTE NEREU 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE DA COSTA MIRANDA Ausente Ausente 1,13 1,97 0,6 Sim Não realizada

PRESIDENTE NEREU SAI CENTRO 3 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JOSE DA COSTA MIRANDA Presente Presente 1,48
Não 

realizada Não Não realizada

PRESIDENTE NEREU SAA ETA PRESIDENTE NEREU 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE ANDRADE Ausente Ausente 0,85 0,55 0,7 Sim Não realizada

PRESIDENTE NEREU SAA ETA PRESIDENTE NEREU 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 DE JULHO Ausente Ausente 0,84 0,28
Não 

realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE NEREU SAA ETA PRESIDENTE NEREU 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EXPEDICIONARIO VITORIO Ausente Ausente 1,01 0,67 0,7 Sim Não realizada

PRESIDENTE NEREU SAA ETA PRESIDENTE NEREU 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JO?O XXIII Ausente Ausente 1,24 1,07 0,6 Sim Não realizada

PRESIDENTE NEREU SAA ETA PRESIDENTE NEREU 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MATILDE SCHAEFER Ausente Ausente 0,98 2,32 0,7 Sim Não realizada

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GRAMADO 1320 Ausente Ausente 0,65 1,68
Não 

realizada Sim 6,9

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GRAMADO S/N Ausente Ausente 1,44 1,72
Não 

realizada Sim 7,2

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NADIR ANTONIO BERTOLDI 201 Presente Ausente 2,32 0,83 1 Sim 7,2

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERECHIN 1460 Ausente Ausente 1,14 3,25 1 Sim 7,7

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO GOULART 1160 Ausente Ausente 0,4 0,62 0,9 Sim 6,8

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTO ANGELO S/N Presente Ausente 1,74 0,61 0,9 Sim 7,1

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERECHIN 1470 Ausente Ausente 1,74 4,48 1 Sim 7,1



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERECHIN 650 Ausente Ausente 1,44 3,48
Não 

realizada Sim 7,2

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GRAMADO 171 Ausente Ausente 1,28 2,9
Não 

realizada Sim 6,9

QUILOMBO SAA QUILOMBO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERECHIN 1531 Ausente Ausente 0,97 3,55
Não 

realizada Sim 6,9

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TADEU IANTAS Ausente Ausente 3,4 1,96 0,9 Sim 7,9

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 135 PEDREIRA Presente Presente 0,03 3,57
Não 

realizada Sim 5,6

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 135 Presente Ausente 0,98 1,67 0,7 Sim 5,8

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TADEI IANTAS Ausente Ausente 1,09 2,63 0,8 Sim 8,1

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA CAMBOINZAL Presente Presente 0,03 3,16
Não 

realizada Sim 5,3

RIO DAS ANTAS SAA SAA GRAMADOS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA GRAMADOS Ausente Ausente 0,49 3,54
Não 

realizada Sim 5,6

RIO DAS ANTAS SAA SAA GRAMADOS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,51 1,66
Não 

realizada Sim 5,1

RIO DAS ANTAS SAA SAA IPOMEIA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,89 1,82
Não 

realizada Sim 6,2

RIO DAS ANTAS SAA SAA IPOMEIA 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA INDEPENDENCIA Ausente Ausente 1 3,78
Não 

realizada Sim 5,8

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RETIRO SAUDOSO Ausente Ausente 1,13 2,78 0,7 Sim 5,1

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JACOB WILLI BALDO HARTAMNN Ausente Ausente 0,79 2,29 0,7 Sim 5,9

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DA PRATA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DA PRATA Ausente Ausente 1,7 0,74
Não 

realizada Sim 7,4

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALMIRANTE TAMANDARE Ausente Ausente 1,09 1,01
Não 

realizada Sim 7,5

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIO XII Ausente Ausente 1,04 1,03
Não 

realizada Sim 7,4

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA TIRADENTES Ausente Ausente 0,99 0,76 0,4 Sim 7,5

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA CORNELIUS KNIEBELER Ausente Ausente 0,97 0,68 0,4 Sim 7,4

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DA PRATA 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DA PRATA Ausente Ausente 1,64 0,75
Não 

realizada Sim 7,3

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPINAS Ausente Ausente 0,68 1,4
Não 

realizada Sim 7,5

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPINAS Ausente Ausente 0,67 1,85
Não 

realizada Sim 7,6

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA TIRADENTES Ausente Ausente 1 0,81 0,4 Sim 7,4

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE PAULINO Ausente Ausente 0,95 5,51 0,5 Sim 7,5

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 29 DE DEZEMBRO Ausente Ausente 1,02 0,51 0,2 Sim 7,4

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ARTUR SIEWERT 408 - BUDAG Ausente Ausente 0,75 3,83 1 Sim 7,2

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CAMARA JUNIOR S/N - PAMPLONA Presente Ausente 0,83 0,7
Não 

realizada Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTR DA MADEIRA S/N - BARRAGEM Ausente Ausente 0,9 1,11
Não 

realizada Sim 7,2

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CHAPECO S/N - BOA VISTA Ausente Ausente 0,83 1,28 0,9 Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANA NERY 581 - SANTANA Ausente Ausente 0,72 0,56
Não 

realizada Sim 7,2

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DOM PEDRO II 452 - CANOAS Ausente Ausente 0,83 0,74
Não 

realizada Sim 7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R RUY BARBOSA - SUMARE Ausente Ausente 0,73 2,31
Não 

realizada Sim 7,2

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PREFEITO WENCESLAU BORINI - 

CANTA GALO Ausente Ausente 1,04 1,85
Não 

realizada Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTR S?O BENTO 1620 - PROGRESSO, Ausente Ausente 0,55 0,98 0,8 Sim 7

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTR NAVEGANTES 770 - 

NAVEGANTES Ausente Ausente 1,1 0,48
Não 

realizada Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R PAPA JO?O XXIII S/N - FUNDO 

CANOAS Ausente Ausente 0,55 1,41
Não 

realizada Sim 7,2

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R EUGENIO MARCHI S/N - SANTA 

RITA Ausente Ausente 0,96 4,65 1 Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PREFEITO LUIS ADELAR 

SOLDATELLI S/N - VALADA S?O Ausente Ausente 0,62 0,67 0,8 Sim 7,2

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTR WILLAND KURTH S/N - RAINHA, Ausente Ausente 0,68 0,4 1 Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTR BLUMENAU S/N - BELA 

ALIANCA Ausente Ausente 0,65 0,16
Não 

realizada Sim 7,3

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R XV DE NOVEMBRO 1466 - 

LARANJEIRAS Ausente Ausente 0,89 1,39
Não 

realizada Sim 7,3

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R TUIUTI 218 - CENTRO Ausente Ausente 0,74 0,57
Não 

realizada Sim 7,3

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R LUCIA MEES TRIERWEILER S/N - 

TABO?O, Ausente Ausente 0,52 0,55
Não 

realizada Sim 7,3

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R BOTANICO KUHLMANN 206 - 

EUGENIO SCHNEIDER Ausente Ausente 0,55 0,31
Não 

realizada Sim 7,4

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALBERTINA Ausente Ausente 0,64 0,27
Não 

realizada Sim 7,3

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 20/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,34 0,38 1 Sim 6,8

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 20/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 108 Ausente Ausente 0,57 0,51 1 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 20/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 DE JULHO Ausente Ausente 0,45 0,7
Não 

realizada Sim 6,8

RIO FORTUNA SAI ADILSON WESSELER 20/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL AVENIDA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,06
Não 

realizada Não Não realizada

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 20/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BERNARDO HENKEMEIER Ausente Ausente 0,34 0,34 0,9 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 20/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,68 0,48 1 Sim Não realizada

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 20/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ALTO RIO FORTUNA Ausente Ausente 0,74 0,3 1 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 20/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA ROSA DE LIMA Ausente Ausente 0,28 0,83
Não 

realizada Sim 6,8

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA: ANITA GARIBALDI Ausente Ausente 0,85 0,7 1,8 Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JO?O PSCHEIDT Ausente Ausente 0,79 0,61
Não 

realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: FREDERICO VOIGHT Ausente Ausente 0,9 0,56
Não 

realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: DONA FRANCISCA Ausente Ausente 0,57 0,63
Não 

realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: AFONSO MULLER Ausente Ausente 0,8 0,76 1,6 Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA: FRITZ KLOSTERMAN Ausente Ausente 0,79 0,85
Não 

realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALFREDO GIRARDI Ausente Ausente 0,92 0,82
Não 

realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA: FRITZ KLOSTERMAN Ausente Ausente 0,65 0,73
Não 

realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: CARLOS HANTSCHEL Ausente Ausente 0,83 5,73
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 

BASICO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS Presente Presente Não realizada 0,6 0,2 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 

BASICO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JOSE OSELAME Ausente Ausente Não realizada 0,26 0,4 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 

BASICO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU DE SOUZA - SC 370 Ausente Ausente Não realizada 0,35 0,5 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 

BASICO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JOSE OSELAME Ausente Ausente Não realizada 0,23
Não 

realizada Sim Não realizada

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 

BASICO 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA S?O JUDAS TADEU Ausente Ausente Não realizada 0,36 0,5 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 

BASICO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RITA DE BONA SARTOR Ausente Ausente Não realizada 0,23
Não 

realizada Sim Não realizada

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 

BASICO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITAL FURLAN Presente Ausente Não realizada 0,46 0,5 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 

BASICO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE DANTE CESCONETTO Ausente Ausente Não realizada 0,29
Não 

realizada Sim Não realizada

RIQUEZA SAA CAMBUCICA UNIDADE 1 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO PFEIFER Ausente Ausente Não realizada 0,7 2 Não 7,8

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRACEMA Ausente Ausente Não realizada 1,5
Não 

realizada Sim 7,7

RIQUEZA SAI VALNEI KOSCZINSKI 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MIRAGUAI Presente Presente 0,6 0,4 Não 7,5

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Ausente Ausente Não realizada 0,5 0,8 Sim 7,7

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 25 DE JULHO Ausente Ausente Não realizada 1,7
Não 

realizada Sim 7,7

RIQUEZA SAC
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LINHA 

RIQUEZA 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA RIQUEZA Presente Ausente 0,5 1,4 Não 7,9

RIQUEZA SAA CAMBUCICA UNIDADE 1 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BELA VISTA Ausente Ausente Não realizada 0,5
Não 

realizada Não 7,8

RIQUEZA SAI DORIVALDO JOSE MARCON 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA JATAI Presente Ausente 0,7 0,2 Não Não realizada

RODEIO SAA ETA ASCURRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GAVEA Ausente Ausente Não realizada 0,8 0,8 Sim 7,1

RODEIO SAA ETA ASCURRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODEIO 32 Ausente Ausente Não realizada 0,19
Não 

realizada Sim 7,2

RODEIO SAA ETA ASCURRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODEIO 32 Ausente Ausente Não realizada 0,16
Não 

realizada Sim 7,1

RODEIO SAA ETA ASCURRA 09/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODEIO 50 Ausente Ausente Não realizada 0,55
Não 

realizada Sim 7

ROMELANDIA SAA ROMELANDIA UNIDADE 1 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA FORMOSA Ausente Ausente 1,33 0,6 0,8 Sim 8,1

ROMELANDIA SAA ROMELANDIA UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE ANCHIETA Ausente Ausente 0,52 0,5 0,8 Sim 7,6

ROMELANDIA SAA ROMELANDIA UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE ANCHIETA Ausente Ausente 0,55 0,6
Não 

realizada Sim 7,3

ROMELANDIA SAA ROMELANDIA UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BAR?O DO RIO BRANCO Ausente Ausente 0,7 0,7
Não 

realizada Sim 7,5

ROMELANDIA SAC POCO ARTESIANO SANTA LUCIA PINHAL 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ausente Ausente 0,9
Não 

realizada Não 8,7

ROMELANDIA SAI GRUPO DE CASAS AVENIDA BRASIL 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AVENIDA BRASIL ZENI BASSO Presente Presente 2
Não 

realizada Não 8,6

ROMELANDIA SAC POÇO DA PRAÇA 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA 12 DE OUTUBRO Ausente Ausente 0,51 0,4
Não 

realizada Não 6,8

ROMELANDIA SAA ROMELANDIA UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASIL Ausente Ausente 0,55 0,8 0,8 Sim 7,6

ROMELANDIA SAA ROMELANDIA UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASIL Ausente Ausente 0,62 0,8
Não 

realizada Sim 7,9

ROMELANDIA SAA ROMELANDIA UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANITA GARIBALDI 771 Ausente Ausente 0,6 0,7 0,8 Sim 7,5

ROMELANDIA SAA ROMELANDIA UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BARAO DO RIO BRANCO Ausente Ausente 0,52 0,5 0,8 Sim 7,6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SALETE SAI LUCIANA LOTERIO 16/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RIO PLATINA Presente Ausente 14,8
Não 

realizada Não 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA 309 Ausente Ausente 1,89 0,69
Não 

realizada Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO Ausente Ausente Não realizada 0,59
Não 

realizada Sim Não realizada

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO SANTUARIO Ausente Ausente 2,26 0,5 1 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ BERTOLI Ausente Ausente 1,94 0,36
Não 

realizada Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO555 Ausente Ausente 1,46 0,93
Não 

realizada Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO SANTUARIO Ausente Ausente 1,95 0,5 0,9 Sim 6,7

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MATHIAS LOCH Ausente Ausente 1,65 0,62
Não 

realizada Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO SANTUARIO 481 Ausente Ausente 1,13 0,76 0,9 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO 481 Ausente Ausente 0,5 1,41 0,7 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ CIRICO 440 Ausente Ausente 2,24 0,36 0,9 Sim 6,6

SALTINHO SAA SALTINHO UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO BOSCHI Ausente Ausente 1,4 1,7
Não 

realizada Sim 7,7

SALTINHO SAA SALTINHO UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROF HUGO ROPKE Ausente Ausente 1,4 1
Não 

realizada Sim 7,8

SALTINHO SAC LINHA SAO DONATO 23/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILA S?O DONATO Presente Ausente 1,2
Não 

realizada Não Não realizada

SALTINHO SAA SALTINHO UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 160 Ausente Ausente 1,3 1,7 0,8 Sim 7,5

SALTINHO SAA SALTINHO UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 160 Ausente Ausente 1,6 1,3 0,7 Sim 7,6

SALTINHO SAA SALTINHO UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALVARO COSTA Presente Ausente 1,4 1,7 0,8 Sim 7,5

SALTINHO SAA SALTINHO UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LIDIA PLESS Ausente Ausente 1,4 2,8 0,8 Sim 7,6

SALTINHO SAA SALTINHO UNIDADE 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ALFREDO J SCOPEL Ausente Ausente 1,5 0,5 0,8 Sim 7,4

SANGAO SAA MORRO GRANDE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAMAE ESTAC?O Presente Ausente 0 5,57 0 Sim Não realizada

SANGAO SAA MORRO GRANDE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LOTEAMENTO ROCHA Ausente Ausente 0 3,63
Não 

realizada Sim Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GARAGEM Ausente Ausente 1,35 4,08
Não 

realizada Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLAUDECI ROCHA Ausente Ausente 1,98 3,46 1 Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 17/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA AGUA BOA Ausente Ausente Não realizada 4,67
Não 

realizada Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 17/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA AREI?O Ausente Ausente Não realizada 2,38
Não 

realizada Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LOTEAMENTO MACARI Ausente Ausente 1,98 1,97 0,7 Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMARA VEREADORES Ausente Ausente 1,18 2,7 0,5 Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DORVALINO DEMO Ausente Ausente 1,86 1,49
Não 

realizada Não Não realizada

SANGAO SAA MORRO GRANDE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GINASIO Ausente Ausente 0,02 5,61
Não 

realizada Sim Não realizada

SANGAO SAA MORRO GRANDE 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPO BOM Ausente Ausente 0,03 4,59 0 Sim Não realizada

SANGAO SAI
DALVA FURLANETTO DA ROCHA E 

DALMIR E CLERIO E EMELINA E 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL CHAPADA DO 

ORVALHO Presente Ausente 0,35
Não 

realizada Não Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NELSON SCHUMACKER Ausente Ausente 0,3 1,63 0,5 Sim 7,5

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUVENTONO GOETTEM Ausente Ausente 0,4 0,64 0 Sim 6,9

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDSON GUERBER Ausente Ausente 0,7 0,77 0,1 Sim 7,6

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LIRIS CEOLA Ausente Ausente 0,2 0,72
Não 

realizada Sim 6,8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLIN MOCELIN Ausente Ausente 0,2 0,74
Não 

realizada Sim 6,8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEM Ausente Ausente 0,3 1,02
Não 

realizada Sim 7,2

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEM Ausente Ausente 1,3 0,92
Não 

realizada Sim 6,8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEM Ausente Ausente 1 0,74
Não 

realizada Sim 6,8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO GOETTEN SOBRINHO Ausente Ausente 0,5 1,15
Não 

realizada Sim 6,7

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE ALVES DA SILVA Ausente Ausente 1,5 0,95 0,8 Sim 7,7

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE ALVES DA SILVA Ausente Ausente 0,7 1,53 0,7 Sim 8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VERGAS Ausente Ausente 0,5 0,77
Não 

realizada Sim 7,1

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO GOETTEN SOBRINHO Ausente Ausente 0,9 1,5
Não 

realizada Sim 6,6

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 03/11/2022
PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA 

SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA) VINTE COLONIAS Presente Presente 0,7
Não 

realizada Sim 8,2

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASILIA Ausente Ausente Não realizada 1
Não 

realizada Sim 8,7

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILMO FORMAGINI Presente Ausente Não realizada 0,4 0,3 Sim 8,9

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRISTOV?O COLOMBO Ausente Ausente Não realizada 0,7 1,1 Sim 8,8

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASILIA Ausente Ausente Não realizada 1,7
Não 

realizada Sim 8,9

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARGINAL PERIFERICA Ausente Ausente Não realizada 0,6 1,1 Sim 8,6

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O DA BARRA Ausente Ausente Não realizada 0,7 1,1 Sim 8,7

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTOS DUMONT Ausente Ausente Não realizada 0,6
Não 

realizada Sim 8,9

SANTA HELENA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASILIA Ausente Ausente Não realizada 0,5 1 Sim 8,7

SANTA ROSA DE LIMA SAI NOVA FÁTMA 29/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL NOVA FATIMA Ausente Ausente 0,16
Não 

realizada Não 6,5

SANTA ROSA DE LIMA SAI RIO BRAVO 29/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RIO BRAVO ALTO Presente Ausente 0,75
Não 

realizada Não 6,4

SANTA ROSA DE LIMA SAA SAA SANTA ROSA DE LIMA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 10 DE MAIO Ausente Ausente 0,72 2 0,7 Sim 6,6

SANTA ROSA DE LIMA SAI NOVA FÁTMA 29/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL NOVA FATIMA Presente Ausente 0,26
Não 

realizada Não 6,5

SANTA ROSA DE LIMA SAA SAA SANTA ROSA DE LIMA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 10 DE MAIO Ausente Ausente 0,88 2,26 0,7 Sim 6,5

SANTA ROSA DE LIMA SAA SAA SANTA ROSA DE LIMA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WALTER BAUMANN Ausente Ausente 0,51 2,17 0,7 Sim 6,5

SANTA ROSA DE LIMA SAA SAA SANTA ROSA DE LIMA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO HERMESMEYER Ausente Ausente 0,67 1,86 0,7 Sim 6,6

SANTA ROSA DE LIMA SAA SAA SANTA ROSA DE LIMA 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WALTER BAUMANN Ausente Ausente 0,58 2 0,7 Sim 6,6

SANTA ROSA DO SUL SAI
ASSOCIACAO ANCORA COMUNIDADE 

TERAPEUTICA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL - VILA S?O 

CRISTOV?O Presente Ausente 0,93
Não 

realizada Não Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SANTA ROSA DO SUL SAI NELCI ADAO DE OLIVEIRA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA IVO MARTIMINIANO DE SOUZA - 

VILA S?O CRISTOV?O Ausente Ausente 0,6
Não 

realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI MURILO DA CUNHA BITENCOURT 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA ANTONIO LUIZ CARBONE - 

BARRO PRETO Ausente Ausente 0,57
Não 

realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI RAIMUNDO JOSE NAZARIO 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - VILA BITENCOURT Ausente Ausente 0,51
Não 

realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI EDINA EMILIA DE SOUZA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - VILA BITENCOURT Ausente Ausente 0,46
Não 

realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NATALINO TEIXEIRA DA ROSA 

464 - CENTRO Ausente Ausente 0,3 0,83 1 Sim Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI NELIZETE DA SILVA LUMMERTZ 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA JOAQUIM INACIO DE MATOS - 

CENTRO Ausente Ausente 0,52
Não 

realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA D' 65 - GLORINHA Ausente Ausente 0,1 0,61 0,2 Sim Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MANOEL IDALINO PEREIRA 185 - 

CENTRO Ausente Ausente 0,3 0,9 1 Sim Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JAGUARARI 4640 - CENTRO Ausente Ausente 0,3 0,69 1 Sim Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE PORFIRIO DE MELO267 - 

ENGENHO VELHO Ausente Ausente 0,2 0,71 1 Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SAA
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

UNIDADE 1 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 12 DE MAIO Ausente Ausente Não realizada 2,3 0,4 Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SAA
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

UNIDADE 1 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R RECIFE Ausente Ausente Não realizada 1,9
Não 

realizada Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SAA
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

UNIDADE 1 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FLORIANOPOLIS Ausente Ausente Não realizada 10,4 0,5 Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SAA
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

UNIDADE 1 30/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente Não realizada 1,3 0,4 Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SAA
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

UNIDADE 1 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ERNESTO F CARDOSO Ausente Ausente Não realizada 1,8
Não 

realizada Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SAA
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

UNIDADE 1 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente Não realizada 2 0,4 Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SAA
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

UNIDADE 1 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ERNESTO F CARDOSO Presente Ausente Não realizada 1,2
Não 

realizada Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SAA
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 

UNIDADE 1 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente Não realizada 1,4 0,5 Sim Não realizada

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BORTOLO NESPOLO Ausente Ausente Não realizada 0,91 1,2 Não 8,4

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente Não realizada 0,2 0,3 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente Não realizada 0,16
Não 

realizada Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA HONORIO COMACHIO Ausente Ausente Não realizada 0,91 1,2 Não 8,4

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV JO?O CORSO Ausente Ausente Não realizada 0,17 1,2 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 17/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente Não realizada 0,17 0,3 Não 8,4

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMANDO RUDNICK 589 Ausente Ausente 1,18 0,54 0,9 Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTEV?O BUSCHLE 2800 Ausente Ausente 0,8 1,83
Não 

realizada Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 418 1780 Ausente Ausente 0,89 0,56
Não 

realizada Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA SCHRAMM 3670 Ausente Ausente 0,65 0,53
Não 

realizada Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO RANK 480 Ausente Ausente 0,88 0,63
Não 

realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS MUHLMANN 2770 Ausente Ausente 1,1 0,7 0,9 Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS FERROVIARIOS S/N Ausente Ausente 0,54 0,58
Não 

realizada Sim 6,6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL WILHEM BENDLIN 400 Ausente Ausente 0,91 0,59 0,9 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IMIGRANTE JOSE HEISTREITER 

50 Ausente Ausente 1,18 1,33
Não 

realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PAULO MULLER SN Ausente Ausente 1,45 0,65
Não 

realizada Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MIGUEL HUEBL 200 Ausente Ausente 0,89 0,6
Não 

realizada Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA FUND?O 1171 Ausente Ausente 0,51 0,57
Não 

realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA URCA 970 Ausente Ausente 1,22 0,61
Não 

realizada Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO ECKESTEIN S/N Ausente Ausente 1,26 0,55 1 Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLY PILZ 470 Ausente Ausente 1,12 0,75
Não 

realizada Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS RUCKEL 96 Ausente Ausente 0,77 0,65
Não 

realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA DAS NEVES 764 Ausente Ausente 1,3 0,75 1 Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENJAMIN CONSTANT 43 Ausente Ausente 1,31 0,71
Não 

realizada Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE FIDELIS TOMELIN 10 Ausente Ausente 1,3 1,2 0,9 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAULINO GUIDO HASTREITER 43 Ausente Ausente 1,34 0,67
Não 

realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAPANDUVA 365 Ausente Ausente 1,02 0,54
Não 

realizada Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA 75 Ausente Ausente 1,16 0,77 0,9 Sim 6,7

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA N? 322 Ausente Ausente 1 0,58
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMERCIO N? 10 Ausente Ausente 0,79 1,4
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE ANCHIETA N? 35 Ausente Ausente 0,87 0,6
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMERCIO N? 671 Ausente Ausente 1,1 1,35
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL KLAUCK N? 974 Ausente Ausente 1,06 0,79 0,9 Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSVALDO CRUZ N? 56 Ausente Ausente 1,06 0,33 0,9 Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONCORDIA N? 100 Ausente Ausente 1,26 0,49 0,8 Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA N? 945 Ausente Ausente 1,29 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LA SALLE N? 186 Ausente Ausente 1,13 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LA SALLE N? 156 Ausente Ausente 1,11 1,02 0,9 Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CIRINO REISCHERT N? 180 Ausente Ausente 1,09 1,02 0,9 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAXIMINO DE MORAES Ausente Ausente 1,22 0,81
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOURENCO F PEREIRA Ausente Ausente 1,12 0,47
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MIGUEL ALBANO Ausente Ausente 1,08 0,91
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO T SOBRINHO Ausente Ausente 0,85 0,5 0,8 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA MONTE ALEGRE 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTINHO ABREU Ausente Ausente 1,02 0,83
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANDERSON PORTELA Presente Ausente 1,19 0,74
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENTINO FRANCA Presente Ausente 0,96 0,79 0,6 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV LIONS Ausente Ausente 1,08 0,76 0,8 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AFONSO FAEDO Ausente Ausente 1,18 0,69 0,6 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 16/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIPOLITO SILVA Ausente Ausente 1,01 0,57 0,6 Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALDO POSSAMAI Ausente Ausente 1,08 2,16 0,1 Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS ROSAS Ausente Ausente 1,24 0,85 0,2 Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOM FERNANDO TREJO Ausente Ausente 1,16 3,64
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARNOLDO OLIVIERA Ausente Ausente 1,1 0,58
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO MASCARENHAS Ausente Ausente 1,28 1,02
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAC BICA DO MORRO DA CRUZ 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA OLIVIO NOBREGA Presente Ausente 1,07
Não 

realizada Não Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,35 1,02 0,2 Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAC CARIOCA DA MARCILIO DIAS 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MARCILIO DIAS Presente Ausente 0,51
Não 

realizada Não Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAC CARIOCA DA GARCEZ 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MARCOS GORRESSEM Presente Presente 0,59
Não 

realizada Não Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 09/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA DORVINO MANOEL RACHADEL Não realizada
Não 

realizada 1,14
Não 

realizada
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCOS SILVA 698 Ausente Ausente 1,23 0,18
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO ANDREGTONE 120 Ausente Ausente 1,23 0,26 1 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEONEL BORATI 1156 Ausente Ausente 1,25 0,22 1,1 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HENRIQUE DADAM 70 Ausente Ausente 1,11 0,26 1,2 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRINEU JACOB DE SOUZA Ausente Ausente 1,3 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SERVIDAO JOAO SEBASTIAO NUNES 

S/N Ausente Ausente 1,18 0,37
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELIAS MANOEL DA SILVA 217 Ausente Ausente 1,33 0,2
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ATANAZIO JOAQUIM DOS 

SANTOS 858 Ausente Ausente 1,43 0,22
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCOLINO DUARTE 1001 Ausente Ausente 1,25 0,16 1,2 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OVIDEO MAZERA 372 Presente Ausente 1,14 0,62 1,2 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO BATISTOTI 164 Ausente Ausente 1,28 0,18
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 108 FERNANDES Ausente Ausente 1,15 0,15
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAQUIM GERALDO 216 Ausente Ausente 1,25 0,27
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WANDER COLIONI 169 Ausente Ausente 1,21 0,19
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MARCOLINO FRANCO Ausente Ausente 1,27 0,2
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIARIA Ausente Ausente 1,3 0,21
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JOSÉ ANASTÁCIO MACHADO 75 Ausente Ausente 0,9 0,52
Não 

realizada Sim 6,9

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: AUGUSTINHO RODRIGUES 

CENTRO Ausente Ausente 0,5 0,49
Não 

realizada Sim 6,8

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JOSÉ ACACIO DELMONEGO Ausente Ausente 0,68 0,5
Não 

realizada Sim 6,8

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ROMARI ODE SOUZA PORTO DO 

ITAPERIÚ Presente Ausente 0,09 0,57 0,6 Sim 7

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ANASTÁCIO MACHADO CENTRO Ausente Ausente 0,8 0,5 0,5 Sim 7

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: MARLENE MELO SANTA CRUZ Ausente Ausente Não realizada 0,6 6,3 Sim 6,13

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SERAFIM RONCHI Ausente Ausente Não realizada 0,4 0,9 Sim 6,5

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALCIDES MELO SANTA CRUZ Ausente Ausente Não realizada 0,47
Não 

realizada Sim 6,3

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: MARLENE MELO - SANTA CRUZ Ausente Ausente 0,23 0,59 0,1 Sim 6,31

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALCIDES MELO SANTA CRUZ Ausente Ausente 1,6 0,39 0,9 Sim 6,4

SAO JOAO DO OESTE SAA
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DE 

JABOTICABA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTR GERAL JABOTICABA Presente Ausente 0,45 0,9
Não 

realizada Sim 7,12

SAO JOAO DO OESTE SAC BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA S?O LEOPOLDO Ausente Ausente 0,13 0,4
Não 

realizada Não 9,15

SAO JOAO DO OESTE SAA
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DE 

SAO JOAO DO OESTE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA REINALDO WERLE Ausente Ausente 1,5 0,5
Não 

realizada Sim 8,22

SAO JOAO DO OESTE SAI SAI ERVALZINHO 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ERVALZINHO Presente Presente 0,8
Não 

realizada Não 7,26

SAO JOAO DO OESTE SAA
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DE 

BEATO ROQUE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA BEATO ROQUE Ausente Ausente 1,83 0,5 0,6 Sim 7,14

SAO JOAO DO OESTE SAI SAI BEATO ROQUE 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BEATO ROQUE Presente Ausente 1
Não 

realizada Não 7,36

SAO JOAO DO OESTE SAA
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DE 

SAO JOAO DO OESTE 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA FORTALEZA Ausente Ausente 2,09 0,7 0,6 Sim 8,79

SAO JOAO DO OESTE SAA
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DE 

SAO JOAO DO OESTE 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ATARS DO IPIRANGA Ausente Ausente 0,96 0,5 0,1 Sim 8,43

SAO JOAO DO OESTE SAA
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DE 

BEATO ROQUE 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA BEATO ROQUE Ausente Ausente 1,71 0,7 0,5 Sim 7,88

SAO JOAO DO OESTE SAA
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DE 

JABOTICABA 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA JABOTICABA Ausente Ausente 1,65 0,4
Não 

realizada Sim 6,99

SAO JOAO DO OESTE SAA
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA DE 

SAO JOAO DO OESTE 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IMIGRANTE Ausente Ausente 0,97 0,9 0,3 Sim 8,02

SAO JOAO DO SUL SAA SAA VILA CATARINA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 290 Ausente Ausente Não realizada 1,62
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREURAMOS Ausente Ausente Não realizada 1,73
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AMANDIO LEONEL DE SOUZA Ausente Ausente Não realizada 1,67
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANSELMO BORBA Ausente Ausente Não realizada 1,67 0,5 Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAA VILA CATARINA 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE MANOEL DE MATOS Ausente Ausente Não realizada 1,61
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Ausente Ausente Não realizada 1,6 0,5 Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VIRGILIO BORBA Ausente Ausente Não realizada 1,55 0,5 Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Ausente Ausente Não realizada 1,76
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL LEONEL DE SOUZA Ausente Ausente Não realizada 1,54
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALVARO ALEXANDRE CARDOSO Ausente Ausente Não realizada 1,51 0,5 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JAIME GRUNDLER Ausente Ausente Não realizada 1,82 0,5 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SANTA ISABEL 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R VALDEMAR CAVALHEIRO DE 

ALMEIDA-IDEVALDO NEVES Ausente Ausente Não realizada 0,27
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAI EPAGRI 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R SC 114 KM 70 Ausente Ausente 0,22
Não 

realizada Não Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SANTA ISABEL 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R VALDEMAR CAVALHEIRO DE 

ALMEIDA- JOÃO SIMOM DE SOUZA Ausente Ausente Não realizada 0,33 0,4 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SANTA ISABEL 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R VALDEMAR CAVALHEIRO DE 
ALMEIDA-IGREJA EVANGÉLICA Ausente Ausente Não realizada 0,22

Não 
realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA BOAVA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R ESTRADA GERAL-EEBM JARBAS 

AMARANTE FERREIRA Ausente Ausente Não realizada 0,23 0,7 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R VALMOR PEREIRA-UNIDADE DE 

SAUDE ILTON ROGERIO NUNES Ausente Ausente Não realizada 0,23 0,5 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA BOAVA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R ESTRADA GERAL-EVA MARIA 

CHAVES Ausente Ausente Não realizada 0,39
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAI ANA MARIA BRUNING DE OLIVEIRA 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R ESTRADA GERAL- Ausente Ausente 0,74
Não 

realizada Não Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R MURILO BORTOLLUZZI SN - 

HOSPITAL CARIDADE CORAÇÃO DE Ausente Ausente Não realizada 0,54 0,6 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA BOAVA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R ESTRADA GERAL-GRAZIELA FATIMA 

OLIVEIRA Ausente Ausente Não realizada 0,24
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R JUVENAL MATOS N 100- CENTRO 

EDUCACINAL DINAMICO Ausente Ausente Não realizada 0,24 0,5 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R AGRIPA DE CASTRO FARIAS SN- 

COLÉGIO MARTINHO DE HARO Ausente Ausente Não realizada 0,34
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAI DANILO SOUZA SILVEIRA 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R DAVIDOFFI LESSA N 105 Presente Ausente 0,22
Não 

realizada Não Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R AV PAPA JO?O XXIII N 25-CARLOS 

MAGNO DE ALMEIDA Ausente Ausente Não realizada 0,29
Não 

realizada Sim Não realizada

SAO JOSE DO CEDRO SAA POCO 1 PADRE REUS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DISTRITO PADRE REUS Ausente Ausente 0,69 0,7
Não 

realizada Sim 7

SAO JOSE DO CEDRO SAA POCO 2 MARIFLOR 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DISTRITO MARIFLOR Ausente Ausente 0,76 0,7
Não 

realizada Sim 7

SAO JOSE DO CEDRO SAA ETA 1 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA 1 Ausente Ausente 1,8 2,3 0,7 Sim 6,8

SAO JOSE DO CEDRO SAA POCO 1 PADRE REUS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA SAO JOAO Ausente Ausente 0,51 1
Não 

realizada Sim 7

SAO JOSE DO CEDRO SAA POCO 1 PADRE REUS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DISTRITO PADRE REUS Ausente Ausente 0,66 0,6 0,6 Sim 7,2

SAO JOSE DO CEDRO SAA POCO 2 MARIFLOR 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DISTRITO MARIFLOR Ausente Ausente 0,73 0,5 1,2 Sim 6,9

SAO JOSE DO CEDRO SAA ETA 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VISCONDE DE MAUA Ausente Ausente 1,36 1,7
Não 

realizada Sim 6,9

SAO JOSE DO CEDRO SAA ETA 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 25 DE JULHO Ausente Ausente 1,75 2,8 0,7 Sim 7

SAO JOSE DO CEDRO SAA ETA 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMINIO CONTE Ausente Ausente 1,32 1,9 0,7 Sim 7

SAO JOSE DO CEDRO SAA ETA 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE AURELIO Ausente Ausente 1,65 3,3
Não 

realizada Sim 7

SAO JOSE DO CEDRO SAA ETA 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRMA LUDOVICA Ausente Ausente 1,13 2
Não 

realizada Sim 6,8

SAO JOSE DO CEDRO SAA ETA 1 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE AURELIO Ausente Ausente 1,22 1
Não 

realizada Sim 7

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TIRADENTES Presente Ausente 1,51 0,26
Não 

realizada Sim 6,7

SAO LOURENCO DO OESTE SAI POCO COMUNIDADE SANTANA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PLANALTO Presente Presente 0,24
Não 

realizada Não 8

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 1,1 0,25 0,9 Sim 7,2

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME HACK Ausente Ausente 1,53 0,32 0,9 Sim 7,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,86 0,4
Não 

realizada Sim 6,5

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MONTE CASTELO Ausente Ausente 1,34 0,29 0,9 Sim 7

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OSVALDO SANTIN Ausente Ausente 1,17 0,4
Não 

realizada Sim 6,8

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASAN POSTO Ausente Ausente 1,76 0,23
Não 

realizada Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CORONEL BERTASO Ausente Ausente 1,34 0,34
Não 

realizada Sim 7,1

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA VIA PARK Ausente Ausente 1,67 0,4
Não 

realizada Sim 7,1

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,56 0,34
Não 

realizada Sim 6,6

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUI BARBOSA Ausente Ausente 1,67 0,45 0,9 Sim 6,8

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE NOVO 

HORIZONTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 1,43 0,42 0,9 Sim 7

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC CAMINHAO PIPA 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CENTRO - SEDE URBANA Presente Ausente 0,72 1,2
Não 

realizada Não 7,51

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC
ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES DE 

ÁGUA DE POÇO PARADO 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA POCO PARADO Presente Ausente 0,25 0,3
Não 

realizada Não 9,02

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC
ASSOCIACAO DE AGUA SAUDAVEL DE 

VISTA ALEGRE 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA VISTA ALEGRE Presente Presente 0,21 12,5
Não 

realizada Não 8,01

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC
ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE 

AGUA DE AGUA BRANCA 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ÁGUA BRANCA Presente Presente 0,22 1,8
Não 

realizada Não 9

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO E 

QUALIDADE DE ÁGUA 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO - SEDE URBANA Presente Presente 0,24 1,3 1,6 Sim 9,03

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO E 

QUALIDADE DE ÁGUA 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO - SEDE URBANA Presente Ausente 0,29 0,9 1,6 Sim 9,1

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO E 

QUALIDADE DE ÁGUA 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO - SEDE URBANA Presente Ausente 0,27 1 1,5 Sim 9,03

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC ASSOCIACAO DE AGUA AGUA BOA 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SCHENEIDER Presente Presente 0,21 1
Não 

realizada Não 8,83

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC
ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS 

VIDA NO CAMPO 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TRAIRAS Ausente Ausente 0,25 0,6
Não 

realizada Não 8,73

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO E 

QUALIDADE DE ÁGUA 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO - SEDE URBANA Presente Ausente 0,24 0,9
Não 

realizada Sim 8,99

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO E 

QUALIDADE DE ÁGUA 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO - SEDE URBANA Presente Ausente 0,27 1,3 1,7 Sim 9,12

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC
ASSOCIAÇÃO DE AGUA TREZ 

FRONTEIRAS 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CADEADO Presente Ausente 0,2 0,4
Não 

realizada Não 8,95

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC ASSOCIACAO 25 DE ABRIL 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA S?O JUDAS TADEU Presente Ausente 0,26 0,4
Não 

realizada Não 9,03

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAC
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AGUA 

POTAVEL DE LINHA BARRA BONITA 11/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRA BONITA Presente Ausente 0,23 0,4
Não 

realizada Não 8,94

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO E 

QUALIDADE DE ÁGUA 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO - SEDE URBANA Presente Ausente 0,29 1,2
Não 

realizada Sim 9,11

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO E 

QUALIDADE DE ÁGUA 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO - SEDE URBANA Presente Ausente 0,29 0,9
Não 

realizada Sim 9,04

SAO MIGUEL DA BOA VISTA SAA
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO E 

QUALIDADE DE ÁGUA 11/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO - SEDE URBANA Presente Ausente 0,24 1 1,7 Sim 9,02

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 10/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA OSVALDO CRUZ N 167 Ausente Ausente 2,56 1 0,9 Sim 7,5

SAO MIGUEL DO OESTE SAI SAI LINHA SETE DE SETEMBRO 09/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SETE DE SETEMBRO Presente Presente 1,5
Não 

realizada Não 7,9

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLECI SCHEFFER NEGRI Ausente Ausente 1,79 0,6
Não 

realizada Sim 7,4

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA Ausente Ausente 2,43 0,8 0,8 Sim 7,3

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,86 1,5
Não 

realizada Sim 7,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO MIGUEL DO OESTE SAI SAI BAIRRO SAO LUIZ 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JOHN KENNEDY Ausente Ausente 0,6
Não 

realizada Não 7,2

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELIO WASSUM Ausente Ausente 1,06 1
Não 

realizada Sim 7,2

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOHN KENNEDY Ausente Ausente 2,66 1,3 0,9 Sim 7,1

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA THOME DE SOUZA Ausente Ausente 1,46 1,2
Não 

realizada Sim 7,7

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA RITA Ausente Ausente 0,76 1,4
Não 

realizada Sim 7,5

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 2,4 3,2 0,7 Sim 7,3

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEVERINO VERONESE Ausente Ausente 1,98 1,3
Não 

realizada Sim 7,3

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOHN KENNEDY Ausente Ausente 1,79 0,9 0,7 Sim 7,5

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO CRISTOVAO Ausente Ausente 1,89 7,5 0,7 Sim 7,3

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLECI SCHEFFER NEGRI Ausente Ausente 1,69 1,7
Não 

realizada Sim 7,3

SAO MIGUEL DO OESTE SAA SAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 2 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA Ausente Ausente 2,21 1,6
Não 

realizada Sim 7,2

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOC SANTA TERESA 28/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA JO?O PEDRO HAMES Presente Ausente 0,2 0,92
Não 

realizada Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOC SANTA TERESA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE SILVEIRA Presente Ausente 0,3 2,52 0,1 Não Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOC SANTA TERESA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ATICO ENING Presente Presente 0,3 54,3
Não 

realizada Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOCIACAO CENTRAL 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA LEOPOLDO FCO KRETZER Presente Presente 0,25 17,4
Não 

realizada Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA BOA PARADA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O STAHELIN Presente Presente 0,3 14 0,1 Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOC SANTA TERESA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BERTOLINO MANOEL DUTRA Presente Presente 0,25 71,1
Não 

realizada Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOC SANTA TERESA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO RAULINO 

ZIMERMANN Presente Presente 0,25 15,3
Não 

realizada Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA BOA PARADA 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS ORQUIDEAS Presente Presente 0,3 11,3
Não 

realizada Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOCIACAO CENTRAL 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOPOLDO KRETZER Presente Presente 0,25 15,3 0,1 Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOCIACAO CENTRAL 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE RAITZ Presente Presente 0,3 2,61 0,1 Não Não realizada

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA ASSOCIACAO CENTRAL 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERAL VILA JUNCKES Presente Presente 0,25 4,72 0,1 Não Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO JAHN 245 Ausente Ausente 1,58 0,62 0,7 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERICH FROEHNER SN Ausente Ausente 1,3 0,54
Não 

realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUARAMIRIM 560 Ausente Ausente 1,32 0,68
Não 

realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAVO STREIT 150 Ausente Ausente 1,52 0,54 0,7 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUILHERME PISKE 151 Ausente Ausente 1,37 0,58 0,7 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERICH FROEHNER SN Ausente Ausente 0,97 0,75
Não 

realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARAECHAL CASTELO BRANCO 

9461 Ausente Ausente 1,59 0,52
Não 

realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALPHONS MARIA SCHMALZ 130 Ausente Ausente 1,38 2,17
Não 

realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOPOLDO FIEDLER 325 Ausente Ausente 1,56 0,68
Não 

realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUILHERME PISKE 151 Ausente Ausente 1,04 1,95 1 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOPOLDO FIEDLER 325 Ausente Ausente 1,45 3,23
Não 

realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAVO STREI 150 Ausente Ausente 1,61 2,56
Não 

realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULPO JAHN 245 Ausente Ausente 1,16 3,34 1 Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMO JOSE ZANLUCCHI 02 Ausente Ausente Não realizada 4,9 0,8 Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PALUDO 926 Ausente Ausente Não realizada 0,2
Não 

realizada Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAURICIO CARDOSO Ausente Ausente Não realizada 0,3 0,9 Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ROD SC 283 SAIDA PARA CHAPECO Ausente Ausente Não realizada 0,3 1,2 Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JI?O BIONDO 133 Ausente Ausente Não realizada 0,65 0,8 Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALEMANHA 221 Ausente Ausente Não realizada 0,3
Não 

realizada Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMERCIO 243 Ausente Ausente Não realizada 0,2
Não 

realizada Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO PALUDO Ausente Ausente Não realizada 3,3
Não 

realizada Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUACONCORDIA 312 Ausente Ausente Não realizada 71
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IDELFONSO PALUDO 282 Ausente Ausente Não realizada 0,5 0,7 Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUAVALENTIN PETRY 215 Ausente Ausente Não realizada 0,25
Não 

realizada Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELENA BIFFI 461 Ausente Ausente Não realizada 0,85
Não 

realizada Sim Não realizada

SEARA SAA SEARA UNIDADE I 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERDINANDO KIRCHENER 181 Ausente Ausente Não realizada 0,55
Não 

realizada Sim Não realizada

SERRA ALTA SAC LINHA LAGEADO GRANDE 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA LAGEADO GRANDE Presente Presente Não realizada 0,19
Não 

realizada Não 8

SERRA ALTA SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO 16/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA NOVO HORIZONTE Ausente Ausente 1,86 0,67 1,5 Sim 6,7

SERRA ALTA SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO 16/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA DOM JO?O VI Ausente Ausente Não realizada 0,87 1,2 Sim 7,8

SERRA ALTA SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO 16/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA ALMIRANTE BARROSO 525 Ausente Ausente Não realizada 0,96 1,2 Sim 7,5

SERRA ALTA SAC LINHA BAESSO 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BAESSO Presente Ausente 0,14
Não 

realizada Não 8,4

SERRA ALTA SAC LINHA BIANCHETTO 16/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BIANCHETTO Ausente Ausente Não realizada 0,44
Não 

realizada Não 7,7

SERRA ALTA SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO 16/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA CONDE D'EU Ausente Ausente Não realizada 0,69 1,1 Sim 7,3

SERRA ALTA SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO 16/11/2022 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA MONTE CASTELO 631 Ausente Ausente Não realizada 0,65 1,3 Sim 7,8

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VIA LATERAL BR 101 KM 432 
PREFEITO SANTELMO BORBA Ausente Ausente 0,63 0,42

Não 
realizada Sim 7,27

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DEMETRIO JOSE COELHO 1547 Ausente Ausente 1,09 0,38 0,1 Sim 7,23

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANICETO SILVEIRA 177 Ausente Ausente 0,44 0,71
Não 

realizada Sim 7,3

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VIA LATERAL BR 101 FRANCISCO 

POSSAMAI Ausente Ausente 0,88 0,99 0,1 Sim 7,31

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PROTASIO ALVES Ausente Ausente 1,53 0,74
Não 

realizada Sim 7,36

SOMBRIO SAI RETIRO DA UNIAO 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL Presente Ausente 0,38
Não 

realizada Não 4,91

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE JOAO REITZ 492 Ausente Ausente 1,3 0,96
Não 

realizada Sim 7,2

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO INACIO DA ROSA 1227 Ausente Ausente 1,31 0,83
Não 

realizada Sim 7,21

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV NEREU RAMOS 939 Ausente Ausente 1,14 0,63
Não 

realizada Sim 7,23

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANDRE ALVES DA SILVA 

SOBRINHO 345 Ausente Ausente 1,23 0,34 0,1 Sim 7,02

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GALDINO DO NASCIMENTO 476 Ausente Ausente 1,23 0,84
Não 

realizada Sim 7,23

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL FLORIANO 257 Ausente Ausente 1,73 0,53 0,1 Sim 7,36

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL FLORIANO 257 Ausente Ausente 0,94 1
Não 

realizada Sim 7,24

SOMBRIO SAI 04 SÃO FRANCISCO 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL 388 Ausente Ausente 0,34
Não 

realizada Não 5,03

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MAXIMO RODRIGUES DA SILVA 

219 Ausente Ausente 1,68 0,96
Não 

realizada Sim 7,36

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AIRES MEDEIROS DE SOUZA 281 Ausente Ausente 1,5 0,94 0,1 Sim 1,5

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO 

ÁGUA DE SUL BRASIL 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOUTOR JOSE LEAL FILHO Ausente Ausente 0 0,46 0,8 Sim 7,12

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO 

ÁGUA DE SUL BRASIL 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE JUSCELINO Ausente Ausente 0,71 0,5 1,2 Sim 6,29

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO 

ÁGUA DE SUL BRASIL 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POLICARPO PICCININ Ausente Ausente 0,78 0,4 1 Sim 6,33



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SUL BRASIL SAC ALTO DA SERRA 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO DA SERRA Ausente Ausente 0,23 2,4
Não 

realizada Não 5,78

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO 

ÁGUA DE SUL BRASIL 10/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VEREADOR MANSUETO ZANOTTO Ausente Ausente 1,21 0,3 1,5 Sim 7,19

SUL BRASIL SAC BARRA ESCONDIDA ALTO RECREIO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRA ESCONDIDA Ausente Ausente 0,11 0,15
Não 

realizada Não 8,2

SUL BRASIL SAC LINHA ALTO ALEGRE GUAJUVIRA 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO ALEGRE Ausente Ausente 0,79 1,8
Não 

realizada Não 6,02

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO 

ÁGUA DE SUL BRASIL 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOUTOR JOSE LEAL FILHO Ausente Ausente 0,67 0,45 1,1 Sim 6,31

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERICH SEILLER 153 Ausente Ausente 0,64 0,67 0,5 Sim 6,8

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANCISCO TOMAZONI 811 Ausente Ausente 1,63 0,83
Não 

realizada Sim 6,3

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R WALTER SCHMITZ 98 Ausente Ausente 0,6 0,57
Não 

realizada Sim 6,4

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUGO BRANDT 471 Ausente Ausente 0,42 1,24 0,4 Sim 6,1

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O SOTOPIETRA 204 Ausente Ausente 0,56 0,45
Não 

realizada Sim 6,5

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CEL FEDDERSEN 2259 Ausente Ausente 0,6 0,96
Não 

realizada Sim 6,3

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE EDUARDO 447 Ausente Ausente 1,01 0,61
Não 

realizada Sim 6,6

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL BASCH 129 Ausente Ausente 0,66 0,56
Não 

realizada Sim 6,1

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA JUSCELINO KUBTISCHEK DE 

OLIVEIRA 91 Ausente Ausente 0,46 0,59
Não 

realizada Sim 5,8

TAIO SAA ETA TAIO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 12 DE FEVEREIRO 295 Ausente Ausente 0,84 0,71 0,4 Sim 6,4

TAIO SAA ETA PASSO MANSO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,73 0,9
Não 

realizada Sim 7,1

TAIO SAA ETA PASSO MANSO 21/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO GRUPO ESCOLAR 140 Ausente Ausente 0,72 0,55 0,6 Sim 7,4

TIGRINHOS SAA TIGRINHOS UNIDADES 1 E 2 28/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV FELIPE BACZINSKI Ausente Ausente 0,51 0,5 0,9 Sim 7,7

TIGRINHOS SAC
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITARIO ENTRE AMIGOS 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RURAL Presente Ausente 0,28 0,8 0,2 Sim 8

TIGRINHOS SAC
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITARIO LAJEADO TIGRE 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV FELIPE BACZINSKI Presente Ausente 0,47 0,6 0,2 Sim 7,8

TIGRINHOS SAC ASSOCIACAO MORRO ALEGRE 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RURAL Presente Presente 0,7 0,6 0,1 Sim 8

TIGRINHOS SAC
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITARIO LINHA NOVA 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RURAL Presente Ausente 0,22 0,5 0,2 Sim 8,2

TIGRINHOS SAC
ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE 

AGUA POTAVEL DE CABECEIRA DO 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RURAL Ausente Ausente 0,36 0,6
Não 

realizada Sim 7,9

TIGRINHOS SAC
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITARIO BELA VISTA 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RURAL Presente Ausente 0,57 0,5
Não 

realizada Sim 7,8

TIGRINHOS SAC
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 
COMUNITARIO DE LINHA TRINDADE 28/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RURAL Presente Presente 0,33 1,6

Não 
realizada Sim 7,9

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OTAVIO MELIM Ausente Ausente 0,94 0,4
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA EMILIA RAMOS Ausente Ausente 0,85 0,43 0,8 Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO OLIVEIRA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL CAMPO NOVO Ausente Ausente 0,9 6,06 1,2 Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EUCLIDES FRANCISCO PEIXOTO Ausente Ausente 1,1 0,45
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SENADOR GALLOTTI Ausente Ausente 0,82 1,35
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA PACIENCIA Ausente Ausente 0,92 0,42
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO OLIVEIRA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL TERRA NOVA Ausente Ausente 0,86 2,17 1,2 Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRAGA GERAL PORTO DO ITINGA Ausente Ausente 1,2 0,3 1,1 Sim Não realizada

TIJUCAS SAA POCO NOVA DESCOBERTA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 410 Ausente Ausente 0,89 2,14 1,2 Não Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TENENTE CARVALHO Ausente Ausente 0,86 0,7
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SENADOR GALLOTTI Ausente Ausente 0,74 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PAINEIRAS Ausente Ausente 0,62 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELOI FRANCISCO DOS ANJOS Ausente Ausente 1,2 0,73
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE MAIO Ausente Ausente 0,48 0,27
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOTEAMENTO JARDIM PROGRESSO Ausente Ausente 0,74 0,33
Não 

realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA ITINGA 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA HERCILIO LUZ Ausente Ausente 0,91 0,44
Não 

realizada Sim Não realizada

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA RIO DE JANEIRO 433 Ausente Ausente 0,63 0,86 1,2 Sim 6,98

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMAZONAS 1099 Ausente Ausente 0,78 1,18

Não 
realizada Sim 6,87

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARAJAS 60 Ausente Ausente 0,56 0,99

Não 
realizada Sim 6,78

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRISTIAN BENZ 340 Ausente Ausente 0,76 0,94

Não 
realizada Sim 6,78

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAU 594 Ausente Ausente 0,96 1,11 0,9 Sim 6,85

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ LORENZ 3500 Ausente Ausente 0,86 0,3

Não 
realizada Sim 6,75

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARAMURU 131 Ausente Ausente 0,56 0,69 1,4 Sim 6,89

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE DE ALENCAR 133 Ausente Ausente 0,56 1,48

Não 
realizada Sim 6,89

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEROBA 45 Ausente Ausente 0,56 1,07

Não 
realizada Sim 7,01

TIMBO SAC METISA METALURGICA TIMBOENSE SA 22/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FRITZ LORENZ 2442 Ausente Ausente 0,89 0,33 0,8 Sim 7,06

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAU 141 Ausente Ausente 0,45 1,43 1,4 Sim 6,78

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAU 1652 Ausente Ausente 0,45 0,51

Não 
realizada Sim 6,69

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAX LOEWEN 84 Ausente Ausente 0,75 73,1

Não 
realizada Sim 6,85

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TUPINIQUIM 35 Ausente Ausente 0,89 0,9

Não 
realizada Sim 6,78

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ LORENZ 4879 Ausente Ausente 0,45 1,15

Não 
realizada Sim 6,85

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ LORENZ 4375 Ausente Ausente 0,75 1,29

Não 
realizada Sim 6,86

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INGO GUTZ 270 Ausente Ausente 0,56 1,25

Não 
realizada Sim 6,63

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ LORENZ 1481 Ausente Ausente 0,75 1,03

Não 
realizada Sim 6,68

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO BENTO 141 Ausente Ausente 0,45 1,84

Não 
realizada Sim 6,85

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAUDADES 555 Ausente Ausente 0,59 0,78

Não 
realizada Sim 7,01

TRES BARRAS SAI CAMPININHA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BR 280 - JOAO CARLOS Presente Ausente 0,97
Não 

realizada Não 8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

TRES BARRAS SAA SAA CANOINHAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICO BUENO - UBS Ausente Ausente 1,1 0,55 1,9 Sim 6,7

TRES BARRAS SAI CAMPININHA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA EST GERAL - LEIA Ausente Ausente 0,89
Não 

realizada Não 6,7

TRES BARRAS SAA SAMASA ETA RIO NEGRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CIRYACO FELICIO DE SOUZA Ausente Ausente 0,47 1,04
Não 

realizada Sim 6,9

TRES BARRAS SAA SAA CANOINHAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FREDERICO BUENO Ausente Ausente 0,69 0,48 1,3 Sim 6,9

TRES BARRAS SAA SAA CANOINHAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ABRAO MUSSI Ausente Ausente 0,74 0,61 1 Sim 7

TRES BARRAS SAA SAMASA ETA RIO NEGRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA RIGESA Ausente Ausente 0,8 0,83
Não 

realizada Sim 6,8

TRES BARRAS SAA SAMASA ETA RIO NEGRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO BPACHECO Ausente Ausente 0,55 1,47
Não 

realizada Sim 6,7

TRES BARRAS SAA SAA CANOINHAS 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO ANTONIO - IGREJA Ausente Ausente 1,31 0,53
Não 

realizada Sim 6,7

TRES BARRAS SAA SAMASA ETA RIO NEGRO 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA:15 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,51 0,7
Não 

realizada Sim 6,7

TRES BARRAS SAA SAMASA ETA RIO NEGRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO FLORES - CIDASC Ausente Ausente 1,09 7,63 1 Sim 6,6

TRES BARRAS SAA SAMASA ETA RIO NEGRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV RIGESA - PM Ausente Ausente 1,04 1,01
Não 

realizada Sim 6,8

TRES BARRAS SAA SAMASA ETA RIO NEGRO 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CIRIACO F DE SOUSA - UBS Ausente Ausente 1,1 1,17
Não 

realizada Sim 6,7

TRES BARRAS SAA SAA CANOINHAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA:SANTO ANTONIO Ausente Ausente 1,16 0,58 1,2 Sim 6,9

TREVISO SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA 

E ESGOTO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,42 2,15
Não 

realizada Sim 7,05

TREVISO SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA 

E ESGOTO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO DAL BO Ausente Ausente 0,33 2,38
Não 

realizada Sim 8,8

TREVISO SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA 

E ESGOTO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JOSE ABATTI Ausente Ausente 0,18 3,64 0,1 Sim 7,6

TREVISO SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA 

E ESGOTO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO BUOGO Ausente Ausente 0,19 2,4 0,1 Sim 8

TREVISO SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA 

E ESGOTO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAIMUNDO PAGANI Ausente Ausente 0,2 2,42 0,1 Sim 7,2

TREVISO SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA 

E ESGOTO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TEODORICO MACIEL Ausente Ausente 0,4 2,79
Não 

realizada Sim 8,9

TREVISO SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA 

E ESGOTO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLORENCA Ausente Ausente 0,2 3,65 0,1 Sim 7,6

TREVISO SAA
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA 

E ESGOTO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 446 Ausente Ausente 0,2 2,64 0,1 Sim 7,5

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE DE PAULA Ausente Ausente 1,2 1,17
Não 

realizada Sim 7,89

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EDUARDO GUESSER Ausente Ausente 1,29 1,45
Não 

realizada Sim 7,84

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IVO D'AQUINO Ausente Ausente 1,35 0,83 0,4 Sim 7,9

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERWIN FELDER Ausente Ausente 1,27 0,61 0,4 Sim 7,87

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR VON HOHENBRUCK Ausente Ausente 1,35 1,35
Não 

realizada Sim 7,87

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO NELCIDO KAFER Ausente Ausente 1,3 1,8
Não 

realizada Sim 7,81

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIROL Ausente Ausente 1,23 1,51 0,5 Sim 7,93

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ANTONIO CARLOS ALTENBURGER Ausente Ausente 1,34 0,95
Não 

realizada Sim 7,8

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR VON HOHENBRUCK Ausente Ausente 1,22 0,94 0,4 Sim 7,85

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RONALD OLIVO HARTMANN Ausente Ausente 1,32 4,54
Não 

realizada Sim 7,87



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE KENEDY Ausente Ausente 1,2436 1,74 0,6 Sim 7,83

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERNESTO PRADA 299 Ausente Ausente 1,16 0,28 0,7 Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO GRAUBNER 743 Ausente Ausente 1,23 0,27
Não 

realizada Sim 7,2

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,47 0,28
Não 

realizada Sim 7,3

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS 410 Ausente Ausente 1,71 0,24 0,7 Sim 6,9

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS 581 Ausente Ausente 1,03 0,39
Não 

realizada Sim 6,9

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITAJAI 377 Ausente Ausente 0,72 0,29
Não 

realizada Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERNESTO PRADA 203 Ausente Ausente 1,07 0,31 0,7 Sim 6,9

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOINVILLE 650 Ausente Ausente 0,3 0,38
Não 

realizada Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO GRAUBNER Ausente Ausente 1,55 0,4 0,6 Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA 685 Ausente Ausente 1,61 0,25
Não 

realizada Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS 77 Ausente Ausente 1,56 0,45 0,5 Sim 7

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LAURO MULLER BAIRRO 

PASSAGEM Ausente Ausente 0,59 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DR? OTTO FEUERSCHUTTE 

BAIRRO VILA MOEMA Ausente Ausente 0,7 2,52
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
RUA DORVINO CORADINI 174 BAIRRO 

FABIO SILVA Ausente Ausente 1,34 0,52 0,6 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANAUS BAIRRO VILA MOEMA Ausente Ausente 0,44 0,56
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RU PORTO ALEGRE BAIRRO VILA 

MOEMA Ausente Ausente 0,51 0,46
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IRINEU ALVES GARCIA BAIRRO 

RECIFE Ausente Ausente 0,53 0,7 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CELSO CAMILO TONELLI BAIRRO 

RECIFE Ausente Ausente 0,6 0,38
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV MARCOLINO MARTINS CABRAL 

BAIRRO PASSAGEM Ausente Ausente 0,65 0,75
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RAUL CORREA DE SOUZA 

BAIRRO PASSAGEM Ausente Ausente 0,35 0,69 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CANADA BAIRRO PASSAGEM Ausente Ausente 0,51 0,41
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IRINEU HOFFMAN 49 BAIRRO 

DEHON Ausente Ausente 0,6 0,71
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CAPITAO ALEXANDRE DE SA 

BAIRRO DEHON Ausente Ausente 0,7 0,65 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ CORREA DE SOUZA BAIRRO 

DEHON Ausente Ausente 0,7 0,89
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO A DOS SANTOS 303 

BAIRRO DEHON Presente Ausente 0,7 1,4
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VIGARIO JOSE POGGEL 158 

BAIRRO DEHON Ausente Ausente 0,9 0,75
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JORGE LACERDA 226 BAIRRO 

DEHON Ausente Ausente 0,6 0,78
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SIMEAO ESMERALDINO DE 
MENEZES 663 BAIRRO DEHON Ausente Ausente 0,7 1,11 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO HULSE 2860 BAIRRO 

REVOREDO Ausente Ausente 0,4 0,45
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA TANCREDO NEVES BAIRRO 

REVOREDO Ausente Ausente 0,51 0,55
Não 

realizada Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NESTOR P HUBKOST BAIRRO 

REVOREDO Ausente Ausente 0,6 1
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARTINHO GHIZZO 66 BAIRRO 

DEHON Ausente Ausente 0,4 0,6
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALMIR SANTOS MIRANDA 312 

BAIRRO DEHON Ausente Ausente 0,7 0,47
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITALIA BAIRRO REVOREDO Ausente Ausente 0,4 1,29 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO 
COELHO 2638 BAIRRO REVOREDO Ausente Ausente 0,5 0,92 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PE DIONISIO DA CUNHA LAUDTH 

208 BAIRRO DEHON Ausente Ausente 0,7 0,77 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO HELEOTERIO DE 

MEDEIROS 100 BAIRRO REVOREDO Ausente Ausente 0,4 0,52
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PAULO JACOB MAY 143 BAIRRO 

REVOREDO Ausente Ausente 0,5 1
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
TRAVESSA SEVERIANO CORREA 

BAIRRO REVOREDO Ausente Ausente 0,4 0,71
Não 

realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA HILARIO JOSE DE MELLO BAIRRO 

REVOREDO Ausente Ausente 0,3 0,5 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JORGE SILVESTRE AIRRO 

REVOREDO Ausente Ausente 0,3 0,73
Não 

realizada Sim Não realizada

TUNAPOLIS SAA ETA SAO PEDRO 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA S?O PEDRO Ausente Ausente 0,23 0,5
Não 

realizada Não 9,7

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 30/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA CENTRO Ausente Ausente 1,09 2 1,5 Sim 7,38

TUNAPOLIS SAA ETA SAO SEBASTIAO 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA S?O SEBASTI?O Presente Ausente 0,6
Não 

realizada Não 9,8

TUNAPOLIS SAA ETA FATIMA 30/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA FATIMA Presente Presente 0,26 0,9
Não 

realizada Não 7,68

TUNAPOLIS SAA ETA PITANGUEIRA 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA PITANGUEIRA Ausente Ausente 0,31 0,5
Não 

realizada Não 8,9

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,27 1,2 1,2 Sim 7,35

TUNAPOLIS SAA ETA PITANGUEIRA 30/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA PITANGUEIRA Ausente Ausente 0,54 0,5
Não 

realizada Não 7,4

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 30/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL SPIES Ausente Ausente 1,29 1 1,4 Sim 7,35

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BAIRRO S?O CRISTOV?O Ausente Ausente 0,5 0,91
Não 

realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MORRO CHATO Ausente Ausente 0,5 1,17 0,7 Sim 6,7

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CIDADE ALTA Ausente Ausente 0,5 0,81 0,7 Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MORRO CHATO Ausente Ausente 0,5 0,87 0,6 Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,5 1,31
Não 

realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,5 0,44
Não 

realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,5 0,6
Não 

realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CIDADE ALTA Ausente Ausente 0,5 0,96 0,6 Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,5 0,52
Não 

realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BAIRRO S?O LUIZ Ausente Ausente 0,6 1,2 0,7 Sim 6,7

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI GREGORIA DAL MONT Ausente Ausente 0,5 0,96
Não 

realizada Sim 6,7

TURVO SAA TURVO 03/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROMULO PESCADOR Ausente Ausente 0,5 0,65
Não 

realizada Sim 6,8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,89 0,56 0,7 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,9 0,47 0,6 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA S?O LUIZ Ausente Ausente 0,91 0,22
Não 

realizada Sim 7,4

UNIAO DO OESTE SAI LINHA CONCORDIA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CONCORDIA Presente Ausente 1,26
Não 

realizada Não 7,8

UNIAO DO OESTE SAC COMUNIDADE LINHA CONCORDIA 08/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CONCORDIA Presente Presente 0,3
Não 

realizada Não 9

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CHAPECO Ausente Ausente 0,92 0,56 0,7 Sim 7,4

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,87 0,13 0,7 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 08/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SÃO LUIZ Ausente Ausente 0,92 0,32 0,7 Sim 7,3

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,1 0,72 0,7 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NATAL ZILLI Ausente Ausente 0,9 0,59 0,7 Sim 6,7

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CELESTE FRANCISCO GHIZONI Presente Ausente 1 0,4
Não 

realizada Sim 6,7

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ADOLFO KONDER Ausente Ausente 0,9 0,45 0,7 Sim 6,9

URUBICI SAC
ASSOCIACAO DE MORADORES DE SANTA 

TEREZINHA 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA SC 370- SANTO ANTONIO Presente Presente 4,52
Não 

realizada Não Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA RODOLFO ANDERMANN Ausente Ausente 1,1 3,35 0,7 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CESARIO AMARANTE Ausente Ausente 1 0,67
Não 

realizada Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ADOLFO KONDER Ausente Ausente 1 0,72
Não 

realizada Sim 6,9

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FELICISSIMO RODRIGUES 

SOBRINHO Ausente Ausente 1,1 0,47 0,5 Sim 6,9

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILSON WESTPHAL 62 Ausente Ausente 1 0,75
Não 

realizada Sim 6,8

URUBICI SAA AGUAS BRANCAS 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 110 AGUAS BRANCAS Presente Ausente 1 0,83
Não 

realizada Sim 6,8

URUSSANGA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE URUSSANGA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA ANITA GARIBALDI Ausente Ausente 0,48 0,52
Não 

realizada Sim 7,3

URUSSANGA SAA SAMAE 5 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IGREJA RIO MAIOR - ROD SC 108 Ausente Ausente 1,26 0,53
Não 

realizada Sim 8

URUSSANGA SAA SAMAE 2 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO DE SAUDE - RUA CAPANEMA Ausente Ausente 0,37 4,3 0,2 Sim 6,9

URUSSANGA SAA SAMAE 6 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA DOS MINEIROS Ausente Ausente 0,61 0,85 0,1 Não 7,9

URUSSANGA SAA SAMAE COCAL DO SUL 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CASA LUIZ BIROLLO - RUA DAVID 

COPETTE Ausente Ausente 0,52 0,37
Não 

realizada Sim 8

URUSSANGA SAA SAMAE 3 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BAR NOVO HORIZONTE - ROD 

GENESIO MAZON Ausente Ausente 1 1,56
Não 

realizada Sim 8

URUSSANGA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE URUSSANGA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Presente Ausente 0,74 0,44 0,7 Sim 7,6

URUSSANGA SAA SAMAE 7 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CASA IRACEMA LORENZON - 
ESTRADA GERAL BELVEDERE Ausente Ausente 1,28 13,6

Não 
realizada Não 7,1

URUSSANGA SAC AMBRA 2 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESCOLA DIRCEO MACCARI - RUA 

RAIMUNDO CITTADIN Ausente Ausente 0,48 3,05 0,1 Não 7,9

URUSSANGA SAC RIO DESERTO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL RIO DESERTO Ausente Ausente 2,04 1,52
Não 

realizada Sim 8

URUSSANGA SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DE URUSSANGA 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BARRACA DO TALIANO - RUA JOAO 

MARIA CANCELLIER Ausente Ausente 1,92 0,41
Não 

realizada Sim 7,7

URUSSANGA SAA SAMAE 3 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ZP MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 

ESTRADA GERAL SAO PEDRO Ausente Ausente 0,83 1,03
Não 

realizada Sim 8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

URUSSANGA SAA SAMAE 8 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PRODUTOS SAO PAULO - RUA JOAO 

BATISTA BIZ Ausente Ausente 0,27 0,29
Não 

realizada Sim 6,5

URUSSANGA SAA SAMAE 4 10/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MERCADO RIO SALTO - RUA LUIZ 

CITTADIN Ausente Ausente 1,53 1,65 0,1 Sim 7,9

URUSSANGA SAI NASCENTE RIO CARVAO ALTO 10/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
IGREJA RIO CARVAO ALTO - ESTRADA 

GERAL RIO CARVAO ALTO Presente Presente 1,3
Não 

realizada Não 7,9

VARGEAO SAC LINHA URUMBEVA 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA URUMBEVA Ausente Ausente 0,1 0,17 0,2 Não 5,35

VARGEAO SAC POCO LINHA IZOTTON 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA IZOTTON Presente Ausente Não realizada 0,46
Não 

realizada Não 6,01

VARGEAO SAC POÇO LINHA SANTO ANTONIO 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTO ANTONIO Ausente Ausente 2,05 0,62 0,2 Não 6,55

VARGEAO SAC LINHA SANTA CATARINA 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTA CATARINA Presente Ausente Não realizada 0,11
Não 

realizada Não 6,05

VARGEAO SAI CLAUDIO VALMORBID 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ACESSO ESPERIDIÃO AMIN Presente Ausente 0,5
Não 

realizada Não 6,47

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE SPONCHIADO Ausente Ausente 1,67 1,01 0,9 Sim 5,54

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEGUNDO ISOTTON Ausente Ausente 1,63 0,86 0,9 Sim 6,24

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 21 DE ABRIL Ausente Ausente 1,67 0,82 0,9 Sim 7,15

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 282 Ausente Ausente 1,18 0,9
Não 

realizada Sim 6,86

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,44 0,57
Não 

realizada Sim 5,59

VARGEM BONITA SAA SAA CAMPINA DA ALEGRIA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARAUCARIA S/N Ausente Ausente Não realizada 1,9
Não 

realizada Sim Não realizada

VARGEM BONITA SAA SAA CAMPINA DA ALEGRIA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUAMIRIN S/N Ausente Ausente Não realizada 4,04 0,7 Sim Não realizada

VARGEM BONITA SAA SAA CAMPINA DA ALEGRIA 17/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA CTG ESPORA DE PRATA Ausente Ausente Não realizada 0,96 0,6 Sim Não realizada

VARGEM BONITA SAA SAA CAMPINA DA ALEGRIA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 153 KM 44 Ausente Ausente Não realizada 1,46
Não 

realizada Sim Não realizada

VARGEM BONITA SAA SAA CAMPINA DA ALEGRIA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS CEREJEIRAS S/N Ausente Ausente Não realizada 4,17 0,6 Sim Não realizada

VARGEM BONITA SAA SAA CAMPINA DA ALEGRIA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 153 KM 46 Ausente Ausente Não realizada 1,84 0,6 Sim Não realizada

VARGEM BONITA SAA SAA CAMPINA DA ALEGRIA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JACARANDA S?N Ausente Ausente Não realizada 1,49
Não 

realizada Sim Não realizada

VARGEM BONITA SAA SAA CAMPINA DA ALEGRIA 17/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PITANGUEIRA SN Ausente Ausente Não realizada 1,96 0,6 Sim Não realizada

VIDAL RAMOS SAC ESCOLA FRANCISCO FEIFARECK JUNIOR 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL RIO DAS PACAS Ausente Ausente 0,21
Não 

realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAC ESCOLA RIO BONITO 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ITAJAI MIRIM Ausente Ausente 0,74
Não 

realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAC CERVIDA 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL SALSEIRO Ausente Ausente 0,22
Não 

realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAC ESCOLA RODOLFO FINCK 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL CHAPAD?O DO 

TIGRE Ausente Ausente 0,81
Não 

realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL SALSEIRO Ausente Ausente 0,12 0,26 0,7 Sim Não realizada

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL SALSEIRO Ausente Ausente 0,28 0,19 0,7 Sim Não realizada

VIDAL RAMOS SAC MONTIBELLER 24/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL CAMPESTRE Ausente Ausente 0,37
Não 

realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O GUALBERTO RIBEIRO Ausente Ausente 0,65 0,26 0,7 Sim Não realizada

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O GUALBERTO RIBEIRO Ausente Ausente Não realizada 0,27 0,7 Sim Não realizada

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOBERTO LEAL Ausente Ausente 0,55 0,37 0,7 Sim Não realizada



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 24/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O GUALBERTO RIBEIRO Ausente Ausente 0,51 0,19
Não 

realizada Sim Não realizada

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEANDRO MENEGHELLI Ausente Ausente 1,5 0,94
Não 

realizada Sim 7,4

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEANDRO MENEGHELLI Ausente Ausente 2 1,08
Não 

realizada Sim 7,6

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEANDRO MENEGHELLI Ausente Ausente 1,5 0,92 0,6 Sim 7,4

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA ANGELO POSSAMAI Ausente Ausente 2 0,91 0,6 Sim 7,6

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RICARDO MULLER Ausente Ausente 1,5 0,79
Não 

realizada Sim 7,4

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1 1,01 0,6 Sim 7,4

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SALTO DOLLMANN Ausente Ausente 1 0,95
Não 

realizada Sim 7,4

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 1,5 1,22 0,6 Sim 7,6

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VEREADOR EDUARDO FOSSA Ausente Ausente 1 0,77
Não 

realizada Sim 7,4

VITOR MEIRELES SAA ETA VITOR MEIRELES 22/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SALTO DOLLMANN Ausente Ausente 1,5 0,86 0,6 Sim 7,4

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARANHAO 2145 Ausente Ausente 1,5 0,16
Não 

realizada Sim 7,5

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANILDO HENSEL 180 Ausente Ausente 2,4 1,26
Não 

realizada Sim 7,2

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA LUIZA GROTZ 368 Ausente Ausente 2,3 0,47
Não 

realizada Sim 8

XANXERE SAC
HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO POCO 

02 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA CELESTINO DO NASCIMENTO 

373 Ausente Ausente 0,74 0,19
Não 

realizada Não 9,6

XANXERE SAC AMB BORTOLON 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA AVELINO GONCALVES DE 

ARAUJO 449 Ausente Ausente 0,36 0,16
Não 

realizada Não 7,6

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO SIRENA 34 Ausente Ausente 2,4 0,63
Não 

realizada Sim 7,9

XANXERE SAC AMB VENEZA 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA EMILIO ALLET 474 Ausente Ausente 0,31 0,25
Não 

realizada Não 7,4

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE II 07/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA TEREZINHA 1064 Ausente Ausente 1,17 1,27
Não 

realizada Sim 7,8

XANXERE SAC AMB DOS ESPORTES 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA CONCORDIA 86 Ausente Ausente 0,32 0,35
Não 

realizada Não 7

XANXERE SAC
HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO HRSP 

JUNCAO POCO 03 E 04 07/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA CELESTINO DO NASCIMENTO 

373 Ausente Ausente 0,64 0,21
Não 

realizada Não 9,5

XANXERE SAC AMB SAO JORGE 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA ARAGUAIA 1606 Ausente Ausente 0,47 0,06
Não 

realizada Sim 9,5

XANXERE SAC AMB MATINHO 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FREDERICO UNSTANDT 441 Ausente Ausente 0,72 0,1
Não 

realizada Não 6,8

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARA 460 Ausente Ausente 2,1 0,18 0,7 Sim 6,5

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTOS BASEI S/N Ausente Ausente 1,4 0,37 0,6 Sim 7,2

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICTOR KONDER 1690 Ausente Ausente 2,2 0,16 0,7 Sim 6,5

XANXERE SAC AMB VENEZA 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FIORAVANTE ZAFARI 108 Ausente Ausente 0,54 0,23
Não 

realizada Não 6,6

XANXERE SAC AMB APARECIDA 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA TOME DE SOUZA 1675 Ausente Ausente 0,83 0,13
Não 

realizada Não 6,2

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENARIN ACADROLI 144 Ausente Ausente 4,2 0,24 1,4 Sim 5,9

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 29/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIRCEU GIORDANI 696 Ausente Ausente 1,8 0,31 0,6 Sim 6,5

XANXERE SAC AMB NOSSA SENHORA DE FATIMA 29/11/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA DINARTE MARTINS DE LARA Ausente Ausente 0,5 0,14
Não 

realizada Não 6,1



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0 
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ZORTEA SAA POCO ARTESIANO BAIRRO IMIGRANTES 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA OLAVO ROSA PEDRON Ausente Ausente 1,59 0,1 Sim Não realizada

ZORTEA SAA POCO ARTESIANO BAIRRO IMIGRANTES 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALCEU BORTOLI Ausente Ausente 1,2 0,1 Sim Não realizada

ZORTEA SAA
POCO ARTESIANO COMUNIDADE DUAS 

PONTES 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DUAS PONTES Ausente Ausente 1,65 0,1 Sim Não realizada

ZORTEA SAA POCO ARTESIANO BAIRRO ANDORINHAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR ADOLFO SANTOS Ausente Ausente Não realizada 1,02
Não 

realizada Sim Não realizada

ZORTEA SAA POCO ARTESIANO BAIRRO CONCEICAO 23/11/2022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA JOSE PROTAZIO MAGRINELLI Ausente Ausente 0,82 0,1 Sim Não realizada

ZORTEA SAA POCO ARTESIANO BAIRRO CONCEICAO 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DORVALINA GUERREIRO Ausente Ausente 1,27
Não 

realizada Sim Não realizada

ZORTEA SAA
POCO ARTESIANO COMUNIDADE DUAS 

PONTES 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VINICIUS DE MORAES Ausente Ausente 0,74 0 Sim Não realizada

ZORTEA SAA POCO ARTESIANO BAIRRO ANDORINHAS 23/11/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ TOGNI Presente Ausente Não realizada 1,16
Não 

realizada Sim Não realizada


