
* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 16/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,78 0,1 0,5 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,58 0,25 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 2 0,45 0,5 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RENATO BEGNINI 188 R3 Ausente Ausente 1,51 0,5 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,08 0,5 0,5 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Presente Ausente 1,78 0,5 0,5 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,71 0,2 0,5 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,64 0,6 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 24/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 0,66 Sim

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,84 0,1 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,07 0,4 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,04 0,5 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,67 0,7 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,07 0,5 Sim 6,5

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELE BAUER Ausente Ausente 0,84 0,7 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EVALDINO GALVANI Ausente Ausente 0,42 0,7 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ GALVANI Presente Ausente 8,68 0,6 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX 

KRIESER Ausente Ausente 0,65 0,8 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR FELDMANN Ausente Ausente 0,59 0,8 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA EDUARDO WILL Ausente Ausente 0,64 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOPOLDO PROCHNOW Ausente Ausente 2,08 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALAMEDA TROMBUDO ALTO Ausente Ausente 1,16 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 25 DE JULHO Ausente Ausente 0,8 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO Ausente Ausente 0,58 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOPOLDO PROCHNOW Ausente Ausente 0,62 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS PIONEIROS Ausente Ausente 0,31 Sim

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE NOVEMBRO, 225 Ausente Ausente 0,88 2,39 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,55 1,57 1 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VEREADOR JOÃO PEDRO 

TESTONI, 62 Ausente Ausente 0,2 1,32 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VALMOR FRAGA, 49 Ausente Ausente 0,35 0,59 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIM STEDILE, 88 Ausente Ausente 0,36 0,54 1,1 Sim 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml
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AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EGON RUDOLF, 851 Ausente Ausente 1,71 0,55 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO, 654 Ausente Ausente 0,92 0,87 Sim 7

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EGON RUDOLF, 851 Ausente Ausente 2,3 0,76 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEOPOLDO DA CUNHA, 40 Ausente Ausente 0,2 1 1 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROGRESSO, 67 Ausente Ausente 0,69 0,65 1,1 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE NOVEMBRO, 1045 Ausente Ausente 1,15 8,4 Sim 6,5

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ATILIO GEMELLI Ausente Ausente 0,97 1,6 1,5 Sim 7

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IGREJA DEUS É AMOR Ausente Ausente 0,63 4,13 Sim 7,3

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUAS HOTEL Ausente Ausente 0,93 4 Sim 7,2

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA MORTUÁRIA Ausente Ausente 0,36 4,64 1,4 Sim 7,4

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA LIBERDADE Ausente Ausente 0,73 3,64 1,1 Sim 7,3

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA JOÃO MACAGNAN Ausente Ausente 0,54 3,56 Sim 7,1

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MECANICA SCHULLER 

MECANICA SCHULLER OSCAR Ausente Ausente 0,52 4,19 1,3 Sim 7,6

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,45 3,78 1,2 Sim 7,1

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI SILVANO Ausente Ausente 1,1 3,79 Sim 7,3

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MECANICA VERONA Ausente Ausente 0,33 3,96 Sim 7,1

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROSELI FERREIRA Ausente Ausente 0,84 3,68 Sim 7

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NILTON OLEGARIO 

SCHMITZ Ausente Ausente 1,62 0,65 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PEDRO GERONIMO 

GUESSER Ausente Ausente 1,75 1,13 0,8 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA DE FATIMA Ausente Ausente 1,52 0,83 0,7 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO CAMPO 159 Ausente Ausente 1,18 2,07 0,7 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 6 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1 1,03 0,7 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO JOSE 

ZIMMERMANN Ausente Ausente 1,75 0,53 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA ANCHIETA Ausente Ausente 1,82 0,49 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA MILITAO JOSE 

COELHO Ausente Ausente 1,74 0,53 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOURENÇO VALDEMIRO RIOS Ausente Ausente 1,77 0,52 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 6 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,72 0,57 0,8 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS Ausente Ausente 0,82 0,51 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ARIOVALDO ROSA 63 

(BAIXADINHA) Ausente Ausente 0,5 0,56 0,5 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. DARCI LINDOLFO 

GOMES 58 Ausente Ausente 1,33 3,23 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ANTONIO RAUPP 

(POSTO DE SAUDE) Ausente Ausente 0,4 0,64 0,4 Sim
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ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ASTEROIDE ARANTES 10 

(BAIXADINHA) Ausente Ausente 1,72 0,65 0,5 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. PADRE ANTONIO LUIZ 

DIAS 81 Ausente Ausente 1,63 0,69 0,5 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. CAETANO LUMMERTZ 

(DR. FRANK) Ausente Ausente 1,79 0,48 0,4 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. CORONEL JOÃO 

FERNANDES 376 Ausente Ausente 1,81 0,59 0,3 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA.GUANABARA (CLINICA 

ODONTO) Ausente Ausente 1,95 0,77 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. CORONEL JOÃO 

FERNANDES (CVACINE) Ausente Ausente 1,71 0,6 0,3 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. AMARO JOSE PEREIRA 

1878 Ausente Ausente 1,05 0,61 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. AMARO JOSE PEREIRA 

2445 Ausente Ausente 0,7 0,84 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA.AMARO JOSE PEREIRA 

3017 Ausente Ausente 0,5 0,95 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV.CORONEL JOÃO 
FERNANDES 1234 Ausente Ausente 1,42 0,63 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. VIRGILIO MOISES 

GEREMIAS 1077 Ausente Ausente 0,85 0,87 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ALBINO PEREIRA DE 

SOUZA (ANTARES) Ausente Ausente 0,61 0,74 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. PEDRO JOÃO PEREIRA 

909 Ausente Ausente 1,54 0,67 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA, TIMBE DO SUL 427 Ausente Ausente 0,98 0,76 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. PEDRO JOÃO PEREIRA 

(ASSADO DO BIL0) Ausente Ausente 0,79 0,56 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ANTONIO BERTONCINI 

1777 Ausente Ausente 1,59 0,64 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ANTONIO BERTONCINI 

933 Ausente Ausente 1,28 0,73 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ANTONIO BERTONCINI 

101 Ausente Ausente 0,82 1,07 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL S/N FUNDO 

DA IGREJA. Ausente Ausente 0,44 0,54 Sim

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE AGUSTINHO Ausente Ausente 7,76 0,5 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ORLANDO ZARDO Ausente Ausente 0,65 1,34 0,6 Sim 0,65

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GALDINO NESI-CAS DA 

CULTURA Ausente Ausente 0,62 2,14 0,6 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 12/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA XV DE NOVEMBRO- Ausente Ausente 0,59 1,83 0,6 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA XV DE NOVEMBRO - 

POSTO DO IVO Ausente Ausente 0,62 1,89 0,5 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 12/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
RUA FEIX A SPRICIGO - 

MICKEY Ausente Ausente 0,68 3,11 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 12/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
RUA ORLANDO ZARDO - 

HOTEL Ausente Ausente 0,68 1,05 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 12/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
RUA EMILIO CIVIDINII - 

CRECHE Ausente Ausente 0,56 1,76 Sim 7,6

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA INDAIAL (POSTO DE 

SAÚDE BAIRRO ESTAÇÃO) Ausente Ausente 1,08 0,38 1,1 Sim 7,2

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE QUESTOR DE 

BARROS (CASA COM Ausente Ausente 1,71 0,16 Sim 7,7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GERAL ILSE GRANDE 

(IGREJA DOM BOSCO) Ausente Ausente 1,13 0,56 Sim

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SANTA BARBARA 

(IGREJA) Ausente Ausente 1,56 0,88 Sim 6,5
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ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA TIMBO (INDUSTRIA 

TEXTIL) Ausente Ausente 1,16 0,17 Sim 7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILA NOVA Ausente Ausente 1,37 0,53 Sim 6,6

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIRÃO SÃO PAULO Ausente Ausente 1,57 0,34 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENJAMIN CONSTANT Presente Ausente 1,17 0,25 0,8 Sim 7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA EMILIO ROZZA Ausente Ausente 0,98 0,88 0,9 Sim 6,7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUCIO DE MARCHI 
(PAVILHÃO PER TUTTI) Ausente Ausente 1,3 0,64 1 Sim 7,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DE LURDES (POSTO DE 

SAÚDE CENTRO) Ausente Ausente 0,98 0,61 0,6 Sim 7,2

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 18/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA: ELIEZIER VIEIRA 
PAMPLONA Nº S/N Ausente Ausente 0,78 0,29 0,7 Sim 7,9

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: FILEMONN 

ZIMMERMANN N] Ausente Ausente 0,58 0,36 0,7 Sim 7,9

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: XV DE NOVEMBRO Nº 629 Ausente Ausente 0,7 0,34 0,8 Sim 7,4

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: 3 DE MAIO Nº Ausente Ausente 0,56 0,26 0,8 Sim 6,9

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: DR ERNESTO BECK Nº718 Ausente Ausente 1,51 Sim 7,8

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SÃO JOSÉ Ausente Ausente 0,74 0,21 0,8 Sim 8,2

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: TEOBALDO ARNOLD 

N221 Ausente Ausente 0,64 4,78 Sim 7,2

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL VILA GROPP Ausente Ausente 0,75 1,45 Sim 7,8

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MONDARDO 702 Ausente Ausente 0,8 0,91 Sim 6,9

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
POSTO DE SAÚDE PAULO 

LUPIN Ausente Ausente 0,75 3,2 Sim 6,9

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA 555 Ausente Ausente 0,57 0,46 Sim 7,7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO SEBASTIAO 134 Ausente Ausente 0,44 0,65 0,7 Sim 7,1

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAI SAI41 JOAO ALFREDO LIMA 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA FORQUILHINHA - PRAIA 

DO MARACUJÁ Ausente Ausente 0,98 Não 7,9

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAÇAMBA Presente Ausente 0,27 0,61 Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GONÇALVES MARQUES 

TEIXEIRA Ausente Ausente 1,13 1,12 Sim 6,9

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALERIANO C. DA SILVA Ausente Ausente 1,03 0,97 0,6 Sim 7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALMIRO DA ROSA - 

POSTO DE SAÚDE EDEVAL Ausente Ausente 0,24 0,43 Sim 7,3

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
IGREJA CATÓLICA AREIAS 

BRANCAS Ausente Ausente 1,02 0,98 0,7 Sim 6,9

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FARROUPILHA POSTO 

WALTER Ausente Ausente 0,26 0,71 0,8 Sim 7,1

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HORTÊNCIO DUTRA Ausente Ausente 0,86 0,8 0,6 Sim 7

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MARGINAL LESTE, 3350 Presente Ausente 0,4 0,32 Sim

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA, 347 Ausente Ausente 0,4 0,52 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1926, 1260 Ausente Ausente 0,2 0,39 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DO ESTADO, 620 Ausente Ausente 1,2 0,29 Sim 6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ATLANTICA, SN Ausente Ausente 0,4 0,34 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1401,309 Presente Ausente 0,5 0,3 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 981, 360 Ausente Ausente 0,8 0,28 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LINDOLF BELL, 230 Ausente Ausente 1,4 0,3 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MIGUEL MATTE, 267
Não 

realizada
Não 

realizada 0 0,31 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BRASIL, 194 Presente Ausente 1,2 0,25 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MACUCO, 302 Ausente Ausente 0,4 0,31 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA URUGUAI, 456 Ausente Ausente 0,8 0,5 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ALAMEDA DELFIM DE PÁDUA 

PEIXOTO FILHO, 122 Ausente Ausente 0,5 0,25 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TAILANDIA, 1090 Ausente Ausente 0,4 0,28 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA UGANDA, 609 Ausente Ausente 0,3 0,29 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARARANGUÁ, 159 Ausente Ausente 0,6 0,3 Sim 6,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELINA, SN Ausente Ausente 0,4 0,27 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOM RICARDO, 450 Ausente Ausente 1,2 0,26 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SUIÇA, 622 Ausente Ausente 0,6 0,42 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Presente Ausente 1 0,49 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA APIUNA, 669 Ausente Ausente 1 0,4 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EUCLIDES DA ROSA Ausente Ausente 0,9 0,36 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PASCOAL M. CABRAL 

LEME, 121 Ausente Ausente 1 0,31 0,7 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BOA VISTA SN Ausente Ausente 1,2 0,66 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDGAR LINHARES, 131 Ausente Ausente 1 0,32 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUVENCIO D. SILVA, 360 Ausente Ausente 1 0,54 0,7 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA 4.000/NORMANDO 

TEDESCO Ausente Ausente 1,1 0,37 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTTO STEIN, 310 Presente Ausente 1,5 0,27 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 3144 Ausente Ausente 1,1 0,27 0,7 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NAGIB CORREA, 111 Ausente Ausente 1 0,28 0,7 Sim 5,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,44 0,77 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,6 0,56 0,7 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,58 0,52 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,61 0,52 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1 0,55 Sim 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,05 0,56 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,25 0,78 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,6 1,69 0,7 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA LAGOA DA TERNEIRA Ausente Ausente 4 0,46 0,9 Sim 7

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,1 0,67 0,7 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,1 0,66 0,7 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,96 0,52 Sim 6,7

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO HOLZ 5541 Ausente Ausente 1,61 2,04 Sim 8,14

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VICTOR ZIMMERMANN, 

19 Ausente Ausente 1,48 0,93 Sim 8,13

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ADEMAR PEDRO 

RIBEIRO, 80 Ausente Ausente 1,81 2,43 Sim 8,16

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SANTA CATARINA, EM 

FRENTE AO 15 Ausente Ausente 1,09 1,83 1 Sim 7,86

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EULALIO DA TRINDADE, 

76 Ausente Ausente 1,68 1,1 Sim 8,2

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO, 559 Ausente Ausente 2,2 6,18 Sim 8,21

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VEREADOR ALTAIR DE 

SOUZA, 10 Ausente Ausente 2,2 2,49 Sim 8,19

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE DA COSTA FLORES, 

43 Ausente Ausente 1,23 1,22 1 Sim 8,24

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO DE DEUS 

CARVALHO, 968 Ausente Ausente 2,2 0,89 Sim 8,27

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LAGOSTA, 605 Ausente Ausente 1,61 0,45 Sim 7,82

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALFREDO LEONARDO, AO 

LADO DO 352 Ausente Ausente 2 1,54 1,1 Sim 8,27

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO HOLZ 683 Ausente Ausente 1,17 0,41 Sim 7,94

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PESCADA, 465 Ausente Ausente 0,18 1,5 0,8 Sim 8,03

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO DE DEUS 

CARVALHO, 123 Ausente Ausente 2,03 0,43 Sim 8,3

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA EMANOEL PINTO, 

1697 Ausente Ausente 0,17 0,82 Sim 8,16

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA EMANOEL PINTO, 

1335 Ausente Ausente 0,55 0,29 Sim 8,16

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL FERREIRA, 354 Presente Ausente 2,2 1,27 Sim 8,35

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VEREADOR ALTAIR DE 

SOUZA, 1341 Ausente Ausente 2,2 0,43 0,5 Sim 8,25

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARVALHO, SN Ausente Ausente 2,2 0,41 Sim 8,32

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO DE DEUS 

CARVALHO, 741 Ausente Ausente 1,64 1,91 Sim 8,05

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NAZARENO TEIXEIRA DA 

COSTA, 296 Ausente Ausente 1,45 0,5 0,5 Sim 6,6

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL JOSÉ ROSA, 229 Ausente Ausente 1,14 0,47 Sim 6,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO ANSELMO 

BRENEISEN, 2298 Ausente Ausente 1,12 0,46 Sim 6,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GERMANO OSS EMER, 

272 Ausente Ausente 6,5 1,03 Sim 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PEDRO ARNOLDO 

SCHNEIDER, 83 Ausente Ausente 1,56 0,5 Sim 6,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTÔNIO MANOEL 
DELMONEGO, 182-198 Ausente Ausente 1,21 0,76 0,6 Sim 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSÉ MANOEL BASÍLIO, 

107 Ausente Ausente 1,21 1,63 Sim 6,6

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MIRANDA COUTINHO, 49 Ausente Ausente 1,04 0,43 0,5 Sim 6,8

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS VIOLETAS, 1-231 Ausente Ausente 1,13 0,74 Sim 6,8

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANÁ, 2660 Ausente Ausente 1,75 0,69 Sim 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALFREDO BENTO DE 

BORBA, 210 Ausente Ausente 1,47 0,75 Sim 7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RAIMUNDO JOSÉ 

AGUIAR, 201 Ausente Ausente 1,34 0,77 0,5 Sim 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. SANTA CATARINA, 719 Ausente Ausente 1,25 0,64 Sim 6,6

BARRA VELHA SAI RODOVIARIA 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA GUATEMALA, 498 Presente Ausente 0,61 Não 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. THIAGO AGUIAR, 199, 

SALA 01 Ausente Ausente 1,07 0,56 0,6 Sim 6,5

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
Não 

realizada Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

CAIBI SAC
PROJETO DE PROTECAO DE 

FONTES 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PELLISSER Presente Presente 1,65 Não

CAIBI SAC
PROJETO DE PROTECAO DE 

FONTES 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA PONTE DE PEDRAS ( 

TORNEIRA NA COMUNIDADE) Presente Ausente 0,3 Não 0

CAIBI SAC
PROJETO DE PROTECAO DE 

FONTES 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA PONTE DE PEDRA ( 
ESTADIO DO JUVENTUDE) Ausente Ausente 0,35 Não

CAIBI SAC PONTO 24 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA: SÃO DOMINGOS ( 

TORNEIRA DE LIVRE ACESSO A Ausente Ausente 0,2 Não

CAIBI SAC LINHA PELISSER P07 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA PELLISSER ( APOS 
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO) Presente Ausente 0,2 Não

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA : SÃO DOMINGPS Nº572 Ausente Ausente 0,3 0,4 0,5 Sim

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ALMIRANTE SALDANHA 

(UNIDADE DE SAUDE Nº02 Ausente Ausente 0,3 0,401 0,5 Sim

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: EUCLIDES DA CUNHA ( 

TORNEIRA DE DISTRIBUIÇÃO) Ausente Ausente 0,55 0,6 Sim

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ALMIRANTE SALDANHA 
( UNIDADE DE SAUDE Nº01 Ausente Ausente 0,45 0,6 Sim

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: MACHADO DE ASSIS ( 

HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO Ausente Ausente 0,3 1,4 0,6 Sim

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SÃO PAULO Ausente Ausente 0,79 1,1 0,7 Sim

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO : RUA JOSÉ F BERNARDES Ausente Ausente 1,15 0,56 0,8 Sim 8,4



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CAP ERNESTO NUNES Ausente Ausente 1,14 0,7 0,7 Sim 7,4

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV JESUINO ANASTACIO 

PEREIRA Ausente Ausente 0,28 0,58 0,8 Sim 7,6

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BELO HORIZONTE Ausente Ausente 0,8 0,69 0,8 Sim 7,5

CAMBORIU SAI
CENTRO DE RECUPERACAO 

ACACIA GARDEN 16/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL DO RIO DO 

MEIO Presente Presente 0,58 Não 7,2

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CLEMENTE FELIPE 

DUARTE Presente Ausente 0,82 1,3 0,7 Sim 7,4

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO MORAIS Ausente Ausente 1,12 1,17 0,8 Sim 7,6

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. SÃO PAULO Ausente Ausente 0,79 0,89 0,89 Sim 7,3

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTO AMARO Ausente Ausente 0,7 0,46 Sim 7,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAVO RICHARD Ausente Ausente 1,27 1,54 Sim 7,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE COSTA E SILVA Ausente Ausente 1,13 0,83 Sim 7,7

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. MINAS GERAIS Ausente Ausente 0,81 0,25 Sim 7,7

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,89 1,42 Sim 7,6

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OLGA BERNARDES AMORIM Ausente Ausente 0,72 0,7 Sim 7,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO TEIXEIRA Ausente Ausente 1,12 2,43 Sim 7,2

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO TEIXEIRA Ausente Ausente 1,15 3,35 Sim 7,3

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA TEREZINHA Ausente Ausente 0,36 0,92 Sim 7,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. JOSE F BERNARDES Ausente Ausente 1,07 0,51 Sim 8

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PORTO ALEGRE Ausente Ausente 1,12 0,6 Sim 7,6

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO JOÃO BATISTA 1041 Ausente Ausente 1,17 1,59 0,7 Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA JK (RESTAURANTE 

TEMPERO BOM) Ausente Ausente 0,88 1,18 0,7 Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
PADRE ALFREDO TRINCHEIRO 

S/N Ausente Ausente 1,04 1,16 0,7 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CRUZ 405 Ausente Ausente 0,88 0,93 0,7 Sim 6,5

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENITO ZANDONÁ 1228 Ausente Ausente 1,18 0,98 0,7 Sim 6,8

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BENITO ZANDONÁ 1380 Ausente Ausente 1,1 0,98 0,7 Sim 6,8

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS PISANI 669 Ausente Ausente 0,98 0,92 0,7 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA IBICUÍ 2 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRINCIPAL, EM FRENTE 

AO MERCADO WILPERT Ausente Ausente 0,71 1,17 Sim 6,5

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE IBICUI 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL, 1 CASA 

DEPOIS DA PONTE Ausente Ausente 0,67 1 Sim 6,6

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE ENCRUZILHADA 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA DA ENCRUZILHADA Ausente Ausente 1,12 3,68 Sim 7,8

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAL 235 Ausente Ausente 1,02 0,85 0,7 Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VERGILIO ANTUNES DE 

SOUZA 420 Ausente Ausente 0,9 0,56 7 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE BARRA DO LEÃO 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
POSTINHO DA BARRA DO 

LEÃO Ausente Ausente 1,26 0,64 Sim 8,7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE BARRA DO LEÃO 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL (POUSADA 

DA BARRA) Ausente Ausente 1,26 1,07 Sim 8,6

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CORONEL 

ALBUQUERQUE 1081 Ausente Ausente 0,94 2,51 Sim 6,98

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO SCHULTZ 1200 Ausente Ausente 1,37 2,36 1,1 Sim 7,15

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV EXPEDICIONÁRIOS 1100 Ausente Ausente 1,32 1,52 1,1 Sim 6,94

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EUGENIO DE SOUZA Ausente Ausente 1,01 1,68 Sim 7,19

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FREI MENANDRO KAMPS 

741 Ausente Ausente 1,19 1,5 1,1 Sim 6,79

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO DE LIMA 239 Ausente Ausente 1,28 0,86 Sim 6,88

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO NICOLAZZI 548 Ausente Ausente 1,27 0,92 Sim 6,82

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NAZIR CORDEIRO 87 Ausente Ausente 1,29 0,78 Sim 6,9

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IRMA MARIA FELICITAS 

700 Ausente Ausente 0,93 0,68 1,1 Sim 6,92

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALVARO SOARES 

MACHADO 1365 Ausente Ausente 1,96 3,42 0,8 Sim 7,69

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV IVO D'AQUINO 360 Ausente Ausente 0,67 1,41 Sim 7,56

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IRANI FARIAS DALLA 

BARBA 22 Ausente Ausente 0,74 0,9 0,9 Sim 7,72

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SAULO DE CARVALHO 

626 Ausente Ausente 0,3 1,32 Sim 7,69

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HENRIQUE SORG 310 Ausente Ausente 1,93 0,82 Sim 7,59

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BASILIO HUMENHUK 

1564 Ausente Ausente 1,38 1,23 Sim 7,69

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO BACH 1020 Ausente Ausente 0,65 1,08 Sim 7,88

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO KELNER 34 Ausente Ausente 0,67 0,6 1 Sim 7,06

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMA JOANA KELNER 94 Ausente Ausente 0,78 0,67 Sim 7

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ERNESTO HACHMANN, 1045 Ausente Ausente 1,25 0,64 0,9 Sim 7,16

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARMELO ZOCOLLI, 2155 Ausente Ausente 1,01 1,05 1 Sim 7

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ADELMO BIAVATTI, 213 Ausente Ausente 1,06 1,32 1 Sim 7,05

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARIA ODETE PARIZATTO, SN Ausente Ausente 0,94 1,03 Sim 7,11

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANSELMO TOALDO, 330 Ausente Ausente 0,89 0,88 1,1 Sim 7,05

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARILDA BERTAIOLI, S/N Ausente Ausente 0,83 1,3 Sim 7,08

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SILVIO ZENERE, 87 Ausente Ausente 0,97 1,19 1,1 Sim 7,08

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEONILDO BORTOLI, SN Ausente Ausente 0,72 0,72 Sim 7,09

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROGERIO CARLOS TOALDO, 

528 Ausente Ausente 0,75 1,25 Sim 7,1

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FRANCISCO HELT, 707 Ausente Ausente 1,05 0,91 Sim 7,1

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 16 DE MAIO, 554 Ausente Ausente 0,53 1,1 Sim 7,1

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EMILIA BARISON, SN Ausente Ausente 1,04 1,03 Sim 7,13



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VITORIO TONINI, 77 Ausente Ausente 1,1 1,64 Sim 7,13

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AGENOR TRANCOSO, 327 Ausente Ausente 1,06 0,69 Sim 7,12

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,67 2,7 0,5 Sim 8,7

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,68 2,17 Sim 7,8

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,38 1,41 Sim 5,9

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,15 2 0,6 Sim 5,2

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,54 1,02 0,5 Sim 6,2

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,69 2,83 Sim 7,3

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,02 1,63 0,5 Sim 6,5

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,43 0,9 Sim 6,2

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,3 1,4 Sim 7,5

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,68 1,87 Sim 6

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,77 1,3 0,5 Sim 6,2

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. PRESIDENTE GETULIO 

VARGAS SN Ausente Ausente 0,6 0,8 Sim

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R SILVINO BURTET, SN Ausente Ausente 0,55 0,7 Sim

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R MANOEL FIDENCIO DO 

AMARAL SN Ausente Ausente 1,9 0,8 Sim

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS, SN Ausente Ausente 0,8 0,8 Sim

CAXAMBU DO SUL SAI VANESSA KLAUCK 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA HUMAITA Presente Presente 24 Não

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 23/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA R SILVINO BURTET SN Ausente Ausente 0,65 0,8 Sim

CAXAMBU DO SUL SAA ETA LINHA SAO FELIX 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA SÃO FÉLIX ALFA Presente Ausente 0,25 Sim

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R ANGELO ROLIN DE MOURA, 

SN Ausente Ausente 2,8 Sim

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO FABRIS Ausente Ausente 1,07 0,6 Sim

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DON DANIEL HOSTIN Presente Ausente 1,25 0,7 Sim

CELSO RAMOS SAC POCO LINHA FERRI 11/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL LINHA FERRI Ausente Ausente 5,62 Não

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MARTINELLI Ausente Ausente 0,85 0,7 Sim

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MAZZUCO Ausente Ausente 1,06 0,7 Sim

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 11/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA EDUARDO BARETTTA Ausente Ausente 1,28 0,7 Sim

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR DE MATIA Ausente Ausente 1,01 Sim

CELSO RAMOS SAC
POCO NOSSA SENHORA DO 

CARAVAGIO 11/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
COMUNIDADE NOSSA 

SENHORA DO CARAVAGIO
Não 

realizada
Não 

realizada 0,64 Não

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DON DANIEL HOSTIN Presente Ausente 2,85 Sim

CELSO RAMOS SAC POCO LINHA FERRI 31/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
COMUNIDADE DA LINHA 

FERRI Presente Ausente 6,44 Não



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOHN KENNEDY N° 267 E Ausente Ausente 0,98 0,6 0,7 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMO NISSOLA S/N Ausente Ausente 0,93 0,2 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROMA N° 1151-E Ausente Ausente 0,77 0,5 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILA NOVA S/N Ausente Ausente 0,89 0,35 0,5 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRUDENTE DE MORAIS 

N° 825-D Ausente Ausente 1,31 0,7 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOHN KENNEDY N° 1153 Ausente Ausente 1,02 0,65 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIA FAVARETTO N° 

232-D Ausente Ausente 0,73 0,3 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIO ROMANINI N° 

460-E Ausente Ausente 0,78 0,4 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUARULHOS N° 636-E Ausente Ausente 1,08 1,25 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMÍLIO PALUDO N° 32-D Ausente Ausente 0,97 0,5 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO F SCHINEIDER N° 

234-D Ausente Ausente 0,77 0,35 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO VEDERTI 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NILO BONASSI N° 81-E Ausente Ausente 0,71 0,4 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BOM JESUS DA SERRA N° 

465-E Ausente Ausente 0,47 0,45 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE E PEDROSO S/N Ausente Ausente 1,27 1,3 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARARAS N° 965 Ausente Ausente 1 0,4 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MOACIR MORO N° 253-D Ausente Ausente 1,41 0,6 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ERNESTO BATISTA N° 

1983-E Ausente Ausente 1,31 0,4 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ARTUR COSTA E SILVA N° 

218-E Ausente Ausente 1,26 0,6 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS GOMES N 1070-

E Ausente Ausente 1,41 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIRATUBA N 9999-D Ausente Ausente 1,47 9,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SÃO LOURENÇO DO 

OESTE N 558-E Ausente Ausente 1,38 0,8 0,7 Sim

CHAPECO SAA
CHAPECO DISTRITO DE 
MARECHAL BORMANN 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

ROD SC 480 S/N DIST MAL 
BORMANN Ausente Ausente 0,71 0,2 0,8 Sim

CHAPECO SAA
CHAPECO DISTRITO DE 
MARECHAL BORMANN 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RUA VICENTE COSTA 131-D, 
DIST MAL BORMANN Ausente Ausente 0,76 0,15 Sim

CHAPECO SAA
CHAPECO DISTRITO DE 
MARECHAL BORMANN 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RUA NENE BERNARDINO S/N, 
DIST MAL BORMANN Ausente Ausente 0,71 0,25 0,8 Sim

CHAPECO SAA
CHAPECO UNIDADE II DISTRITO 

INDUSTRIAL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FIORELO BADALOTTI 
361-E DIST INDUSTRIAL Ausente Ausente 0,52 0,15 Sim

CHAPECO SAA
CHAPECO UNIDADE II DISTRITO 

INDUSTRIAL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R PEDRO HENRIQUE DE 

ALMEIDA S/N, DIST Ausente Ausente 0,61 0,15 0,9 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA OLÍVIO LAGO 14, 
QUEDAS DO PALMITAL Ausente Ausente 1,01 1,7 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ATÉRIO DUCATTI 313-D, 

QUEDAS DO PALMITAL Ausente Ausente 1,17 1,5 0,8 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IGUAÇU 1286-D, SAIC Ausente Ausente 1,3 14 Sim

CHAPECO SAA
CHAPECO UNIDADE II DISTRITO 

INDUSTRIAL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FIORELO BADALOTTI 

361-E
Não 

realizada
Não 

realizada 0,52 0,9 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA TEONILDA ROSSETTO 

321, SANTO ANTÔNIO Ausente Ausente 1,08 1,15 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO ELOI MENDES 823-

D, SANTO ANTÔNIO Presente Ausente 1,16 2,3 0,8 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IGUAÇU 230-E SAIC Ausente Ausente 1,23 1,8 0,7 Sim

CHAPECO SAA
CHAPECO UNIDADE II DISTRITO 

INDUSTRIAL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RAIMUNDO ZANELLA 

400-D
Não 

realizada
Não 

realizada 1,1 Sim

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLAVO BILAC Ausente Ausente 0,4 0,66 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GUY MARCOS NUNES DE 

SOUZA N°754 Ausente Ausente 0,74 3,57 Sim 7,2

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA LISBOA BAIRRO BELA 

VISTA Ausente Ausente 0,64 0,34 1 Sim 7,2

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ELIAS ROSSO DEPÓSITO 

COPERCOCAL Ausente Ausente 0,69 0,58 0,7 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUTO ELETRICA BECKER Ausente Ausente 0,65 0,64 Sim 7,2

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALFREDO DEL PRIORI - 

IGREJA Ausente Ausente 0,55 0,39 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PROVINCIA DE TREVISO - 

GALERIA DANIELA Ausente Ausente 0,7 1,28 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HILÁRIO GUOLLO 1170 Ausente Ausente 0,49 1,33 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA ZELCI BURIGO Ausente Ausente 1,19 0,47 0,7 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ADAIR PAGNAN - CASA 

ROSA Ausente Ausente 0,53 0,45 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ATENAS 145 Ausente Ausente 0,67 0,38 0,7 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 108 BOCRIL Ausente Ausente 0,15 1 0,7 Sim 7,4

CORDILHEIRA ALTA SAI FONTE SILVIA 05/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA PILAO DE PEDRA, 

INTERIOR Ausente Ausente 5 Não 7,6

CORDILHEIRA ALTA SAC
ASSOCIAÇÃO ÁGUA PURA 

FERNANDO MACHADO 05/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
CASA EM FRENTE A UNIDADE 

DE SAUDE Ausente Ausente 1,03 0,5 Não 8,2

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO MARTINI, COHAB, 

CASA MINIMERCADO Ausente Ausente 0,69 0,8 0,4 Não 8,2

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CELSO TOZZO, CENTRO, 

PREFEITURA Ausente Ausente 0,6 0,5 0,4 Não 0,6

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RUGERO BONIFACIO, 

CASA MULTIPLOUSO Ausente Ausente 0,45 1 0,5 Não 8,5

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIA RANZAN, BAIRRO 

ROSA LINDA Ausente Ausente 0,96 0,8 0,6 Não 9,4

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEI COLPANI, BELA VISTA Ausente Ausente 0,21 0,5 0,4 Não 8,3

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FERMINO TOZZO, 
CENTRO, PREDIO CRAS Ausente Ausente 1,11 0,7 Não 8

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1º DE MAIO Ausente Ausente 3,2 2,5 1,1 Sim 7,3

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRA DE AMOLAR 440 Ausente Ausente 2,8 1,86 Sim 7

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROBERTO SEIDEL Ausente Ausente 2,6 2,01 Sim 7,4

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANO BOM 2034 Ausente Ausente 2,6 2,37 1,1 Sim 6,8

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS 401 Ausente Ausente 3,2 2,26 1,1 Sim 7,2

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO MAHNKE, 355 Ausente Ausente 1,4 1,42 Sim 7,1

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA WILLY GERMANO 

GESSNER 1436 Ausente Ausente 2,3 1,63 Sim 6,6

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA AUGUSTO BORCHARDT 

336 Ausente Ausente 2,9 1,18 1,2 Sim 6,8



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE VICENTE SCHMITZ 

45 Ausente Ausente 1,5 2,17 Sim 7,4

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO MEES 1014 Ausente Ausente 1,3 0,95 Sim 6

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTTO HILLBRECHT 300 Ausente Ausente 2,5 1,65 Sim 6,9

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA BR 280, 255 Ausente Ausente 1,1 1,11 1,1 Sim 6,8

CORUPA SAC RF REFLORESTADORA 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA DO SERTÃO - 

SERTÃOZINHO Ausente Ausente 1,5 1,36 Não 6,9

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BAR DO AGUIAR Ausente Ausente 2,37 0,4 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERALDO FISHER Ausente Ausente 1,74 0,35 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GESSI DALTOÉ Ausente Ausente 1,71 0,3 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREDIO WEBER Presente Ausente 1,56 0,95 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
JAIR HOLSCHU - RUA HERBERT 

FRIDRICH 256 Ausente Ausente 1,58 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EDIFICIO LOS ANGELES Ausente Ausente 0,88 0,65 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SUPERMERCADO CHIESA Ausente Ausente 2,41 0,75 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SECCHI PRESENTES Ausente Ausente 2,04 1,2 Sim

CUNHA PORA SAC BICA BAIRRO COLINA VERDE 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BICA COLINA VERDE Presente Presente 0,9 0,1 Não

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IGREJA QUADRANGULAR Ausente Ausente 1,43 0,6 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SEDE DOS BOMBEIROS Ausente Ausente 1,85 0,9 Sim

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORESTAL Ausente Ausente 1,1 0,2 0,7 Sim

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUCIRDES HERMANN Ausente Ausente 1,1 0,15 0,7 Sim

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE KERBES Ausente Ausente 1,15 0,25 0,7 Sim

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 04 DE JULHO 800 Ausente Ausente 0,84 0,45 Sim

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 04 DE JULHO 875 Ausente Ausente 0,88 0,15 0,7 Sim

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PONTO 2 Ausente Ausente 1,32 0,4 0,7 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AURACÉLIA DE ANDRADE 

LEMOS Presente
Não 

realizada 1,39 2,01 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. LIONS Ausente Ausente 0,67 0,95 0,9 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS GOETTEN Ausente Ausente 0,72 0,97 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAXIMINO DE MORAES Ausente Ausente 1,89 0,98 Sim

CURITIBANOS SAI ROBSON CAMARGO 11/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA GUARDA-MOR Presente Presente 0,9 Não

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENAL BRAULIO BACELAR Ausente Ausente 1,12 0,47 0,9 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MATHEUS CONCEIÇÃO Ausente Ausente 1,38 0,42 0,8 Sim

CURITIBANOS SAI FABIO ANDERSON BECKER 11/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BUTIÁ Presente Presente 2,6 Não

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANÓPOLIS Ausente Ausente 0,66 0,73 1 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER. LEONIDAS DE MORAES Ausente Ausente 1,43 0,43 0,8 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SALOMÃO CARNEIRO DE 

ALMEIDA Ausente Ausente 0,52 0,59 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER. PEDRO RONCHI Ausente Ausente 1,11 0,92 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS GOMES Ausente Ausente 1,37 0,87 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALZERINO ROSA Ausente Ausente 1,07 0,57 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA JOSEFINA AMORIM Ausente Ausente 1,8 0,34 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAPITÃO POTIGUARA Ausente Ausente 0,9 0,49 Sim

ERMO SAA TURVO 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,01 0,34 0,7 Sim 7,5

ERMO SAI SAI DA LINHA SIMAO 18/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA EDER Presente Presente 16,13 Não

ERMO SAA TURVO 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Presente Ausente 0,45 0,58 0,8 Sim 8

ERMO SAA TURVO 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,37 0,45 0,7 Sim 8

ERMO SAA TURVO 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,42 0,36 0,8 Sim 7,9

ERMO SAA TURVO 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,48 0,49 0,8 Sim 7,6

ERMO SAA TURVO 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 10 Ausente Ausente 0,45 0,43 Sim 7,8

ERMO SAA TURVO 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO SAUDE Ausente Ausente 0,07 0,5 Sim 7,7

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD BALDICERO FILOMENO 

19795 Ausente Ausente 0,4 0,64 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD BALDICERO FILOMENO 

3000 Ausente Ausente 0,3 0,61 0,7 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOÃO JOSÉ D¿ÁVILA S/N Ausente Ausente 0,8 0,7 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD AÇORIANA 1180 Ausente Ausente 0,8 1,28 0,8 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD BALDICERO FILOMENO 

11264 Ausente Ausente 0,6 0,43 0,7 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 405 682 Ausente Ausente 0,2 0,21 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 03/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ROD SC 406 3532 Ausente Ausente 0,6 0,76 0,8 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 405 1305 Ausente Ausente 0,12 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JORGE LACERDA 1645 Ausente Ausente 1 0,7 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ALDO ALVES S/N Ausente Ausente 0,8 2,99 0,9 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA JOÃO BELARMINO 

DA SILVA 2550 Ausente Ausente 0,2 1,11 0,8 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 406 6074 Ausente Ausente 0,8 0,47 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA CAPELA S/N Ausente Ausente 0,45 0,8 Sim

FLORIANOPOLIS SAC AVAI 03/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
AV DEPUTADO DIOMÍCIO 

FREITAS 1000 Ausente Ausente 0,4 2,3 Não

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R VEREADOR OSVALDO 

BITTENCOURT S/N Ausente Ausente 1,5 1,78 0,8 Sim

FLORIANOPOLIS SAC BASE AEREA 03/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BASE AEREA Ausente Ausente 0,2 0,4 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV ACESSO FLORIPA AIRPORT 

6200 Ausente Ausente 0,8 1,03 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ADMAR GONZAGA 655 Ausente Ausente 1,5 0,65 0,7 Sim

FLORIANOPOLIS SAA APROCRUZ 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CAMINHO DA CRUZ 343 Ausente Ausente 1 1,38 Não

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CENTRO DE SAÚDE JOÃO 

PAULO - F Ausente Ausente 1,5 3,39 0,7 Sim

FLORIANOPOLIS SAA AMSOL 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PEDRA DE LISTRAS 515 Ausente Ausente 1,59 Não

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VIRGÍLIO VÁRZEA 187 Ausente Ausente 1,5 2,1 Sim

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R. ELAINE CRISTINA 140 Ausente Ausente 3,21 Não

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
JOÃO GONZAGA DA COSTA 

710 Ausente Ausente 1,81 Não

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO APICULTURA 139 Ausente Ausente 0,1 7,33 Não

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 401 121 Ausente Ausente 1 2,18 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R RUI BARBOSA 800 Ausente Ausente 2 1,57 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUI BARBOSA 152 Ausente Ausente 2 1,46 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SERVIDÃO LAJE DE PEDRA 171 Ausente Ausente 1,5 1,33 0,7 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R PROFESSORA MARIA FLORA 

PAUSEWANG S/N Ausente Ausente 1,5 1,37 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 

1205 Ausente Ausente 0,48 0,6 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CENTRO DE SAÚDE LAGOA DA 

CONCEIÇÃO - F Ausente Ausente 0 0,45 0,6 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R SÍLVIO LOPES DE ARAÚJO 

S/N Ausente Ausente 0 0,21 0,2 Sim

FLORIANOPOLIS SAA COSTA DA LAGOA 13/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COSTA DA LAGOA Ausente Ausente 0,3 1,9 Não

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO : JOSÉ KUMACOLA 100 Ausente Ausente 0,8 9,54 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL LUIZ DUARTE 500 Ausente Ausente 0 0,4 Sim

FLORIANOPOLIS SAA COSTA DA LAGOA 13/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CS COSTA Ausente Ausente 0,2 2,33 Não

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CAMPECHE 85 Ausente Ausente 0,8 0,69 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
SAA INTEGRADO GRANDE 

FLORIANOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JORGE LACERDA 1645 Ausente Ausente 1,5 1,96 Sim

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO : ROD SC 406 6074 Ausente Ausente 1,5 0,62 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
DISTRIBUIDORA DE AGUA 

NASCENTE DA ILHA 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 406 6074 Ausente Ausente 1,17 Sim

FLORIANOPOLIS SAA
DISTRIBUIDORA DE AGUA 

NASCENTE DA ILHA 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 406 6073 Ausente Ausente 0,6 3,53 0,4 Sim

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,64 0,8 Sim 7,3

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 157 Ausente Ausente 0,71 0,2 0,4 Sim 7,2

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CAPELA SÃO CRISTÓVÃO, RUA 

ANTONIO CELLA, CENTRO Ausente Ausente 0,63 0,2 0,4 Sim 7,4

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
TRAVESSA PARAÍBA Nº 120, 

LOTEAMENTO RECANTO Ausente Ausente 0,69 0,2 Sim 7,2

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,61 0,4 0,4 Sim 7,3



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO CELLA, Nº 585, 
CENTRO - POSTO DE SAÚDE Ausente Ausente 0,65 0,2 0,4 Sim 7,4

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,67 0,2 Sim 7,3

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,7 0,6 0,4 Sim 7,2

GARUVA SAA AGUAS DE GARUVA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARECHAL FLORIANO 

SN Ausente Ausente 0,11 0,85 1,1 Sim

GARUVA SAA AGUAS DE GARUVA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DEODORO DE CARVALHO 

SN Ausente Ausente 0,08 1,33 1,2 Sim

GARUVA SAA AGUAS DE GARUVA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE JOSE NOVACK 

1790 Ausente Ausente 0,09 1,69 Sim

GARUVA SAA AGUAS DE GARUVA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARIJOS 100 Ausente Ausente 0,12 1,83 Sim

GARUVA SAA AGUAS DE GARUVA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CELSO RAMOS 800 Ausente Ausente 0,14 1,54 Sim

GARUVA SAA AGUAS DE GARUVA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO ROMAO FILHO SN Ausente Ausente 0,11 1,71 Sim

GARUVA SAA AGUAS DE GARUVA 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PARANA 218 Presente Ausente 0,12 2,95 Sim

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,26 0,85 Sim 7,8

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,73 0,29 Sim 7,5

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,63 0,24 0,5 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,78 0,18 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,84 0,35 Sim 7,5

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,43 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,31 0,52 1 Sim 8,6

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IMIGRANTES Ausente Ausente 0,68 0,34 1 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,58 1,15 Sim 7,1

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,64 1,26 Sim 7,4

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,31 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EEB CARLOS MAFEZZOLLI Ausente Ausente 1,95 Sim 7,4

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,79 0,29 0,6 Sim 7,2

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,79 0,69 1 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,32 0,77 Sim 7,4

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ISIDORO DECKER, S/N - 

BANANAL DO SUL Ausente Ausente 1,66 0,74 0,9 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DAS ORQUÍDEAS, S/N - 

AVAÍ Ausente Ausente 1,61 0,82 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VALDOMIRO ROSA, S/N - 

GUAMIRANGA Ausente Ausente 0,62 1,44 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANGELO ZANLUCA, S/N - 

CAIXA D'ÁGUA Ausente Ausente 1,4 2,37 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R. 28 DE AGOSTO, S/N - NOVA 

ESPERANÇA Ausente Ausente 1,08 0,83 0,9 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 12/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 

- RECANTO FELIZ Ausente Ausente 1,95 0,59 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CLAUDIO TOMAZELLI, 

1782 - VILA AMIZADE Ausente Ausente 1,47 1,25 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARCIONILO DOS 

SANTOS, S/N - CORCITEIRA Ausente Ausente 1,53 0,98 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA OSVALDO BEBBER, S/N - 

RIO BRANCO Ausente Ausente 0,7 1,68 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO BUTSCHARD, S/N - 

CENTRO Ausente Ausente 1,38 0,92 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ BALISTIERI, 131 - 

IMIGRANTES Ausente Ausente 1,42 2,01 0,9 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 23/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 

- RECANTO FELIZ Ausente Ausente 1,54 0,56 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IZÍDIO CARLOS PEIXER, 

595 - ILHA DA FIGUEIRA Ausente Ausente 1,36 0,82 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EVARISTO KLEIN, 110 - 

GUAMIRANGA Ausente Ausente 1,25 0,61 1 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 23/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
ESTRADA POÇO GRANDE, S/N 

- POÇO GRANDE Ausente Ausente 0,46 0,99 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO SOTTER CORREA, 

S/N - AMIZADE Ausente Ausente 1,46 0,6 Sim

GUARUJA DO SUL SAA
GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 

2 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
GOVERNADOR JORGE 

LACERDA 484
Não 

realizada Ausente 1,2 0,6 0,6 Sim 6

GUATAMBU SAI AGROGUATAMBU 25/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL POÇO 01 AGROGUATAMBU Ausente Ausente 53 Não 3

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 25/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Ausente Ausente 1,07 0,1 0,9 Sim 6,5

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 25/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL ELUZARDO DALLASTRA Ausente Ausente 1,07 0,2 1 Sim 6,3

GUATAMBU SAI AGROGUATAMBU 25/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL FONTE AGROGUATAMBU Presente Ausente Não 3,5

GUATAMBU SAI FLAVIO ELIFAS SCHMIDT 25/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL FLAVIO ELIFAS SCHMIDT Presente Ausente Não 4,4

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE II 25/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL MERCAO MAUÃ Ausente Ausente 2,93 0,1 1,2 Sim 8

GUATAMBU SAI GUATAPARA 25/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL GUATAPARÁ Ausente Ausente 0,75 0,1 Não

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 25/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL EDIFÍCIO PASIN Ausente Ausente 0 0,8 0,8 Sim

HERVAL D'OESTE SAA SAA LINHA SERRA ALTA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA SERRA ALTA Ausente Ausente 0,71 0,53 0,7 Não 9,75

HERVAL D'OESTE SAA
SAA DA ASSOCIAÇAO DA AGUA 

RURAL 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RESIDENCIA SENHOR ZABOT Presente Ausente 0,1 0,89 0,5 Sim 9,67

HERVAL D'OESTE SAA SAA LINHA BARREIROS 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IGREJA COMUNITÁRIA Ausente Ausente 0,86 0,89 0,8 Sim 7,34

HERVAL D'OESTE SAA
SAA DISTRITO DE SEDE BELEM E 

PERPETUO SOCORRO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESF SEDE BELEM Ausente Ausente 0,83 0,95 0,7 Sim 7,28

HERVAL D'OESTE SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RESIDENCIA DO SENHOR 
GUESSER Ausente Ausente 0,16 1,17 Sim 7,48

HERVAL D'OESTE SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COLÉGIO ESTAÇÃO LUZERNA Ausente Ausente 1,1 0,93 Sim 7,34

HERVAL D'OESTE SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RESIDENCIA DO SENHOR 
BALDI Ausente Ausente 1,31 0,66 Sim 8,27

HERVAL D'OESTE SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MERCADO A.L Ausente Ausente 1,08 1,39 Sim 7,23

HERVAL D'OESTE SAA SAA LINHA PACIFICO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IGREJA COMUNITÁRIA Ausente Ausente 0,12 0,87 0,2 Sim 7,08

HERVAL D'OESTE SAA SAA ALTO DA COLINA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIA DO SENHOR 

DEPRA Ausente Ausente 0,4 0,84 Sim 9,58

HERVAL D'OESTE SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BORTOLINI Ausente Ausente 1,14 Sim 1,31

HERVAL D'OESTE SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESF SÃO JORGE Ausente Ausente 0,86 1,1 Sim 7,76



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

HERVAL D'OESTE SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREFEITURA Ausente Ausente 1,59 Sim 7,52

HERVAL D'OESTE SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESF CENTRAL Ausente Ausente 1,36 1,26 Sim 7,42

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO , 461 Ausente Ausente 0,63 1,8 Sim 7,2

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ICR 357, 00 Presente Ausente 0,64 1,3 Sim 6,47

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 443 , 00 Ausente Ausente 0,25 0,89 Sim 6,37

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO VICENTE , 00 Ausente Ausente 1,1 4,41 Sim 6,6

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA ANGELO 
VALVASSORI, 1788 Ausente Ausente 0,78 2,5 0,8 Sim 6,65

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 445, OO Ausente Ausente 0,68 1,49 Sim 6,63

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA DOMINGOS JOAO 

GISLON, 00 Ausente Ausente 0,25 0,44 0,8 Sim 6,47

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GERAL , 00 - IGREJA 

CATOLICA Ausente Ausente 0,05 0,43 Sim 6,79

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAQUIM MENDES , 00 -

UBS Ausente Ausente 0,22 1,68 Sim 6,59

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ICR 350, 00 Ausente Ausente 0,24 1,2 0,7 Sim 6,45

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA PAULINO BURIGO , 

00 Ausente Ausente 0,84 1,03 Sim 6,38

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA HILDEBRANDO JOSE 

DA LUZ , 00 Ausente Ausente 0,1 0,95 Sim 6,29

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 445 , 00 Ausente Ausente 0,53 0,73 Sim 6,46

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CECILIA CECHINEL, 00 Ausente Ausente 0,88 0,49 Sim 6,29

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PROFESSORA COTINHA 

BARREIRO, 00 Ausente Ausente 0,05 1,33 0,7 Sim 6,32

ICARA SAA CRICIUMA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO GUGLIELMI , 

00 Ausente Ausente 0,39 1,19 0,8 Sim 6,34

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA 

PEDRA DE AMOLAR 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSÉ GERALDINO 
BITTENCOURT, 6613 Ausente Ausente 0,34 0,9 Sim

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA 

PEDRA DE AMOLAR 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANA CARDOSO DA SILVA Ausente Ausente 0,45 Sim

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA 

PEDRA DE AMOLAR 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
JOSE GERALDINO 

BITTENCOURT, 279 Ausente Ausente 12,3 Sim

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA 

PEDRA DE AMOLAR 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOT VITÓRIA QD: H LT:22 Ausente Ausente 0,42 0,9 Sim

ILHOTA SAA
SAMAE AGUAS DE ILHOTA 

PEDRA DE AMOLAR 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO KELLER, 10 Ausente Ausente 0,58 Sim

ILHOTA SAC CAIXA COLETIVA BAU BAIXO 17/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL ESTRADA GERAL BAU BAIXO Presente Ausente 0,41 Não

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA JORGE LACERDA Ausente Ausente 5,29 0,8 Sim

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
JOÃO DOMINGOS PEREIRA, 

2406 Presente Ausente 8,33 0,3 Sim

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GUILHERME HOSTINS, 

462 Ausente Ausente 9,32 0,8 Sim

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
GUILHERME JOÃO 
BROCKVELD, 1545 Ausente Ausente 4,7 Sim

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEOBERTO LEAL Ausente Ausente 6,7 Sim

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARCOS NOGUEIRA DA 

CUNHA,80 Ausente Ausente 4,47 Sim

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO TRES, 257 Ausente Ausente 3,02 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R. RIO DE JANEIRO,1000 - 

ESTADOS Ausente Ausente 1,14 0,35 Sim 6,8

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SÃO FRANCISCO,250 - 

CENTRO
Não 

realizada Ausente 1,28 0,44 0,9 Sim 6,8

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NAÇÕES, 390 - NAÇÕES Ausente Ausente 1,35 0,19 Sim 7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
DR. BLUMENAU,4599 - 

ENCANO BAIXO Ausente Ausente 1,82 0,49 Sim 6,6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DR. BLUMENAU,05 - CENTRO Ausente Ausente 1,02 0,55 Sim 6,8

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
AV: BRASIL, 1447 - RIO 

MORTO Ausente Ausente 1,71 0,2 0,8 Sim 7,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R. DR. BLUMENAU,832 - SOL Ausente Ausente 1,16 0,3 0,9 Sim 6,7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BERTOLINA MAY KECHELE, 

345 - MULDE Ausente Ausente 0,84 0,26 Sim 6,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
7 DE SETEMBRO , 434 - 

CARIJÓS Ausente Ausente 1,13 0,42 0,8 Sim 6,8

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BAGÉ, 68 - ENCANO DO 

NORTE Ausente Ausente 0,98 0,14 Sim 6,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
EXP. HERCÍLUIO GONÇALVES, 

S/N - NAÇÕES Ausente Ausente 1,42 0,26 Sim 7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBERABA,S/N - MULDE Ausente Ausente 0,91 0,79 0,8 Sim 6,7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SANTANA, 555 - JOÃO PAULO 

II Ausente Ausente 1,07 0,36 Sim 6,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUIZ DE FORA,212 - BENEDITO Ausente Ausente 0,96 0,43 Sim 6,7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BR 470 , 3200 KM 73 - JOÃO 

PAULO II Ausente Ausente 1,13 0,56 Sim 7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LEOBERTO LEAL,155 - 

TAOAJÓS Ausente Ausente 1,21 1,33 0,8 Sim 7,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MAL. DEODORO DA FONSECA, 
3366 - RIBEIRÃO DAS PEDRAS Ausente Ausente 1,12 1,49 Sim 7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MAL. DEODORO DA 

FONSECA,9112 - WARNOW Ausente Ausente 1,21 0,49 Sim 6,8

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ANNIBALE BOGO, 150 - 
ESTRADA DAS AREIAS Ausente Ausente 0,96 0,3 0,8 Sim 6,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LA PAZ, 92 - TAPAJÓS Ausente Ausente 1,04 1,05 Sim 7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BECO PAULA CIPRIANO,75 - 

ESTRADA DAS AREIAS Ausente Ausente 1,12 0,4 Sim 7,1

IOMERE SAA SAA IOMERE 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FREI EVARISTO Ausente Ausente 1,18 0,87 Sim 9,3

IOMERE SAA SAA IOMERE 16/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA JOÃO RECH Ausente Ausente 1,08 1,08 0,8 Sim 9,2

IOMERE SAA SAA IOMERE 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAGANCIN Ausente Ausente 0,94 0,88 1 Sim 9

IOMERE SAA SAA IOMERE 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HOTEL IOMERE Ausente Ausente 9,1 0,9 Sim 9,1

IOMERE SAA SAA IOMERE 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IGNES RECH Ausente Ausente 1,19 0,97 1 Sim 9

IOMERE SAA SAA IOMERE 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO DA PESSOA IDOSA Ausente Ausente 0,86 0,6 Sim 9,1

IOMERE SAA SAA IOMERE 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE Ausente Ausente 0,98 1,21 Sim 9,8

IOMERE SAA SAA IOMERE 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEMITÉRIO Ausente Ausente 0,41 1,01 1,1 Sim 9

IPUACU SAI CASAS 05 05/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CLEONIR ZANIOL Presente Presente 6,9 Não

IPUACU SAC LINHA SAO MIGUEL 05/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SÃO MIGUEL Presente Presente 0,2 0,1 Não



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 05/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA TOLDO VELHO Ausente Ausente 1,3 0,7 0,8 Sim 6,4

IPUACU SAC LINHA VISTA ALEGRE 05/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA VISTA ALEGRE Ausente Ausente 0,21 0,2 Não 6,98

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DANILO ESPOSITO Ausente Ausente 1,25 1,3 Sim

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA TOLDO VELHO Ausente Ausente 1,15 6 Sim 6,34

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 06/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CLARI BURIN Ausente Ausente 1,52 0,6 0,8 Sim 6,38

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA MUNICIPAL Ausente Ausente 0,73 0,45 Sim 6,89

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NISIO CUNICO Ausente Ausente 0,95 0,55 0,8 Sim 6,48

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 05/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA CASAN Presente Ausente 1,08 0,3 0,4 Sim 6,96

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO DE SAÚDE Ausente Ausente 2,04 0,3 0,4 Sim 6,87

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO GONÇALVES Ausente Ausente 1,54 1,23 Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. RIO BRANCO Ausente Ausente 1,03 2,8 0,6 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE II 04/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA BAIRRO BOM JESUS Ausente Ausente 1,58 0,45 0,8 Sim 7,4

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO PEDRO HASS Ausente Ausente 1,25 1,48 Sim 6,7

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE SPRICIGO Ausente Ausente 1,45 1,32 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA COSTA DO ENGANO Ausente Ausente 1,8 0,93 Sim 6,7

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,4 1,35 0,8 Sim 6,9

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA ELIAS BONISSONI Ausente Ausente 1,42 1,24 Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITÁLIA Ausente Ausente 1,5 0,79 0,6 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. ASSIS BRASIL Ausente Ausente 1,63 1,04 0,7 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. BRASIL
Não 

realizada
Não 

realizada 0,93 1,35 Sim 6,5

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO BRANCO Ausente Ausente 0,83 0,2 0,4 Não 7,1

IRATI SAA POCO SETE 2 SISTEMA IIIII 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,83 0,1 Não

IRATI SAA POCO SETE 2 SISTEMA IIIII 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Presente Ausente 0,78 0,1 0,2 Não 7

IRATI SAA POCO SETE 01 SISTEMA IIIIII 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,45 1,6 Não 6,9

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAIMUNDO MEURER Ausente Ausente 0,8 0,15 Não 7

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BEUX SOBRINHO Ausente Ausente 0,9 0,2 0,2 Não 7,5

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO R CONTROLE 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SANTINA DIDONE 

GRANDO Presente Presente 1,03 1 Não 7,1

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO R CONTROLE 05/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Presente Presente 0,97 1 0,2 Não 7,4

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SERAFIM FURTADO DE 

MELLO- Ausente Ausente 0,35 0,68 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente 1,32 1,07 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA MOEMA 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,41 0,71 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANITA RUTHES 

ANDREJEWSKI Ausente Ausente 0,72 0,6 0,6 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO DAUDT 

LOURES Ausente Ausente 0,95 1,04 0,7 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,21 0,71 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 18/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
ESTRADA GERAL DE SAO 

LOUREÇO Ausente Ausente 1,85 0,65 0,7 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PAULO EURICO 

WIELEWSKI Ausente Ausente 1,54 1,05 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA RIO DA ESTIVA 24/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA BR 116 Ausente Ausente 0,72 1,1 0,5 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALFREDO FERNANDES 

LUIZ Ausente Ausente 1,36 1,74 0,6 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,34 1,21 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,28 0,87 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANITA RUTHES 

ANDREJEWSKI Ausente Ausente 0,8 1,11 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente 1,75 1,9 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA MOEMA 18/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,84 0,79 Sim

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ARNO NAPOLI
Não 

realizada Ausente 0,09 1,25 1 Sim

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ARNO NAPOLI Ausente Ausente 0,1 0,95 1,3 Sim

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD. ARNO NAPOLI 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS Ausente Ausente 0,35 6,9 1,6 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CORONEL SEVERINO 

DUARTE Ausente Ausente 0 1,22 1,7 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD. ARNO NAPOLI 

(MANICURE) Ausente Ausente 0,38 0,79 1,5 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CORONEL SEVERINO 

DUARTE VITAL LONGO Ausente Ausente 0,4 1,23 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CORONEL SEVERINO 

DUARTE Ausente Ausente 0,26 0,71 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CORONEL SEVERINO 

DUARTE Ausente Ausente 0,38 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MADEIREIRA PACHECO ( 

CASA BEGE) Ausente Ausente 0,1 0,89 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NOSSA SENHORA 

APARECIDA Ausente Ausente 0,25 0,54 Sim

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LOTEAMENTO ZEQUINHA 

CASA 2 PAVIMENTO Ausente Ausente 0,01 0,71 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ARNO NAPOLI Ausente Ausente 0,64 1,03 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NOSSA SENHORA DAS 

DORES DONA LUCIA COELHO Ausente Ausente 0,26 0,62 Sim 7

JAGUARUNA SAA
SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA ARNO NAPOLI CASA 

GENECI Ausente Ausente 0,4 0,66 Sim 7

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 30/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA LINHA RIO AZUL Ausente Ausente 1 0,25 1 Sim 7,4

JARDINOPOLIS SAI DALCIUR SLAVIEIRO 30/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRINHAS Presente Presente 2 Não 7,1

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANSELMO ANGONESE Ausente Ausente 0,73 0,4 0,7 Sim 7,1

JARDINOPOLIS SAC
ASSOCIACAO DE AGRICULTORES 

DE BARRINHAS ARI DAL BELO 30/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRINHAS Ausente Ausente 0,4 Não 8,7

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS PALMEIRA Ausente Ausente 0,56 0,2 0,7 Sim 8,4



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTO ANTONIO Ausente Ausente 0,63 0,2 0,7 Sim 6,9

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,43 2,36 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VEREADOR EUCLIDES 

DAGOSTINI Ausente Ausente 0,55 1,86 0,9 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 31 DE MARCO Ausente Ausente 1,5 2,45 1 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALZEMIRO PEDRO 

PRANDO Ausente Ausente 0,61 1,85 0,9 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SIMAO PRONER Ausente Ausente 1 1,94 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SILVIO SANTOS TRIQUES Ausente Ausente 1,49 2,29 1 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FIORINDA MARCON Ausente Ausente 1,49 2,74 1 Sim 8

LACERDOPOLIS SAA SAA LACERDOPOLIS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORDAO MARCON Ausente Ausente 0,86 2,41 Sim 8

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 26/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA JOSÉ DAL MAGRO 210 Ausente Ausente 0,69 1 Sim

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 26/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA VITÓRIO Ausente Ausente 1,13 0,1 0,9 Sim

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MOACIR ARI LUNARDI Ausente Ausente 0,8 0,2 0,9 Sim

LAJEADO GRANDE SAI SIMONE VICELLI 26/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MAROCO Presente
Não 

realizada 0,26 Não

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 26/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA AMAZONAS Ausente Ausente 0,81 0,13 1 Sim

LAJEADO GRANDE SAI OTILIA PAGANI 26/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MAROCO Presente
Não 

realizada 0,25 Não

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PREFEITO ARMELINDO 

ROSA Ausente Ausente 0,52 1,15 Sim 6,6

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIGI CHIROLLI Ausente Ausente 0,51 0,61 0,9 Sim 6,7

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ DOS SANTOS Ausente Ausente 0,39 0,43 1,2 Sim 7,9

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HETORE LOSI Ausente Ausente 0,34 1,87 0,7 Sim 7,4

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FAUSTINO KISNER Ausente Ausente 0,6 0,75 Sim 7

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CESARIO BONACOLSI Ausente Ausente 0,28 0,69 0,3 Sim 7,8

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMINIO GIRARDI Ausente Ausente 0,54 1,09 Sim 7

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALDO TAMBOSI Presente Ausente 0,26 0,71 Sim 7,8

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV COLOMBO MACHADO 

SALLES Ausente Ausente 0,2 0,98 Sim 7,6

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,07 1,04 1 Sim 7

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,24 1,09 Sim 7,1

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIBEIRÃO DO PADRE Presente Ausente 0,56 0,9 0,7 Sim 7,5

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DO PEIXE Ausente Ausente 1,92 0,73 0,8 Sim 7,7

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DO PEIXE Ausente Ausente 1,84 1,15 Sim 7,9

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Presente Ausente 1,15 0,75 0,7 Sim 7,5

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRAÇO ELZA Ausente Ausente 0,3 0,79 Sim 7,4



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,67 0,32 Sim 7,1

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRAÇO SERAFIM Presente Ausente 1,94 0,54 Sim 7

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 0,63 0,71 Sim 7,2

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 2,12 0,36 Sim 6,9

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA VILA DO SALTO Ausente Ausente 2,52 0,58 0,7 Sim 6,5

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Presente Ausente 1,84 0,53 Sim 7

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,9 0,18 0,7 Sim 6,9

LUZERNA SAA SAA LINHA LIMEIRA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LINHA LIMEIRA SNº 

RESIDÊNCIA DE CLAUDIA RETZ Ausente Ausente 0,58 0,88 1 Sim 9,23

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NAIR SOUZA Nº 43 Ausente Ausente 1,02 0,68 0,8 Sim 7,7

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 150 Nº 2166 Ausente Ausente 0,88 0,7 0,7 Sim 7,8

LUZERNA SAA SAA VILA KENNEDY 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LINHA VILA KENNEDY SNº 

RESIDÊNCIA DE VALDIR Ausente Ausente 0,74 0,75 0,9 Sim 9,35

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO ZENI Nº 36 Ausente Ausente 1,22 0,42 Sim 7,7

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Nº 28 Ausente Ausente 0,85 0,67 Sim 7,8

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOIS IRMÃOS Nº 189 Ausente Ausente 1,23 0,71 Sim 7,7

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RUA GABRIEL ARENHART Nº 
50 Ausente Ausente 0,98 0,79 Sim 7,8

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 12 DE OUTUBRO Nº 139 Ausente Ausente 0,93 0,58 0,8 Sim 7,8

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RUA AUGUSTINHO ZAMBONI 
Nº 51 Ausente Ausente 1,33 0,73 Sim 7,7

LUZERNA SAA
SAA INTEGRADO DE JOACABA 
HERVAL DOESTE E LUZERNA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BELVEDERE SNº 245 Ausente Ausente 0,94 0,76 Sim 7,8

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PAULINO DEOLINDO Ausente Ausente 0,4 1,37 0,8 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL JOÃO LAURINDO Ausente Ausente 0,6 4,91 0,7 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MIGUEL GRIMES Ausente Ausente 10,5 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOÃO ANDRÁ GAMBETA Ausente Ausente 0,3 10,4 0,8 Sim

MAJOR GERCINO SAC MORRO DO DESCANSO 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ORIDES JOÃO NASCIMENTO Presente Presente 81,1 Não

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO GOMES Ausente Ausente Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ANGELO VENÂNCIO DE 

SOUZA Presente Presente 0,1 11,4 0,6 Sim

MAJOR GERCINO SAI SAULO AMORIM 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA JOAQUIM SILVEIRA Presente Presente 0,66 Não

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA JOAQUIM G. DOS 

SANTOS Ausente Ausente 0,45 1,3 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ESTANISLAU 

WOICHICOSKI - APAE Ausente Ausente 0,14 5,07 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ESTANISLAU 

WOICHICOSKI - CASA Ausente Ausente 0,14 5,07 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA AFONSO SOBZACK - 

MARMORARIA ART PEDRAS Ausente Ausente 0,18 1,84 1,3 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ DAVET, 1475 - 

MERCADO CAÇULA Ausente Ausente 0,22 2,26 1,3 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ DAVÉT, 1015 - 

AGRO MAJOR Ausente Ausente 0,31 2,06 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ARGEMIRO PIRES, 

137 - RESIDENCIA Ausente Ausente 0,29 2,25 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PRAÇA HERCILIA GADOTTI, 

1333 - HOSPITAL SÃO LUCAS Ausente Ausente 0,12 12,7 1,5 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VEREADOR CARLOS 

KARVAT, 1200 - MULTICAMPO Ausente Ausente 0,26 1,02 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FRANCISCO SANTOS 
VEIGA - POSTO DE SAUDE Ausente Ausente 0,22 2,26 1,4 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PEDRO MARON - 

SINDICATO Ausente Ausente 0,19 1,16 Sim

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO CARRADORE Ausente Ausente 0,66 0,88 0,9 Sim 6,62

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA BEATRIZ Ausente Ausente 0,81 1,96 Sim 6,93

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,68 2,13 0,9 Sim 6,98

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO IZÉ Ausente Ausente 0,91 1,6 0,9 Sim 7,11

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO ROCHA Ausente Ausente 0,92 0,56 0,9 Sim 6,1

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO IZÉ Ausente Ausente 0,66 1,21 0,9 Sim 6,77

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,92 0,57 Sim 7,44

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. JOSE JOVELINO COSTA Ausente Ausente 0,78 0,83 Sim 7,07

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. JOSE JOVELINO COSTA Ausente Ausente 0,78 0,54 Sim 6,65

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
WALTRICK - INDUSTRIA DE 

PRODUTOS QUIMICOS - Ausente Ausente 0,78 0,88 Sim 6,4

MARACAJA SAA CRICIUMA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MERCADO CIQUELLA - 
MARGENS DA BR 101 Ausente Ausente 0,78 1,17 Sim 7,07

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BALDUÍNO GEHN N84 Ausente Ausente 7 1,3 0,5 Sim 7

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERAFIM BERTASO N 315 Ausente Ausente 1,8 6,5 0,6 Sim 7

MARAVILHA SAC SAC LINHA SAO PAULO I 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SAO PAULO INTERIOR Ausente Ausente 0 0,9 Não 8,2

MARAVILHA SAC SAC LINHA CENTRAL 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CENTRAL INTERIOR Ausente Ausente 0 2,1 Não 7,2

MARAVILHA SAC SAC LINHA CONSOLADORA 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA CONSOLADORA 

INTERIOR Ausente Ausente 0,5 1 Não 8,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA N515 Ausente Ausente 2 1,1 Sim 6,5

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO PISATTO Ausente Ausente 0,5 0,8 0,8 Sim 6,8

MARAVILHA SAC SAC LINHA SAO PAULO II 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SAO PAULO INERIOR Ausente Ausente 0,5 1,1 Não 8,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV PRESIDENTE KENNEDY N 

390 Ausente Ausente 0,5 1,8 Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. ALEXANDRE KASPER Ausente Ausente 1 2 Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. SUL BRASIL N 861 Ausente Ausente 0,5 4,3 0,7 Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE DE ANCHIETA N 806 Ausente Ausente 0,5 5 Sim 8,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MONTEIRO LOBATO N 83 Ausente Ausente 0,5 1,3 Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IVO JOSE KASPER N 186 Ausente Ausente 2 1,5 Sim 7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PORTO ALEGRE N 1631 Ausente Ausente 1 2 Sim 7

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO ALVARES CABRAL
Não 

realizada Ausente 0,45 Sim

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IPIRANGA Ausente Ausente 1 0,5 0,8 Sim 8,9

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PINHEIRO MACHADO Ausente Ausente 0,9 0,45 0,8 Sim 9

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE GASPARI Ausente Ausente 1 0,4 0,8 Sim 9

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS LARANJEORAS Ausente Ausente 0,9 0,3 0,8 Sim 9,3

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IPRIRANGA UNIDADE DE 

SAUDE Ausente Ausente 0,4 0,7 Sim 8,7

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD ANTONIO WALMOR 

CANELA
Não 

realizada Ausente 1,97 0,4 Sim

MELEIRO SAI BOA VISTA 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BOA VISTA Ausente Ausente 1,8 Não 6,8

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD 108 Ausente Ausente 0,7 3,06 0,4 Sim 6,8

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Presente Ausente 0,7 2,15 0,4 Sim 6,8

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZA NAPOLI CANELA Ausente Ausente 0,9 22,3 Sim 7,2

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SYRILO SIMONI Ausente Ausente 5,86 Sim

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOLFO MANFREDINE Ausente Ausente 3,2 0,4 Sim

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBERTO BURIGO Ausente Ausente 0,9 7,41 Sim 6,7

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARQUE DO ARROZ Presente Ausente 5,04 Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MADRE BERTILA MOURO Ausente Ausente 1,31 2,31 0,4 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAUL PIAZZA Ausente Ausente 1,1 6,67 Sim 6,9

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 24/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ESTRADA GERAL MIRIZINHO Ausente Ausente 1,3 15,2 0,8 Sim 7,3

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LIDIA ANTUNES 

BERNARDES Ausente Ausente 1 15,2 0,8 Sim 7

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO ALEGRE 48 Ausente Ausente 0,8 15,5 Sim 6,7

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO WENCESLAU IATZACK 288 Ausente Ausente 1 15,5 0,8 Sim 7

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRUNO HEIDRICH Ausente Ausente 0,9 15,2 0,8 Sim 6,8

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICO WESPHAL Ausente Ausente 0,7 15,3 Sim 6,7

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO CORDEIRO Ausente Ausente 0,8 16,7 0,8 Sim 6,8

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BERNARDINO Ausente Ausente 0,8 16,4 Sim 6,8

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESCOLA PEDRO RIBEIRO - 

RODEIO GRANDE Ausente Ausente 0,78 1,28 1 Sim 8,9

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
POSTO DE SAÚDE - RODEIO 

GRANDE Ausente Ausente 0,89 0,81 0,9 Sim 8,5

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PSF POSTO DE SAUDE ZONA 

LESTE Ausente Ausente 0,81 0,64 0,9 Sim 8,1

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
POSTO DE COMBUSTIVEL 

CASTELI
Não 

realizada
Não 

realizada 0,82 0,63 Sim 7,5

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA MANOEL RIBEIRO Ausente Ausente 0,37 1,23 1 Sim 8,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL Ausente Ausente 1,52 2,19 1 Sim 8

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CEL OTAVIO XAVIER 

RAUEN - SUPERMERCADO Ausente Ausente 0,92 0,77 Sim 8,3

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MONTE CASTELO Ausente Ausente 0,69 0,78 Sim 7,7

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CRAS - RUA PREFEITO JUVINO 

EMIDIO Ausente Ausente 0,83 0,5 Sim 7,5

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EUGENIO PAGNAN, 21 Ausente Ausente 0,46 0,71 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DUNELIO ZANELLATO, 

433 Ausente Ausente 0,82 0,42 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. SC 443 Ausente Ausente 0,68 0,62 0,6 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NATAL SARTOR Ausente Ausente 0,71 0,64 0,6 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PREF. VERGINIO 

MACCARI, EDIF. MARAGNO, Ausente Ausente 0,46 0,54 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL G. SERAFIM Ausente Ausente 1,3 0,64 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 16/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,76 0,62 0,7 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO DE ROCHE Ausente Ausente 1,92 0,71 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO DE ROCHE Ausente Ausente 1,84 0,78 0,8 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,57 0,47 0,6 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ MARAGNO, N260 Ausente Ausente 2,1 0,9 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ CASAGRANDE Ausente Ausente 0,83 0,63 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL, UNIDADE DE 

SAÚDE LINHA TORRENS Ausente Ausente 1,12 1,67 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD. MUN. TRANQUILO 
SARTOR, BAR MACCARI Ausente Ausente 1,26 0,48 Sim 6,8

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,75 1,51 0,1 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFERES Ausente Ausente 0,85 1,36 0,1 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS ORQUIDEAS Ausente Ausente 0,79 1,44 0,1 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INDEPENDÊNCIA Ausente Ausente 0,77 1,62 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO DELL'ANTONIA Ausente Ausente 0,66 3,93 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE DELLANTONIA
Não 

realizada Ausente 0,92 3,56 0,1 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALENTIM MOTA Ausente Ausente 0,56 1,5 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO CADORIN Ausente Ausente 0,7 1,85 0,1 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FRANCISCO 
DELLANTONIA Presente Ausente 0,78 1,46 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CECILIA FLORIANI VENERI Ausente Ausente 0,63 0,87 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENTIL BOTTAMEDI Ausente Ausente 0,49 3,26 Sim

NOVA TRENTO SAI DESAFIO JOVEM 24/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA TIJUCAS Presente Presente 0,83 Não

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIDADE SANITÁRIA Ausente Ausente 0,5 0,5 0,7 Sim 7,6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DELEGACIA Ausente Ausente Sim

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CENTRO EDUCACIONAL NOVO 

HORIZONTE Ausente Ausente 0,6 0,5 0,6 Sim 7,5

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREFEITURA Ausente Ausente 0,55 0,65 0,7 Sim 7,4

NOVO HORIZONTE SAI MAXIMINO VILA 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTO AGOSTINHO Ausente Ausente 0,4 Não 7,3

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA SANTA LUCIA Ausente Ausente 0,55 0,5 0,7 Sim 7,4

NOVO HORIZONTE SAI OLIVIO DALANORA 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTO AGOSTINHO Presente Ausente 0,5 Não 7,2

NOVO HORIZONTE SAI EZEQUIEL DUTRA 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA NOVA GUAÍRA Presente Presente 1,3 Não 7,5

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE - RUA 

GOVERNADOR JORGE Ausente Ausente 1,5 1,43 0,9 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PONTO 01 - ACESSO LINHA 

SUL Ausente Ausente 1,24 0,66 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 214 Ausente Ausente 1,16 1,13 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 

804 Ausente Ausente 1,25 0,57 1 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CARMEN CONTÁBIL - RUA 

FELIPE SCHMIDT Ausente Ausente 2,21 1,24 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 

290 Ausente Ausente 1,56 1,34 Sim 7,6

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GRITO DO IPIRANGA, 55 Ausente Ausente 1,24 1,19 1 Sim 7,4

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESCOLA FELISBERTO VILARINO 

DUTRA - RUA PRESIDENTE Ausente Ausente 1,42 2,66 1 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE ABRIL, 3303 Ausente Ausente 2,08 1,55 1,1 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DA INCONFIDÊNCIA, 

CASA ROXA Ausente Ausente 1,41 1,23 Sim 7,4

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SEU CARTOLA BARBEARIA - 

RUA FELIPE SCHMIDT Ausente Ausente 2,02 1,41 Sim

PAIAL SAA PINHEIRINHO 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GINASIO GG Ausente Ausente 0,44 0,2 0,5 Sim 6,8

PAIAL SAA PINHEIRINHO 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO KIOSKE Ausente Ausente 0,48 0,15 0,5 Sim 6,79

PAIAL SAA PINHEIRINHO 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEMPA Ausente Ausente 0,38 0,4 0,6 Sim 6,76

PAIAL SAA PINHEIRINHO 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA ESTADUAL Ausente Ausente 0,4 0,25 0,5 Sim 6,73

PAIAL SAA PINHEIRINHO 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO DE GERAÇÃO Ausente Ausente 0,45 0,3 0,5 Sim 6,85

PAIAL SAA PINHEIRINHO 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,43 0,2 Sim 6,8

PALMITOS SAC
ASSOCIACAO AGUA RIO SAO 

DOMINGOS 31/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CLUBE ESPORTIVO CÉU AZUL Ausente Ausente Não

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA TENENTE ARY RAUEN, 

367 Ausente Ausente 1,08 5,08 0,1 Sim 6,8

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO, 365 Ausente Ausente 1,6 9,93 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NAPOLEAO MENDES,542 Ausente Ausente 1,85 4,78 Sim 6,6

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAKOB SCHADECK, 1207 Ausente Ausente 2 6,75 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FRANCISCO FREDERICO, 

S/N Ausente Ausente 1,12 4,44 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO HEUKO, 901 Ausente Ausente 1,14 6,12 0,1 Sim 6,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FRANCISCO FREDERICO, 

636 Ausente Ausente 1,45 35,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA OTAVIO PECHEBELLA, 

1292 Ausente Ausente 1,24 7,01 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. SC. 477 KM 02 Ausente Ausente 1,39 14,4 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFRA, 1432 Ausente Ausente 1,77 3,49 Sim 6,9

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO, 365 Ausente Ausente 1,67 6,41 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 24/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ROD. BR 116 KM 48 Ausente Ausente 1,97 2,83 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAKOB SCHADECK, 1207 Ausente Ausente 2 6,75 Sim 6,5

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALCIDES OSCAR 

SCHMIDT Ausente Ausente 1,35 2,3 Sim 7,3

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROXIMO A AREA INDUSTRIAL Ausente Ausente 1,59 3,2 0,8 Sim 7,3

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 26/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA PROXIMO AO RIO DAS FLORES Ausente Ausente 1,83 0,6 0,9 Sim 7,2

PARAISO SAI JAIR BIRCK 26/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CASTELO BRANCO Ausente Ausente 3,6 Não 6,5

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EDGAR OTTO 

RECKZIEGEL Ausente Ausente 0,86 0,9 Sim 7

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALCIDES ZANIN Ausente Ausente 1,48 0,8 0,8 Sim 7,2

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALCIDES ZANIN Ausente Ausente 1,57 0,8 0,8 Sim 7

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FIORAVANTE FURLAN Ausente Ausente 1,21 0,8 0,8 Sim 7,4

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BORTOLO MICHELON Ausente Ausente 1,01 0,7 0,7 Sim 6,7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA O Ausente Ausente 0,98 0,6 0 Sim 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 154 Ausente Ausente 0,98 0,9 0,7 Sim 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC154 Ausente Ausente 0,85 0,55 0,7 Sim 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ANTONIO CANCELLI Ausente Ausente 1,03 0,45 0 Sim 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO BRESCIANI Ausente Ausente 0,86 0,7 0,7 Sim 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE JOÃO BOTERO Ausente Ausente 0,99 0,6 0,7 Sim 6,8

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE JOÃO BOTERO Ausente Ausente 0,88 0,5 0 Sim 7

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO RIBEIRAO DA AREIA 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL -CEREALISTA Presente Ausente 0,45 Não

PEDRAS GRANDES SAC COMUNIDADE DE AZAMBUJA 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL -

COMUNIDADE Presente Ausente 0,72 Não

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ARCANJO GABRIEL - 

DECK Ausente Ausente 0,09 7,32 0,2 Sim

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ARCANJO GABRIEL Ausente Ausente 0,2 5,24 0,2 Sim

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ARCANJO GABRIEL - 

MUSEU Ausente Ausente 0,24 6,39 0,2 Sim

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ARCANJO GABRIEL - 

PRAÇA Ausente Ausente 0,36 5,64 0,2 Sim

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ESTRADA GERAL RIO CORAL Ausente Ausente 0,22 5,66 0,2 Sim

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ARCANJO GABRIEL - 

ESCRITORIO SAMAE Ausente Ausente 1,04 6,18 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ ALÉCIO DE ABREU Ausente Ausente 1,84 0,93 0,7 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NELSON ROSA BRASIL - N 

43 Ausente Ausente 1,41 0,8 0,8 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI GABRIEL - N 15 Ausente Ausente 0,89 0,59 0,8 Sim 7,2

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA HELENA PROBST 

SCHUSSLER - 86 Ausente Ausente 1,52 0,68 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TANCREDO NEVES - 509 Ausente Ausente 1,24 0,44 0,8 Sim 7,4

PETROLANDIA SAA ETA ITUPORANGA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WEBER - RIO ANTINHAS Ausente Ausente 0,88 0,54 0,7 Sim 7,5

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NESTOR CARVALHO - N 

67 Ausente Ausente 1,21 2,35 Sim 7,2

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. SC 110 KM 296 - N 685 Ausente Ausente 1,35 0,63 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENEROSO THIVES - 340 Ausente Ausente 1,74 0,47 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VEREADOR CESÁRIO DE 

ALMEIDA NETO - N 85 Ausente Ausente 1,57 0,72 Sim 7,4

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO SCHIESTL - 85 Ausente Ausente 1,81 0,63 Sim 7,2

PINHEIRO PRETO SAA
SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 

02 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV ARTHUR COSTA E SILVA, 

157 Ausente Ausente 0,49 0,86 Sim 7,1

PINHEIRO PRETO SAA
SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 

02 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA OCLIDES BENEDITO 
SCORTEGAGNA, CENTRO Ausente Ausente 0,6 0,7 0,6 Sim 7,4

PINHEIRO PRETO SAA
SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 

02 17/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA LINHA PRIMAVERA, INTERIOR Ausente Ausente 0,41 0,45 0,7 Sim 7,9

PINHEIRO PRETO SAA
SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 

01 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO DENARDI, 

CRECHE MUNICIPAL CRESCER Ausente Ausente 0,64 0,88 0,8 Sim 7,6

PINHEIRO PRETO SAA
SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 

02 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULINO NORA, 77 Ausente Ausente 0,35 0,9 Sim 7,2

PINHEIRO PRETO SAA
SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 

01 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE TRUDO PLESSERS, 

SALÃO PAROQUIAL Ausente Ausente 0,61 0,76 Sim 7,2

PINHEIRO PRETO SAA
SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 

01 17/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA ANTONIO CARLOS 

KONDER REIS Ausente Ausente 1,25 0,53 0,7 Sim 7,2

PINHEIRO PRETO SAA
SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 

02 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV MARECHAL COSTA E 

SILVA, 245, UBS Ausente Ausente 0,45 0,88 0,7 Sim 7,5

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMANN WEEGE, 2255 Ausente Ausente 0,64 0,91 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DR. WUNDERWALD, 

1707 Ausente Ausente 0,71 0,18 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUDOLFO UTECH, 115 Ausente Ausente 0,55 0,46 0,9 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TESTO ALTO, 4055 Ausente Ausente 0,7 0,38 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA PROGRESSO, 1400 Ausente Ausente 0,81 0,39 0,2 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICO WEEGE, 3145 Ausente Ausente 0,62 0,16 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICO BLANK, 199 Ausente Ausente 0,57 0,68 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA HENRICH PASSOLD, S/N Ausente Ausente 1,02 0,42 0,8 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL GUENTHER, 585 Ausente Ausente 0,58 0,9 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 

11285 Ausente Ausente 0,93 0,48 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIRÃO SOUTO, 1566
Não 

realizada
Não 

realizada 0,82 0,33 0,9 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAV KOCH, 66 Ausente Ausente 0,69 0,53 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO, 1976 Ausente Ausente 0,82 0,58 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALERIO VALIN, 250 Ausente Ausente 0,72 0,85 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VALE DO SELKE GRANDE, 

2200 Ausente Ausente 0,69 0,22 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA FRIEDRICH SCHEIWE, S/N Ausente Ausente 0,61 0,39 0,9 Sim

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPINAS 376 Ausente Ausente 0,59 0,68 0,6 Sim 7,7

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DO SUL Ausente Ausente 0,54 0,71 Sim 7,9

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 116 KM 207 Ausente Ausente 0,52 0,5 0,6 Sim 7,9

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BANDEIRANTES Ausente Ausente 0,32 0,59 Sim 7,7

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 116 KM 209 Ausente Ausente 0,16 0,53 0,7 Sim 7,5

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA 428 Ausente Ausente 0,39 0,36 0,7 Sim 7,6

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JALISCO Ausente Ausente 0,63 0,65 0,6 Sim 7,7

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO 1204 Ausente Ausente 0,72 1,1 Sim 7,6

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 03/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
FRANCELIZIO OLIVEIRA DA 

SILVA Ausente Ausente 1,27 1,58 0,9 Sim 6,4

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOTA WALTER Ausente Ausente 1,11 1,17 0,9 Sim 6,5

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PEDRO ANTONIO 

CASAGRANDE Ausente Ausente 1,17 0,7 1 Sim 6,4

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NERY CARLOS LUTZ Ausente Ausente 1,05 1,5 Sim 6,5

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,09 1,45 1 Sim 6,6

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELIDIO PEREIRA Ausente Ausente 1,02 1,3 Sim 6,4

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 30 DE MARÇO Ausente Ausente 1,07 1,12 1 Sim 6,4

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NELCI NUNES DO 

AMARAL Ausente Ausente 1,05 1,34 Sim 6,5

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CRAS
Não 

realizada
Não 

realizada 0,57 Sim 7,22

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RESTAURANTE DO SERGIO
Não 

realizada
Não 

realizada 1 Sim 6,86

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA NA RUA DAS POUSADAS
Não 

realizada
Não 

realizada 1,05 Sim 7,34

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA DO TIAGO Ausente Ausente 0,08 0,46 Sim 6,15

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MERCADO REIS Ausente Ausente 1 0,39 Sim 6,88

PRAIA GRANDE SAA SAMAE 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MERCADO SCHEFFER Ausente Ausente 0,75 0,64 Sim 6,18

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ETA RIO DAS ANTAS Presente Presente 0,49 1,36 0,4 Sim 7,4

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JACOB WILLI BALDO 

HARTMANN / CASA BIDLER
Não 

realizada Ausente 0,96 6,06 0,4 Sim 7,3

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MATO GROSSO/CASA 

LEANDRO Ausente Ausente 0,01 0,61 0,6 Sim 7,8

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 12/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA COOPERVIL /RUA AVAI Ausente Ausente 1,09 43,75 Sim 6,8

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DO COMERCIO/PADARIA 

DA DIRCE Ausente Ausente
<LQ (entre 

LD e LQ) 57,55 Sim 6,9



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

RIO DAS ANTAS SAA SAA GRAMADOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 135/ CASA TANIA Ausente Ausente 0,7 0,9 Sim 6,2

RIO DAS ANTAS SAA SAA IPOMEIA 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BAR XAVIER/ RUA GETULIO 

VARGAS Presente
Não 

realizada 0,56 1,67 Sim 6,5

RIO DAS ANTAS SAA SAA IPOMEIA 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ETA IPOMEIA /RUA DA 

INDEPENDENCIA Ausente Ausente 0,86 1,76 0,3 Sim 5,8

RIO DAS ANTAS SAA SAA GRAMADOS 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ETA GRAMADOS / RUA XV DE 

NOVEMBRO Ausente Ausente 0,69 0,89 1,1 Sim 6,3

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 114 Ausente Ausente 0,22 0,58 Sim 7,6

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DA PRATA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DA PRATA Ausente Ausente 0,88 0,48 Sim 7,2

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DA PRATA 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DA PRATA Ausente Ausente 0,85 0,56 Sim 7,2

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPINAS Ausente Ausente 0,2 0,39 Sim 7,5

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 29 DE DEZEMBRO Presente Ausente 0,24 3,14 Sim 7,8

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,3 10,7 0,6 Sim 7,6

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALMIRANTE 

TAMANDARÉ Ausente Ausente 0,2 4,12 0,6 Sim 8

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 0,21 4,3 0,6 Sim 8

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA TIRADENTES Ausente Ausente 0,32 10,9 0,6 Sim 7,6

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ MORATELLI Ausente Ausente 0,22 4,06 Sim 8

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 19/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA CORNÉLIUS KNIEBELER Ausente Ausente 0,87 95,3 0,3 Sim 7,3

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,76 10,9 1,7 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,51 1,7 0,8 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,61 0,9 1,3 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,8 1 1,5 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,5 0,95 1,1 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL Ausente Ausente 0,34 5,44 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL Ausente Ausente 0,3
<LQ 

(entre Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,7 1,05 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,59 0,69 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,71 1,98 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,49 0,82 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente
<LQ (entre 

LD e LQ)
<LQ 

(entre Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,54 0,83 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,56 0,72 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,49 0,79 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,49 0,6 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,3 1,78 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,51 0,73 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,71 0,91 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NOVA BRASILIA Ausente Ausente 1,19 0,8 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODEIO 12 Ausente Ausente 0,69 0,7 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODEIO 12 Ausente Ausente 0,55 0,7 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODEIO 32 Ausente Ausente 1,28 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,23 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GAVEA Ausente Ausente 0,36 0,7 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GLORIA Ausente Ausente 0,44 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NOVA BRASILIA Ausente Ausente 0,42 0,7 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODEIO 50 Ausente Ausente 0,57 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GAVEA Ausente Ausente 0,34 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,23 Sim

RODEIO SAA ETA ASCURRA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,89 Sim

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MATHIAS LOCH Ausente Ausente 1,43 3,74 0,5 Sim 7,3

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO SANTUARIO Ausente Ausente 1,55 3,8 0,5 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO SANTUARIO Ausente Ausente 1,44 0,47 0,7 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO SANTUARIO Ausente Ausente 1,65 1,81 0,4 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ BERTOLI Ausente Ausente 2,36 0,95 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ BERTOLI Ausente Ausente 1,44 1,56 0,5 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESPÍRITO SANTO
Não 

realizada Ausente 1,57 2,65 Sim 6,6

SALETE SAI DAIAN JOSE ROSARIO 25/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RIBEIRÃO DO OURO Presente Presente 8,37 Não 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO Ausente Ausente 1,58 0,25 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO Ausente Ausente 1,56 2,17 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 18/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DONA MARGARIDA Ausente Ausente 1,56 2,07 Sim 6,5

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NELSON SCHUMOLER Ausente Ausente 0,5 0,9 0,9 Sim 6

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,4 1,92 0,9 Sim 6,2

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUVENTINO GOETTEN Ausente Ausente 1,1 0,82 0,2 Sim 6,2

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE ALVES DA SILVA Ausente Ausente 0,8 0,83 0,9 Sim 6

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VICENTE ALVES DA SILVA 

(MERCADINHO DO TREVO) Ausente Ausente 0,8 0,45 0,3 Sim 6,9



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LIRIS CEOLA (MECENICA 

DALCIO) Ausente Ausente 0,8 1,06 Sim 7,4

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,9 0,78 Sim 6,4

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NEREU RAMOS (POSTO 

COMBUSTIVEL) Ausente Ausente 0,4 0,92 Sim 8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO GOETTEN 

SOBRINHO (PREFEITURA) Ausente Ausente 0,3 1,03 Sim 7,8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,9 0,8 Sim 7,6

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISEM Ausente Ausente 1 1,1 Sim 7

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEM Ausente Ausente 0,6 0,9 Sim 6,9

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO GOETTEN 

SOBRINHO Ausente Ausente 0,6 1,01 Sim 6,2

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 24/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA HONORINO COMACHIO Presente Ausente 0,4 0,47 1,2 Não 8,5

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 24/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente 0,5 0,35 0,3 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 24/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BORTOLO NESPOLO Presente Ausente 0,4 0,2 1,1 Não 8,5

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 24/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV; JOÃO CORSO Ausente Ausente 0,4 0,25 1,2 Não 8,5

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 24/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente 0,4 0,1 0,3 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 24/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente 0,4 0,3 Não 8,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VIGANDO KOCH, 69 - 
CAMARA DE VEREADORES Ausente Ausente 1,32 0,79 1 Sim 7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA PAULO MULLER, S/N Ausente Ausente 1,35 0,87 1 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ESTEVÃO BUSCHLE, 2800 

- 25 DE JULHO - CEMITÉRIO Ausente Ausente 0,46 1,35 1 Sim 6,9

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DOS FERROVIARIOS, S/N 
- RIO VERMELHO ESTAÇÃO - Ausente Ausente 0,77 0,97 Sim 6,9

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA SCHRAMM, 3670 - 

SCHRAMM - VERDUREIRA Ausente Ausente 0,72 0,64 1 Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS MUHLMANN, 

2770 Ausente Ausente 0,94 0,58 Sim 7,1

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA KARL WILHERM 

BENDELIN, 400 - BRASILIA - Ausente Ausente 0,81 1,43 Sim 7,1

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA DONA FRANCISCA 

S/N - DONA FRANCISCA - Ausente Ausente 0,95 0,7 Sim 6,9

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA FUNDÃO, 1171 - 
FUNDÃO - BAR DO DORI Ausente Ausente 1,06 0,53 Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD SC 418, 1780 - 

PROGRESSSO - FLASH PACK Ausente Ausente 0,83 0,82 Sim 7,4

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 16/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA AMANDO RUDNICK, 589 

- MATO PRETO - Ausente Ausente 1,04 0,78 Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MIGUEL HUBL, 200 - 

LENÇOL - POSTO DE SAUDE Ausente Ausente 0,88 0,53 Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VIGANDO KOCH, 251- 

CENTRO - PISCINA MUNICIPAL Ausente Ausente 0,95 0,49 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JORGE LACERDA, 75 - 

CENTRO PREFEITURA 
Não 

realizada Ausente 1,24 0,78 Sim 7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GOVERNADOR PEDRO 

IVO, 43 - 25 DE JULHO - Ausente Ausente 1,49 0,52 1 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MATHIAS NOSSOL, 2027 

- SERRA ALTA - KIV Ausente Ausente 0,9 0,62 0,9 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CONDE D'EU, 611 - 

ALPINO - SALÃO DE Ausente Ausente 0,68 0,6 Sim 6,6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FRANCISCO ECKESTEIN, 
S/N - ALPESTRE - MERCADO Ausente Ausente 0,78 0,48 Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DA URCA, 970 - URCA - 

EXPRESSO SÃO MIGUEL Ausente Ausente 0,48 0,47 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PAPANDUVA, 365 - 

CRUZEIRO - POSTO DE SAUDE Ausente Ausente 1,03 0,58 1 Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA AMANDO RUDNICK, 589 

- MATO PRETO - Ausente Ausente 0,74 0,46 Sim 6,5

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO T SOBRINHO
Não 

realizada
Não 

realizada 0,73 0,83 Sim

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO ANDREGTONE 120 Ausente Ausente 0,27 0,7 Sim

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ANASTACIO MACHADO 

CENTRO
Não 

realizada
Não 

realizada 0,31 0,52 0,5 Sim

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ANASTÁCIO MACHADO 

CENTRO Ausente Ausente 0,11 0,52 Sim

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: JOSÉ ACACIO 

DELMONEGO CENTRO Ausente Ausente 1,95 0,66 Sim

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: EUSTÁQUIO AGUIAR 

SANTA LUZIA Presente Ausente 0,11 0,52 Sim

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: SERAFIM RONCHI 

SANTA CRUZ Ausente Ausente 1,21 0,54 1 Sim

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: MARLUCI MELO SANTA 

CRUZ Ausente Ausente 0,63 0,5 1 Sim

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ROMARIO DE SOUZA 

PORTO DO ITAPERIÚ Presente Ausente 0,26 0,51 0,5 Sim

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 26/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: ALCIDES MELO SANTA 

CRUZ Ausente Ausente 1,02 0,51 1 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAIME GRUNDLER Ausente Ausente 1,84 0,6 Sim

SAO JOAO DO SUL SAI ENEDINA CARDOSO DOS SANTOS 10/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL ESTRADA GERAL Presente Ausente 1,11 Não

SAO JOAO DO SUL SAI LUCI DOS SANTOS MACIEL ALVES 10/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL ESTRADA GERAL Presente Ausente
<LQ 

(entre Não

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ALVARO ALEXANDRE 

CARDOSO Ausente Ausente 1,11 0,1 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAA VILA CATARINA 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 290 Ausente Ausente 0,49 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,32 0,6 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIZ SCANDOLARA Ausente Ausente 1,81 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,45 0,6 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAA VILA CATARINA 11/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSÉ MANOEL DE MATOS Ausente Ausente 0,63 Sim

SAO JOAO DO SUL SAI LOURIVAL RAMOS DA SILVA 11/01/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL ENCRUZO Ausente Ausente 0,43 Não

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 10/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VIRGILIO BORABA Ausente Ausente 1,28 0,6 Sim

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CORONEL BERTASO Ausente Ausente 0,2 0,4 0,7 Sim 7,5

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,49 0,9 0,7 Sim 7,2

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA VIA PARK Ausente Ausente 0,87 0,5 0,7 Sim 7,1

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS
Não 

realizada
Não 

realizada 0,1 Sim 7,7

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME HACK Ausente Ausente 0,29 0,35 Sim 6,9

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OSVALDO SANTIN Ausente Ausente 0,28 0,35 0,6 Sim 7,3



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,17 0,35 0,7 Sim 6,9

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUI BARBOSA Ausente Ausente 1,43 1,7 Sim 7,1

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MONTE CASTELO Ausente Ausente 1,23 0,5 Sim 7,1

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME HACK Ausente Ausente 1,38 0,45 Sim 6,7

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 0,23 0,34 Sim 7,7

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TIRADENTES Presente Ausente 1,44 0,7 Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAI POCO PORTAL DO SOL 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA DAS JABUTICABAS Presente Ausente 0,3 Não 8

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BERNARDO GUILHERME 

SCHMOELLER Presente Ausente 0,5 0,86 1 Sim 6,8

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV:FREDERICO SCHUMACHER Presente Ausente 0,5 0,74 1 Sim 6,9

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROJETADA Presente Ausente 0,5 0,84 1 Sim 6,8

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 19/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIOSCHOTTEN Presente Ausente 0,5 0,76 1 Sim 6,8

SAO MARTINHO SAI CENTRO 20/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Presente Não

SAO MARTINHO SAI CENTRO 20/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA ANTONIOSCHOTTEN Presente Presente 0,39 Não 6,8

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO 

CENTRO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PRAÇA LEOPOLDO FCO 

KRETZER Presente Presente 0,3 4,21 0 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FREI ATICO ENING- 

FRENTE OFICINA MARCIO Presente Ausente 0,3 15,2 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO 

CENTRO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FRENTE EEB GAMA ROSA Ausente Ausente 0,3 7,16 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO VILA 

JUNCKES 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERAL VILA JUNCKES Presente Presente 0,3 2,77 0,1 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO 

CENTRO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FRENTE CRECHE MUNICIPAL Presente Presente 0,3 5 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE SILVEIRA- FRENTE 

ESCOLA STA TERESA Presente Presente 0,25 2,68 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO BOA 

PARADA 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DAS ORQUIDEAS - 

FRENTE CASA ARNO Ausente Ausente 0,35 3,47 0,3 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO BOA 

PARADA 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO STAHELIN- FRENTE 

CASA LIA Ausente Ausente 0,35 1,04 0,3 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BERTOLINO MANOEL 

DUTRA - FRENTE CASA 
Não 

realizada
Não 

realizada 0,3 7,79 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO RAULINO 
ZIMERMANN -FRENTE Presente Ausente 0,25 2,62 0,3 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO 

CENTRO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA HENRIQUE GUESSER - 

CASA CRISTIANE HOFFMANN Ausente Ausente 0,2 10,4 0,2 Sim

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 04/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
VEREADOR MANSUETO 

ZANOTTO Ausente Ausente 0,05 0,8 0,3 Sim

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA DOUTOR JOSÉ LEAL 

FILHO Presente Presente 1,04 1,9 Sim

SUL BRASIL SAC JESUITA ALTA 04/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA JESUÍTA ALTA Ausente Ausente 0,58 0,2 0,1 Não

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE JUSCELINO Ausente Ausente 0,69 5,5 Sim

SUL BRASIL SAC ALTO DA SERRA 04/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO DA SERRA Ausente Ausente 0,31 17 Não

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE JUSCELINO Ausente Ausente 1,25 3,5 0,7 Sim

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 04/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
VEREADOR MANSUETO 

ZANOTTO Ausente Ausente 2,2 4,74 1,2 Sim 7,22



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 04/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VEREADOR ABEL SAUER Ausente Ausente 0 1,25 0,2 Sim

TAIO SAA ETA PASSO MANSO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 11,5 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,31 Sim

TAIO SAA ETA PASSO MANSO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 72,3 1,3 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,45 <LD Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,59 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,24 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,53 0,7 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,21 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,35 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,37 0,7 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,75 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,28 0,7 Sim

TAIO SAA ETA TAIO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,2 Sim

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARACAJU 60 Ausente Ausente 1,07 39,4 1 Sim 8,78

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMAZONAS 179 Ausente Ausente 0,98 3,01 0,4 Sim 8,41

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DE JANEIRO 433 Ausente Ausente 1,25 1,78 0,2 Sim 8,75

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JULIUS SCHEIDEMANTEL 

S/N Ausente Ausente 1,07 0,52 Sim 8,72

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARAMURU 131
Não 

realizada
Não 

realizada 0,9 3,04 Sim 8,4

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAX LOEWEN 84 Ausente Ausente 1,01 1,03 Sim 8,3

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELMUTH NAU 77 Ausente Ausente 1,11 2,52 Sim 8,3

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEROBA 45 Ausente Ausente 1,09 1,65 Sim 8,32

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARAJAS Ausente Ausente 0,91 3,07 Sim 8,35

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ LORENZ 3520 Ausente Ausente 0,6 0,77 Sim 8,15

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ LORENZ 2429 Ausente Ausente 0,87 3,85 Sim 7,98

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TUPINIQUIM 35 Ausente Ausente 0,87 5,33 Sim 8,35

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ LORENZ 4375 Ausente Ausente 0,63 0,76 1,1 Sim 8,1

TIMBO SAC
METISA METALURGICA 

TIMBOENSE SA 24/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FRITZ LORENZ 2442 Ausente Ausente 1,05 0,38 0,5 Sim 7,95

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MONTEIRO LOBATO 615 Ausente Ausente 0,73 2,07 Sim 7,89

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITAPEMA 141 Ausente Ausente 0,68 3,03 Sim 7,95

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ASCURRA 193 Ausente Ausente 0,73 0,43 Sim 7,92



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RICHARDT SCHUBERT 

345 Ausente Ausente 0,63 1,46 Sim 7,94

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTTO WOLTER 184 Ausente Ausente 0,58 2,7 Sim 7,92

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAUDADES 555 Ausente Ausente 0,6 0,2 1,5 Sim 7,92

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL LINHA 

FRAGNANI Ausente Ausente 1,22 0,33 Sim

TREZE DE MAIO SAI CENTRO 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - VALDECIR Ausente Ausente 1,06 Não

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FREDERICO BEZ 

FONTANA Ausente Ausente 0,3 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL MORRO DA 

ANTENA Presente Ausente 0,27 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IRENE ZANELATO 

MENEGALI Ausente Ausente 0,4 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL VILA MARIA Ausente Ausente 1,28 0,48 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARCOS DAMIANI, 

COHAB Ausente Ausente 1,12 0,17 Sim

TREZE DE MAIO SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL SALVAN - CEI 

TIA RAQUEL Ausente Ausente 1,03 0,28 0,8 Sim

TREZE DE MAIO SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL RIO 

VARGEDO - POSTO DE SAUDE Ausente Ausente 1,16 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA IMIGRANTES - 

PADARIA SARAH Ausente Ausente 0,21 Sim

TREZE DE MAIO SAI RIO VARGEDO 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL RIO 

VARGEDO- CASA ANTONIO Presente Presente 0,27 Não

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA INES MARTINHO DOS 

SANTOS Ausente Ausente 0,35 0,35 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE ALVES DOS SANTOS 

PASSOS Ausente Ausente 0,38 0,56 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 370 Ausente Ausente 0,29 0,89 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO HERCILIO 

MEDEIROS Ausente Ausente 0,28 0,37 0,8 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 370 Ausente Ausente 0,32 0,78 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL MEDEIROS Ausente Ausente 0,69 0,28 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO ROSA DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,42 0,43 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,66 0,68 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUGUSTO HULSE Ausente Ausente 0,8 0,53 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO FERNANDES LIMA Ausente Ausente 0,52 0,6 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO STEINHEUSER Ausente Ausente 0,88 0,72 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE NASCIMENTO DOS 

REIS Ausente Ausente 0,31 0,88 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE ITAMAR LUIZ 

COSTA Ausente Ausente 0,84 0,41 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CANDIDO DARELA Ausente Ausente 0,77 0,92 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 17/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA DORVINO CORADINI 

BAIRRO FABIO SILVA Ausente Ausente 0,73 0,56 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ORLANDINO PASSARELA Ausente Ausente 0,5 0,24 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PAULO SOUZA BRASIL 

198 Ausente Ausente 0,6 0,28 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MAURICIO ISRAEL 

LEMOS 735 Ausente Ausente 0,2 0,29 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO DE BONA Ausente Ausente 0,5 0,63 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARINO L DA SILVA Ausente Ausente 0,5 0,3 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBINO M DA MOTA 398 Ausente Ausente 0,5 0,33 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE MANOEL 

GARCIA269 Ausente Ausente 0,5 0,34 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIA ZACARON Ausente Ausente 0,5 0,56 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO GUAREZI Ausente Ausente 0,4 0,27 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TOMAZ S BRASIL 228 Ausente Ausente 0,4 0,35 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SORAIA F MAZZUCO 113 Ausente Ausente 0,1 0,25 0,8 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE BOTEGA 226 Presente Ausente 0 0,62 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARECHAL DEODORO 

2877 Ausente Ausente 0,4 0,29 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FORTUNATO BRUNATO 

118 Ausente Ausente 0,5 0,36 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RODOLFO BENTO 

RIBEIRO 152 Ausente Ausente 0,5 0,39 0,8 Sim

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 30/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 0,37 0,5 1 Sim 7,3

TUNAPOLIS SAA ETA FATIMA 30/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 0,89 2,2 Não 7,73

TUNAPOLIS SAA ETA SAO PEDRO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,36 0,4 Não 9,7

TUNAPOLIS SAA ETA SAO SEBASTIAO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,31 0,4 Não 9,8

TUNAPOLIS SAA ETA PITANGUEIRA 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,27 0,4 Não 9,9

TUNAPOLIS SAA ETA PITANGUEIRA 30/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 0,55 2,3 Não 7,26

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,36 0,6 1,2 Sim 7,56

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 30/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,31 0,9 1,6 Sim 7,53

TURVO SAI RODEIO DA AREIA 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Presente Não 6,8

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SÃO LUIZ Ausente Ausente 0,95 0,5 0,9 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 03/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETÚLIO VARGAS Ausente Ausente 0,95 0,45 0,8 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAI LINHA CONCORDIA 02/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CONCÓRDIA Presente Ausente 1,3 Não 7,8

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SÃO LUIZ Ausente Ausente 0,92 0,6 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CHAPECÓ Ausente Ausente 0,93 0,25 0,9 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAC
COMUNIDADE LINHA 

CONCORDIA 02/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CONCÓRDIA Presente Ausente 0,5 Não 9

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,9 0,25 0,9 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 02/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,92 0,15 0,8 Sim 7,3

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA RODOLFO 

ANDERMANN- BARBEARIA Ausente Ausente 0,9 1,6 0,6 Sim 6,6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BOANERGES PEREIRA DE 

MEDEIROS- COZINHA DO Ausente Ausente 0,9 1,59 0,6 Sim 6,7

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ADOLFO KONDER- 

VALDIR DESPACHANTE Ausente Ausente 1 5,79 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MANOEL S DE SOUZA- 

TOP BURGUER Ausente Ausente 1,1 5,33 Sim 6,9

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MANOEL INÁCIO VIEIRA- 

ESCRITÓRIO CELESC Ausente Ausente 1 3,28 0,7 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ADOLFO KONDER- 
STUDIO 49 ARQUITETURA Ausente Ausente 1 3,47 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ADOLFO KONDER- 

PRÉDIO VERDE FRENTE A Ausente Ausente 1,8 3,73 0,6 Sim 6,7

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA INVERNADOR- CASA 

BEGE PRÓXIMO PAULO Ausente Ausente 1 2,74 0,6 Sim 6,7

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 370- ROTA 370 Ausente Ausente 1,1 1,1 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ANTÔNIO 

FRANCISCO GHIZONI- SILVIA Ausente Ausente 1 3,18 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 31/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MANOEL SILVEIRA DO 

AZEVEDO- DIOVANA Presente
Não 

realizada 1 1,2 Sim 6,9

VARGEAO SAC POCO LINHA IZOTTON 25/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA IZOTTON Presente Ausente 0,3 Não 5,5

VARGEAO SAC LINHA URUMBEVA 25/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA URUMBEVA Presente Ausente 3,3 0,1 Não 7,4

VARGEAO SAC POÇO LINHA SANTO ANTONIO 25/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTO ANTONIO Presente Presente 0,13 0,8 0,1 Não 7,88

VARGEAO SAC LINHA SANTA CATARINA 25/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTA CATARINA Presente Ausente 0,2 Não 6,94

VARGEAO SAI ALEXANDRE LANDO 25/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTO ANTONIO Presente Presente 0,8 Não 7,99

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 21 DE ABRIL Ausente Ausente 0,2 3 0,8 Sim 8,1

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEGUNDO IZOTTON Ausente Ausente 1,24 8,6 Sim 7,59

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 21 DE ABRIL Ausente Ausente 0,15 5,4 Sim 7,42

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1º DE MAIO Ausente Ausente 1,87 8,5 Sim 6,59

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 25/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 21 DE ABRIL Ausente Ausente 0,4 4 0,8 Sim 7,28

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,66 0,28 1,4 Sim

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,8 0,58 1 Sim

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,66 0,28 1,5 Sim

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,53 0,27 Sim

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,48 0,29 Sim

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,23 0,49 1,4 Sim

VIDAL RAMOS SAI JOEL FRANZEN 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Ausente 7,44 Não

VIDAL RAMOS SAI JOSE LINO KRAUS 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente
Não 

realizada 2,42 Não

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 17/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,69 0,32 1,5 Sim

VIDAL RAMOS SAC BICA DA ÁGUA 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Ausente 0,29 Não

VIDAL RAMOS SAI GABRIEL SCMITZ 17/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente
Não 

realizada 0,53 Não



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

XANXERE SAC AMB SAO JORGE 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA ARAGUAIA, 1606 Ausente Ausente 0,67 0,15 Sim 9,4

XANXERE SAC AMB SAO JORGE POÇO II 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA TOCANTINS, 1873 Ausente Ausente 0,55 0,1 Sim 7,1

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE II 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JANDIR BARCELLOS 66 Ausente Ausente 1,22 0,1 0,7 Sim 6,9

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONSOLAÇÃO 343 Ausente Ausente 1,05 0,4 Sim 6,5

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE II 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FRANCISCO GIROLETTA 
449 - LOTEAMENTO FRANKE Ausente Ausente 0,79 0,2 0,6 Sim 6,4

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO S CAVALHEIRO 

275 Ausente Ausente 2,3 1,45 0,6 Sim 6,3

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE V 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DOMINGOS MARCA 288 

- LOTEAMENTO DHARMA Ausente Ausente 1,76 0,5 0,6 Sim 7,1

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LOURENÇO CAVAGNOLLI 

166 Ausente Ausente 2 0,2 0,6 Sim 6,3

XANXERE SAC AMB JARDIM TARUMA 09/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA PRIMAVERA 193 Ausente Ausente 0,37 0,15 Sim 6,9

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 09/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CORONEL PASSOS MAIA 

360 Ausente Ausente 1,61 0,8 Sim 6,4

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANILDO HENZEL 180 Ausente Ausente 1 0,6 Sim 6,4

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITACIR CRENONINI 563, Ausente Ausente 2 0,15 Sim 6,4

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALBINO CAVAGNOLLI 

843 Ausente Ausente 1,6 0,3 Sim 6,7

XANXERE SAC AMB BORTOLON 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JOAO PREZOTTO 259 Ausente Ausente 0,37 0,1 Não 7,6

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GERVASIO OPENKOSKI 

38 Ausente Ausente 1,9 0,2 Sim 6,5

XANXERE SAC AMB MATINHO 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MARTA RODRIGUES 95 Presente Ausente 0,46 0,1 Não 6,2

XANXERE SAC AMB DOS ESPORTES 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MANAUS 435 Ausente Ausente 0,21 0,2 Não 6,3

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 23/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO SIRENA 34 Ausente Ausente 2,6 0,4 Sim 6,7

XANXERE SAC
HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO 

POCO 02 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA CELESTINO DO 
NASCIMENTO 373 Ausente Ausente 0,85 0,2 Não 9,6

XANXERE SAC
HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO 

HRSP JUNCAO POCO 03 E 04 23/01/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA CELESTINO DO 
NASCIMENTO 373 Ausente Ausente 0,16 0,15 Não 8,6

ZORTEA SAA
POCO ARTESIANO BAIRRO 

IMIGRANTES 24/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ESTRADA PARA CASCALHEIRA Ausente Ausente 1,59 0,1 Não

ZORTEA SAA
POCO ARTESIANO BAIRRO 

CONCEICAO 24/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA JOSÉ PROTÁZIO 

MAGRINELLI Presente Ausente 1,17 <LD Não

ZORTEA SAA
POCO ARTESIANO COMUNIDADE 

DUAS PONTES 24/01/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA ANTONIO ZORTÉA 

PRIMO Presente Ausente 1,18 <LD Não

ZORTEA SAA
POCO ARTESIANO BAIRRO 

ANDORINHAS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA OTAVIANO O. 

FRANCESCHI Presente Ausente 1,14 Sim

ZORTEA SAA NOVO ZORTEA 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROJETADA D Presente Ausente 0,56 Não

ZORTEA SAA
POCO ARTESIANO BAIRRO 

ANDORINHAS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO ZORTÉA 

PRIMO Presente Ausente 1,02 <LD Sim

ZORTEA SAA
POCO ARTESIANO BAIRRO 

ANDORINHAS 24/01/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTUR ADOLFO SANTOS Presente Ausente 0,75 <LD Sim


