
* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,08 3,96 0,6 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,11 0,6 0,7 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,84 0,48 0,7 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,04 0,36 0,7 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,68 1,15 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,88 0,37 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,04 0,38 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,71 0,26 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,71 0,42 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,18 0,1 0,7 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,07 0,35 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,34 0,99 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,7 0,21 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,91 0,18 Sim 6,5

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CE ADOLFO HEDEL Ausente Ausente 0,51 1 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELE BAUER
Não 

realizada
Não 

realizada 0,77 0,6 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EVALDINO GALVANI Ausente Ausente 1,98 0,6 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRUNO PROCHNOW Ausente Ausente 0,82 0,6 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR FELDMANN Ausente Ausente 0,57 0,6 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA EDUARDO WILL Ausente Ausente 0,61 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA EDUARDO WILL Ausente Ausente 0,85 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 2 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,59 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS
Não 

realizada
Não 

realizada 0,5 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO JOÃO Ausente Ausente 0,66 Sim

AGROLANDIA SAA ETA AGROLANDIA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO Ausente Ausente 0,65 Sim

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VEREADOR JOÃO PEDRO 

TESTONI Ausente Ausente 0,19 1,06 0,9 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENAL MAÇANEIRO, 1526 Ausente Ausente 1,47 0,89 1,2 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO, 654 Ausente Ausente 1,33 0,87 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE NOVEMBRO, 225 Ausente Ausente 1,62 0,88 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO, 368 Ausente Ausente 0,74 41,3 0,9 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EGON RUDOLF, 851 Ausente Ausente 2,17 0,79 Sim 6,5
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AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VALMOR FRAGA, 49 Ausente Ausente 0,29 1,01 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIM STEDILE, 88 Ausente Ausente 0,58 0,94 1 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROGRESSO, 67 Ausente Ausente 1,27 1,45 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE NOVEMBRO, 1045 Ausente Ausente 1,45 0,84 1 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEOPOLDO DA CUNHA, 40 Ausente Ausente 1,33 0,86 Sim 6,5

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 16/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,9 0,67 0,7 Sim 7,1

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA MORTUÁRIA Ausente Ausente 0,88 0,7 0,7 Sim 7,3

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO GERONIMO GUESSER Ausente Ausente 1,16 2,01 0,5 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NILTON OLEGARIO SCHMITZ Ausente Ausente 0,98 0,88 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DE FATIMA Ausente Ausente 1,54 1,42 0,5 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO PEDRO 

SCHERER Ausente Ausente 0,3 0,77 0,5 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 06 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 2,17 1,03 0,5 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LPURENÇO VALDEMIRO 

RIOS Ausente Ausente 1,33 0,87 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO JOSE 

ZIMMERMANN Ausente Ausente 1,29 1,61 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,79 0,88 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA JOAO FREERICO 

MARTENDAL Ausente Ausente 1,24 6,89 0,6 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 06 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,22 1,11 Sim

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 10/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA MILITAO JOSE 

COELHO Ausente Ausente 1,57 0,74 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. FLOR DE LARANJEIRAS 

(POSTO DE SAÚDE) Ausente Ausente 1,1 0,69 0,7 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ESTRELA DO NORTE 

(IGREJA) Ausente Ausente 1,71 1,14 0,9 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. VEREADOR MANOEL 

COSTA (CRECHE) Ausente Ausente 1,43 1,1 0,9 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. DAS PALMAS 

(COMERCIO) Ausente Ausente 1,05 0,55 0,7 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. CAETANO LUMMERTZ 

1399 Ausente Ausente 1,62 0,94 0,6 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. IRACY LUCHINA 711 Ausente Ausente 2,85 0,96 0,6 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ALBINO PEREIRA DE 

SOUZA 1290 Ausente Ausente 1,6 0,75 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. MANOEL BORGES LOT. 
MAMONAS 469 (MERCEARIA Ausente Ausente 1,7 0,62 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. CARLOS CARDOSO 262 Ausente Ausente 1,65 0,62 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. CORONEL JOÃO 

FERNANDES (CARTORIO) Ausente Ausente 1,07 1,63 0,6 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. MARTINS SILVEIRA LOT. 

JARDIM IPÉS Ausente Ausente 1,2 0,64 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. SAVATO ORIGE 446 Ausente Ausente 1,2 0,55 Sim

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. VALMIRO MANOEL 
GONCALVES (POSTO DE Ausente Ausente 2,9 0,63 Sim
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ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. PASSO FUNDO 

(COMERCIO) Ausente Ausente 2,8 0,82 Sim

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. JULIO DE CASTILHO 

(RESIDENCIA) Ausente Ausente 2,95 0,79 Sim

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. DAS BROMELIAS LOT. 

PAIQUERE Ausente Ausente 1,6 0,55 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ANTONIO RAUPP 

(POSTO DE SAÚDE) Ausente Ausente 1,56 0,61 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. ANGELINO BOFF 

(RESIDENCIA) Ausente Ausente 1,15 0,64 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
TRAVESSA ANGELINO BOPP 

(ESCRITORIO) Ausente Ausente 1,1 0,69 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. MARCELINO VANTEIRO 

NICHELE 35 Ausente Ausente 1,52 0,65 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. MANOEL ROCHA 

(RESIDENCIA) Ausente Ausente 1,65 0,87 Sim

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA. VEREADOR DOMINGOS 
COSTA EM FRENTE DO 480 Ausente Ausente 1,4 0,68 Sim

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GALDINO NESI - CASA DA 

CULTURA Ausente Ausente 0,68 2,06 0,8 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA S BIAVA - CAMPO Ausente Ausente 0,52 0,92 0,7 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE AUGUSTINHO - 

GINASIO Ausente Ausente 0,61 1,18 0,9 Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 15/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
RUA XV DE NOVEMBRO - 

POSTO SERIBA Ausente Ausente 0,72 1,51 0,8 Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VIDEIRA Ausente Ausente 0,49 0,96 0,8 Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 15/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA ORLANDO ZARDO Ausente Ausente 0,67 1,37 0 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 15/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA FRANCISCO NAVA - UBS Ausente Ausente 0,64 0,95 Sim 7,6

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 15/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA JACOB CASALETTI Ausente Ausente 0,52 1,99 Sim 7,4

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DE LURDES Ausente Ausente 1,84 0,18 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE QUESTOR DE 

BARROS Ausente Ausente 0,26 Sim 7,2

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA TIMBO (EMPRESA 

TRANSIT JEANS) Ausente Ausente 1,99 0,37 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INDAIAL Ausente Ausente 2,25 0,19 0,8 Sim 7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA BARBARA Ausente Ausente 2,25 0,24 Sim 6,7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIRAO SAO PAULO Ausente Ausente 2,04 0,16 Sim 7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DE LURDES Ausente Ausente 1,26 3,27 0,8 Sim 7,1

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILA NOVA Ausente Ausente 2,4 0,26 Sim 6,7

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENJAMIN CONSTANT Ausente Ausente 2,02 0,27 0,8 Sim 6,9

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 14/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA EMILIO ROZZA Ausente Ausente 0,2 0,7 Sim

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUCIO DE MARCHI Ausente Ausente 1,02 0,64 1 Sim 7

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ERNESTO BECK Nº718 Ausente Ausente 0,72 1,58 0,7 Sim 8,1

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 14/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA: ELIZIER VIEIRA 
PAMPLONA NºS/N Ausente Ausente 0,79 0,53 0,7 Sim 7,8

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: FILEMONN 

ZIMMERMANN NºS/N Ausente Ausente 0,74 1,12 0,7 Sim 7,9
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ATALANTA SAA ETA ATALANTA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: XV DE NOVEMBRO Nº629 Ausente Ausente 0,69 1,74 0,7 Sim 7,6

ATALANTA SAC
CAPELA DONA LUIZA PONTO 1 

DONA LUIZA SALTA Z 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DONA LUIZA Presente Ausente 31 0,45 Não 6,7

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SÃO JOSÉ Nº144 Ausente Ausente 0,59 0,75 0,7 Sim 6,9

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JOSÉ PAGLIOLI Nº144 Presente Ausente 0,72 1,06 Sim 6,9

ATALANTA SAC
ESCOLA RIBEIRAO MATILDE 

PONTO 1 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL RIBEIRÃO 

MATILDE Nº S/N Presente Ausente 0,43 0,52 Não 6,4

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALTER GUBIN 236 Ausente Ausente 0,26 1,34 0,6 Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FARROUPILHA - POSTO 

WALTER DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,36 0,71 Sim 7,3

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAI SAI27 JOAO BATISTA DE SOUZA 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA P Presente Ausente 1,45 Não 8,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CAÇAMBA - POSTO DE 

SAÚDE Ausente Ausente 0,22 0,56 Sim 7,8

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA 5665 Ausente Ausente 0,31 0,57 Sim 7,4

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HORTÊNCIO DUTRA Ausente Ausente 0,42 0,67 0,8 Sim 7,3

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALERIANO C. DA SILVA Ausente Ausente 0,77 0,74 Sim 7,2

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL Ausente Ausente 0,6 1,79 0,8 Sim 7,1

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EURIDES MACHADO UBS 

EDEVAL CAETANO Ausente Ausente 0,23 0,56 Sim 7,4

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ESTER DE BEM PEREIRA 

341 Ausente Ausente 0,49 1,04 0,8 Sim 7,1

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
POSTO DE SAÚDE PAULO 

LUPIN Ausente Ausente 0,58 1,67 Sim 7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA CENTRAL RUA SCAINI Ausente Ausente 0,56 2,94 0,7 Sim 7,2

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,55 0,77 0,5 Sim 6,3

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,35 0,6 Sim 6,3

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 3,87 0,56 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,64 1,67 0,6 Sim 6,3

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,07 0,79 0,5 Sim 6,4

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,48 0,64 Sim 6,3

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,91 0,58 Sim 6,3

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,77 0,67 Sim 6,3

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,4 0,89 Sim 6,3

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,2 0,45 Sim 6,2

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,57 0,53 0,5 Sim 6,2

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 3,74 0,74 0,6 Sim 6,3

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PESCADA, 465 Ausente Ausente 0,12 1,53 Sim 8,32

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ADEMAR PEDRO 

RIBEIRO, 80 Ausente Ausente 2,2 1,24 Sim 8,12



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VICTOR ZIMMERMANN, 

19 Ausente Ausente 1,26 2,22 0,6 Sim 8,22

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SANTA CATARINA, EM 

FRENTE AO 15 Ausente Ausente 1,04 0,8 Sim 8,19

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA EMANOEL PINTO, 

1600 Ausente Ausente 0,45 0,87 Sim 8,36

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALFREDO LEONARDO, AO 

LADO DO 352 Ausente Ausente 2,2 0,91 0,6 Sim 8,25

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IVONE MARIA PIRES, 246 Ausente Ausente 0,85 0,73 0,5 Sim 8,3

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO DE DEUS 

CARVALHO, 968 Ausente Ausente 1,05 1,36 Sim 8,17

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ABILIO MANOEL DE 

BORBA, 900 Ausente Ausente 2,2 0,71 Sim 8,13

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 414, 1694 Ausente Ausente 1,33 1,4 Sim 8,09

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LAGOSTA, 605 Ausente Ausente 1,68 1,53 Sim 1,68

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SAMBAQUI, 318 Ausente Ausente 1,31 1,17 Sim 8,47

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO HOLZ, 683 Ausente Ausente 1,27 6,81 Sim 8,38

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VEREADOR ALTAIR DE 

SOUZA, 10 Ausente Ausente 2,07 0,71 0,6 Sim 8,28

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA EMANOEL PINTO, 

608 Ausente Ausente 2,2 0,43 Sim 8,33

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA NEREUS RAMOS, 

1930 Ausente Ausente 1,62 0,62 0,5 Sim 8,3

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUDGERO CAETANO 

VIEIRA, 193 Ausente Ausente 0,38 0,41 Sim 8,35

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL FERREIRA, 354 Ausente Ausente 1,48 0,31 Sim 8,35

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARVALHO, SN Ausente Ausente 2,2 4,21 Sim 8,31

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA GETULIO VARGAS, 

525 Ausente Ausente 1,19 0,82 Sim 8,32

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAI SILVIO GOEDERT 22/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ausente Ausente Não

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente Sim

CAIBI SAC
LINHA SAO ROQUE FAITA PONTO 

22 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA SÃO ROQUE ( DIRETO 

DO POÇO) Presente Ausente 0,66 Não

CAIBI SAC
PROJETO DE PROTECAO DE 

FONTES 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA SÃO ROQUE ( FABRICA 

DE MORANGOS ) Presente Ausente 0,61 Não

CAIBI SAC ETA PLANALTINA 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA PLANALTINA 

(RESIDENCIA , TORNEIRA DE Presente Ausente 0,2 2,84 0,1 Não 8,7

CAIBI SAC
LINHA SAO JORGE SITIO GABRIEL 

PONTO0 16 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA SÃO JORGE PONTO16( 

APOS CAIXA DE Presente Presente 2,61 Não 7,5

CAIBI SAC
PROJETO DE PROTECAO DE 

FONTES 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Presente 2,16 2,16 Não



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CAIBI SAC ETA PLANALTINA 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA PLANALTINA ( ESCOLA 

DA COMUNIDADE) Presente Presente 0,3 5,3 Não 7,5

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: DOS IMIGRANTES ( 
PREFEITURA MUNICIPAL) Ausente Ausente 0,28 1,2 0,6 Sim 6,5

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: DOS IMIGRANTES 

(BEBEDOURO ) Ausente Ausente 0,39 0,65 Sim

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA: SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS Ausente Ausente 1,36 0,7 Sim 6,9

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: DAS ACACIAS Ausente Ausente 1,17 0,6 Sim 7,3

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,16 Sim 8,5

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PORTO ALEGRE Ausente Ausente 1,02 1,16 0,7 Sim 7,1

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FELIPE CLEMENTE Ausente Ausente 1,03 2,38 0,7 Sim 7,3

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JESUINO ANASTACIO 

PEREIRA Ausente Ausente 0,57 0,93 0,7 Sim 7,1

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BELO HORIZONTE Ausente Ausente 0,65 0,82 0,8 Sim 7,4

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,84 1,07 0,8 Sim 7,4

CAMBORIU SAA
SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SÃO PAULO Ausente Ausente 0,99 0,81 0,8 Sim 7,3

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAL 235 Ausente Ausente 1,53 0,6 1 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO JOAO BATISTA 1041 Ausente Ausente 0,85 0,95 1 Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA PADRE ALFREDO SN Ausente Ausente 1,1 0,98 1 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CRUZ 405 Ausente Ausente 1,01 1,16 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENITO ZANDONA 1228 Ausente Ausente 1,3 0,98 1 Sim 7,1

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BENITO ZANDONA 1380 Ausente Ausente 1,27 0,89 Sim 7,1

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VIRGILIO ANTUNES DE 

SOUZA 420 Ausente Ausente 1,37 1,4 1 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA JK (RESTAURANTE 

TEMPEIRO CASEIRO) Ausente Ausente 1,2 1,08 1 Sim 6,8

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DO SUL 31 Ausente Ausente 1,52 1,32 Sim 7,2

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VIRGILIO ANTUNES DE SOUZA 

05 Ausente Ausente 0,71 1,19 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE BELA VISTA 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL (BAR DA 

PRA;A) Ausente Ausente 0,85 0,95 Sim 7,1

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE DAL PAI 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTINHO DO DAL PAI Ausente Ausente 0,83 0,8 Sim 7,7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE DAL PAI 16/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 0,88 0,98 Sim 7,5

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE BOA ESPERANÇA 16/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,02 1,42 Sim 7

CANOINHAS SAI
ERM PROF EDEMITA CONCEICAO 

ROSA 06/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
LOCALIDADE DE PAULA 

PEREIRA Ausente Ausente 0,73 Não 5,77

CANOINHAS SAI EBM ACHILES PAZDA 06/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
ESTRADA GERAL DO RIO DO 

PINHO Presente Presente 1,32 Não 6,74

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTAVIO TABALIPA 674 Ausente Ausente 1,42 1,01 1,6 Sim 6,67

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JULIO CORREA DA COSTA 

737 Ausente Ausente 1,55 1,2 Sim 6,71

CANOINHAS SAI
ERM PROF EDEMITA CONCEICAO 

ROSA 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LOCALIDADE DE PAULA 

PEREIRA Presente Ausente 0,97 Não 5,81



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
EST JOÃO LEANDRO 

GONÇALVES 499 Ausente Ausente 0,96 0,94 1,4 Sim 6,76

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JULIO BUDANT NETO 

1719 Ausente Ausente 1,41 1,34 Sim 6,48

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BENJAMIN CONSTANT 

1429 Ausente Ausente 1,17 0,87 1,1 Sim 6,54

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA DONA FRANCISCA 

705 Ausente Ausente 1,43 1,78 0,9 Sim 7,09

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FREI MENANDRO KAMPS 

1598 Ausente Ausente 1,13 0,6 1,1 Sim 6,78

CANOINHAS SAI EBM BARRA MANSA 27/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
ESTRADA GERAL BARRA 

MANSA Presente Presente 3,91 Não 8,17

CANOINHAS SAI EBM BARRA MANSA 27/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
ESTRADA GERAL BARRA 

MANSA Presente Presente 4,51 Não 7,76

CANOINHAS SAI
CEI SANTA BARBARA 01 POCO 

ARTESIANO 27/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
ESTRAGA GERAL DIO DOS 

PARDOS Presente Presente 1,99 Não 10,05

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALVARO SOARES 

MACHADO 230 Presente Presente 0,63 1,19 Sim 6,96

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VEREADOR JOAO 

ALEXANDRINA 15 Ausente Ausente 0,46 1,48 0,9 Sim 7,31

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADÃO TYSKA 88 Presente Ausente 0,86 1,15 0,9 Sim 7,22

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO WATZKO 1012 Ausente Ausente 0,08 1,05 Sim 6,65

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO WATZKO 190 Ausente Ausente 0,79 13,3 Sim 6,84

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ERNESTO HACHMANN, 1427 Ausente Ausente 1,02 1,13 1,2 Sim 7,34

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARMELO ZOCCOLI, 2155 Ausente Ausente 0,94 0,57 1,2 Sim 7,16

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ADELMO BIAVATTI, 213 Ausente Ausente 1 0,86 1,2 Sim 7,14

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANSELMO TOALDO, 334 Ausente Ausente 0,73 1,13 1,2 Sim 7,16

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SILVIO ZENERE, 87 Ausente Ausente 1,09 0,93 1,1 Sim 7,14

CAPINZAL SAI CLUBE COLINA 15/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
DONA MARCIA MARGARIDA 

SANTOS, S/N Ausente Ausente 3,13 Não 6,74

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARILDA BERTAIOLI, S/N Presente Ausente 0,72 1,11 Sim 6,97

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEONILDO BORTOLI, S/N Ausente Ausente 0,64 0,66 Sim 7,04

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRENO TOALDO, 528 Ausente Ausente 0,64 0,94 Sim 7,12

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 16 DE MAIO, 554 Ausente Ausente 0,66 1,16 Sim 7,17

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MARIA ODETE PARIZOTTO, 

S/N Ausente Ausente 0,77 1,06 Sim 7,17

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EMILIA BARISON, S/N Ausente Ausente 0,95 1,3 Sim 7,18

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VITORIO TONINI, 77 Ausente Ausente 1,15 1,18 Sim 7,23

CAPINZAL SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FRANCISCO HELT, 707 Ausente Ausente 0,78 1,34 Sim 7,22

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DON DANIEL HOSTIN Ausente Ausente 1,8 0,9 Sim

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO FABRIS Ausente Ausente 1,67 0,9 Sim

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,7 0,9 Sim

CELSO RAMOS SAC COMUNIDADE PAPA JOAO XXIII 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA PAPA JOÃO Presente Ausente 0,59 Não



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CELSO RAMOS SAC POCO LINHA FERRI 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA FERRI Presente Ausente 2,71 Não

CELSO RAMOS SAC
COMUNIDADE DE 
CACHOEIRINHA 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CACHOEIRINHA Ausente Ausente 0,61 Não

CELSO RAMOS SAC COMUNIDADE DE SANTA LUCIA 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ausente Ausente 0,68 Não

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 07/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA EDUARDO BARETTA Ausente Ausente Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO SN BOM PASTOR Ausente Ausente 1,05 0,56 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FLAVIO A SANDER N 282-

D SÃO LUCAS Ausente Ausente 0,93 0,57 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SÃO JOÃO BATISTA N 

140-D SÃO PEDRO Ausente Ausente 1,2 0,67 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PARÁ N 2170-E SÃO 

PEDRO Ausente Ausente 0,91 0,75 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CAMBARÁ N 14-D BOA 

VISTA Ausente Ausente 0,75 1,11 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO A TURATTI N 724-E Ausente Ausente 1,07 0,59 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO F SCHINEIDER N 

234-D BELVEDERE Ausente Ausente 1,15 0,4 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUAPORÉ N 2800-D Ausente Ausente 1,12 0,92 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARECHAL CANDIDO 

RONDON N 1839-E Ausente Ausente 0,95 0,44 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRLANDA N 310-E Ausente Ausente 0,98 0,47 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BORGES DE MEDEIROS N 

1341-E Presente Ausente 1 1,13 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOHN KENNEDY N 267-E Ausente Ausente 1,17 2,31 0,9 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GUARULHOS N 636-E 

PASSO DOS FORTES Ausente Ausente 1,2 1,08 1 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA EMÍLIO PALUDO N 32-D 

VILA REAL Ausente Ausente 0,93 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DEODORO DA FONSECA 

N 1310-D Ausente Ausente 1,11 0,74 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRIMO NISSOLA SN VILA 

REAL Ausente Ausente 0,97 5,23 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOHN KENNEDY N 1153-E 

PASSO DOS FORTES Ausente Ausente 1,14 1,14 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROMA N 1151-E LÍDER Ausente Ausente 1,04 2,71 0,9 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILA NOVA SN VILA RICA Ausente Ausente 1,1 0,31 0,8 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIA FAVARETTO N 

232-D TREVO Ausente Ausente 1,57 0,77 1 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,27 0,49 0,9 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIO ROMANINI N 

460-E BELVEDERE Ausente Ausente 1,19 0,41 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO VEDERTI 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NILO BONASSI N 81-E 

VEDERTI Ausente Ausente 1,44 0,51 0,9 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MOACIR MORO N 253-D 

EFAPI Ausente Ausente 1,23 2,54 0,6 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS GOMES N 1070-

E SÃO CRISTOVÃO Ausente Ausente 1,65 3,55 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ERNESTO BATISTA N 
1983-E ENGENHO BRAUN Ausente Ausente 1,19 24,8 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ARTUR COSTA E SILVA N 

218-E SÃO CRISTOVÃO Ausente Ausente 1,42 2,82 0,6 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARARAS N 965 EFAPI Ausente Ausente 1,18 0,74 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSÉ E PEDROSO SN 

EFAPI Ausente Ausente 1,25 2,93 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRUDENTE DE MORAIS N 

825-D SÃO CRISTOVÃO Ausente Ausente 1,61 1,13 0,7 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SÃO LOURENÇO DO 

OESTE N 558-E CRISTO REI Ausente Ausente 1,53 1,53 Sim

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PIRATUBA N 9999-D 

ALVORADA Ausente Ausente 1,48 1,66 0,7 Sim

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA ZELCI BÚRIGO JD ITALIA Ausente Ausente 0,72 1,08 0,5 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESF JARDIM ELIZABETH Ausente Ausente 1,38 4,11 0,6 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA CHAPECO 102 Ausente Ausente 0,16 0,78 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEI ZILDA BURIGO BOSA Ausente Ausente 2,5 11,73 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA FERNANDO FURLAN 

AO LADO 1327 Ausente Ausente 1,07 4,24 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIA DAJORI BETTIOL 
CASA ESQUINA EM FRENTE Ausente Ausente 0,35 0,72 0,6 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BOCRIL Ausente Ausente 0,3 1,1 0,6 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EPAGRI Ausente Ausente 1 1,65 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CORREIOS Ausente Ausente 0,93 1,65 0,6 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA 26 DE SETEMBRO 

VISTORIA VEICULAR Ausente Ausente 0,74 0,68 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMAVERA 389 Ausente Ausente 0,91 0,96 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ADELIA BURIGO 

OSELLAME Ausente Ausente 1,26 3,4 Sim 7,4

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARIA RANZAN, BAIRRO 

ROSA LINDA Ausente Ausente 0,67 4,46 0,8 Não 8,3

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO MARTINI, COHAB, 

CASA MINIMERCADO Ausente Ausente 0,58 0,76 0,7 Não 8

CORDILHEIRA ALTA SAI FONTE SILVIA 02/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA PILAO DE PEDRA, 

INTERIOR Ausente Ausente 0,46 Não 7,6

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA RUGERO BONIFACIO, 

CASA MULTIPLOUSO Ausente Ausente 0,78 0,38 0,6 Não 8

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FERMINO TOZZO, 
CENTRO, PREDIO CRAS Ausente Ausente 0,62 0,87 Não 7,9

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEI COLPANI, BELA VISTA Ausente Ausente 0,54 0,22 0,6 Não 8,1

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CELSO TOZZO, CENTRO, 

PREFEITURA Ausente Ausente 0,26 0,36 0,6 Não 7,9

CORDILHEIRA ALTA SAC
ASSOCIAÇÃO ÁGUA PURA 

FERNANDO MACHADO 02/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
CASA EM FRENTE A UNIDADE 

DE SAUDE Ausente Ausente 0,77 0,3 Não 8,2

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRA DE AMOLAR 440 Ausente Ausente 1,9 1,96 Sim 7

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO MAHNKE 355 Ausente Ausente 1,5 1,46 0,9 Sim 7

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROBERTO SEIDEL Ausente Ausente 1,6 1,82 Sim 7,1

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMEIRO DE MAIO Ausente Ausente 1,7 0,79 0,9 Sim 7,1

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA WILLY GERMANO 

GESSNER 1436 Ausente Ausente 1,9 1,36 Sim 7,1

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO MEES 1014 Ausente Ausente 2 0,95 Sim 6,9



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANO BOM 2034 Ausente Ausente 2 1,66 0,8 Sim 7,1

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE VICENTE SCHMITZ 

45 Ausente Ausente 1,7 1,8 0,8 Sim 7,1

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS 401 Ausente Ausente 2 1,75 Sim 7,1

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTTO HILLBRECHT 300 Ausente Ausente 2,1 1,38 Sim 6,9

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA AUGUSTO BORCHARDT 

336 Ausente Ausente 2,2 1,31 0,9 Sim 6,4

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO MEES 1915 Ausente Ausente 1,6 1,16 Sim 6,9

CORUPA SAA AGUAS DE CORUPA 3 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA BR 280, 255 Ausente Ausente 1,8 1,65 Sim 7

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEI PEQUENOS BRILHANTES Ausente Ausente 1,76 0,54 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEI CRIANÇA FELIZ Ausente Ausente 1,55 0,36 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA Ausente Ausente 1,69 1,37 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESCOLA NÚCLEO NÚMERO 

UM Ausente Ausente 1,74 0,48 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEI RAIO DE SOL Ausente Ausente 1,15 0,44 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SUPERMERCADO CIDADE 

ALTA Ausente Ausente 1,44 0,54 0,6 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
EEB PATRICIO JOAO DE 

OLIVEIRA Ausente Ausente 1,57 1,19 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EEF TIRADENTES Ausente Ausente 1,4 0,53 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEI SONHO DE ANJO Ausente Ausente 1,49 0,44 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO DE SAUDE SEDE Ausente Ausente 2,09 0,49 Sim

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEI PEQUENO PRINCIPE Ausente Ausente 1,55 0,38 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. LIONS Ausente Ausente 0,87 0,74 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS GOMES Ausente Ausente 1,44 0,86 1,2 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIZ DACOL Ausente Ausente 1,45 1,47 Sim

CURITIBANOS SAI ROQUE STANGERLIN 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Presente Ausente 1,96 Não

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENAL BRAULIO BNACELAR Ausente Ausente 1,59 1,23 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANÓPOLIS Ausente Ausente 1,68 0,94 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MATHEUS CONCEIÇÃO Ausente Ausente 1,86 1,2 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AURACÉLIA DE ANDRADE 

LEMOS Ausente Ausente 1,43 0,87 1 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER. PEDRO RONCHI Ausente Ausente 1,91 0,85 1 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER. LEONIDAS DE MORAES Ausente Ausente 1,29 0,95 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA JOSEFINA AMORIM Ausente Ausente 1,04 1,39 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SALOMÃO CARNEIRO DE 

ALMEIDA Ausente Ausente 1,48 0,68 1,1 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS GOETTEN Ausente Ausente 1,36 4,24 1,1 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml
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Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
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 0,7 < F < 1,0               
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GABS/DIVS/SE
S 421/2016)
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L) Fluoretação pH

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAPITÃO POTIGUARA Ausente Ausente 1,42 1,88 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALZERINO ROSA Ausente Ausente 1,29 1,13 Sim

CURITIBANOS SAA ETA DE CURITIBANOS 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAXIMINO DE MORAES Ausente Ausente 1,56 2,19 Sim

DOUTOR PEDRINHO SAI HELIO PIZETTA 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA SANTA CATARINA 1891 Ausente Ausente 0,86 Não 5

DOUTOR PEDRINHO SAI REIWALD SIMA 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA APARECIDA Presente Ausente 0,49 Não 6,1

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CHAPECOZINHO Ausente Ausente 1,61 0,99 0,5 Não 7,7

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 09/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA LINHA MANDURI Ausente Ausente 1,63 0,43 0,5 Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TOLDINHO N 176 Ausente Ausente 1,63 0,34 Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 19 DE JULHO Ausente Ausente 1,63 0,73 0,5 Não 7,8

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 19 DE JULHO Ausente Ausente 1,63 0,53 Não 7,8

ENTRE RIOS SAC POCO LINHA LIMEIRA 09/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA LIMEIRA Ausente Ausente 0,9 0,4 Não 7,2

ENTRE RIOS SAI SAI IRIS CARBONARI 09/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA LIMEIRA Presente
Não 

realizada 0,45 Não 7,1

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PERGENTINO ALBERICI N 

35 CENTRO Ausente Ausente 1,6 0,25 0,5 Não 7,8

ERMO SAI SAI DO MORRO DO SOARES 13/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Ausente 1,81 Não 6,5

ERMO SAI SAI V ALEGRE 13/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LARISSA Presente Ausente 0,76 Não

ERMO SAI SAI DO CENTRO 13/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA MARGARETE Presente Presente 2,55 Não

ERMO SAI SAI V ALEGRE 13/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Ausente 28 Não

ERMO SAA TURVO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,8 0,84 0,5 Sim 7,5

ERMO SAA TURVO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1 0,84 0,5 Sim 7

ERMO SAA TURVO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1 0,52 0,5 Sim 6,4

ERMO SAI SAI DO GARAPUVU 13/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ausente Ausente 0,75 Não 7

FLORIANOPOLIS SAA
DISTRIBUIDORA DE AGUA 

NASCENTE DA ILHA 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 406 6073 Ausente Ausente 0,3 1,67 0,6 Sim

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CURITIBA Ausente Ausente 0,47 0,63 0,7 Sim 7,2

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO CELLA, 585 Ausente Ausente 0,71 0,42 0,7 Sim 7,2

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,73 0,29 0,7 Sim 7,3

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,69 0,25 0,6 Sim 7,3

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO CELLA Ausente Ausente 0,75 0,28 Sim 7,3

FORMOSA DO SUL SAC
POCO ARTESIANO CIDADE DE 

FORMOSA DO SUL 09/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Ausente 0,14 Não 7,5

FORMOSA DO SUL SAA FORMOSA DO SUL UNIDADE I 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 157 Ausente Ausente 0,64 0,53 0,7 Sim 7,2

FORMOSA DO SUL SAC
POCO ARTESIANO LINHA SÃO 

MIGUEL 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Presente 1,83 Não 7,4

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,5 3,61 Sim 7,4



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml
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 0,7 < F < 1,0               
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GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,18 Sim 7

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,8 0,7 Sim 7,4

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,82 1,1 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 3,57 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,41 0,67 Sim 7,4

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 2,16 Sim 7,5

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,11 7,83 Sim 8,4

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,45 1,79 Sim 7,5

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,5 0,2 0,6 Sim 6,9

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,65 0,19 0,6 Sim 6,8

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 2,63 Sim 7,4

GUABIRUBA SAA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE 
AGUAS DA ASSOCIACAO DOS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,61 2,72 1,1 Sim 6,2

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 2,92 Sim 7,2

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,09 Sim 7,2

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 06/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA CLAUDIO TOMAZELLI 55 Ausente Ausente 2,2 0,7 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ISIDORO DECKER S/N Ausente Ausente 1,48 2,29 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARCIONILO DOS 

SANTOS S/N Ausente Ausente 1,25 1,73 0,9 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 28 DE AGOSTO S/N Ausente Ausente 1,59 1,63 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALDOMIRO ROSA S/N Ausente Ausente 0,84 0,78 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO ZANLUCA S/N Ausente Ausente 1,28 2,63 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CLAUDIO TOMAZELLI 

1782 Ausente Ausente 1,35 2,65 1,4 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS ORQUIDEAS S/N Ausente Ausente 1,15 3,22 1 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 27/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
ESTRADA POÇO GRANDE, S/N 

- POÇO GRANDE Ausente Ausente 1,25 0,87 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 27/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 

- RECANTO FELIZ Ausente Ausente 1,58 0,56 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IZÍDIO CARLOS PEIXER, 

595 - ILHA DA FIGUEIRA Ausente Ausente 1,77 1,69 0,9 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO BUTSCHARD, S/N - 

CENTRO Ausente Ausente 1,97 0,57 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ BALISTIERI, 131 - 

IMIGRANTES Ausente Ausente 1,45 0,64 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS BORGAMM, 261 

- GUAMIRANGA Ausente Ausente 1,63 0,83 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO SOTTER CORREA, 

S/N - AMIZADE Ausente Ausente 1,83 0,92 1 Sim

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA OSVALDO BEBBER, S/N - 

RIO BRANCO Ausente Ausente 0,56 1,14 Sim

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 14/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
CAPELA SÃO MIGUEL 

ARCANJO Ausente Ausente 0,5 0,14 1 Sim 7,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 14/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL PRÉ ESCOLA CRIANÇA FELIZ Ausente Ausente 0,18 0,9 Sim 7,5

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 14/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL Ausente Ausente 1,3 0,18 0,8 Sim 7,2

GUATAMBU SAI FONTE LAJEADO PEAO 14/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL SAI LUIZ TIMBAÚVA Presente Presente 0,37 Não 6,8

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 14/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL ESCCOLA OLGA FIN TRAVI Ausente Ausente 1 0,13 0,9 Sim 7,4

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 14/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL EDIFÍCIO DA AGRICULTURA Ausente Ausente 7,4 0,12 1 Sim 7,4

GUATAMBU SAI SAI NELI RECH 14/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL Presente Presente 0,36 Não 7

GUATAMBU SAI FONTE LAJEADO PEAO 14/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL SAI VONEI FREITAS Presente Presente 0,32 Não 7,2

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO, 461 Ausente Ausente 1,09 4,68 0,7 Sim 6,81

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 443 , 3040 Ausente Ausente 0,27 0,96 Sim 6,35

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO VICENTE , 00 Ausente Ausente 0,49 3,6 0,7 Sim 6,13

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC , 445
Não 

realizada
Não 

realizada 1,64 Sim

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAQUIM MENDES, OO - 
UNIDADE BASICA DE SAUDE Ausente Ausente 0,76 0,86 Sim 6,15

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA JOAO MARCELO, 00 Ausente Ausente 0,48 1,73 Sim 6,05

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA ANGELO 
VALVASSORI, 1788 Ausente Ausente 0,72 1,95 0,7 Sim 6,05

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GERAL , 00 - IGREJA 

CATOLICA Ausente Ausente 0,84 1,79 0,7 Sim

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CECILIA CECHINEL , 00 Ausente Ausente 1,47 2,17 Sim 6,12

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO GUGLIELMI , 

00 Ausente Ausente 0,76 2,39 6,02 Sim 6,02

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ICR 350 , 00 Ausente Ausente 0,62 0,89 0,7 Sim 6,03

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA HIDELBRANDO JOSE 

DA LUZ , 4200 Ausente Ausente 0,58 0,77 Sim 6,01

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ANGELO ZILLI, 200 Ausente Ausente 1,02 1,21 0,6 Sim 6,1

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA PAULINO BURIGO , 

00 Ausente Ausente 0,72 0,61 Sim 6,04

ICARA SAI
JUCELIA JOAQUIM FERNANDES 

ARCENO 15/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ROD MANOEL JOAO 

RODRIGUES , 00 - RES 
Não 

realizada Ausente 23,87 Não 6,08

ICARA SAA CRICIUMA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PROFESSORA COTINHA 

BARREIRO , 00 Ausente Ausente 0,42 0,83 Sim 6,18

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PERU, 135 - NAÇÕES Ausente Ausente 1,1 1,79 Sim 6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SÃO FRANCISCO,250 - 

CENTRO Ausente Ausente 1,28 1,78 1 Sim 5,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DR. BLUMENAU, 832 - SOL Ausente Ausente 1,26 1,22 1 Sim 5,7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RIO DE JANEIRO,1000 - 

ESTADOS Ausente Ausente 1,62 0,88 Sim 5,7

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ARNOLDO ALTARTH,S/N - 

ENCANO BAIXO Ausente Ausente 1,47 1,23 Sim 5,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DR. BLUMENAU,05 - CENTRO Ausente Ausente 0,69 2,86 Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NAÇÕES,390 - NAÇÕES Ausente Ausente 0,4 1,09 Sim 5,8

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
AV: BRASIL.1447 - RIO 

MORTO Ausente Ausente 1,3 0,93 0,8 Sim 6



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
EXP. HERCÍLIO 

GONÇALVES,S/N - NAÇÕES Ausente Ausente 1,2 1,45 Sim 5,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
7 DE SETEMBRO, 434 - 

CARIJÓS Ausente Ausente 1,2 1,01 0,9 Sim 5,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BAGÉ, 68 - ENCANO DO 

NORTE Ausente Ausente 1,02 0,44 Sim 5,8

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MARINGA. 63 - ENCANO DO 

NORTE Ausente Ausente 1,34 0,98 Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BERTOLINA MAY KECHELE , 

S/N - MULDE Ausente Ausente 1,09 1,95 0,9 Sim 6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SANTANA,555 - JOÃO PAULO 

II Ausente Ausente 0,72 0,63 Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBERABA , S/N - MULDE Ausente Ausente 0,52 0,35 Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
JUIZ DE FORA, 212 - 

BENEDITO Ausente Ausente 0,52 2,38 Sim 6,1

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BR 470 ,3200 - KM 73 - JOÃO 

PAULO II Ausente Ausente 1,15 1,24 Sim 6,2

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ARNOLDO EBERT, 55 

WARNOW Ausente Ausente 1,1 7,28 Sim 6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MAL. DEODORO DA 

FONSECA,9112 - WARNOW Ausente Ausente 0,82 0,93 Sim 6,2

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MAL. FLORIANO 

PEIXOTO,3330 - ESTRADA DAS Ausente Ausente 1,24 0,74 0,9 Sim 6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LA PAZ , 92 - TAPAJÓS Ausente Ausente 0,55 0,49 Sim 5,9

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MAL. DEODORO DA FONSECA, 
3373 - RIBEIRÃO DAS PEDRAS Ausente Ausente 0,46 1,17 Sim 6

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LEOBERTO LEAL, 155 - 

TAPAJÓS Ausente Ausente 1,33 4,7 0,8 Sim 6

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA JOAO RECH Ausente Ausente 1,37 0,78 Sim 9,7

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FRUTOS DA TERRA Ausente Ausente 1,13 1,03 0,9 Sim 8

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEMI Ausente Ausente 0,89 0,95 0,9 Sim 9

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LORECI PERETTI Ausente Ausente 0,78 1,11 0,9 Sim 9,5

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
GINASIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES Ausente Ausente 1,21 0,79 0,9 Sim 9,7

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FREI EVARISTO Ausente Ausente 1,5 0,94 Sim 9,8

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HOTEL IOMERE Ausente Ausente 1,12 1,14 Sim 9,7

IOMERE SAA SAA IOMERE 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INES RECH Ausente Ausente 1,19 0,54 Sim 9,1

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELIANE VAZ Ausente Ausente 0,93 0,66 Sim 6,69

IPUACU SAI CASAS 05 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CARLOS SARTORI Presente Presente 6,14 Não

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRÉ ESCOLAR Ausente Ausente 0,83 2,96 Sim 6,63

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO DE SAÚDE Ausente Ausente 0,4 1,06 0,7 Sim 6,96

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA MUNICIPAL Ausente Ausente 1,01 0,48 Sim 6,66

IPUACU SAC LINHA SAO JOAO 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA IGREJA SÃO JOAO Ausente Ausente 0,23 0,51 Não 7,01

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA TOLDO VELHO Ausente Ausente 2,27 1,55 0,9 Sim 6,97

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CLARI BURIN Ausente Ausente 2,07 1,12 0,9 Sim 6,76



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA TOLDO VELHO Ausente Ausente 0,87 1,14 0,8 Sim 6,67

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ADRIANA ZORZI Ausente Ausente 2,09 0,86 0,7 Sim 6,97

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CRAS Ausente Ausente 1 0,69 Sim 6,72

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 2,06 2,75 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE II 06/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA BAIRRO BOM JESUS Ausente Ausente 1,81 0,95 0,9 Sim 7,4

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO GONÇALVES Ausente Ausente 1,87 3,1 Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ SPRICIGO Ausente Ausente 1,31 1,42 1 Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,51 1,99 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAV. ELIAS BONISSONI Ausente Ausente 1,61 1,79 1 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA BAIRRO COSTA DO ENGANO Ausente Ausente 2,19 1,63 Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ITÁLIA - CENTRO 

COMUNITÁRIO Ausente Ausente 1,5 2,39 1 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO PEDRO HASS Presente Ausente 1,03 2,74 Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. ASSIS BRASIL Ausente Ausente 1,65 2,56 1 Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. BRASIL Ausente Ausente 1,69 4,11 Sim 6,6

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO R CONTROLE 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SANTINA DIDONE 

GRANDO Ausente Ausente 1,03 0,4 0,3 Não 6,9

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,02 0,24 0,4 Não 7,3

IRATI SAA POCO SETE 2 SISTEMA IIIII 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Presente Ausente 0,86 0,29 0,3 Não 7

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO R CONTROLE 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Presente Ausente 0,97 0,23 Não 7

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAIMUNDO MEURER Ausente Ausente 0,89 0,26 0,7 Não 7,1

IRATI SAA POCO SETE 2 SISTEMA IIIII 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Presente Ausente 0,84 0,11 Não 6,9

IRATI SAA
SISTEMA MUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO E CONTROLE 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO BRANCO Presente Ausente 0,93 0,15 Não 7,1

IRATI SAA POCO SETE 01 SISTEMA IIIIII 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,63 0,14 0,3 Não 7,1

ITAIOPOLIS SAA SAA MOEMA 08/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA SC 477 Ausente Ausente 0,65 0,68 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA MOEMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 477 Ausente Ausente 1,07 0,76 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SERAFIM FURTADO DE MELLO Ausente Ausente 0,94 0,46 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,53 0,58 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA COSTA CARVALHO Ausente Ausente 1,87 0,7 1,3 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALOYS TYSKA Ausente Ausente 1,25 0,5 1,3 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente 1,18 2,78 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
LOCALIDADE DE SÃO 

LOURENÇO Ausente Ausente 1,89 0,85 0,9 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA RIO DA ESTIVA 22/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA BR 116 RIO DA ESTIVA Ausente Ausente 0,69 0,83 0,5 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA TANCREDO NEVES Ausente Ausente 1,21 0,79 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA TANCREDO NEVES 

234 Ausente Ausente 1,1 0,64 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALFREDO FERNANDES 

LUIS Ausente Ausente 0,93 0,82 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,89 0,78 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANITA ANDREJWESKI Ausente Ausente 0,87 1,02 0,8 Sim

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ENTONIO DAUTE LOURES Ausente Ausente 0,96 0,72 Sim

JAGUARUNA SAA ETA CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO MANOEL VIANA Ausente Ausente 0,08 1,63 0,2 Sim

JAGUARUNA SAA SAA BALNEARIO CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA XANXARÊ CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO Presente Ausente 0 2,04 0,02 Sim

JAGUARUNA SAA SAA BALNEARIO CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROJETADA Presente Ausente 0,1 1,11 0,6 Sim 7

JAGUARUNA SAA ETA CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ROSEVAL ALVES POSTO 

DE SAÚDE Ausente Ausente 0,06 1,55 0,02 Sim 7

JAGUARUNA SAA ETA CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO CASA GRANDE Ausente Ausente 0,05 0,94 0,6 Sim 7

JAGUARUNA SAA ETA CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO MANOEL VITÓRIO 

ESCOLA CAMPOS VERDES Ausente Ausente 0,07 1,06 Sim 7

JAGUARUNA SAA SAA BALNEARIO CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO MANOEL VIANA 

SIRI CASCUDO Ausente Ausente 0,02 1,35 Sim 7

JAGUARUNA SAA SAA BALNEARIO CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ATLANTICA 

CHUVEIRO Ausente Ausente 0,07 1,1 Sim 7

JAGUARUNA SAA ETA CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ROSEVAL JOSÉ ALVES - 

PRÉ ESCOLAR Ausente Ausente 0,09 1,69 Sim 7

JAGUARUNA SAA ETA CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO VALÉRIO BUSSOLO 

COMÉRCIO Ausente Ausente 0,03 1,27 Sim 7

JAGUARUNA SAA SAA BALNEARIO CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,06 1,43 Sim 7

JAGUARUNA SAA ETA CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VITÓRIO GUAREZI CASA 

EM COSTRUÇÃO Ausente Ausente 0,1 0,91 Sim 7

JAGUARUNA SAA SAA BALNEARIO CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITÓRIO GUAREZI Ausente Ausente 0,09 1,12 Sim 0,09

JAGUARUNA SAA SAA BALNEARIO CAMPO BOM 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VITÓRIO GUAREZI CASA 

MARROM Ausente Ausente 0,1 1,04 Sim 7

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 27/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA LINHA RIO AZUL Ausente Ausente 0,57 0,25 0,8 Sim 7,1

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANSELMO ANGONESE Ausente Ausente 0,33 0,33 0,8 Sim 8,5

JARDINOPOLIS SAC
ASSOCIACAO DE AGRICULTORES 

DE BARRINHAS ARI DAL BELO 27/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRINHAS Presente Ausente 0,6 Não 7,9

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA PRESIDENTE 

KENNEDY Ausente Ausente 0,3 0,26 0,8 Sim 8

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,6 0,24 0,8 Sim 8

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTO ANTONIO Ausente Ausente 0,47 0,28 0,9 Sim 7,7

JOINVILLE SAA JOINVILLE 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO COLIN 2700 Ausente Ausente 1,68 1,21 0,9 Sim

JOINVILLE SAA JOINVILLE 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARARANGUA SN Ausente Ausente 1,17 2,41 0,8 Sim

JOINVILLE SAA JOINVILLE 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUILHERME SN Ausente Ausente 1,86 0,67 0,9 Sim

JOINVILLE SAA JOINVILLE 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR JOAO COLIN SN Ausente Ausente 0,73 1,02 0,7 Sim

JOINVILLE SAA JOINVILLE 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDRO IVO Ausente Ausente 2,05 0,8 0,8 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 23/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA VITÓRIO Ausente Ausente 0,79 0,4 0,6 Sim

LAJEADO GRANDE SAI MICHEL BRASSO 23/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TOFFOLLO Presente Presente 0,51 Não

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 23/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA AMAZONAS Ausente Ausente 1,29 0,16 1,1 Sim

LAJEADO GRANDE SAI FABIANA DE OLIVEIRA 23/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CHENET Presente Presente 0,7 Não

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 23/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA AMAZONAS Ausente Ausente 0,72 0,4 0,5 Sim

LAJEADO GRANDE SAA LAJEADO GRANDE UNIDADE I 23/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA MOACIR ARI LUNARDI Ausente Ausente Sim

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV COLOMBO MACHADO 

SALLES Ausente Ausente 0,25 6,84 0,5 Sim 7,3

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AIRTON SENNA DA SILVA Ausente Ausente 0,91 0,8 Sim 8,1

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PREFEITO ARMELINDO 

ROSA 126 Ausente Ausente 0,93 0,93 Sim 7,9

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ DOS SANTOS Ausente Ausente 0,45 1 Sim 7,9

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA POLINI ZANIS Ausente Ausente 0,81 0,49 Sim 8,2

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIO FERRARI 336 Ausente Ausente 0,7 1,39 Sim 8,6

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE ANTONIO 
ALEXANDRINI 126 Ausente Ausente 0,67 0,44 Sim 7,4

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA SC350 CEI ARCO 

IRIS Ausente Ausente 0,52 0,48 0,8 Sim 7,1

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 

229 Ausente Ausente 0,63 5 0,8 Sim 7,1

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ TAMBOSI 

SOBRINHO Ausente Ausente 0,89 1,98 0,5 Sim 8,1

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALDO TAMBOSI Ausente Ausente 0,38 2,5 0,8 Sim 7,3

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,73 0,45 0,9 Sim 7,9

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,99 0,28 1,1 Sim 7,6

LUIZ ALVES SAI RIBEIRAO MAXIMO RURAL 15/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Presente 0,17 Não 6,9

LUIZ ALVES SAI RIBEIRAO MAXIMO RURAL 15/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Ausente 1,08 Não 6,8

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Presente Ausente 0,49 0,37 1,5 Sim 7,1

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,01 0,86 Sim 6,7

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 15/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 2,32 0,13 0,8 Sim 6,6

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,59 0,24 Sim 6,8

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 2,06 0,17 Sim 6,5

LUIZ ALVES SAI BRACO JOAQUIM 15/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente
Não 

realizada 0,96 Não 6

LUIZ ALVES SAI BRACO JOAQUIM 15/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ausente Ausente 0,16 Não 5,9

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,37 0,2 0,8 Sim 6,8

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSÉ DE SOUZA Ausente Ausente 1,5 4,5 1 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
INÁCIO FERMIANO DO 

NASCIMENTO Ausente Ausente 0,6 17,8 1 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSÉ DE SOUZA Presente Ausente 0,4 74,6 0,7 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1 4,51 1 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIM SILVEIRA Ausente Ausente 4,45 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIM SILVEIRA Ausente Ausente 1,95 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERMINA ALBANAS Ausente Ausente 3,06 Sim

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PIO XII Ausente Ausente 1,5 5,64 1 Sim

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 22/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA JOAQUIM G. DOS 

SANTOS Ausente Ausente 0,79 0,49 0,8 Sim

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO CARRADORE Ausente Ausente 0,58 0,86 0,9 Sim 7,1

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA GETULIO VARGAS Presente Ausente 0,77 1,06 0,9 Sim 7,99

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,98 2,39 0,9 Sim 6,23

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO ROCHA Ausente Ausente 1,33 1,11 0,9 Sim 7,01

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA NOSSA SENHORA 

CONCEIÇÃO Presente
Não 

realizada 1,04 1,87 Sim 6,5

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO ROCHA Ausente Ausente 0,8 2,97 Sim 6,79

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO IZÉ Ausente Ausente 1,33 6,47 Sim 7,07

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. JOSE JOVELINO COSTA Ausente Ausente 0,59 0,57 Sim 7,05

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. NOSSA S. DA CONCEIÇÃO Ausente Ausente 1,03 1,76 Sim 6,81

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA BEATRIZ Ausente Ausente 0,76 16,13 Sim 7,05

MARACAJA SAA CRICIUMA 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MACHADO Ausente Ausente 1,22 2,42 0,9 Sim 6,91

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELA PISATTO Ausente Ausente 1 0,4 Sim 7

MARAVILHA SAC SAC LINHA ARABUTA I 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARABUTA INTERIOR Ausente Ausente 0,8 0,4 Não 7,4

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BALDUINO GENH Ausente Ausente 0,8 0,6 0,7 Sim 6,8

MARAVILHA SAC SAC LINHA ARABUTA II 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARABUTA INTERIOR Ausente Ausente 0,2 0,4 Não 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. PRESIDENTE KENNEDY 

N390 Ausente Ausente 0,4 1,1 Sim 7

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS N267 Ausente Ausente 0,6 3,5 Sim 7,2

MARAVILHA SAC SAC PRAÇA DOS MOTORISTAS 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA SERAFIM BERTASO Ausente Ausente 1,5 0,7 Não 8,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. ALEXANDRE KASPER Ausente Ausente 1,2 8,8 0,7 Sim 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PALMEIRA IMPERIAL 

ESQUINA Ausente Ausente 1,5 0,8 Sim 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DUQUE DE CAXIAS 

CLARICE Ausente Ausente 1,3 0,5 Sim 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. SUL BRASIL N861 Ausente Ausente 0,6 0,7 0,6 Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. PRESIDENTE VARGAS UBS Ausente Ausente 1,5 0,6 Sim 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LINHA NOVA CONCORDIA, 

INTERIOR Ausente Ausente 1 1,3 0,6 Sim 7,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MARAVILHA SAC
SAC PÁTIO PREFEITURA 

MUNICIPAL 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
AV. EUCLIDES DA CUNHA N60 

CENTRO Ausente Ausente 0 0,5 Não 8,2

MELEIRO SAI
NOVO PARAISO SANGA DA 

AREIA MORRO DO BODOQUE 09/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL NOVO 

PARAÍSO Presente Presente 0,85 Não 6,8

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,2 11,9 Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBERTO BURIGO Ausente Ausente 1,3 7,01 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 02/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 14 Ausente Ausente 1,2 4,64 0,6 Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MADRE BERTILA MORO Ausente Ausente 1,2 3,78 0,5 Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA SILVIO JOSE 

ZANETTE Ausente Ausente 1,2 1,71 0,5 Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GOVERNADOR CELSO 

RAMOS Ausente Ausente 1,2 1,68 0,5 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 6 Ausente Ausente 1,1 2,06 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO TREVISOL Ausente Ausente 1,1 1,52 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARQUE DO ARROZ Ausente Ausente 1,1 1,76 0,5 Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAUL PIAZZA Ausente Ausente 1,1 1,61 Sim 7

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE
Não 

realizada
Não 

realizada 5 Sim

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PSF CENTRAL POSTO DE 

SAÚDE Ausente Ausente 0,82 5 1,3 Sim 8,4

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA EDSON NAGANO Ausente Ausente 1,36 1,24 1,3 Sim 8,1

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA VALENTIM G RIBEIRO Ausente Ausente 0,77 1,18 Sim 7,8

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 3 DE MAIO APAE Ausente Ausente 0,43 0,81 1,1 Sim 7,6

MONTE CASTELO SAI JESSICA DA SILVA FERREIRA 13/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BR 116 KM 80 - ZONA RURAL Presente Presente 1,39 Não 5,7

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CRECHE SABRINA R. GRANZA Ausente Ausente 0,81 3,32 Sim 8

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRE ESTENÇÃO COHAB Ausente Ausente 0,76 1,03 1,4 Sim 8,1

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIARIA Ausente Ausente 0,29 1,76 Sim 7,5

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA DA AMIZADE Ausente Ausente 0,65 1,08 Sim 7,6

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RESIDENCIA JOICE Presente Ausente 0,85 2,58 Sim 7,5

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EUGENIO PAGAN, N21 Ausente Ausente 2,02 0,49 0,4 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. SC 443 Ausente Ausente 0,64 0,83 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
ESTRADA GERAL - ETA RIO 

VARGEDO Ausente Ausente 2,07 0,53 0,7 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 16/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
ESTRADA GERAL - ETA 

ESTAÇÃO COCAL Ausente Ausente 1,98 0,8 0,4 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NATAL SARTOR Ausente Ausente 0,4 0,71 0,4 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DUNELIO ZANELLATO, 

433 Ausente Ausente 0,75 0,49 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 20 DE MAIO Ausente Ausente 0,87 0,57 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL G. SERAFIM Ausente Ausente 1,17 0,52 Sim 7,2



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DUNELIO ZANELLATO, 

433 Ausente Ausente 1,9 0,73 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ MARAGNO, N260 Ausente Ausente 1,77 0,66 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD. MUN. TRANQUILO 
SARTOR, BAR MACCARI Ausente Ausente 1,96 0,7 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO DE ROCHE Ausente Ausente 2,13 0,78 0,4 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JORGE SILVA - HOSPITAL 

SÃO ROQUE Presente Ausente 1,06 0,51 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ CASAGRANDE Ausente Ausente 1,2 0,34 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA GERAL, UNIDADE DE 

SAÚDE LINHA TORRENS Ausente Ausente 1,71 35 Sim 7

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 10/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
RUA JORGE SILVA - HOSPITAL 

SÃO ROQUE Presente Ausente 0,27 Sim 6,8

MORRO DA FUMACA SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 09/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
RUA JORGE SILVA - HOSPITAL 

SÃO ROQUE Presente Ausente 0,27 0,57 Sim 6,8

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS IMIGRANTES Ausente Ausente 0,36 1,38 3,3 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAQUIM BATTISTI 

ARCHER Ausente Ausente 0,65 1,94 3,3 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SALVADOR GESSELE Ausente Ausente 0,6 3,24 3 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS IMIGRANTES Ausente Ausente 0,57 1,64 3,3 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA IRMAOS PEDRO E JOSE 

FELLER Ausente Ausente 0,48 1,42 3,3 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOMENICO ORSI Ausente Ausente 0,46 1,27 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IDA ORSI FELLER Ausente Ausente 0,39 1,22 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,48 1,21 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE AFONSO KURSO Ausente Ausente 0,48 1,21 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLORIANO PEIXOTO Ausente Ausente 0,55 1,38 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA FLORIANO PEIXOTO Ausente Ausente 0,1 1,62 Sim

NOVA TRENTO SAA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA DA VASCA 24/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO INACIO Presente Ausente 0,58 1,21 Sim

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIDADE SANITÁRIA Ausente Ausente 0,55 0,92 0,9 Sim 7,6

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREFEITURA Ausente Ausente 0,58 0,8 0,9 Sim 7,5

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DELEGACIA Ausente Ausente 60 0,9 Sim 7,6

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA SANTA LUCIA Ausente Ausente 0,57 3,12 1 Sim 7,2

NOVO HORIZONTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CENTRO EDUCACIONAL NOVO 

HORIZONTE Ausente Ausente 3,24 0,9 Sim 7,4

NOVO HORIZONTE SAI MIGUEL DE OLIVEIRA 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA RIO BONITO Presente
Não 

realizada 3,9 Não

NOVO HORIZONTE SAI IVANI COMIN 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TAVELA Presente
Não 

realizada 3,08 Não 7,4

NOVO HORIZONTE SAI ROBERTO ANTUNES DE LIMA 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTA BARBARA Presente
Não 

realizada 3,73 Não 7,5

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PECINATTO MÓVEIS - RUA 

FELIPE SCHMIDT Ausente Ausente 1,79 1,05 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE - RUA 

GOVERNADOR JORGE Ausente Ausente 1,17 1,04 1,1 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PRAÇA PIO XII - RUA FELIPE 

SCHMIDT Ausente Ausente 1,64 0,63 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FORMOSA, 390 Ausente Ausente 1,46 0,93 1,1 Sim 7,6

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 

290 Ausente Ausente 1,39 0,86 1,1 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VIP CAR AUTO CENTER - RUA 

SETE DE ABRIL Ausente Ausente 2,11 0,83 1,1 Sim 7,7

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PREMIUM PIZZARIA - RUA 

SETE DE ABRIL Ausente Ausente 2,06 0,92 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS 

- RODOVIA SC 150 Ausente Ausente 1,45 1 1,2 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
POSTO DE SAÚDE - RUA 
NOSSA SENHORA DOS Ausente Ausente 1,02 0,84 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DA INCONFIDÊNCIA, 

CASA ROXA Ausente Ausente 1,32 0,88 Sim

OURO SAA
SIMAE - SERVIÇO 

INTERMUNICIPAL DE AGUA E 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BIBLIOTECA PÚBLICA - RUA 

GOVERNADOR JORGE Ausente Ausente 1,41 0,84 Sim 7,7

PAIAL SAA PINHEIRINHO 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA ESTADUAL Ausente Ausente 0,44 0,54 0,2 Sim 6,69

PAIAL SAA PINHEIRINHO 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO DOS IDOSOS Ausente Ausente 0,39 0,42 Sim 6,81

PAIAL SAA PINHEIRINHO 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEMPA Ausente Ausente 0,43 0,39 0,2 Sim 6,71

PAIAL SAA PINHEIRINHO 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GINÁSIO GG Ausente Ausente 0,46 0,3 0,2 Sim 6,8

PAIAL SAA PINHEIRINHO 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO KIOSKE Ausente Ausente 0,42 0,39 0,2 Sim 6,75

PAIAL SAA PINHEIRINHO 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO DE SAÚDE Ausente Ausente 0,46 0,41 Sim 6,73

PAINEL SAA SAA PAINEL 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO PESSOA Ausente Ausente 0,61 0,27 0,9 Sim

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOBERTO LEAL, 711 Ausente Ausente 1,4 7,52 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO HEUKO 901 Ausente Ausente 1,46 11,5 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO POVALUK 252 Ausente Ausente 1,91 3 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FRANCISCO FREDERICO, 

636 Ausente Ausente 1,49 25,4 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA TENENTE ARY RAUEN 

367 Ausente Ausente 1,95 4 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO, 365 Ausente Ausente 1,97 3,72 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SIMEAO ALVES DE 

ALMEIDA 431 Ausente Ausente 1,29 8,17 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAKOB SCHADECK, 1207 Ausente Ausente 0,89 10,06 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FRANCISCO FREDERICO, 

SN Ausente Ausente 0,93 15 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. SC 477, KM 02 Ausente Ausente 1,2 14 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO RIBAS DE SOUZA, 

369 Ausente Ausente 1,54 9,16 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 14/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ROD. BR 116 KM 48 Ausente Ausente 1,68 2,53 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFRA, 1432 Ausente Ausente 1,3 1,2 Sim 6,5

PAPANDUVA SAA
SISTEMA AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO 365 Ausente Ausente 1,26 9,85 Sim 6,5

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROXIMO A AREA INDUSTRIAL Ausente Ausente 1,48 0,9 0,7 Sim 7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FIORAVANTE FURLAN Ausente Ausente 1,17 0,8 0,7 Sim 7,2

PARAISO SAC ENTRE RIOS 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ENTRE RIOS Presente Ausente 0,6 Não 6,5

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 06/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA PROXIMO AO RIO DAS FLORES Ausente Ausente 1,62 0,9 0,6 Sim 7,1

PARAISO SAI ADEMAR HENKES 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ENTRE RIOS Presente Ausente 2 Não 7,6

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COLEGIO MUNICIPAL CIEF Ausente Ausente 1,19 0,6 0,7 Sim 7,1

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALCIDES OSCAR 

SCHMIDT Ausente Ausente 1,35 0,9 0,7 Sim 7,2

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIDADE DE SAUDE Ausente Ausente 1,26 0,6 Sim 7,1

PASSOS MAIA SAC ZUMBI 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ASSENTAMENTO ZUMBI Ausente Ausente 0,98 0,48 Não 7,2

PASSOS MAIA SAC TOZZO 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BELA PLANICIE Ausente Ausente 0,95 0,46 Não 7,2

PASSOS MAIA SAI LINHA PONTE BAIXA 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SANTO ANTONIO Presente Ausente 0,25 Não 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA PADRE JOAO 

BOTERO Ausente Ausente 0,91 0,33 0,7 Sim 6,8

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC350 Ausente Ausente 0,89 0,33 0,7 Sim 7,3

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BORTOLO MICHELON Ausente Ausente 0,89 0,35 0,8 Sim 7,2

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DECIMO BRESCIANI Presente Ausente 0,99 0,28 0,7 Sim 7,1

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ANTONIO CANCELLI Presente Ausente 0,99 0,45 0,7 Sim 7

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO BARRA DO NORTE 16/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL - CASA 

CARLA Presente Ausente 1,09 Não

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO BARRA DO NORTE 16/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL - PROXIMO A 

CSA DA CARLA Presente Presente 2,98 Não

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO PEDRINHAS 16/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RODOVIA SC 440 -MADEREIRA 

DJALMA Presente Presente 4,39 Não

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO PEDRINHAS 16/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RODOVIA SC 440 - 

RECICLAGEM DJALMA Presente Presente 3,69 Não

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL - EDUCAÇÃO Ausente Ausente 1,44 3,56 0,2 Sim

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PAULO SPECK - POSTO 

DE SAUDE Ausente Ausente 3,6 3,67 0,2 Sim

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 16/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA ESTRADA GERAL RIO CORAL Ausente Ausente 3,15 3,93 0,2 Sim

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA TANCREDO NEVES - N 

509 Ausente Ausente 1,14 5 0,7 Sim 7,1

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FREI GABRIEL 15 Ausente Ausente 1,51 1,81 0,6 Sim 7,2

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ ALÉCIO DE ABREU Ausente Ausente 1,49 2,28 0,7 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA ITUPORANGA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WEBER - RIO ANTINHAS Ausente Ausente 0,73 1,89 0,9 Sim 7,6

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RICARDO TARUHM Ausente Ausente 0,38 1,44 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NELSON ROSA BRASIL 43 Ausente Ausente 1,55 1,7 0,6 Sim 7,3

PETROLANDIA SAC BICA 01 15/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FELIZ ZIMMERMANN Presente Ausente 1,26 Não 7,6

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RODOVIA SC 110 KM 296 - N 

908 Ausente Ausente 1,33 3,47 Sim 7,4

PETROLANDIA SAC
CENTRO EDUCACIONAL INDAIA 

CNPJ 83 547 562 0001 87 15/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL ESTRADA GERAL INDAIÁ Presente Presente 0 10 Não 7,4



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

PETROLANDIA SAC
CENTRO EDUCACIONAL 

PROFESSORA MARIA SAFIRA DA 15/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL ESTRADA GERAL BARRA NOVA Presente Ausente 0,04 1,54 Não 7,4

PETROLANDIA SAC
CENTRO EDUCACIONAL ALTO 

BARRA NOVA CNPJ 02 344 294 15/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
ESTRADA GERAL ALTO BARRA 

NOVA Presente Ausente 0 1,14 Não 7,3

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMANN WEEGE, 2990 Ausente Ausente 0,65 0,83 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR WUNDERWALD, 1707 Ausente Ausente 0,76 0,23 0,9 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRESIDENTE COSTA E 

SILVA, 2268 Ausente Ausente 0,68 0,15 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA PROGRESSO, 1400 Ausente Ausente 0,75 0,24 0,9 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA FREDERICH SCHEIWE, 

S/N Ausente Ausente 0,85 0,14 0,7 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICO WEEGE, 3145 Ausente Ausente 0,65 0,25 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICDO BLANK, 199 Ausente Ausente 0,63 0,37 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GISTAV KOCH, 66 Ausente Ausente 0,61 0,58 0,8 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIRÃO LUEBKE, 200 Ausente Ausente 0,47 0,61 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL GUENTHER, 585 Ausente Ausente 0,33 0,42 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIRÃO SOUTO, 1366 Ausente Ausente 1,2 0,24 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALÉRIO VALIN, 250 Ausente Ausente 0,9 0,25 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VALE DO SELKE GRANDE, 

860 Ausente Ausente 0,87 0,29 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS ATIRADORES, 415 Ausente Ausente 1 0,79 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRIEDRICH SCHEIWE, 550 Ausente Ausente 0,86 0,22 Sim

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 09/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA HEINRICH PASSOLD, S/N Ausente Ausente 0,89 0,35 0,8 Sim

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,53 0,88 0,5 Sim 7,8

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO FELIPE Ausente Ausente 0,63 0,8 0,7 Sim 7,6

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPINAS Ausente Ausente 0,43 0,41 Sim 7,7

PONTE ALTA SAI SITIO TUROSSI 15/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BR 116 KM 210 Presente Presente 3,85 Não 6,5

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 116 KM 209 Ausente Ausente 0,4 0,52 0,7 Sim 7,6

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 116 KM 207 Ausente Ausente 0,89 0,8 0,7 Sim 7,6

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO 1204 Ausente Ausente 0,74 0,67 Sim 7,4

PONTE ALTA SAA SAA PONTE ALTA 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO ALBANUS Ausente Ausente 0,49 0,86 0,6 Sim 7,5

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DA PRATA 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DA PRATA Ausente Ausente 1,69 1,29 Sim 7,2

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ MORATELLI Ausente Ausente 0,78 0,91 Sim 7,3

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DA PRATA 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DA PRATA Ausente Ausente 1,72 0,79 Sim 7,2

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CORNELIUS KNIEBELER Ausente Ausente 0,86 1,88 0,2 Sim 7,3

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALMIRANTE 

TAMANDARÉ Ausente Ausente 0,87 1,52 0,6 Sim 7,3



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 114 Ausente Ausente 0,62 1,22 Sim 7,2

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TUIUTI Ausente Ausente 0,8 2,02 0,2 Sim 7,3

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPINAS Ausente Ausente 0,65 1,23 Sim 7,3

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 29 DE DEZEMBRO Ausente Ausente 0,8 1,61 Sim 7,3

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 0,82 2,23 0,6 Sim 7,3

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 29 DE DEZEMBRO Ausente Ausente 0,88 0,62 0,5 Sim 7,3

RIO FORTUNA SAI BARRA DO RIO CHAPEU 13/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SALESIO MICHELS Presente Ausente 0,53 Não

RIO FORTUNA SAI BARRA DO RIO CHAPEU 13/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA FLAVIO FIGUEREDO Presente Presente 1,36 Não

RIO FORTUNA SAI RIO BRAVO BAIXO 13/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL
RIO BRAVO BAIXO MARIA 

DUTRA SAEIBERT Presente
Não 

realizada 0,61 Não

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,29 0,96 0,8 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO GERAÇÃO DE RENDA Ausente Ausente 0,9 1,56 0,8 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 2,75 8 Sim

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 13/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 0,18 0,62 0,8 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 DE JULHO Ausente Ausente 0,48 0,55 0,8 Sim 7,2

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,57
<LQ 

(entre 1,8 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,18 1,25 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,59 0,95 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL Ausente Ausente 0,79 1,06 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL Ausente Ausente 0,32 1,61 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,64 1,13 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,75 0,99 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,95 1,02 1 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,87 1,21 0,9 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,04 1,48 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,8 2,09 1,4 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,4 1,88 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,29 1,36 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,15 1,06 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,53 0,82 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,95 1,44 Sim

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,3 1,65 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 27/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL Ausente Ausente 1,45 1,53 1,1 Sim

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE 

SANEAMENTO BASICO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JOSÉ OSELAME Ausente Ausente 0,35 1,1 Sim

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE 

SANEAMENTO BASICO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JOSÉ OSELAME Ausente Ausente 1,06 1,2 Sim

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE 

SANEAMENTO BASICO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RITA DE BONA SARTOR Ausente Ausente 0,2 Sim

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE 

SANEAMENTO BASICO 15/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA SÃO JUDAS TADEU Ausente Ausente 0,22 1,5 Sim

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE 

SANEAMENTO BASICO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSÉ SERAFIM DOS 

SANTOS Ausente Ausente 0,66 0,7 Sim

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE 

SANEAMENTO BASICO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NEREU DE SOUZA - SC 

370 Ausente Ausente 0,21 1 Sim

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE 

SANEAMENTO BASICO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITAL FURLAN Ausente Ausente 0,72 Sim

RIO RUFINO SAA
SERVICO AUTONOMO DE 

SANEAMENTO BASICO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ OSELAME Ausente Ausente 0,22 Sim

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PRESIDENTE CASTELO 

BRANCO Ausente Ausente 1,67 1,5 0,7 Sim 8,4

RIQUEZA SAA CAMBUCICA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO PFEIFER Ausente Ausente 1,21 0,9 0,6 Não 8,6

RIQUEZA SAA CAMBUCICA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,22 0,9 Não 8,6

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRACEMA Ausente Ausente 1,78 0,9 0,7 Sim 8,4

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 07/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA AVENIDA JOSE BRESSAN Ausente Ausente 2 1,6 0,7 Sim 9,2

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 25 DE JULHO Ausente Ausente 1,54 1,7 Sim 8,4

RIQUEZA SAA CAMBUCICA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BELA VISTA Ausente Ausente 1,2 0,7 0,7 Não 8,6

RIQUEZA SAA CAMBUCICA UNIDADE 1 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO ROBERTO FILHO Ausente Ausente 1,24 0,5 Não 8,6

RODEIO SAI AIRTON SOUZA 22/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA GLORIA Presente Presente 0,88 Não

RODEIO SAI MARI STOLF 22/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODEIO 50 Presente Ausente 0,57 Não

RODEIO SAA ETA ASCURRA 23/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GAVEA Ausente Ausente 0,26 0,7 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE ALVES DA SILVA Ausente Ausente 0,81 1 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LIRIS CEOLA Ausente Ausente 0,86 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO GOETTEN 

SOBRINHO Ausente Ausente 0,76 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILSON SCHUMOLLER Ausente Ausente 0,9 0,9 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LAUDELINO 

GRANEMANN DE SOUZA Ausente Ausente 1,46 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PROFESSOR CARLOS 

BELLI Ausente Ausente 0,72 0,2 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUVENTINO GOETTEN Ausente Ausente 1,41 0,2 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ONELIA BALTAZAR Ausente Ausente 0,75 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,59 0,1 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEN Ausente Ausente 0,71 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEN Ausente Ausente 0,74 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEN Ausente Ausente 0,74 Sim

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 13/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO GOETTEN 

SOBRINHO Ausente Ausente 0,94 Sim

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BORTOLO NESPOLO Ausente Ausente 0,6 0,22 1,2 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA HONORINO COMACHIO Ausente Ausente 0,6 0,8 1,2 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Presente Ausente 0,6 0,24 0,3 Não 8,4

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV; JOÃO Ausente Ausente 0,4 0,17 1,1 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Presente Ausente 0,6 0,16 0,3 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA NATALICIO GENTILINI Presente Ausente 0,4 0,12 Não 8,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BENJAMIN CONSTANT, 

43 Ausente Ausente 0,48 0,5 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA PAULO MULLER, S/N Ausente Ausente 0,84 0,56 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSÉ FERDRICH, 145 - 

BAIRRO PROGRESSO - Ausente Ausente 1,25 0,62 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA DAS NEVES, 764 - 

BAIRO 25 DE JULHO - Ausente Ausente 1,22 0,47 1,1 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MAURO REGIS, 1 - 

BAIRRO SERRA ALTA - POSTO Ausente Ausente 0,5 0,84 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA SCHRAMM, 3670 - 

BAIRRO SCHRAMM - Ausente Ausente 0,5 0,57 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA WENCESLAU UHLIG, 

2 - BAIRRO RIO VERMELHO Ausente Ausente 0,44 0,54 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS MUHLMANN, 

2770 - BAIRRO RIO Ausente Ausente 0,98 0,57 1,1 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA HANS DIETER SCHMIDT, 
584 - BAIRRO CENTENÁRIO - Ausente Ausente 0,75 0,69 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SÃO FRANCISCO DO SUL, 

141 - BAIRRO BRASÍLIA - Ausente Ausente 1,39 0,93 1 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VIDEIRA, 89 - BAIRRO 
PROGRESSO - POSTO DE Ausente Ausente 1,29 0,67 1 Sim

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA VIGANDO KOCH, 69 - 

BAIRRO CENTRO - CÂMARA Ausente Ausente 1,37 0,72 Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JORGE LACERDA, 75 - 

BAIRRO CENTRO - Ausente Ausente 1,27 0,62 Sim 7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA DAS NEVES, 764 - 

BAIRRO 25 DE JULHO - Ausente Ausente 1,23 0,58 1,1 Sim 7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DOS FERROVIÁRIOS, S/N 

- BAIRRO RIO VERMELHO Ausente Ausente 0,88 0,75 Sim 7,1

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ESTEVÃO BUSCHLE, 2800 

- BAIRRO 25 DE JULHO - Ausente Ausente 0,88 0,98 Sim 7,1

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA CARLOS MUHLMANN, 

2770 - BAIRRO RIO Ausente Ausente 0,78 0,63 1,2 Sim 7,2

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BOA VISTA, 204 - VILA 

SÃO PAULO - POSTO DE Ausente Ausente 1,3 0,56 Sim 7,2

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA THEODORO ZIEBARTH, 
90 - BAIRRO BELA ALIANÇA - Ausente Ausente 1,09 0,44 1,2 Sim 7,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTRADA DONA FRANCISCA 

S/N - BAIRRO DONA Ausente Ausente 1,15 0,76 Sim 7,4

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ERVINO BAYERL, 84 - 

BAIRRO RIO NEGRO - Ausente Ausente 1,08 0,59 Sim 7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ROD. SC 418, 1780 - BAIRRO 
PROGRESSO - FLASH PACK Ausente Ausente 0,89 1,21 Sim 7,4

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLEMENTE LEMKUHL Ausente Ausente 1,22 0,59 0,7 Sim 7



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PAVILHAO DE EVENTOS Ausente Ausente 1,16 0,53 0,7 Sim 6,6

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA CENTRAL Ausente Ausente 1 0,51 0,7 Sim 6,7

SAO BONIFACIO SAI CASA ROSILENE FORTUNATO 01/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL MORRO BUSS Presente Ausente 0,79 Não 6,5

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAMARA VEREADORES Ausente Ausente 0,9 0,52 0,7 Sim 6,9

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COOPERZEM Ausente Ausente 1,06 0,66 0,7 Sim 6,6

SAO BONIFACIO SAI CASA SIMONE NIENKOETTER 01/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RIO ATAFONA Presente Presente 1,02 Não 6,5

SAO BONIFACIO SAI CASA FRANCISCO EXTERKOETTER 01/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RIO ATAFONA Presente Presente 1,77 Não 6,5

SAO JOAO DO SUL SAA SAA VILA CATARINA 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 290 Ausente Ausente 0,85 0,1 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAIME GRUNDLER Ausente Ausente 2,06 0,76 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MANOEL AMANDIO DE 

BORBA Presente Ausente 1,89 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAA VILA CATARINA 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 290 Ausente Ausente 0,68 0,7 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
MANOEL AMANDIO DE 

BORBA Ausente Ausente 2,09 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VIRGILIO BORBA Ausente Ausente 1,93 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,14 0,7 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE SILVEIRA FILHO Ausente Ausente 2,37 0,7 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANSELMO BORBA Ausente Ausente 2,48 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIZ SCANDOLARA Ausente Ausente 0,63 Sim

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE SILVEIRA FILHO Ausente Ausente 2,28 Sim

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA VIA PARK Ausente Ausente 1,07 0,71 0,9 Sim 7

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TIRADENTES Ausente Ausente 1,56 0,55 Sim 7

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME HACK Ausente Ausente 1,38 0,21 Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,26 0,55 0,9 Sim 7,4

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME HACK Ausente Ausente 1,35 1,43 Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 0,91 0,31 Sim 7,2

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 0,79 0,86 Sim 7,1

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MONTE CASTELO Ausente Ausente 0,8 0,68 Sim 7,4

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,73 0,64 Sim 7,4

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUI BARBOSA Ausente Ausente 0,8 7,8 Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,25 1,09 1 Sim 7,4

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 305 Ausente Ausente 2,06 0,52 0,9 Sim 6,6

SAO LOURENCO DO OESTE SAA
SAO LOURENCO DO OESTE 

NOVO HORIZONTE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CORONEL BERTASO Ausente Ausente 0,78 0,36 0,9 Sim 6,9



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO 

CENTRO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PRAÇA LEOPOLDO FCO 

KRETZER- FRENTE PRAÇA Ausente Ausente 0,3 1,84 0,2 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO VILA 

JUNCKES 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA GERAL VILA JUNCKES - 

FRENTE CASA SELMIRA Presente Presente 0,3 2,8 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO 

CENTRO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE RAITZ - FRENTE EEB 

GAMA ROSA Presente Ausente 0,3 4,23 0,3 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO 

CENTRO 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LEOPOLDO FCO 

KRETZER- FRENTE CRECHE Ausente Ausente 0,3 8,14 0,2 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FREI ATICO ENING - 

FRENTE OFICINA MARCIO Presente Presente 0,25 9,52 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO BOA 

PARADA 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO STAHELIN -FRENTE 

CASA LIA Ausente Ausente 0,25 0,97 0,4 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO BOA 

PARADA 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA DAS ORQUIDEAS -

FRENTE CASA ARNO Ausente Ausente 0,25 1,17 0,3 Sim

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA BERTOLINO MANOEL 

DUTRA - FRENTE CASA Presente Presente 0,25 16,2 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANTONIO RAULINO 
ZIMERMANN- FRENTE Presente Presente 0,3 5 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ALFREDO HIACHTZKI - 

DENISE EMERECIANO Ausente Ausente 0,2 0,33 Não

SAO PEDRO DE ALCANTARA SAA
SAMAE ABASTECIMENTO SANTA 

TERESA 16/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOSE SILVEIRA - FRENTE 
ESCOLA MUNICIPAL DE STA Presente Presente 0,3 0,86 Não

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VEREADOR ABEL SAUER Ausente Ausente 0,04 0,3 0,4 Sim 7,7

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 01/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
VEREADOR MANSUETO 

ZANOTTO Ausente Ausente 2,2 0,86 1,5 Sim 7,41

SUL BRASIL SAC ALTO DA SERRA 01/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO DA SERRA Ausente Ausente 0 8,45 Não 6,9

SUL BRASIL SAC ALTO RECREIO 01/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO RECREIO Ausente Ausente 0,26 0,55 Não 9,8

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE JUSCELINO Ausente Ausente 0,57 0,91 1 Sim 7,19

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE JUSCELINO Ausente Ausente 0,71 8,06 Sim 7,27

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA DOUTOR JOSÉ LEAL 

FILHO Ausente Ausente 0,49 0,79 0,9 Sim 7,38

SUL BRASIL SAA
SISTEMA MUNICIPAL 

ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL 01/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA DOUTOR JOSÉ LEAL 

FILHO Ausente Ausente 0,32 1,97 0,8 Sim 7,49

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARILIA 61 Ausente Ausente 1,15 3,08 Sim 7,63

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LORENA 477 Ausente Ausente 0,82 9,15 Sim 7,6

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIROLESES 4136 Ausente Ausente 1,01 11,2 1 Sim 7,6

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA RUA RIO DE JANEIRO 433 Ausente Ausente 1 1,45 0,5 Sim 7,8

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BELO HORIZONTE 211 Ausente Ausente 0,8 6,54 1,2 Sim 7,68

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIROLESES 508 Ausente Ausente 0,9 1,86 Sim 7,65

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PORTO ALEGRE 239 Ausente Ausente 0,86 1,1 Sim 7,61

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BAHIA 835 Ausente Ausente 0,68 18,7 Sim 7,56

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DONA CLARA 138 Ausente Ausente 0,74 1,95 Sim 7,63

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUDOLFO PISKE 310 Ausente Ausente 0,64 1,57 Sim 7,6

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUY BARBOSA 3615 Ausente Ausente 0,38 0,54 Sim 7,67

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RECIFE 293 Ausente Ausente 0,92 2,72 Sim 7,43



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PROF. JULIUS 

SCHEIDEMANTEL S/N Ausente Ausente 0,84 2,07 0,9 Sim 7,65

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MAL. FLORIANO 

PEIXOTO Ausente Ausente 0,73 1,44 0,8 Sim 7,05

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARAMURU 131 Ausente Ausente 0,63 1,9 Sim 7,64

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMAZONAS 179 Ausente Ausente 1,1 1,81 Sim 7,1

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEROBA 45 Ausente Ausente 1,12 1,49 Sim 7,68

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TUPINIQUIM 35 Ausente Ausente 0,54 2,64 Sim 7,62

TIMBO SAC
METISA METALURGICA 

TIMBOENSE SA 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FRITZ LORENZ 2442 Ausente Ausente 0,31 0,19 0,6 Sim 7,63

TIMBO SAA
SERVIÇO AUTÔNOMO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARACAJU 60 Ausente Ausente 1,1 3 Sim 7,6

TREZE DE MAIO SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL SALVAN
Não 

realizada Ausente 0,67 0,55 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL VILA MARIA Ausente Ausente 1,16 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLINDO NANDI Ausente Ausente 0,88 0,94 0,3 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. IMIGRANTES- PADARIA 

SARAH Ausente Ausente 0,68 0,36 0,8 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCOS DAMIANI,136 Ausente Ausente 0,7 0,3 0,8 Sim

TREZE DE MAIO SAA
SAMAE SAA RIO VARGEDO 

INTEGRADO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
POSTO DE SAUDE RIO 

VARGEDO
Não 

realizada Ausente 0,35 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 7 SETEMBRO Ausente Ausente 0,51 Sim

TREZE DE MAIO SAI MORRO DAS PEDRAS 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL MORRO DAS 

PEDRAS Presente Ausente 3,52 Não

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HILARIO NANDI Ausente Ausente 0,41 Sim

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIBERIO NANDI Ausente Ausente 0,73 0,42 0,8 Sim

TREZE DE MAIO SAI MORRO DAS PEDRAS 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ESTRADA GERAL MORRO DAS 

PEDRAS- SALETE Presente Presente 3,34 Não

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO JOAO Ausente Ausente 0,51 0,7 0,8 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA
RUA DORVINO CORADINI 174 

BAIRRO FÁBIO SILVA Ausente Ausente 1,01 0,54 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ CORREA DE SOUZA Ausente Ausente 0,2 1,32 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ANASTACIO THEOFILO 

TEIXEIRA Ausente Ausente 0,41 1,4 0,8 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIO XII Ausente Ausente 0,32 0,66 0,8 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE DIONISIO DA 

CUNHA LAUDTH Ausente Ausente 0,61 1,05 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JANUARIO ALVES GARCIA 

1328 Ausente Ausente 0,61 2,08 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROBERTO ZUMBLICK Ausente Ausente 0,53 0,85 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE GERALDO SPETTMANN Ausente Ausente 0 0,77 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AV EXPEDICIONARIO JOSE 

PEDRO COELHO Ausente Ausente 0,44 1,03 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BRISTOT 272 Ausente Ausente 0,7 1,08 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO M ANTUNES 127 Ausente Ausente 0,7 0,91 0,8 Sim



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MANOEL JUVENCIO DE 

CASTRO 116 Ausente Ausente 0,7 1,19 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MARGARIDA FARIAS 

COSTA 119 Ausente Ausente 0,6 1,01 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PADRE ITAMAR LUIZ 

COSTA 1152 Ausente Ausente 0,3 0,74 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MACHADO ALVES Ausente Ausente 0,7 0,89 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CANDIDO DARELA 782 Ausente Ausente 0,8 1,4 0,8 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA SEBASTIAO MENDES 

FIRMINO BAIRRO GUARDA Ausente Ausente 0,7 0,61 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PEDRO JEREMIAS 

MENDES 266 Ausente Ausente 0,1 1,25 0,8 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PLACIDO BRAS 

FERNANDES BAIRRO GUARDA Ausente Ausente 0,6 0,63 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMES ESMERALDINO Ausente Ausente 0,6 0,83 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIVINEIA 99 Ausente Ausente 0,8 1,05 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO ALFREDO ROSA 

BAIRRO GUARDA ME Ausente Ausente 0,6 0,6 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MERENCIO JOAO 

MARCELINO 205 BAIRRO Ausente Ausente 0,5 0,59 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUIZ SEVERINO DE 
OLIVEIRA BAIRRO BOM Ausente Ausente 0,6 0,66 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA LUCAS CARGNIN BAIRRO 

BOM PASTOR Ausente Ausente 0,8 1,16 0,7 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA NATALIA R DA SILVA 

BAIRRO BOM PASTOR Ausente Ausente 0,5 2,08 0,8 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA FERNANDO PEDRO 

CORREA 562 BAIRRO BOM Ausente Ausente 0,7 5,23 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA ADERCI BURATO BAIRRO 

BOM PASTOR Ausente Ausente 0,8 0,51 Sim

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 09/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA MANOEL CUSTODIO 

BRAGA BAIRRO BOM PASTOR Ausente Ausente 0,8 0,47 Sim

TUNAPOLIS SAA ETA SAO PEDRO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,55 0,9 Não 9,8

TUNAPOLIS SAA ETA FATIMA 27/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,2 0,8 Não 7

TUNAPOLIS SAA ETA SAO SEBASTIAO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Presente Ausente 0,38 1 Não 9,77

TUNAPOLIS SAA ETA PITANGUEIRA 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,28 4,7 Não 9,56

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 27/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,51 1,7 0,7 Sim 7,37

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,37 1,7 0,7 Sim 7,35

TUNAPOLIS SAA ETA CENTRO 27/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 1,4 1,4 0,7 Sim 7,41

TUNAPOLIS SAA ETA PITANGUEIRA 27/02/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA Ausente Ausente 1,15 1,4 Não 7,37

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,68 1,69 0,8 Sim 7,4

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Presente Ausente 0,66 0,68 0,8 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETÚLIO VARGAS Ausente Ausente 0,71 0,14 0,8 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CHAPECÓ Ausente Ausente 0,69 0,18 0,8 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 14/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SÃO LUIZ Ausente Ausente 0,66 0,15 0,8 Sim 7,3



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

UNIAO DO OESTE SAC
COMUNIDADE LINHA SANTA 

TEREZINHA 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTA TEREZINHA Presente Presente 0,25 Não 9

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 15/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SÃO LUIZ Ausente Ausente 0,75 0,43 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAC
COMUNIDADE LINHA SANTO 

ANTONIO DO MEIO 14/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
LINHA SANTO ANTONIO DO 

MEIO Presente Presente 1,65 Não 9

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO OZOL-ESCOLA 
MANOEL DUTRA BESSA Ausente Ausente 0,9 2,39 Sim 6,8

URUBICI SAA AGUAS BRANCAS 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CEI RAIO DE SOL-ÁGGUAS 

BRANCAS Ausente Ausente 1 0,33 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ADOLFO KONDER- 

LA MORENA Ausente Ausente 0,9 1,06 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA FELICISSIMO 

RODRIGUES SOBRINHO- Ausente Ausente 1 2,32 0,6 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SERVIDÃO ANASTÁCIO 
RODRIGUES-PRISCILLA Ausente Ausente 0,9 1,37 0,4 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA FELICISSIMO 

RODRIGUES SOBRINHO- Ausente Ausente 1 3,2 Sim 6,7

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ADOLFO KONDER-
BEBEDOURO DA PRACINHA Ausente Ausente 1 1,11 Sim 6,8

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ADOLFO KONDER-
PET SHOP SAÚDE ANIMAL Ausente Ausente 1 1,28 0,6 Sim 6,9

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
AVENIDA ADOLFO KONDER-
MINI MERCADO SALVADOR Ausente Ausente 0,9 2,24 0,8 Sim 6,9

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PEDRO CUSTÓDIO-BAR 

JOÃO CARLOS Ausente Ausente 1 3,87 0,7 Sim 6,9

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 22/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JUSCELINO K DE 

OLIVEIRA-LARISSA ZAPELINI Ausente Ausente 1 2,04 Sim 6,8

VARGEAO SAC
POCO ASSENTAMENTO BAO A 

VISTA DO JARDIN 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
ASSENTAMENTO BOA VISTA 

DO JARDIN Presente Ausente 0,49 Não 9,37

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRDA PRINCIPAL Ausente Ausente 0,47 38 0,1 Sim 9,15

VARGEAO SAC POCO LINHA GRAMAS 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA GRAMAS Presente Presente 1,28 Não 8,98

VARGEAO SAC POCO MARINI 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MARINI Presente Ausente 0,27 Não 9,25

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IZIDORO E HELENA Ausente Ausente 1,07 1,75 0,1 Sim 9,17

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1º DE MAIO Ausente Ausente 0,37 1,83 0,1 Sim 8,78

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA PROFESSORA 

GUILHERMINA PARIZOTTO Presente Ausente 0,24 0,3 Sim 8,6

VARGEAO SAI CASA ALCEU 08/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTA CATARINA Presente Presente 1,57 Não 8,96

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 21 DE ABRIL Ausente Ausente 1,05 1,9 0,1 Sim 8,91

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 08/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 1,09 2,39 0,1 Sim 8,88

VIDAL RAMOS SAC PARQUE DE EVENTOS 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Presente 2,14 Não

VIDAL RAMOS SAC ESCOLA RODOLFO FINCK 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ausente Ausente 1,8 Não

VIDAL RAMOS SAC CERVIDA 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente Ausente 0,64 Não

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOÃO GUALBERTO 

RIBEIRO Ausente Ausente 0,15 0,53 0,9 Sim

VIDAL RAMOS SAC ESCOLA RIO BONITO 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ausente Ausente 1,09 Não

VIDAL RAMOS SAC MONTIBELLER 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ausente Ausente 0,6 Não

VIDAL RAMOS SAC
ESCOLA FRANCISCO FEIFARECK 

JUNIOR 07/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA Presente
Não 

realizada 0,52 Não



* SAA = Sistema de Abastecimento de 
Água * SAC = Solução Alternativa Coletiva * SAI  =  Solução Alternativa Individual VMP = Valor máximo permitido VMP Ausência 

em 100ml

VMP 
Ausência em 

100ml

0,20 < Cl < 5,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

T < 5,0         
(Portaria MS 
2914/2011)

 0,7 < F < 1,0               
(Portaria 

GABS/DIVS/SE
S 421/2016)

6,0 < pH < 9,0 
(Portaria MS 
2914/2011)

Município Forma Nome Data da coleta Procedência da coleta Descrição do local Coliformes 
totais E. coli Cloro Residual 

Livre(mg/L)
Turbidez(u

T)
Fluoreto(mg/

L) Fluoretação pH

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,55 0,67 0,8 Sim

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,23 0,58 0,9 Sim

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,46 0,67 0,9 Sim

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 07/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Ausente Ausente 0,54 0,92 0,9 Sim

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 06/02/2023
INTRA-DOMICILIAR / INTRA-

PREDIAL RUA SANTOS BASEI Ausente Ausente 1,9 0,19 0,7 Sim 7

XANXERE SAC AMB COLATTO 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA ARAGUAIA 415 Ausente Ausente 0,42 0,14 Não 6,7

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE III 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MONTEIRO LOBATO S/N Ausente Ausente 0,86 0,14 0,6 Sim 6

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARÁ 460 Ausente Ausente 2 0,26 0,7 Sim 6,4

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARANHÃO, 2145 Ausente Ausente 1,7 0,14 0,7 Sim 6,6

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE II 06/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RUA JOAO CARLOS CASA 

NOVA 156 Ausente Ausente 1,3 0,16 0,9 Sim 6,3

XANXERE SAC AMB VILA SESAMO 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA DOSOLINA CAVAGNOLLI 

500 Ausente Ausente 0,42 0,18 Não 8

XANXERE SAC AMB VENEZA 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FIORAVANTE ZAFARI 108 Ausente Ausente 0,43 0,21 Não 6,7

XANXERE SAC
AMB NOSSA SENHORA DE 

FATIMA 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA DINARTE MARTINS DE 

LARA 438 Ausente Ausente 1,02 0,23 Não 6,2

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE II 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA TEREZINHA 1064 Ausente Ausente 1,42 0,28 Sim 6,6

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOITACASES S/N Ausente Ausente 3 0,91 Sim 6,8

XANXERE SAC AMB COLATTO 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JAIME DAVI 468 Ausente Ausente 0,57 0,18 Não 6,6

XANXERE SAC AMB APARECIDA 06/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA TOME DE SOUZA 1675 Ausente Ausente 1,64 0,18 Não 6,5

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASEMIRO ARCARI S/N Ausente Ausente 2,7 0,28 Sim 7,6

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TREZE DE MAIO 268 Ausente Ausente 1,1 0,32 Sim 6,6

XANXERE SAC AMB BORTOLON 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA
RUA AVELINO GONÇALVES DE 

ARAUJO 449 Ausente Ausente 0,56 0,11 Não 7,1

XANXERE SAC AMB SAO JORGE POÇO II 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MATO GROSSO 665 Ausente Ausente 0,61 0,16 Sim 7

XANXERE SAC AMB TACCA 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA ANIBAL PADILHA 45 Ausente Ausente 0,54 0,07 Não 6,7

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 28/02/2023 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO ALLET 625 Ausente Ausente 2,9 0,67 Sim 6,4

XANXERE SAC CONDOMINIO LUIZ FILLIPPI 28/02/2023 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA INDEPENDENCIA 927 Ausente Ausente 1,1 0,34 Não 7,2


